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RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE (SPOGLIATOI) 
STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO 

 

 

1. RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO 

2. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE DELLO STATO DI FATTO 

2.1. Verifiche per combinazioni di carico statiche (carichi verticali: comb. fondamentali SLU e comb. SLE) 

2.2. Verifiche di sicurezza globale mediante analisi non lineare statica (PushOver) 
 

3. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE DELLO STATO DI PROGETTO 

3.1. Analisi e Verifiche delle strutture in calcestruzzo – Dati in Input 
3.2. Analisi e Verifiche delle strutture in calcestruzzo – Risultati 
3.3. Verifiche delle travi in legno di copertura 
3.4. Verifiche delle connessioni della copertura in legno 
3.5. Verifiche degli elementi non strutturali (STA) allo SLV 
3.6.  Calcolo degli spostamenti del corpo di fabbrica “Spogliatoi” e verifica del giunto tecnico di 

separazione dal fabbricato della Palestra 
3.7. Analisi e Verifiche delle Strutture di copertura per combinazione accidentale Fuoco 
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1. RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO 

Localizzazione e contesto edilizio 

Si riportano al seguito i dati per la localizzazione dell’intervento. 
 
Dati per la localizzazione 

 

Vista aerea con localizzazione area di intervento 

Indirizzo Palestra adiacente Scuola media Michelangelo Buonarroti – 

65027 Scafa (PE) 

Coordinate Geografiche Longitudine Est 13.99812 

Latitudine Nord 42.26759 

Zona Sismica 2 
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Descrizione generale delle strutture, destinazioni d’uso 

Il corpo di fabbrica in esame è quello degli Spogliatoi. 

Struttura principale di elevazione monopiano a telai in calcestruzzo armato gettato in opera con copertura 

in solaio laterocemento. Fondazioni superficiali in calcestruzzo armato  realizzate con travi rovesce 

collegate nelle due direzioni. 

La struttura è separata da giunto tecnico rispetto al corpo di fabbrica della palestra. 

 

Normativa tecnica di riferimento e inquadramento normativo dell’intervento 

Principale Norma tecncia di Riferimento 

-D.M. 17/01/2018 – Norme Tecniche per le costruzioni 

Inquadramento dell’intervento  

-Demolizione e ricostruzione ai sensi delle NTC 2018- 

 

Parametri di progetto che concorrono alla definizione dell’azione Sismica 
 

Vita Nominale di progetto VN 50 

Classe d’Uso III 

Coefficiente Cu 1,5 

Periodo di riferimento VR per l’azione sismica 75 

Categoria di Suolo C 

Coefficiente Topografico T1 

Longitudine Est 13.998 

Latitudine Nord 42.26759 

 

 
Riquadrato in rosso il parametro considerato 

 

 



4 

 

Riquadrato in rosso il parametro considerato 

 
 

Parametri spettrali della componente orizzontale: 

 ag [g] F0 Tb [sec] Tc [sec] Td [sec] S =  

SS x St 

PGAD 

[g] 

TrD 

[anni] 

SLO                             
(Stato limite 

Operatività) 
0,074 2,422593 0,1541739 0,4625216 1,897399 1,5 0,111 45 

SLD                             
(Stato limite di 

danno) 
0,092 2,418999 0,1601012 0,48030036 1,971885 1,5 0,138 75 

SLV                             
(Stato limite 

salvaguardia 

Vita) 

0,22 2,534464 0,1750683 0,5252048 2,481268 1,364969 0,300 712 

 

 
Diagrammi degli Spettri Elastici 

 
 

Materiali per uso strutturale 

CALCESTRUZZO DI PROGETTO per OPERE DI FONDAZIONE ed ELEVAZIONE 

Classe di Resistenza: 

C28/35     

(Rck=35 Mpa) 

Confezionato con cemento 42,5R 

Classe di Consistenza: S3-S4 

Diametro max inerte: 20-25 mm 

Classe di esposizione ambientale: XC2 
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ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO                                                                                                                        
(conforme al §11.3.2.1 del D.M. 17.01.2018) 

Tipologia di Acciaio B450C 

fy nom 450  N/mm2 

ft nom 540  N/mm2 

 

Legno lamellare incollato con sezione omogenea per travi di copertura 

Conforme alle Norme  UNI EN 14080, UNI EN 14081-1 

Classe di Resistenza GL 24h 

Classe di Servizio 2 

 

Criteri di modellazione 

Classe di duttilità CD Struttura NON dissipativa 

Regolarità in pianta NO 

Regolarità in altezza NO 

Fattore di comportamento adottato 
Fattore di Comportamento in Direzione X: q=1,0 

Fattore di Comportamento in Direzione Y: q=1,0 

Giustificazione del fattore di comportamento 

 

Trattasi di struttura costituita dal solo piano terra , con 

copertura in legno. A vantaggio di sicurezza si è scelto 

di progettare come struttura NON dissipativa adottando 

q=1 .  

Stati limite indagati SLV, SLE 

Giunti di separazione fra strutture contigue Sarà realizzato un giunto tecnico di separazione 

rispetto al fabbricato  adiacente della palestra. 

 

 

 

Descrizione del modello di calcolo adottato 

 

Vista solida del modello di calcolo della struttura da 

realizzare  

Le analisi sono state svolte con modelli agli elementi 

finiti in grado di cogliere il reale comportamento della 

struttura sottoposta alle azioni di calcolo.                                     

Le fondazioni sono del tipo superficiale a trave 

rovescia. 

La struttura in elevazione, in calcestruzzo armato, è 

costituita da due setti posizionati alle estremità di 

spessore 20 cm, da pilastri di sezione 25x100 e travi 

esterne a sostegno della copertura di sezione 

25x40. 

La copertura, piano deformabile nel modello, sarà 

realizzata con semplice orditura in legno. 

La copertura è costituita da arcarecci in legno 

lamellare. I vincoli interni delle aste in legno di 

copertura sono tutti del tipo cerniera-cerniera. 

L’analisi effettuata è un’analisi dinamica modale a 

masse concentrate, con fattore di comportamento 

q=1 
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Azioni sulla costruzione 

Analisi dei carichi  Carichi implementati nel calcolo: 

 

                 
*nota: peso proprio degli elementi strutturali determinati in automatico dal software di 

calcolo 

-Calcolo Azione Neve e Vento 
 
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

Località: SCAFA 
Provincia: PESCARA 
Regione: ABRUZZO 
Altitudine s.l.m.: 120.0 m  
CALCOLO DELLE AZIONI DELLA NEVE E DEL VENTO 

Normativa di riferimento: 
D.M. 17 gennaio 2018 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  
Cap. 3 - AZIONI SULLE COSTRUZIONI - Par. 3.3 e 3.4 
NEVE: 

Zona Neve = II 
Ce (coeff. di esposizione al vento) = 1.00 
Valore caratteristico del carico al suolo = qsk Ce = 100 daN/mq 
Copertura ad una falda:  

Angolo di inclinazione della falda  = 0.0° 

1 = 0.80   =>   Q = 80 daN/mq 
A vantaggio di sicurezza si assume un carico da neve pari a Q = 100daN/mq 

 
VENTO: 

Zona vento = 3 
Velocità base della zona, Vb.o = 27 m/s  (Tab. 3.3.I) 
Altitudine base della zona, Ao = 500 m  (Tab. 3.3.I) 
Altitudine del sito, As = 120 m 
Velocità di riferimento, Vb = 27,00 m/s (Vb = Vb.o  per  As ≤ Ao) 
Periodo di ritorno, Tr =  100 anni 
Cr = 0,75 (1 - 0,2 ln(-ln(1-1/Tr)))1/2.039 anni 
Velocità riferita al periodo di ritorno di progetto, Vr = Vb Cr = 28,06 m/s 
Classe di rugosità del terreno: B 
[Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive] 
Categoria esposizione: (Entroterra fino a 30 km dal mare)  tipo III 
( Kr = 0,20;   Zo = 0,10 m;   Zmin = 5 m ) 
Pressione cinetica di riferimento, qb = 49 daN/mq 
Coefficiente di forma, Cp = 1,00 
Coefficiente dinamico, Cd = 1,00 
Coefficiente di esposizione, Ce = 1,91 
Coefficiente di esposizione topografica, Ct = 1,00 
Altezza dell'edificio, h = 7,00 m 
Pressione del vento, p = qb Ce Cp Cd  = 94 daN/mq 
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Coeff. Parziali per le azioni 

 

Combinazioni delle Azioni 

per gli SLU e SLE indagati 

 

Metodo di analisi strutturale 

L’ analisi svolta per eseguire le verifiche sulla struttura da realizzare è un’analisi lineare Dinamica Modale 

a masse concentrate con fattore di comportamento q=1 . 

Risulltati generali analisi dinamica (relativa ai tre modi con maggiore massa partecipante)  

  

Periodo (sec) 

 

Massa 

partecipante (%) 

 

Direzione 

Prevalente (X,Y) 

1° Modo 

 

 

 

0,19 

 

 

47 

 

 

Y 

2° Modo 

 

 

 

0,06 

 

 

23 

 

 

Y 

3° Modo 

 

 

 

0,06 

 

 

71 

 

 

X 
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Analisi strutturale utilizzata per la verifica delle 

strutture 

Analisi Dinamica Lineare con fattore di 

comportamento 

Numero di modi considerati nell’analisi 12 

Massa totale partecipante superiore all’85% SI  (93%) 

 
 

Criteri di verifica 

Verifiche eseguite 

Verifiche Statiche e sismiche delle strutture in elevazione ai sensi delle NTC 2018  (SLU, SLE) 

Verifiche Fondazioni SLU, SLE (STR e GEO)  

Approccio di calcolo: Approccio 2 

 

Risultati delle analisi strutturali 

 

 

(Esito verifiche SLU e SLE sugli elementi shell in c.a.) 
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(Esito verifiche SLU e SLE sulle aste in c.a.) 

 

(Esito verifiche SLU e SLE sulle aste in legno di copertura) 
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(Tensioni ideali negli elementi Shell setti per combinazione fondamentale SLU) 
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(Inviluppo diagramma dei momenti nelle aste in c.a.) 

 

(Inviluppo diagramma del taglio nelle aste in c.a.) 

 

Caratteristiche e affidabilità codici di calcolo 

I codici di calcolo utilizzati e in licenza a questo studio sono i seguenti: 
 

-Produttore S.T.S. srl 

Titolo CDSWin 

Versione Rel. 2018 

 
I software utilizzatI hanno permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura 

utilizzando le librerie disponibili di elementi finiti. Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello 

hanno consentito di controllare sia la coerenza  geometrica che l’adeguatezza  delle azioni applicate rispetto 

alla realtà fisica. Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: 

sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato  

controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa. Si è inoltre 

verificato che le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito positivo. Da 

quanto sopra esposto si puo' quindi affermare che il calcolo e' andato a buon fine e che i modelli di calcolo 

utilizzati sono risultati essere rappresentativi della realtà fisica. 
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Risultati delle analisi geotecniche 

 

Coefficienti di capacità GEO in condizioni drenate (valori da 3,55 a 5,86) 
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Coefficienti di capacità GEO in condizioni non drenate (valori da 5,93 a 10,66) 

 

 

Pressioni massime attese sul terreno per Comb. fondamentale SLU (0,6 Kg/cmq) 

 

Analisi dei cedimenti per combinazioni SLE (cedimenti differenziali pressochè nulli): 
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2. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE DELLO STATO DI FATTO 

2.1.Verifiche per combinazioni di carico statiche (carichi verticali: comb. fondamentali SLU e comb. SLE) 

 

ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.  

  Tipologia  Rettangolare    Tipologia  Rettangolare  

  Sez.  Base  Altezza  Magrone    Sez.  Base  Altezza  Magrone  
  N.ro  (cm)  (cm)  (cm)    N.ro  (cm)  (cm)  (cm)  

    1   40,0   40,0    0,0      2   30,0   50,0    0,0  
    3   60,0   20,0    0,0     27   60,0   60,0   60,0  
   28   40,0   60,0   40,0                              

 

ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.  

  CARATTERISTICHE STATICHE DELLE SEZIONI IN C.A.O.  

  Sez.  Area  Ixg  Iyg  Ip  
  N.ro  (cm2)  (cm4)  (cm4)  (cm4)  

     1         1600       213333       213333       426667  
     2         1500       312500       112500       425000  
     3         1200        40000       360000       400000  
    27         3600      1080000      1080000      2160000  
    28         2400       720000       320000      1040000  

 
ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO  

  Peso  Perman.  Varia            Anal    
Car.  Strut  NONstru  bile  Neve  Destinaz.  Psi  Psi  Psi  Car.  DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO  
N.ro  kg/mq  kg/mq  kg/mq  kg/mq  d'Uso  0  1  2  N.ro    

   1    260      170     50    100  Categ. H  0,0  0,0  0,0    Copertura Piana  
   2    375       20     50    100  Categ. H  0,0  0,0  0,0    Veletta Copertura  
   3    385       76      0    100  Categ. H  0,0  0,0  0,0    Tamponatura  

 

CRITERI DI PROGETTO  

  IDEN  ASTE ELEVAZIONE  

  Crit  Def  %Scorr  P max.  P min.  Mtmin  Ferri  Elim  Tipo  Fl.  DenX  DenX  DenY  DenY  %Mag  %Rid  
  N.ro  Tag  Staffe  Staffe  Staffe  kg/cmq  parete  cm  verif.  rett  pos.  neg.  pos.  neg.  car.  Plas  

    1  si  100   30    0    3  no   200  Mx/My  1   0   0   0   0    0  100  

 

CRITERI DI PROGETTO  

  IDEN  ASTE FONDAZIONE  

  Crit  Min  Verif.  %Scorr  P max.  P min.  Mtmin  Ferri  
  N.ro  T/ Alette  Staffe  Staffe  Staffe  kg/cmq  parete  

    2  no  no  100   33    0      3  no  

 

CRITERI DI PROGETTO  

  IDEN  PILASTRI    IDEN  PILASTRI  

  Crit  Def  Mtmin  Tipo    Crit  Def  Mtmin  Tipo  
  N.ro  Tag  kg/cmq  verif.    N.ro  Tag  kg/cmq  verif.  

    3  si   3,0  Dev.                   

 
CRITERI DI PROGETTO  

  IDENTIF.  CARATTERISTICHE DEL MATERIALE  DURABILITA'  CARATTER.COSTRUTTIVE  FLAG  

  Crit  Elem.  % Rig  % Rig  Classe  Classe  Mod. El  Pois  Gamma  Tipo  Tipo  Toll.  Copr  Copr  Fi  Fi  Lun  Li  App  
  N.ro    Tors.  Fless  CLS  Acciaio  kg/cmq  son  kg/mc  Ambiente  Armatura  Copr.  staf  ferr  min  st  sta  n.  esi  

    1  ELEV.    10   100  PROV  PROV  234996  0,20  2500  ORDIN. X0  POCO SENS.   0,00   2,0   3,5   14   8   60  0   0  
    2  FOND.    10   100  PROV  PROV  234996  0,20  2500  ORDIN. X0  POCO SENS.   0,00   2,0   3,5   14   8   60  0      
    3  PILAS    60   100  PROV  PROV  234996  0,20  2500  ORDIN. X0  POCO SENS.   0,00   2,0   3,5   14   8   50  0      
 

CRITERI DI PROGETTO  

  C R I T E R I   P E R   I L   C A L C O L O   A G L I  S T A T I   L I M I T E   U L T I M I   E   D I   E S E R C I Z I O  

  Cri  Tipo  fck  fcd  rcd  fyk  ftk  fyd  Ey  ec0  ecu  eyu  At/  Mt/  Wra  Wfr  Wpe  cRar  cPer  fRar  Spo  Spo  Spo  Coe  euk  
  Nro  Elem  -----------  kg/cmq ---- ---------        Ac  Mtu  mm  mm  mm  --- kg/cmq ---  Rar  Fre  Per  Vis    

   1  ELEV.  125,0   83,0  125,0  3583  3583  3115  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3   75,0   56,0   2866                 2,0  0,08  
   2  FOND.  125,0   83,0  125,0  3583  3583  3115  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3   75,0   56,0   2866                 2,0  0,08  
   3  PILAS  125,0   83,0  125,0  3583  3583  3115  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3   75,0   56,0   2866                 2,0  0,08  

 

CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI E SU PALI  

  IDEN  COSTANTE WINKLER    IDEN  COSTANTE WINKLER    IDEN  COSTANTE WINKLER  

  Crit  KwVert  KwOriz.    Crit  KwVert  KwOriz.    Crit  KwVert  KwOriz.  
  N.ro  kg/cmc  kg/cmc    N.ro  kg/cmc  kg/cmc    N.ro  kg/cmc  kg/cmc  

         2    4,00    0,00                         
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DATI GENERALI DI STRUTTURA  

  D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A  

   Massima dimens. dir. X (m)     25,40   Altezza edificio       (m)      3,85  
   Massima dimens. dir. Y (m)      4,40   Differenza temperatura(°C)        15  

  P A R A M E T R I    S I S M I C I  

   Vita Nominale       (Anni)         50   Classe d' Uso  TERZA  
   Longitudine Est     (Grd)   13,99800   Latitudine Nord     (Grd)   42,26759  
   Categoria Suolo  C   Coeff. Condiz. Topogr.    1,00000  
   Sistema Costruttivo Dir.1  Utente   Sistema Costruttivo Dir.2  Utente  
   Regolarita' in Altezza  NO(KR=.8)   Regolarita' in Pianta  NO  
   Direzione Sisma     (Grd)          0   Sisma Verticale  ASSENTE  
   Effetti P/Delta  SI   Quota di Zero Sismico  (m)    0,00000  
   Tipo Intervento  ADEGUAMENTO   Tipo Analisi Sismica  LINEARE  
   Livello Sicurezza Min. (%)        100     
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.  

   Probabilita' Pvr         0,81   Periodo di Ritorno Anni      45,00  
   Accelerazione Ag/g         0,07   Periodo T'c         (sec.)       0,29  
   Fo         2,42   Fv       0,89  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,15  
   Periodo TC        (sec.)         0,46   Periodo TD          (sec.)       1,90  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.  

   Probabilita' Pvr         0,63   Periodo di Ritorno Anni      75,00  
   Accelerazione Ag/g         0,09   Periodo T'c         (sec.)       0,31  
   Fo         2,42   Fv       1,00  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,16  
   Periodo TC        (sec.)         0,48   Periodo TD          (sec.)       1,97  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.  

   Probabilita' Pvr         0,10   Periodo di Ritorno Anni     712,00  
   Accelerazione Ag/g         0,22   Periodo T'c         (sec.)       0,36  
   Fo         2,53   Fv       1,61  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,36   Periodo TB          (sec.)       0,18  
   Periodo TC        (sec.)         0,53   Periodo TD          (sec.)       2,48  
  COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI  

   Acciaio per CLS armato         1,15   Calcestruzzo CLS armato      1,50  
   Legno per comb. eccez.         1,00   Legno per comb. fondament.:      1,50  
   Livello conoscenza  LC2     
   FRP Collasso Tipo 'A'         1,10   FRP Delaminazione Tipo 'A'      1,20  
   FRP Collasso Tipo 'B'         1,25   FRP Delaminazione Tipo 'B'      1,50  
   FRP Resist. Press/Fless         1,00   FRP Resist. Taglio/Torsione      1,20  
   FRP Resist. Confinamento         1,10    

 

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI  

  Filo  Ascissa  Ordinata    Filo  Ascissa  Ordinata  
  N.ro  m  m    N.ro  m  m  

     1    0,00    4,40       2    5,20    4,40  
     3   10,20    4,40       4   15,20    4,40  
     5   20,20    4,40       6   25,40    4,40  
     7    0,00    0,00       8    5,20    0,00  
     9   10,20    0,00      10   15,20    0,00  
    11   20,20    0,00      12   25,40    0,00  

 

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI  

Quota  Altezza  Tipologia  IrregTamp    Quota  Altezza  Tipologia  IrregTamp  
N.ro  m    XY  Alt.    N.ro  m    XY  Alt.  

  0     0,00  Piano Terra          1     3,85  Interpiano  NO  NO  

 
COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  1  2  

  Peso Strutturale     1,30   1,30  
  Perm.Non Strutturale     1,50   1,50  
  Var.Neve h<=1000     0,75   1,50  
  Var.Coperture     1,50   0,00  
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COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  

  Peso Strutturale     1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,50   1,00  
  Var.Coperture     1,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  

  Peso Strutturale     1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,00   0,20  
  Var.Coperture     0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  

  Peso Strutturale     1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,00  
  Var.Coperture     0,00  

 

DATI ARMATURE TRAVI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 0  m  

  ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE  

  IDENTIFICATIVO  ARMATURE DI INPUT  AGGIUNTIVE  RINFORZO IN FRP  

  Asta  Concio  FiSp  NFer  FiSu  NFer  FiIn  NFer  FiPa  FiSt  PsSt  Brac  Brac  AfSup  AfInf  Mat.  Lung  Rag.  Num  Nod  Condiz.  SpSol  
  Num.    mm  Sup.  mm  Inf.  mm  Par.  mm  mm  cm  DirX  DirY  cmq  cmq  N.ro  cm  mm  Avv  Con  Ambient  cm  

     1  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     2  Iniz.  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     3  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     4  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     5  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     6  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     7  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     8  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     9  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    10  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    11  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    12  Iniz.  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    13  Iniz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    

    14  Iniz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    

    15  Iniz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    

    16  Iniz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
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DATI ARMATURE PILASTRI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.85  m  

  ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE  

  IDENTIFICATIVO  ARMATURE DI INPUT  AGGIUNTIVE  RINFORZO IN FRP  

  Asta  Concio  FiSp  NFer  FiSu  NFer  FiIn  NFer  FiPa  FiSt  PsSt  Brac  Brac  AfSup  AfInf  Mat.  Lung  Rag.  Num  Nod  Condiz.  SpSol  
  Num.    mm  Sup.  mm  Inf.  mm  Par.  mm  mm  cm  DirX  DirY  cmq  cmq  N.ro  cm  mm  Avv  Con  Ambient  cm  

     1  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     2  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     3  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     4  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     5  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     6  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     7  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     8  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     9  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    10  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    11  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    12  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

 

DATI ARMATURE TRAVI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.85  m  

  ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE  

  IDENTIFICATIVO  ARMATURE DI INPUT  AGGIUNTIVE  RINFORZO IN FRP  

  Asta  Concio  FiSp  NFer  FiSu  NFer  FiIn  NFer  FiPa  FiSt  PsSt  Brac  Brac  AfSup  AfInf  Mat.  Lung  Rag.  Num  Nod  Condiz.  SpSol  
  Num.    mm  Sup.  mm  Inf.  mm  Par.  mm  mm  cm  DirX  DirY  cmq  cmq  N.ro  cm  mm  Avv  Con  Ambient  cm  

     1  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     2  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     3  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     4  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     5  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     6  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     7  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     8  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
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DATI ARMATURE TRAVI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.85  m  

  ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE  

  IDENTIFICATIVO  ARMATURE DI INPUT  AGGIUNTIVE  RINFORZO IN FRP  

  Asta  Concio  FiSp  NFer  FiSu  NFer  FiIn  NFer  FiPa  FiSt  PsSt  Brac  Brac  AfSup  AfInf  Mat.  Lung  Rag.  Num  Nod  Condiz.  SpSol  
  Num.    mm  Sup.  mm  Inf.  mm  Par.  mm  mm  cm  DirX  DirY  cmq  cmq  N.ro  cm  mm  Avv  Con  Ambient  cm  

     9  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

    10  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

    11  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

    12  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

    13  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    

    14  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    

    15  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    

    16  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    

 

 

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel le tabelle di verifica aste in calcestruzzo per gli stati limite 

ultimi. 

 

Filo Iniz./Fin. : Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale 

Cotg Ɵ : Cotangente Angolo del puntone compresso 

Quota : Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale 

SgmT : Solo per le travi di fondazione: 

Pressione di contatto sul terreno in Kg/cmq calcolata con i valori caratteristici delle 

azioni assumendo i coefficienti gamma pari ad uno. 

AmpC : Solo per le travi di elevazione: 

Coefficiente di amplificazione dei carichi statici per tenere in conto della verifica 

locale dell'asta a sisma verticale. 

N/Nc : Solo per i pilastri: 

Percentuale della resistenza massima a compressione  della sezione di solo 

calcestruzzo. 

Tratto : Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il numero del tratto, 

sulla terza il numero di suddivisioni della trave 

Sez B/H : Sulla prima riga numero della sezione nell'archivio, sulla seconda base della sezione, 

sulla terza altezza. Per sezioni a T è riportato l'ingombro massimo della sezione 

Concio : Numero del concio 

Co Nr : Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che 

forniscono la massima deformazione nell'acciaio e nel calcestruzzo per la verifica a 

flessione 

GamRd : Solo per le travi di fondazione: Coefficiente di sovraresistenza. 

M Exd : Momento ultimo di calcolo asse vettore X (per le travi incrementato dalla traslazione 

del diagramma del momento flettente) 

M Eyd : Momento ultimo di calcolo asse vettore Y 

N Ed : Sforzo normale ultimo di calcolo 

x / d : Rapporto fra la posizione dell'asse neutro e l'altezza utile della sezione moltiplicato per 

100 

ef% ec% (*100) : deformazioni massime nell'acciaio e nel calcestruzzo moltiplicate per 10.000. Valore 

limite per l'acciaio 100 (1%), valore limite nel calcestruzzo 35 (0,35%) 

Area : Area del ferro in centimetri quadri; per le travi rispettivamente superiore ed inferiore, 
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per i pilastri armature lungo la base e l'altezza della sezione 

Co Nr : Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che 

forniscono la minore sicurezza per le azioni taglianti e torcenti 

V Exd : Taglio ultimo di calcolo in direzione X 

V Eyd : Taglio ultimo di calcolo in direzione Y 

T sdu : Momento torcente ultimo di calcolo 

V Rxd : Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione X 

V Ryd : Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione Y 

T Rd : Momento torcente resistente ultimo delle staffe 

T Rld : Momento torcente resistente ultimo dell'armatura longitudinale 

Coe Cls : Coefficiente per il controllo di sicurezza del calcestruzzo alle azioni taglianti e torcenti 

moltiplicato per 100; la sezione è verificata se detto valore e minore o uguale a 100 

Coe Staf : Coefficiente per il controllo di sicurezza delle staffe alle azioni taglianti e torcenti 

moltiplicato per 100; la sezione è verificata se detto valore e minore o uguale a 100 

Alon : Armatura longitudinale a torsione (nelle travi rettangolari per le quali è stata 

effettuata la verifica a momento My in  questo dato viene stampata anche l'armatura 

flessionale dei lati verticali) 

Staffe : Passo staffe e lunghezza del tratto da armare 

Moltipl Ultimo : Solo per le stampe di riverifica: 

Moltiplicatore dei carichi che porta a collasso la sezione. Il percorso dei carichi 

seguito e' a sforzo normale costante. Le deformazioni riportate sono determinate dalle 

sollecitazioni di calcolo amplificate del moltiplicatore in parola. 

  

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in cls per gli stati limiti di esercizio. 

 

Filo : Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello 

del nodo finale 

Quota : Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo 

finale 

Tratto : Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il 

numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave 

Com Cari : Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la 

matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle 

combinazioni frequenti, la terza quella permanenti. Questo indicatore 

vale sia per la verifica a fessurazione che per il calcolo delle frecce 

Fessu : Fessura limite e fessura di calcolo espressa in mm; se la trave non 

risulta fessurata l'ampiezza di calcolo sarà nulla 

Dist mm : Distanza fra le fessure 

Concio : Numero del concio in cui si è avuta la massima fessura 

Combin : Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è 

avuta la massima fessura 

Mf X : Momento flettente asse vettore X 

Mf Y : Momento flettente asse vettore Y 

N : Sforzo normale 

Frecce : Freccia limite e freccia massima di calcolo 

Combin : Numero della combinazione che ha prodotto la freccia massima 

Com Cari : Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la 

matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul 

calcestruzzo, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la 

verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle 

combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul calcestruzzo 

lim : Valore della tensione limite in Kg/cmq 

cal : Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq 

Concio : Numero del concio in cui si è avuta la massima tensione 

Combin : Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è 

avuta la massima tensione 

Mf X : Momento flettente asse vettore X 

Mf Y : Momento flettente asse vettore Y 

N : Sforzo normale 
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 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa per la verifica del diametro massimo 

utilizzabile: 

 

Nodo3D : Numero del nodo spaziale oggetto di verifica 

Filo : Numero del filo del nodo spaziale 

Quota : Quota del nodo spaziale 

 

Dir Locale X 

  

Trave rif. : Numero della trave collegata al nodo 3d nella direzione X presa a 

riferimento per la formula 

AlfaBl : Valore risultante dalla formula di Norma 

Bpil : Larghezza del pilastro nella direzione locale X  

Fimax : Diametro massimo utilizzabile sul nodo per il telaio X,                    

arrotondato all'intero piu' vicino 

Fi : Diametro utilizzato nel disegno ferri 

Status : PASSANTE:se i ferri sono passanti si ritiene la verifica non necessaria 

OK:diametro è minore del diametro massimo ammissibile  

PIEGA: diametro è maggiore del diametro massimo (in questo caso i 

ferri vengono piegati dentro il nodo  per garantire l'ancoraggio)  

   

Dir Locale Y   

Trave rif. : Numero della trave collegata al nodo 3d nella direzione Y presa a 

riferimento per la formula 

AlfaBl : Valore risultante dalla formula di Norma 

Bpil : Larghezza del pilastro nella direzione locale Y  

Fimax : Diametro massimo utilizzabile sul nodo per il telaio Y,                    

arrotondato all'intero piu' vicino 

Fi : Diametro utilizzato nel disegno ferri 

Status : PASSANTE:se i ferri sono passanti si ritiene la verifica non necessaria 

OK:diametro è minore del diametro massimo ammissibile  

PIEGA: diametro è maggiore del diametro massimo (in questo caso i 

ferri vengono piegati dentro il nodo  per garantire l'ancoraggio) 

 

  
STAMPA PROGETTO S.L.U. - FONDAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  GamRd  M Exd  N Ed  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  staffe  
  Ctg   t  Alt  c  Nr    (t*m)  (t)  /d  100  100  sup  inf  Nr  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas Lun  Fi  

    7   0,00      27  1   1   1,00    1,8     0,0  19    3    1   6,3   6,3   1    0,0   -6,5    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   15   33   0,0   20   60   8  
    8   0,00     60  3   1   1,00   -4,7     0,0  19    7    2   6,3   6,3   1    0,0    0,9    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    2    4   0,0   20  400   8  
  2.5            60  5   1   1,00    5,8     0,0  19    8    2   6,3   6,3   1    0,0    7,3    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   17   37   0,0   20   60   8  
    
    7   0,00      27  1   1   1,00    1,3     0,0  17    3    1   4,5   4,5   1    0,0   -4,1    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    9   21   0,0   20   60   8  
    1   0,00     60  3   1   1,00   -3,2     0,0  17    6    1   4,5   4,5   1    0,0   -0,1    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    0    1   0,0   20  320   8  
  2.5            60  5   1   1,00    1,4     0,0  17    3    1   4,5   4,5   1    0,0    4,7    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   11   23   0,0   20   60   8  
    
    8   0,00      27  1   1   1,00    6,0     0,0  19    9    2   6,3   6,3   1    0,0   -6,7    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   15   34   0,0   20   60   8  
    9   0,00     60  3   1   1,00   -2,4     0,0  19    3    1   6,3   6,3   1    0,0   -0,2    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    0    1   0,0   20  380   8  
  2.5            60  5   2   1,00    5,1     0,0  19    7    2   6,3   6,3   1    0,0    6,3    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   14   32   0,0   20   60   8  
    
    9   0,00      27  1   1   1,00    5,1     0,0  19    7    2   6,3   6,3   1    0,0   -6,4    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   15   32   0,0   20   60   8  
   10   0,00     60  3   1   1,00   -2,6     0,0  19    4    1   6,3   6,3   1    0,0    0,0    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    0    0   0,0   20  380   8  
  2.5            60  5   1   1,00    5,1     0,0  19    7    2   6,3   6,3   1    0,0    6,4    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   15   32   0,0   20   60   8  
    
   10   0,00      27  1   1   1,00    5,1     0,0  19    7    2   6,3   6,3   1    0,0   -6,3    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   14   32   0,0   20   60   8  
   11   0,00     60  3   1   1,00   -2,4     0,0  19    3    1   6,3   6,3   1    0,0    0,2    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    0    1   0,0   20  380   8  
  2.5            60  5   1   1,00    6,0     0,0  19    9    2   6,3   6,3   1    0,0    6,7    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   15   34   0,0   20   60   8  
    
   11   0,00      27  1   2   1,00    5,8     0,0  19    8    2   6,3   6,3   1    0,0   -7,3    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   17   37   0,0   20   60   8  
   12   0,00     60  3   1   1,00   -4,7     0,0  19    7    2   6,3   6,3   1    0,0   -1,0    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    2    5   0,0   20  400   8  
  2.5            60  5   1   1,00    1,8     0,0  19    3    1   6,3   6,3   1    0,0    6,5    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   15   33   0,0   20   60   8  
    
    1   0,00      27  1   1   1,00    1,1     0,0  19    2    0   6,3   6,3   1    0,0   -4,6    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   11   23   0,0   20   60   8  
    2   0,00     60  3   1   1,00   -3,5     0,0  19    5    1   6,3   6,3   1    0,0    0,7    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    2    3   0,0   20  400   8  
  2.5            60  5   1   1,00    4,4     0,0  19    6    2   6,3   6,3   1    0,0    5,4    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   12   27   0,0   20   60   8  
    
    2   0,00      27  1   2   1,00    4,5     0,0  19    7    2   6,3   6,3   1    0,0   -5,0    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   11   25   0,0   20   60   8  
    3   0,00     60  3   1   1,00   -1,8     0,0  19    3    1   6,3   6,3   1    0,0   -0,1    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    0    1   0,0   20  380   8  
  2.5            60  5   2   1,00    3,8     0,0  19    5    1   6,3   6,3   1    0,0    4,7    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   11   24   0,0   20   60   8  
    
    3   0,00      27  1   1   1,00    3,8     0,0  19    5    1   6,3   6,3   1    0,0   -4,7    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   11   24   0,0   20   60   8  
    4   0,00     60  3   1   1,00   -2,0     0,0  19    3    1   6,3   6,3   1    0,0    0,0    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    0    0   0,0   20  380   8  
  2.5            60  5   1   1,00    3,8     0,0  19    5    1   6,3   6,3   1    0,0    4,7    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   11   24   0,0   20   60   8  
    
    4   0,00      27  1   1   1,00    3,8     0,0  19    5    1   6,3   6,3   1    0,0   -4,7    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   11   24   0,0   20   60   8  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - FONDAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  GamRd  M Exd  N Ed  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  staffe  
  Ctg   t  Alt  c  Nr    (t*m)  (t)  /d  100  100  sup  inf  Nr  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas Lun  Fi  

    5   0,00     60  3   2   1,00   -1,8     0,0  19    3    1   6,3   6,3   1    0,0    0,1    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    0    1   0,0   20  380   8  
  2.5            60  5   1   1,00    4,5     0,0  19    7    2   6,3   6,3   1    0,0    5,0    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   11   25   0,0   20   60   8  
    
    5   0,00      27  1   1   1,00    4,4     0,0  19    6    2   6,3   6,3   1    0,0   -5,4    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   12   27   0,0   20   60   8  
    6   0,00     60  3   1   1,00   -3,5     0,0  19    5    1   6,3   6,3   1    0,0   -0,7    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    2    4   0,0   20  400   8  
  2.5            60  5   1   1,00    1,1     0,0  19    2    0   6,3   6,3   1    0,0    4,6    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   11   23   0,0   20   60   8  
    
   12   0,00      27  1   1   1,00    1,3     0,0  17    3    1   4,5   4,5   1    0,0   -4,1    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    9   21   0,0   20   60   8  
    6   0,00     60  3   1   1,00   -3,2     0,0  17    6    1   4,5   4,5   1    0,0   -0,1    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0    0    1   0,0   20  320   8  
  2.5            60  5   1   1,00    1,4     0,0  17    3    1   4,5   4,5   1    0,0    4,7    0,0   19,8   19,8   11,0    0,0   11   23   0,0   20   60   8  
    
    8   0,00      28  1   1   1,00    1,5     0,0  18    4    1   3,4   3,4   1    0,0   -3,9    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0   13   30   0,0   30   60   8  
    2   0,00     40  3   1   1,00   -2,8     0,0  18    7    2   3,4   3,4   1    0,0   -0,1    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0    0    0   0,0   30  320   8  
  2.5            60  5   1   1,00    1,9     0,0  18    5    1   3,4   3,4   1    0,0    4,6    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0   16   35   0,0   30   60   8  
    
    9   0,00      28  1   1   1,00    1,5     0,0  18    4    1   3,4   3,4   1    0,0   -3,9    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0   13   29   0,0   30   60   8  
    3   0,00     40  3   1   1,00   -2,8     0,0  18    7    2   3,4   3,4   1    0,0   -0,1    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0    0    0   0,0   30  320   8  
  2.5            60  5   1   1,00    1,8     0,0  18    5    1   3,4   3,4   1    0,0    4,6    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0   16   34   0,0   30   60   8  
    
   10   0,00      28  1   1   1,00    1,5     0,0  18    4    1   3,4   3,4   1    0,0   -3,9    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0   13   29   0,0   30   60   8  
    4   0,00     40  3   1   1,00   -2,8     0,0  18    7    2   3,4   3,4   1    0,0   -0,1    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0    0    0   0,0   30  320   8  
  2.5            60  5   1   1,00    1,8     0,0  18    5    1   3,4   3,4   1    0,0    4,6    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0   16   34   0,0   30   60   8  
    
   11   0,00      28  1   1   1,00    1,5     0,0  18    4    1   3,4   3,4   1    0,0   -3,9    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0   13   30   0,0   30   60   8  
    5   0,00     40  3   1   1,00   -2,8     0,0  18    7    2   3,4   3,4   1    0,0   -0,1    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0    0    0   0,0   30  320   8  
  2.5            60  5   1   1,00    1,9     0,0  18    5    1   3,4   3,4   1    0,0    4,6    0,0    8,6   13,2    4,6    0,0   16   35   0,0   30   60   8  
    

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - ELEVAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  M Eyd  N Ed  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg AmpC  t  Alt  c  mb  (t*m)  (t*m)  (t)  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

    7   3,85       2  1   1   -3,3    0,0    -0,4  24    8    3   4,3   4,3   1    0,0    6,4    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   35   87   0,0   25   50   6  
    8   3,85     30  3   1    4,1    0,0    -0,4  24   11    4   4,3   4,3   1    0,0   -0,6    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    4    9   0,0   25  420   6  
  NoVer.  1,00      50  5   1   -7,1    0,0    -0,4   0  999  999   4,3   4,3   1    0,0   -7,8    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   43  106   0,0   25   50   6  
    
    8   3,85       2  1   1   -6,4    0,0    -0,2  24   17    6   4,3   4,3   1    0,0    7,0    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   39   95   0,0   25   50   6  
    9   3,85     30  3   2    2,6    0,0    -0,2  23    7    2   4,3   4,3   1    0,0    0,2    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    1    3   0,0   25  400   6  
  2.5  1,00      50  5   1   -5,5    0,0    -0,2  23   14    5   4,3   4,3   1    0,0   -6,6    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   37   90   0,0   25   50   6  
    
    9   3,85       2  1   1   -5,6    0,0    -0,2  24   14    5   4,3   4,3   1    0,0    6,8    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   38   93   0,0   25   50   6  
   10   3,85     30  3   2    2,9    0,0    -0,2  23    7    2   4,3   4,3   1    0,0    0,0    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    0    0   0,0   25  400   6  
  2.5  1,00      50  5   1   -5,6    0,0    -0,2  24   14    5   4,3   4,3   1    0,0   -6,8    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   38   93   0,0   25   50   6  
    
   10   3,85       2  1   1   -5,5    0,0    -0,2  23   14    5   4,3   4,3   1    0,0    6,6    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   37   90   0,0   25   50   6  
   11   3,85     30  3   1    2,6    0,0    -0,2  23    7    2   4,3   4,3   1    0,0   -0,2    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    1    3   0,0   25  400   6  
  2.5  1,00      50  5   1   -6,4    0,0    -0,2  24   17    6   4,3   4,3   1    0,0   -7,0    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   39   95   0,0   25   50   6  
    
   11   3,85       2  1   1   -7,1    0,0    -0,4   0  999  999   4,3   4,3   1    0,0    7,8    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   43  106   0,0   25   50   6  
   12   3,85     30  3   1    4,1    0,0    -0,4  24   11    4   4,3   4,3   1    0,0    0,8    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    4   11   0,0   25  420   6  
  NoVer.  1,00      50  5   1   -3,3    0,0    -0,4  24    8    3   4,3   4,3   1    0,0   -6,4    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   35   87   0,0   25   50   6  
    
    1   3,85       2  1   1   -2,8    0,0    -0,4  24    7    2   4,3   4,3   1    0,0    5,2    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   29   71   0,0   25   50   6  
    2   3,85     30  3   2    3,3    0,0    -0,4  24    8    3   4,3   4,3   1    0,0   -0,5    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    3    7   0,0   25  420   6  
  2.5  1,00      50  5   1   -5,7    0,0    -0,4  24   15    5   4,3   4,3   1    0,0   -6,3    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   35   86   0,0   25   50   6  
    
    2   3,85       2  1   1   -5,2    0,0    -0,2  23   13    4   4,3   4,3   1    0,0    5,7    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   31   77   0,0   25   50   6  
    3   3,85     30  3   1    2,1    0,0    -0,2  23    5    2   4,3   4,3   1    0,0    0,1    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    1    2   0,0   25  400   6  
  2.5  1,00      50  5   2   -4,5    0,0    -0,2  23   12    4   4,3   4,3   1    0,0   -5,4    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   30   74   0,0   25   50   6  
    
    3   3,85       2  1   1   -4,6    0,0    -0,2  23   12    4   4,3   4,3   1    0,0    5,6    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   31   76   0,0   25   50   6  
    4   3,85     30  3   1    2,4    0,0    -0,2  23    6    2   4,3   4,3   1    0,0    0,0    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    0    0   0,0   25  400   6  
  2.5  1,00      50  5   1   -4,6    0,0    -0,2  23   12    4   4,3   4,3   1    0,0   -5,6    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   31   76   0,0   25   50   6  
    
    4   3,85       2  1   1   -4,5    0,0    -0,2  23   12    4   4,3   4,3   1    0,0    5,4    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   30   74   0,0   25   50   6  
    5   3,85     30  3   1    2,1    0,0    -0,2  23    5    2   4,3   4,3   1    0,0   -0,1    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    1    2   0,0   25  400   6  
  2.5  1,00      50  5   1   -5,2    0,0    -0,2  23   13    4   4,3   4,3   1    0,0   -5,7    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   31   77   0,0   25   50   6  
    
    5   3,85       2  1   1   -5,7    0,0    -0,4  24   15    5   4,3   4,3   1    0,0    6,3    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   35   86   0,0   25   50   6  
    6   3,85     30  3   1    3,3    0,0    -0,4  24    8    3   4,3   4,3   1    0,0    0,6    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    3    8   0,0   25  420   6  
  2.5  1,00      50  5   1   -2,8    0,0    -0,4  24    7    2   4,3   4,3   1    0,0   -5,2    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0   29   71   0,0   25   50   6  
    
    7   3,85       2  1   1   -0,9    0,0     0,1  22    2    1   4,3   4,3   1    0,0    1,7    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    9   23   0,0   25   50   6  
    1   3,85     30  3   1    0,9    0,0     0,1  22    2    1   4,3   4,3   1    0,0    0,0    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    0    0   0,0   25  340   6  
  2.5  1,00      50  5   1   -0,8    0,0     0,1  22    2    1   4,3   4,3   1    0,0   -1,6    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    9   22   0,0   25   50   6  
    
   12   3,85       2  1   1   -0,9    0,0     0,1  22    2    1   4,3   4,3   1    0,0    1,7    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    9   23   0,0   25   50   6  
    6   3,85     30  3   1    0,9    0,0     0,1  22    2    1   4,3   4,3   1    0,0    0,0    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    0    0   0,0   25  340   6  
  2.5  1,00      50  5   1   -0,8    0,0     0,1  22    2    1   4,3   4,3   1    0,0   -1,6    0,0    4,2    7,3    1,8    0,0    9   22   0,0   25   50   6  
    
    8   3,85       3  1   1   -0,7    0,0     0,3  24    5    2   4,3   4,3   1    0,0    0,9    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    7   24   0,0   18   20   6  
    2   3,85     60  3   2    0,3    0,0     0,3  23    3    1   4,3   4,3   1    0,0    0,0    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    0    0   0,0   18  400   6  
  2.5  1,00      20  5   1   -0,6    0,0     0,3  24    4    2   4,3   4,3   1    0,0   -0,8    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    7   23   0,0   18   20   6  
    
    9   3,85       3  1   2   -0,6    0,0     0,3  24    5    2   4,3   4,3   1    0,0    0,9    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    7   24   0,0   18   20   6  
    3   3,85     60  3   1    0,3    0,0     0,3  24    3    1   4,3   4,3   1    0,0    0,0    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    0    0   0,0   18  400   6  
  2.5  1,00      20  5   2   -0,6    0,0     0,3  24    4    2   4,3   4,3   1    0,0   -0,8    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    7   23   0,0   18   20   6  
    
   10   3,85       3  1   2   -0,6    0,0     0,3  24    5    2   4,3   4,3   1    0,0    0,9    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    7   24   0,0   18   20   6  
    4   3,85     60  3   1    0,3    0,0     0,3  24    3    1   4,3   4,3   1    0,0    0,0    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    0    0   0,0   18  400   6  
  2.5  1,00      20  5   2   -0,6    0,0     0,3  24    4    2   4,3   4,3   1    0,0   -0,8    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    7   23   0,0   18   20   6  
    
   11   3,85       3  1   1   -0,7    0,0     0,3  24    5    2   4,3   4,3   1    0,0    0,9    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    7   24   0,0   18   20   6  
    5   3,85     60  3   2    0,3    0,0     0,3  23    3    1   4,3   4,3   1    0,0    0,0    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    0    0   0,0   18  400   6  
  2.5  1,00      20  5   1   -0,6    0,0     0,3  24    4    2   4,3   4,3   1    0,0   -0,8    0,0   12,4    3,7    1,8    0,0    7   23   0,0   18   20   6  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - PILASTRI  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  M Eyd  N Ed  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg N/Nc  t  Alt  c  mb  (t*m)  (t*m)  (t)  /d  100  100  b    h  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

    1   0,00       1  1   1   -0,5    0,2    -9,3        0    1   4,0   4,0   1    0,4   -0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20  193   6  
    1   3,85     40  3   1   -0,3    1,0    -8,1        1    1   4,0   4,0   1    0,4   -0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   2   -0,2    1,6    -7,3        2    2   4,0   4,0   1    0,4   -0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20  193   6  
    
    2   0,00       1  1   1   -0,8    0,3   -15,0        0    1   4,0   4,0   1   -0,2   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20  193   6  
    2   3,85     40  3   1   -0,4   -0,3   -14,2        0    1   4,0   4,0   1   -0,2   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   1    0,3   -0,5   -13,0        0    1   4,0   4,0   1   -0,2   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20  193   6  
    
    3   0,00       1  1   1   -0,8   -0,3   -14,0        0    1   4,0   4,0   1    0,0   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20  193   6  
    3   3,85     40  3   1   -0,4    0,3   -13,2        0    1   4,0   4,0   1    0,0   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   1    0,2    0,2   -12,0        0    1   4,0   4,0   1    0,0   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20  193   6  
    
    4   0,00       1  1   1   -0,8    0,3   -14,0        0    1   4,0   4,0   1    0,0   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20  193   6  
    4   3,85     40  3   1   -0,4   -0,3   -13,2        0    1   4,0   4,0   1    0,0   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   1    0,2   -0,2   -12,0        0    1   4,0   4,0   1    0,0   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20  193   6  
    
    5   0,00       1  1   1   -0,8   -0,3   -15,0        0    1   4,0   4,0   1    0,2   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20  193   6  
    5   3,85     40  3   1   -0,4    0,3   -14,2        0    1   4,0   4,0   1    0,2   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   1    0,3    0,5   -13,0        0    1   4,0   4,0   1    0,2   -0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20  193   6  
    
    6   0,00       1  1   1   -0,5   -0,2    -9,3        0    1   4,0   4,0   1   -0,4   -0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20  193   6  
    6   3,85     40  3   1   -0,3   -1,0    -8,1        1    1   4,0   4,0   1   -0,4   -0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   2   -0,2   -1,6    -7,3        2    2   4,0   4,0   1   -0,4   -0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20  193   6  
    
    7   0,00       1  1   1    0,5    0,4   -10,6        0    1   4,0   4,0   1    0,4    0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20  193   6  
    7   3,85     40  3   1    0,3    1,3    -9,4        1    2   4,0   4,0   1    0,4    0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   1    0,2    1,8    -8,6        3    2   4,0   4,0   1    0,4    0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20  193   6  
    
    8   0,00       1  1   2    0,7    0,4   -17,9        0    2   4,0   4,0   1   -0,2    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20  193   6  
    8   3,85     40  3   1    0,3   -0,3   -17,1        0    1   4,0   4,0   1   -0,2    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   1   -0,3   -0,7   -15,9        0    1   4,0   4,0   1   -0,2    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20  193   6  
    
    9   0,00       1  1   1    0,7   -0,3   -16,6        0    1   4,0   4,0   1    0,0    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20  193   6  
    9   3,85     40  3   1    0,3    0,3   -15,8        0    1   4,0   4,0   1    0,0    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   1   -0,3    0,3   -14,6        0    1   4,0   4,0   1    0,0    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20  193   6  
    
   10   0,00       1  1   1    0,7    0,3   -16,6        0    1   4,0   4,0   1    0,0    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20  193   6  
   10   3,85     40  3   1    0,3   -0,3   -15,8        0    1   4,0   4,0   1    0,0    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   1   -0,3   -0,3   -14,6        0    1   4,0   4,0   1    0,0    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    1    4   0,0   20  193   6  
    
   11   0,00       1  1   2    0,7   -0,4   -17,9        0    2   4,0   4,0   1    0,2    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20  193   6  
   11   3,85     40  3   1    0,3    0,3   -17,1        0    1   4,0   4,0   1    0,2    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   1   -0,3    0,7   -15,9        0    1   4,0   4,0   1    0,2    0,3    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    4   0,0   20  193   6  
    
   12   0,00       1  1   1    0,5   -0,4   -10,6        0    1   4,0   4,0   1   -0,4    0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20  193   6  
   12   3,85     40  3   1    0,3   -1,3    -9,4        1    2   4,0   4,0   1   -0,4    0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20    0   6  
  2.5  0,00      40  5   1    0,2   -1,8    -8,6        3    2   4,0   4,0   1   -0,4    0,1    0,0    7,2    7,2    2,4    0,0    2    5   0,0   20  193   6  
    

 

STAMPA VERIFICHE S.L.E. FONDAZIONE  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

    7   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   18,6  5   1    4,2    0,0     0,0  
    8   0,00    Freq  0,4  0,000    0  5   2    3,7    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1274  5   1    4,2    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    3,6    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   15,9  5   1    3,6    0,0     0,0  
    
    7   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   12,5  3   1   -2,3    0,0     0,0  
    1   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -2,1    0,0     0,0                  Rara fer   2866    974  3   1   -2,3    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -2,0    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   10,7  3   1   -2,0    0,0     0,0  
    
    8   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   19,2  1   1    4,3    0,0     0,0  
    9   0,00    Freq  0,4  0,000    0  1   2    3,8    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1316  1   1    4,3    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    3,7    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   16,4  1   1    3,7    0,0     0,0  
    
    9   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   16,4  1   1    3,7    0,0     0,0  
   10   0,00    Freq  0,4  0,000    0  1   2    3,3    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1119  1   1    3,7    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    3,2    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   14,2  1   1    3,2    0,0     0,0  
    
   10   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   19,2  5   1    4,3    0,0     0,0  
   11   0,00    Freq  0,4  0,000    0  5   2    3,8    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1316  5   2    4,3    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    3,7    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   16,4  5   1    3,7    0,0     0,0  
    
   11   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   18,6  1   1    4,2    0,0     0,0  
   12   0,00    Freq  0,4  0,000    0  1   2    3,7    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1274  1   1    4,2    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    3,6    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   15,9  1   1    3,6    0,0     0,0  
    
    1   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   14,3  5   1    3,2    0,0     0,0  
    2   0,00    Freq  0,4  0,000    0  5   2    2,8    0,0     0,0                  Rara fer   2866    972  5   1    3,2    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    2,7    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   12,1  5   1    2,7    0,0     0,0  
    
    2   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   14,7  1   1    3,3    0,0     0,0  
    3   0,00    Freq  0,4  0,000    0  1   2    2,9    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1003  1   1    3,3    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    2,8    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   12,5  1   1    2,8    0,0     0,0  
    
    3   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   12,3  1   1    2,8    0,0     0,0  
    4   0,00    Freq  0,4  0,000    0  1   2    2,5    0,0     0,0                  Rara fer   2866    839  1   1    2,8    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    2,4    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   10,6  1   1    2,4    0,0     0,0  
    
    4   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   14,7  5   2    3,3    0,0     0,0  
    5   0,00    Freq  0,4  0,000    0  5   2    2,9    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1003  5   2    3,3    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    2,8    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   12,5  5   1    2,8    0,0     0,0  
    
    5   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   14,3  1   1    3,2    0,0     0,0  
    6   0,00    Freq  0,4  0,000    0  1   2    2,8    0,0     0,0                  Rara fer   2866    972  1   1    3,2    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    2,7    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   12,1  1   1    2,7    0,0     0,0  
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STAMPA VERIFICHE S.L.E. FONDAZIONE  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

    
   12   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   12,5  3   1   -2,3    0,0     0,0  
    6   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -2,1    0,0     0,0                  Rara fer   2866    974  3   1   -2,3    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -2,0    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   10,7  3   1   -2,0    0,0     0,0  
    
    8   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   15,3  3   1   -2,0    0,0     0,0  
    2   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -1,9    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1139  3   1   -2,0    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -1,8    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   13,8  3   1   -1,8    0,0     0,0  
    
    9   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   15,3  3   1   -2,0    0,0     0,0  
    3   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -1,9    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1141  3   1   -2,0    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -1,9    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   13,9  3   1   -1,9    0,0     0,0  
    
   10   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   15,3  3   1   -2,0    0,0     0,0  
    4   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -1,9    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1141  3   1   -2,0    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -1,9    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   13,9  3   1   -1,9    0,0     0,0  
    
   11   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   15,3  3   1   -2,0    0,0     0,0  
    5   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -1,9    0,0     0,0                  Rara fer   2866   1139  3   1   -2,0    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -1,8    0,0     0,0                  Perm cls   56,0   13,8  3   1   -1,8    0,0     0,0  
    

 

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

    7   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   49,6  5   1   -5,1    0,0    -0,3  
    8   3,85    Freq  0,4  0,218  259  5   2   -4,5    0,0    -0,2                  Rara fer   2866   2775  5   1   -5,1    0,0    -0,3  
         Perm  0,3  0,235  259  5   1   -4,3    0,0    -0,2                  Perm cls   56,0   42,6  5   1   -4,3    0,0    -0,2  
    
    8   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   45,2  1   2   -4,6    0,0    -0,1  
    9   3,85    Freq  0,4  0,190  259  1   2   -4,0    0,0    -0,1                  Rara fer   2866   2527  1   1   -4,6    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,208  259  1   1   -3,9    0,0    -0,1                  Perm cls   56,0   38,6  1   1   -3,9    0,0    -0,1  
    
    9   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   39,9  1   1   -4,0    0,0    -0,1  
   10   3,85    Freq  0,4  0,154  259  1   2   -3,5    0,0    -0,1                  Rara fer   2866   2203  1   2   -4,0    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,173  259  1   1   -3,4    0,0    -0,1                  Perm cls   56,0   33,9  1   1   -3,4    0,0    -0,1  
    
   10   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   45,2  5   1   -4,6    0,0    -0,1  
   11   3,85    Freq  0,4  0,190  259  5   2   -4,0    0,0    -0,1                  Rara fer   2866   2527  5   1   -4,6    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,208  259  5   1   -3,9    0,0    -0,1                  Perm cls   56,0   38,6  5   1   -3,9    0,0    -0,1  
    
   11   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   49,6  1   1   -5,1    0,0    -0,3  
   12   3,85    Freq  0,4  0,218  259  1   2   -4,5    0,0    -0,2                  Rara fer   2866   2775  1   1   -5,1    0,0    -0,3  
         Perm  0,3  0,235  259  1   1   -4,3    0,0    -0,2                  Perm cls   56,0   42,6  1   1   -4,3    0,0    -0,2  
    
    1   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   40,9  5   1   -4,1    0,0    -0,2  
    2   3,85    Freq  0,4  0,161  259  5   2   -3,6    0,0    -0,2                  Rara fer   2866   2244  5   1   -4,1    0,0    -0,2  
         Perm  0,3  0,180  259  5   1   -3,5    0,0    -0,2                  Perm cls   56,0   35,1  5   1   -3,5    0,0    -0,2  
    
    2   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   37,4  1   1   -3,8    0,0    -0,1  
    3   3,85    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -3,3    0,0    -0,1                  Rara fer   2866   2056  1   2   -3,8    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -3,2    0,0    -0,1                  Perm cls   56,0   31,9  1   1   -3,2    0,0    -0,1  
    
    3   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   33,2  1   1   -3,3    0,0    -0,1  
    4   3,85    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -2,9    0,0    -0,1                  Rara fer   2866   1805  1   1   -3,3    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -2,8    0,0    -0,1                  Perm cls   56,0   28,2  1   1   -2,8    0,0    -0,1  
    
    4   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   37,4  5   2   -3,8    0,0    -0,1  
    5   3,85    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -3,3    0,0    -0,1                  Rara fer   2866   2056  5   1   -3,8    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -3,2    0,0    -0,1                  Perm cls   56,0   31,9  5   1   -3,2    0,0    -0,1  
    
    5   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   40,9  1   1   -4,1    0,0    -0,2  
    6   3,85    Freq  0,4  0,161  259  1   2   -3,6    0,0    -0,2                  Rara fer   2866   2244  1   1   -4,1    0,0    -0,2  
         Perm  0,3  0,180  259  1   1   -3,5    0,0    -0,2                  Perm cls   56,0   35,1  1   1   -3,5    0,0    -0,2  
    
    7   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0    7,4  3   1    0,7    0,0     0,1  
    1   3,85    Freq  0,4  0,000    0  3   2    0,7    0,0     0,0                  Rara fer   2866    400  3   1    0,7    0,0     0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1    0,7    0,0     0,0                  Perm cls   56,0    6,9  3   1    0,7    0,0     0,0  
    
   12   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0    7,4  3   1    0,7    0,0     0,1  
    6   3,85    Freq  0,4  0,000    0  3   2    0,7    0,0     0,0                  Rara fer   2866    400  3   1    0,7    0,0     0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1    0,7    0,0     0,0                  Perm cls   56,0    6,9  3   1    0,7    0,0     0,0  
    
    8   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   19,6  1   1   -0,5    0,0     0,2  
    2   3,85    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,5    0,0     0,2                  Rara fer   2866    824  1   1   -0,5    0,0     0,2  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,5    0,0     0,2                  Perm cls   56,0   19,3  1   1   -0,5    0,0     0,2  
    
    9   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   19,3  1   1   -0,5    0,0     0,2  
    3   3,85    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,5    0,0     0,1                  Rara fer   2866    810  1   1   -0,5    0,0     0,2  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,5    0,0     0,1                  Perm cls   56,0   19,0  1   1   -0,5    0,0     0,1  
    
   10   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   19,3  1   1   -0,5    0,0     0,2  
    4   3,85    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,5    0,0     0,1                  Rara fer   2866    810  1   1   -0,5    0,0     0,2  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,5    0,0     0,1                  Perm cls   56,0   19,0  1   1   -0,5    0,0     0,1  
    
   11   3,85     Rara                                                                Rara cls   75,0   19,6  1   1   -0,5    0,0     0,2  
    5   3,85    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,5    0,0     0,2                  Rara fer   2866    824  1   1   -0,5    0,0     0,2  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,5    0,0     0,2                  Perm cls   56,0   19,3  1   1   -0,5    0,0     0,2  
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PILASTRI  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

    1   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   18,0  1   1   -0,1    1,1    -5,3  
    1   3,85    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,2    1,0    -4,6                  Rara fer   2866    335  1   1   -0,1    1,1    -5,3  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,2    0,9    -4,5                  Perm cls   56,0   15,5  1   1   -0,2    0,9    -4,5  
    
    2   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   12,0  5   2   -0,6    0,1   -11,1  
    2   3,85    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,5    0,1    -9,9                  Rara fer   2866    190  5   2   -0,6    0,1   -11,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,5    0,1    -9,6                  Perm cls   56,0   10,5  5   1   -0,5    0,1    -9,6  
    
    3   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   10,7  5   1   -0,6    0,0   -10,3  
    3   3,85    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,5    0,0    -9,2                  Rara fer   2866    169  5   1   -0,6    0,0   -10,3  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,5    0,0    -9,0                  Perm cls   56,0    9,3  5   1   -0,5    0,0    -9,0  
    
    4   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   10,7  5   1   -0,6    0,0   -10,3  
    4   3,85    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,5    0,0    -9,2                  Rara fer   2866    169  5   1   -0,6    0,0   -10,3  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,5    0,0    -9,0                  Perm cls   56,0    9,3  5   1   -0,5    0,0    -9,0  
    
    5   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   12,0  5   1   -0,6   -0,1   -11,1  
    5   3,85    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,5   -0,1    -9,9                  Rara fer   2866    190  5   1   -0,6   -0,1   -11,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,5   -0,1    -9,6                  Perm cls   56,0   10,5  5   1   -0,5   -0,1    -9,6  
    
    6   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   18,0  1   1   -0,1   -1,1    -5,3  
    6   3,85    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,2   -1,0    -4,6                  Rara fer   2866    335  1   2   -0,1   -1,1    -5,3  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,2   -0,9    -4,5                  Perm cls   56,0   15,5  1   1   -0,2   -0,9    -4,5  
    
    7   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   19,9  1   1    0,1    1,3    -6,2  
    7   3,85    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,1    1,1    -5,4                  Rara fer   2866    365  1   1    0,1    1,3    -6,2  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,1    1,1    -5,2                  Perm cls   56,0   16,7  1   1    0,1    1,1    -5,2  
    
    8   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   12,8  5   1    0,5    0,1   -13,1  
    8   3,85    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,5    0,1   -11,7                  Rara fer   2866    205  5   1    0,5    0,1   -13,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,5    0,1   -11,3                  Perm cls   56,0   11,1  5   1    0,5    0,1   -11,3  
    
    9   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   11,2  5   2    0,5    0,0   -12,1  
    9   3,85    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,5    0,0   -10,8                  Rara fer   2866    180  5   2    0,5    0,0   -12,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,4    0,0   -10,5                  Perm cls   56,0    9,7  5   1    0,4    0,0   -10,5  
    
   10   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   11,2  5   1    0,5    0,0   -12,1  
   10   3,85    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,5    0,0   -10,8                  Rara fer   2866    180  5   1    0,5    0,0   -12,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,4    0,0   -10,5                  Perm cls   56,0    9,7  5   1    0,4    0,0   -10,5  
    
   11   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   12,8  5   1    0,5   -0,1   -13,1  
   11   3,85    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,5   -0,1   -11,7                  Rara fer   2866    205  5   1    0,5   -0,1   -13,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,5   -0,1   -11,3                  Perm cls   56,0   11,1  5   1    0,5   -0,1   -11,3  
    
   12   0,00     Rara                                                                Rara cls   75,0   19,9  1   2    0,1   -1,3    -6,2  
   12   3,85    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,1   -1,1    -5,4                  Rara fer   2866    365  1   2    0,1   -1,3    -6,2  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,1   -1,1    -5,2                  Perm cls   56,0   16,7  1   1    0,1   -1,1    -5,2  
    

 

 
 

 
Esito generale verifiche SLU. Presenza di aste non verificate a taglio 
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2.2.Verifiche di sicurezza globale mediante analisi non lineare statica (PushOver) 
 

 

Vista generale del modello di calcolo allo stato di fatto 

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto  

 

Crit.N.ro : Numero indicativo del criterio di progetto 

Elem. : Tipo di elemento strutturale 

%Rig.Tors. : Percentuale di rigidezza torsionale 

Mod. E : Modulo di elasticità normale 

Poisson : Coefficiente di Poisson 

Sgmc : Tensione massima di esercizio del calcestruzzo 

tauc0 : Tensione tangenziale minima 

tauc1 : Tensione tangenziale massima 

Sgmf : Tensione massima di esercizio dell'acciaio 

Om. : Coefficiente di omogeneizzazione 

Gamma : Peso specifico del materiale 

Copristaffa : Distanza tra il lembo esterno della staffa ed il lembo esterno della sezione in 

calcestruzzo 

Fi min. : Diametro minimo utilizzabile per le armature longitudinali 

Fi st. : Diametro delle staffe 

Lar. st. : Larghezza massima delle staffe 

Psc : Passo di scansione per i diagrammi delle caratteristiche 

Pos.pol. : Numero di posizioni delle armature per la verifica di sezioni poligonali 

D arm. : Passo di incremento dell'armatura per la verifica di sezioni poligonali 

Iteraz. : Numero massimo di iterazioni per la verifica di sezioni poligonali 

Def. Tag. : Deformabilità a taglio (si, no) 
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%Scorr.Staf. : Percentuale di scorrimento da far assorbire alle staffe 

P.max staffe : Passo massimo delle staffe 

P.min.staffe : Passo minimo delle staffe 

tMt min. : Tensione di torsione minima al di sotto del quale non si arma a torsione 

Ferri parete : Presenza di ferri di parete a taglio 

Ecc.lim. : Eccentricità M/N limite oltre la quale la verifica viene effettuata a flessione pura 

Tipo ver. : Tipo di verifica (0 = solo Mx; 1 = Mx e My separate; 2 = deviata) 

Fl.rett. : Flessione retta forzata per sezioni dissimmetriche ma simmetrizzabili (0 = no; 1 = 

si) 

Den.X pos. : Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento Mx minimo per la 

copertura del diagramma positivo 

Den.X neg. : Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento Mx minimo per la 

copertura del diagramma negativo 

Den.Y pos. : Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento My minimo per la 

copertura del diagramma positivo 

Den.Y neg. : Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento My minimo per la 

copertura del diagramma negativo 

%Mag.car. : Percentuale di maggiorazione dei carichi statici della prima combinazione di 

carico 

%Rid.Plas : Rapporto tra i momenti sull'estremo della trave M*(ij)/M(ij), dove: 

   - M*(ij)=Momento DOPO la ridistribuzione plastica 

   - M(ij)=Momento PRIMA della ridistribuzione plastica 

Linear. : Coefficiente descrittivo del comportamento dell'asta: 

1 = comportamento lineare sia a trazione che a compressione 

2 = comportamento non lineare sia a trazione che a compressione. 

3 = comportamento lineare solo a trazione. 

4 = comportamento non lineare solo a trazione.  

5 = comportamento lineare solo a compressione. 

6 = comportamento non lineare solo a compressione. 

Appesi : Flag di disposizione del carico sull'asta (1 = appeso, cioè applicato 

all'intradosso; 0 = non appeso, cioè applicato all'estradosso) 

Min. T/sigma : Verifica minimo T/sigma (1 = si; 0 = no) 

Verif.Alette : Verifica alette travi di fondazione (1 = si; 0 = no) 

Kwinkl. : Costante di sottofondo del terreno 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le verifiche agli 

stati limite. 

Cri.Nro : Numero identificativo del criterio di progetto 

Tipo Elem. : Tipo di elemento: trave di elevazione, trave di fondazione, pilastro, setto, setto 

elastico ("SHela") 

fck : Resistenza caratteristica del calcestruzzo 

fcd : Resistenza di calcolo del calcestruzzo 

rcd : Resistenza di calcolo a flessione del calcestruzzo (massimo del diagramma 

parabola rettangolo) 

fyk : Resistenza caratteristica dell'acciaio 

fyd : Resistenza di calcolo dell'acciaio 

Ey : Modulo elastico dell'acciaio 

ec0 : Deformazione limite del calcestruzzo in campo elastico 

ecu : Deformazione ultima del calcestruzzo 

eyu : Deformazione ultima dell'acciaio 

Ac/At : Rapporto dell'incremento fra l'armatura compressa e quella tesa 

Mt/Mtu : Rapporto fra il momento torcente di calcolo e il momento torcente resistente 

ultimo del calcestruzzo al di sotto del quale non si arma a torsione 

Wra : Ampiezza limite della fessura per combinazioni rare 

Wfr : Ampiezza limite della fessura per combinazioni frequenti 
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Wpe : Ampiezza limite della fessura per combinazioni permanenti 

c Rara : Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni rare 

c Perm : Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni permanenti 

f Rara : Sigma massima dell'acciaio per combinazioni rare 

SpRar : Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per 

combinazioni rare 

SpPer : Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per 

combinazioni permanenti 

Coef.Visc.: : Coefficiente di viscosità 

 

  

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input dei fili fissi: 

- Filo : Numero del filo fisso in pianta. 

- Ascissa : Ascissa. 

- Ordinata : Ordinata. 

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input delle quote di 

piano: 

 

- Quota : Numero identificativo della quota del piano. 

 

- Altezza : Altezza dallo spiccato di fondazione. 

 

- Tipologia : Le tipologie previste sono due: 

 

0 = Piano sismico, ovvero piano che è sede di massa, sia strutturale che portata, che 

deve essere considerata ai fini del calcolo sismico. Tutti i nodi a questa quota hanno 

gli spostamenti orizzontali legati dalla relazione di impalcato rigido. 

 

1 = Interpiano, ovvero quota intermedia che ha rilevanza ai fini della geometria 

strutturale. I nodi a questa quota hanno spostamenti orizzontali indipendenti. 

 

╖ SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di input dei pilastri. 

 

Filo : Numero del filo fisso in pianta su cui insiste il pilastro 

Sez. : Numero di archivio della sezione del pilastro 

Tipologia : Descrive le seguenti grandezze: 

a) La forma attraverso le  sigle 'Rett.'=rettangolare; 'a T'; 'ad I'; 'a C'; 'Circ.=circolare; 

'Polig.'=poligonale 

b) Gli ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della sezione. Nel caso di sezioni 

rettangolari questi ingombri coincidono con base ed altezza 

Magrone : Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua ai fini del calcolo un'asta su suolo 

alla Winkler 

Ang. : Angolo di rotazione della sezione. L'angolo e' positivo se antiorario 

Codice : Individua il posizionamento del filo fisso nella sezione. Per la sezione rettangolare valgono i 

seguenti codici di  spigolo: 

 
Il codice zero, che è inizialmente associato al centro pilastro, permette anche degli scostamenti 

imposti esplicitamente del filo fisso dal centro del pilastro 
dx : Scostamento filo fisso - centro pilastro lungo l'asse X in pianta 

dy : Scostamento filo fisso - centro pilastro lungo l'asse Y in pianta 
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Crit.N.ro : Numero identificativo del criterio di progetto associato al pilastro 

Tipo 

Elemento 

 Tipo elemento ai fini sismici: 

Le sigle sotto riportate hanno il significato appresso specificato: 

 -“Secondario NTC18”:si intende un elemento pilastro secondario ai sensi della NTC2018, che 

non viene inserito nel modello sismico ed a cui vengono applicate le verifiche di duttilità. 

-“NoGerarchia”: si intende un elemento pilastro non appartenente ad un meccanismo 

dissipativo e in cui non è applicabile la gerarchia delle resistenze(esempio pilastro meshato 

interno a pareti) 

 

Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio incastro), segue un'ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le 

cui sigle hanno il seguente significato: 

 

Codice: Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata: 

I = incastro; K = appoggio scorrevole; C = cerniera sferica; E = esplicito; CF = cerniera flessionale. 

 

Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come vincoli interni tra asta e nodo) è esplicitato dai successivi dati: 

 

Tx, Ty, Tz : Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per 

convenzione che quella particolare traslazione mutua tra pilastro e nodo è impedita (ovvero la 

traslazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro è la medesima), mentre lo 0 indica che 

non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale traslazione reciproca (ovvero la traslazione 

assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro sono diverse ed indipendenti). Invece un valore 

maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo del pilastro (traslazioni 

assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella direzione della sconnessione inserita, di 

valore pari alla rigidezza per la variazione di spostamento.  Se infine viene inserito un valore 

compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in 

automatico tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento 

locale della sezione, mentre Z è parallelo all'asse del pilastro. 

Rx, Ry, Rz : Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per 

convenzione che quella particolare rotazione mutua tra pilastro e nodo è impedita (ovvero la 

rotazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro è la medesima), mentre lo 0 indica che 

non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale rotazione reciproca (ovvero la rotazione 

assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro sono diverse ed indipendenti). Invece un valore 

maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (rotazioni 

assolute diverse), ma sul nodo agirà un momento nella direzione della sconnessione inserita di 

valore pari alla rigidezza per la variazione di rotazione. Se viene inserito un valore compreso 

fra –1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico 

tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della 

sezione, mentre Z è parallelo all'asse del pilastro. 

 

╖ SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di input delle travi: 

 

Trave : Numero identificativo della trave alla quota in esame 

Sez. : Numero di archivio della sezione della trave. Se il numero sezione è superiore a 600, si tratta di 

setto di altezza pari all’interpiano e di cui nei successivi dati viene specificato il solo spessore 

Base x Alt. : Ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della  sezione. Nel caso di sezioni 

rettangolari questi ingombri coincidono con base ed altezza 

Magrone : Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua ai fini del calcolo un’asta su suolo 

alla Winkler 

Ang. : Angolo di rotazione della sezione attorno all’asse 

Filo in. : Numero del filo fisso iniziale della trave 

Filo fin. : Numero del filo fisso finale della trave 

Quota in. : Quota dell’estremo iniziale della trave 

Quota fin. : Quota dell’estremo finale della trave 

dx in : Scostamento in direzione X del punto iniziale dell’asse della trave dal filo fisso iniziale di 

riferimento 

dx f : Scostamento in direzione X del punto finale dell’asse della trave dal filo fisso finale di 

riferimento 

dy in : Scostamento in direzione Y del punto iniziale dell’asse della trave dal filo fisso iniziale di 
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riferimento 

dy f : Scostamento in direzione Y del punto finale dell’asse della trave dal filo fisso finale di 

riferimento 

Pann. : Carico sulla trave dovuto a pannelli di solai. 

Tamp. : Carico sulla trave dovuto a tamponature 

Ball. : Carico sulla trave dovuto a ballatoi 

Espl. : Carico sulla trave imposto dal progettista 

Tot. : Totale dei carichi verticali precedenti 

Torc. : Momento torcente distribuito agente sulla trave imposto dal progettista 

Orizz. : Carico orizzontale distribuito agente sulla trave imposto dal progettista 

Assia. : Carico assiale distribuito agente sulla trave imposto dal progettista 

Ali. : Aliquota media pesata dei carichi accidentali per la determinazione della massa sismica 

Crit.N.ro : Numero identificativo del criterio di progetto associato alla trave 

Tipo 

Elemento 

 Tipo elemento ai fini sismici: 

Le sigle sotto riportate hanno il significato  appresso specificato: 

-“Secondario NTC18”:si intende un elemento asta secondario ai sensi della NTC2018, che non 

viene inserito nel modello sismico ed a cui vengono applicate le verifiche di duttilità. 

-“NoGerarchia”: si intende un elemento asta non appartenente ad un meccanismo dissipativo e 

in cui non è applicabile la gerarchia delle resistenze(esempio aste meshate interne a pareti o 

piastre o travi inclinate) 

Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio incastro), segue un’ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le 

cui sigle hanno il seguente significato: 

 

Codice: Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata: 

I = incastro; K = appoggio scorrevole; C = cerniera sferica; E = esplicito; CF = cerniera flessionale. 

 

Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come vincoli interni tra asta e nodo) è esplicitato dai successivi dati: 

 

Tx, Ty, Tz : Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per 

convenzione che quella particolare traslazione mutua tra trave e nodo è impedita (ovvero la 

traslazione assoluta del nodo e dell’estremo dell’asta è la medesima), mentre lo 0 indica che 

non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale traslazione reciproca (ovvero la traslazione 

assoluta del nodo e dell’estremo dell’asta sono diverse ed indipendenti). Invece un valore 

maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l’estremo dell’asta (traslazioni 

assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella direzione della sconnessione inserita, di 

valore pari alla rigidezza per la variazione di spostamento. Se infine viene inserito un valore 

compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero), fattore di connessione, il programma trasforma in 

automatico tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento 

locale della sezione, mentre Z è parallelo all’asse della trave. 

Rx, Ry, Rz : Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per 

convenzione che quella particolare rotazione mutua tra trave e nodo è impedita (ovvero la 

rotazione assoluta del nodo e dell’estremo dell’asta è la medesima), mentre lo 0 indica che non 

vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale rotazione reciproca (ovvero la rotazione assoluta 

del nodo e dell’estremo dell’asta sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di 

zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l’estremo dell’asta (rotazioni assolute diverse), 

ma sul nodo agirà un momento, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla 

rigidezza per la variazione di rotazione.  Se viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) 

e 0 (libero), fattore di connessione, il programma trasforma in automatico tale numero in una 

rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z è 

parallelo all’asse della trave. 

 

ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.  

  Tipologia  Rettangolare    Tipologia  Rettangolare  

  Sez.  Base  Altezza  Magrone    Sez.  Base  Altezza  Magrone  
  N.ro  (cm)  (cm)  (cm)    N.ro  (cm)  (cm)  (cm)  

    1   40,0   40,0    0,0      2   30,0   50,0    0,0  
    3   60,0   20,0    0,0     27   60,0   60,0   60,0  
   28   40,0   60,0   40,0                              
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ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.  

  CARATTERISTICHE STATICHE DELLE SEZIONI IN C.A.O.  

  Sez.  Area  Ixg  Iyg  Ip  
  N.ro  (cm2)  (cm4)  (cm4)  (cm4)  

     1         1600       213333       213333       426667  
     2         1500       312500       112500       425000  
     3         1200        40000       360000       400000  
    27         3600      1080000      1080000      2160000  
    28         2400       720000       320000      1040000  

 
ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO  

  Peso  Perman.  Varia            Anal    
Car.  Strut  NONstru  bile  Neve  Destinaz.  Psi  Psi  Psi  Car.  DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO  
N.ro  kg/mq  kg/mq  kg/mq  kg/mq  d'Uso  0  1  2  N.ro    

   1    260      170     50    100  Categ. H  0,0  0,0  0,0    Copertura Piana  
   2    375       20     50    100  Categ. H  0,0  0,0  0,0    Veletta Copertura  
   3    385       76      0    0,0  0,0  0,0    Tamponatura  

 
CRITERI DI PROGETTO  

  IDEN  ASTE ELEVAZIONE  

  Crit  Def  %Scorr  P max.  P min.  Mtmin  Ferri  Elim  Tipo  Fl.  DenX  DenX  DenY  DenY  %Mag  %Rid  
  N.ro  Tag  Staffe  Staffe  Staffe  kg/cmq  parete  cm  verif.  rett  pos.  neg.  pos.  neg.  car.  Plas  

    1  si  100   30    0    3  no   200  Mx 1   0   0   0   0    0  100  

 

CRITERI DI PROGETTO  

  IDEN  ASTE FONDAZIONE  

  Crit  Min  Verif.  %Scorr  P max.  P min.  Mtmin  Ferri  
  N.ro  T/ Alette  Staffe  Staffe  Staffe  kg/cmq  parete  

    2  no  no  100   33    0      3  no  

 

CRITERI DI PROGETTO  

  IDEN  PILASTRI    IDEN  PILASTRI  

  Crit  Def  Mtmin  Tipo    Crit  Def  Mtmin  Tipo  
  N.ro  Tag  kg/cmq  verif.    N.ro  Tag  kg/cmq  verif.  

    3  si   3,0  Dev.                   

 
CRITERI DI PROGETTO  

  IDENTIF.  CARATTERISTICHE DEL MATERIALE  DURABILITA'  CARATTER.COSTRUTTIVE  FLAG  

  Crit  Elem.  % Rig  % Rig  Classe  Classe  Mod. El  Pois  Gamma  Tipo  Tipo  Toll.  Copr  Copr  Fi  Fi  Lun  Li  App  
  N.ro    Tors.  Fless  CLS  Acciaio  kg/cmq  son  kg/mc  Ambiente  Armatura  Copr.  staf  ferr  min  st  sta  n.  esi  

    1  ELEV.    10   100  PROV  PROV  234996  0,20  2500  ORDIN. X0  POCO SENS.   0,00   2,0   3,5   14   8   60  0   0  
    2  FOND.    10   100  PROV  PROV  234996  0,20  2500  ORDIN. X0  POCO SENS.   0,00   2,0   3,5   14   8   60  0      
    3  PILAS    60   100  PROV  PROV  234996  0,20  2500  ORDIN. X0  POCO SENS.   0,00   2,0   3,5   14   8   50  0      
 

CRITERI DI PROGETTO  

  C R I T E R I   P E R   I L   C A L C O L O   A G L I  S T A T I   L I M I T E   U L T I M I   E   D I   E S E R C I Z I O  

  Cri  Tipo  fck  fcd  rcd  fyk  ftk  fyd  Ey  ec0  ecu  eyu  At/  Mt/  Wra  Wfr  Wpe  cRar  cPer  fRar  Spo  Spo  Spo  Coe  euk  
  Nro  Elem  -----------  kg/cmq ---- ---------        Ac  Mtu  mm  mm  mm  --- kg/cmq ---  Rar  Fre  Per  Vis    

   1  ELEV.  125,0   83,0  125,0  3583  3583  3115  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3   75,0   56,0   2866                 2,0  0,08  
   2  FOND.  125,0   83,0  125,0  3583  3583  3115  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3   75,0   56,0   2866                 2,0  0,08  
   3  PILAS  125,0   83,0  125,0  3583  3583  3115  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3   75,0   56,0   2866                 2,0  0,08  

 

DATI GENERALI DI STRUTTURA  

  D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A  

  P A R A M E T R I    S I S M I C I  

   Vita Nominale       (Anni)         50   Classe d' Uso  TERZA  
   Longitudine Est     (Grd)   13,99800   Latitudine Nord     (Grd)   42,26759  
   Categoria Suolo  C   Coeff. Condiz. Topogr.    1,00000  
   Sistema Costruttivo Dir.1  C.A.   Sistema Costruttivo Dir.2  C.A.  
   Regolarita' in Altezza  NO(KR=.8)   Regolarita' in Pianta  NO  
   Direzione Sisma     (Grd)          0   Sisma Verticale  ASSENTE  
   Effetti P/Delta  SI   Quota di Zero Sismico  (m)    0,00000  
   Tipo Intervento  SOSTITUZIONE   Tipo Analisi Sismica  PUSH-OVER  
   Livello Sicurezza Min. (%)        100     
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.  

   Probabilita' Pvr         0,81   Periodo di Ritorno Anni      45,00  
   Accelerazione Ag/g         0,07   Periodo T'c         (sec.)       0,29  
   Fo         2,42   Fv       0,89  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,15  
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   Periodo TC        (sec.)         0,46   Periodo TD          (sec.)       1,90  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.  

   Probabilita' Pvr         0,63   Periodo di Ritorno Anni      75,00  
   Accelerazione Ag/g         0,09   Periodo T'c         (sec.)       0,31  
   Fo         2,42   Fv       1,00  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,16  
   Periodo TC        (sec.)         0,48   Periodo TD          (sec.)       1,97  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.  

   Probabilita' Pvr         0,10   Periodo di Ritorno Anni     712,00  
   Accelerazione Ag/g         0,22   Periodo T'c         (sec.)       0,36  
   Fo         2,53   Fv       1,61  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,36   Periodo TB          (sec.)       0,18  
   Periodo TC        (sec.)         0,53   Periodo TD          (sec.)       2,48  
  P A R A M E T R I   S I S T E M A   C O S T R U T T I V O   C. A. - D I R. 1  

  Fattore di comportamento in output da  analisi PushOver   
   Fattore di comportam 'q'         1,23     
  P A R A M E T R I   S I S T E M A   C O S T R U T T I V O   C. A. - D I R. 2  

  Fattore di comportamento in output da  analisi PushOver   
   Fattore di comportam 'q'         1,23     

  COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI  

   Acciaio per CLS armato         1,15   Calcestruzzo CLS armato      1,50  
   Legno per comb. eccez.         1,00   Legno per comb. fondament.:      1,50  
   Livello conoscenza  LC2     
   FRP Collasso Tipo 'A'         1,10   FRP Delaminazione Tipo 'A'      1,20  
   FRP Collasso Tipo 'B'         1,25   FRP Delaminazione Tipo 'B'      1,50  
   FRP Resist. Press/Fless         1,00   FRP Resist. Taglio/Torsione      1,20  
   FRP Resist. Confinamento         1,10    

 

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI  

  Filo  Ascissa  Ordinata    Filo  Ascissa  Ordinata  
  N.ro  m  m    N.ro  m  m  

     1    0,00    4,40       2    5,20    4,40  
     3   10,20    4,40       4   15,20    4,40  
     5   20,20    4,40       6   25,40    4,40  
     7    0,00    0,00       8    5,20    0,00  
     9   10,20    0,00      10   15,20    0,00  
    11   20,20    0,00      12   25,40    0,00  

 

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI  

Quota  Altezza  Tipologia  IrregTamp    Quota  Altezza  Tipologia  IrregTamp  
N.ro  m    XY  Alt.    N.ro  m    XY  Alt.  

  0     0,00  Piano Terra          1     3,85  Interpiano  NO  NO  

 
PILASTRI IN C.A. QUOTA 3.85  m  

Filo  Sez.  Tipologia  Magrone  Ang.  Cod.  dx  dy  Crit.  Tipo Elemento  
N.ro  N.ro  (cm)  (cm)  (Grd)    (cm)  (cm)  N.ro  ai fini sismici  

  1    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    2   20,00  -20,00    3  SismoResist.  
  2    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    7    0,00  -20,00    3  SismoResist.  
  3    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    7    0,00  -20,00    3  SismoResist.  
  4    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    7    0,00  -20,00    3  SismoResist.  
  5    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    7    0,00  -20,00    3  SismoResist.  
  6    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    3  -20,00  -20,00    3  SismoResist.  
  7    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    1   20,00   20,00    3  SismoResist.  
  8    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    5    0,00   20,00    3  SismoResist.  
  9    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    5    0,00   20,00    3  SismoResist.  
 10    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    5    0,00   20,00    3  SismoResist.  
 11    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    5    0,00   20,00    3  SismoResist.  
 12    1  Rett.   40,00  x   40,00    0,0    0,00    4  -20,00   20,00    3  SismoResist.  

 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0  m  

  DATI  GENERALI  QUOTE  SCOSTAMENTI  C A R I C H I      

Trav  Sez.  Tipo Elem.  Ang  Fil  Fil  Q in.  Q.fin  Dxi  Dyi  Dzi  Dxf  Dyf  Dzf  Pann.  Tamp.  Ball.  Espl.  Tot.  Torc.  Orizz.  Assial  Ali  Cr  Cit  
N.ro  N.ro  x il sisma  Grd  in.  fin  (m)  (m)  cm  cm  cm  cm  cm  cm  kg/m  kg/m  kg/m  kg/m  kg/m  kg  kg/m  kg/m  %  Nr  Geo  

  1    27  Tel.SismoRes.    0    7    8   0,00   0,00  -10   20    0    0   20    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  2    27  Tel.SismoRes.    0    7    1   0,00   0,00   20  -10    0   20   10    0      0   1245      0      0   1245      0       0       0    0   2   2  
  3    27  Tel.SismoRes.    0    8    9   0,00   0,00    0   20    0    0   20    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  4    27  Tel.SismoRes.    0    9   10   0,00   0,00    0   20    0    0   20    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  5    27  Tel.SismoRes.    0   10   11   0,00   0,00    0   20    0    0   20    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  6    27  Tel.SismoRes.    0   11   12   0,00   0,00    0   20    0   10   20    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  7    27  Tel.SismoRes.    0    1    2   0,00   0,00  -10  -20    0    0  -20    0      0   1245      0      0   1245      0       0       0    0   2   2  
  8    27  Tel.SismoRes.    0    2    3   0,00   0,00    0  -20    0    0  -20    0      0   1245      0      0   1245      0       0       0    0   2   2  
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TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0  m  

  DATI  GENERALI  QUOTE  SCOSTAMENTI  C A R I C H I      

Trav  Sez.  Tipo Elem.  Ang  Fil  Fil  Q in.  Q.fin  Dxi  Dyi  Dzi  Dxf  Dyf  Dzf  Pann.  Tamp.  Ball.  Espl.  Tot.  Torc.  Orizz.  Assial  Ali  Cr  Cit  
N.ro  N.ro  x il sisma  Grd  in.  fin  (m)  (m)  cm  cm  cm  cm  cm  cm  kg/m  kg/m  kg/m  kg/m  kg/m  kg  kg/m  kg/m  %  Nr  Geo  

  9    27  Tel.SismoRes.    0    3    4   0,00   0,00    0  -20    0    0  -20    0      0   1245      0      0   1245      0       0       0    0   2   2  
 10    27  Tel.SismoRes.    0    4    5   0,00   0,00    0  -20    0    0  -20    0      0   1245      0      0   1245      0       0       0    0   2   2  
 11    27  Tel.SismoRes.    0    5    6   0,00   0,00    0  -20    0   10  -20    0      0   1245      0      0   1245      0       0       0    0   2   2  
 12    27  Tel.SismoRes.    0   12    6   0,00   0,00  -20  -10    0  -20   10    0      0   1245      0      0   1245      0       0       0    0   2   2  
 13    28  Tel.SismoRes.    0    8    2   0,00   0,00    0  -10    0    0   10    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
 14    28  Tel.SismoRes.    0    9    3   0,00   0,00    0  -10    0    0   10    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
 15    28  Tel.SismoRes.    0   10    4   0,00   0,00    0  -10    0    0   10    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
 16    28  Tel.SismoRes.    0   11    5   0,00   0,00    0  -10    0    0   10    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  

 

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 3.85  m  

  DATI  GENERALI  QUOTE  SCOSTAMENTI  C A R I C H I      

Trav  Sez.  Tipo Elem.  Ang  Fil  Fil  Q in.  Q.fin  Dxi  Dyi  Dzi  Dxf  Dyf  Dzf  Pann.  Tamp.  Ball.  Espl.  Tot.  Torc.  Orizz.  Assial  Ali  Cr  Cit  
N.ro  N.ro  x il sisma  Grd  in.  fin  (m)  (m)  cm  cm  cm  cm  cm  cm  kg/m  kg/m  kg/m  kg/m  kg/m  kg  kg/m  kg/m  %  Nr  Geo  

  1     2  Tel.SismoRes.    0    7    8   3,85   3,85    0   15    0    0   15    0   1150      0    599      0   1749      0       0       0    0   1      
  2     2  Tel.SismoRes.    0    8    9   3,85   3,85    0   15    0    0   15    0   1150      0    599      0   1749      0       0       0    0   1      
  3     2  Tel.SismoRes.    0    9   10   3,85   3,85    0   15    0    0   15    0   1150      0    599      0   1749      0       0       0    0   1      
  4     2  Tel.SismoRes.    0   10   11   3,85   3,85    0   15    0    0   15    0   1150      0    599      0   1749      0       0       0    0   1      
  5     2  Tel.SismoRes.    0   11   12   3,85   3,85    0   15    0    0   15    0   1150      0    599      0   1749      0       0       0    0   1      
  6     2  Tel.SismoRes.    0    1    2   3,85   3,85    0  -15    0    0  -15    0   1150      0    216      0   1366      0       0       0    0   1      
  7     2  Tel.SismoRes.    0    2    3   3,85   3,85    0  -15    0    0  -15    0   1150      0    216      0   1366      0       0       0    0   1      
  8     2  Tel.SismoRes.    0    3    4   3,85   3,85    0  -15    0    0  -15    0   1150      0    216      0   1366      0       0       0    0   1      
  9     2  Tel.SismoRes.    0    4    5   3,85   3,85    0  -15    0    0  -15    0   1150      0    216      0   1366      0       0       0    0   1      
 10     2  Tel.SismoRes.    0    5    6   3,85   3,85    0  -15    0    0  -15    0   1150      0    216      0   1366      0       0       0    0   1      
 11     2  Tel.SismoRes.    0    7    1   3,85   3,85   15    0    0   15    0    0      0      0    216      0    216      0       0       0    0   1      
 12     2  Tel.SismoRes.    0   12    6   3,85   3,85  -15    0    0  -15    0    0      0      0    216      0    216      0       0       0    0   1      
 13     3  Tel.SismoRes.    0    8    2   3,85   3,85    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 14     3  Tel.SismoRes.    0    9    3   3,85   3,85    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 15     3  Tel.SismoRes.    0   10    4   3,85   3,85    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 16     3  Tel.SismoRes.    0   11    5   3,85   3,85    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      

 

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

  Peso Strutturale     1,30   1,30   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,75   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Var.Coperture     1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00  -1,00   1,00  -1,00   1,00  -1,00  
  Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  

 

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

  Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Var.Coperture     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 0     1,00  -1,00   1,00   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  -0,30  -0,30   0,30  -0,30   0,30  
  Corr. Tors. dir. 90    -0,30   0,30   0,30   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  
  Sisma direz. grd 0    -1,00  -1,00  -1,00   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30  -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  
  Sisma direz. grd 90    -0,30  -0,30  -0,30   1,00   1,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  

 

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  31  32  33  34  

  Peso Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00   1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,00   0,00   0,00   0,00  
  Var.Coperture     0,00   0,00   0,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 0    -0,30   0,30  -0,30   0,30  
  Corr. Tors. dir. 90    -1,00  -1,00   1,00   1,00  
  Sisma direz. grd 0    -0,30  -0,30  -0,30  -0,30  
  Sisma direz. grd 90    -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  

 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  

  Peso Strutturale     1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,50   1,00  
  Var.Coperture     1,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  

  Peso Strutturale     1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,00   0,20  
  Var.Coperture     0,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 0     0,00   0,00  
  Corr. Tors. dir. 90     0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  

  Peso Strutturale     1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,00  
  Var.Coperture     0,00  
  Corr. Tors. dir. 0     0,00  
  Corr. Tors. dir. 90     0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00  
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COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  

  Sisma direz. grd 90     0,00  

 

DATI ARMATURE TRAVI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 0  m  

  ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE  

  IDENTIFICATIVO  ARMATURE DI INPUT  AGGIUNTIVE  RINFORZO IN FRP  

  Asta  Concio  FiSp  NFer  FiSu  NFer  FiIn  NFer  FiPa  FiSt  PsSt  Brac  Brac  AfSup  AfInf  Mat.  Lung  Rag.  Num  Nod  Condiz.  SpSol  
  Num.    mm  Sup.  mm  Inf.  mm  Par.  mm  mm  cm  DirX  DirY  cmq  cmq  N.ro  cm  mm  Avv  Con  Ambient  cm  

     1  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     2  Iniz.  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     3  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     4  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     5  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     6  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     7  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     8  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     9  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    10  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    11  Iniz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  16   2  16   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    12  Iniz.  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   2  12   2  12   0  12   8  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    13  Iniz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    

    14  Iniz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    

    15  Iniz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    

    16  Iniz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  12   1  12   0  12   8  30   2   2   0,0   0,0                              
    

 

DATI ARMATURE PILASTRI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.85  m  

  ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE  

  IDENTIFICATIVO  ARMATURE DI INPUT  AGGIUNTIVE  RINFORZO IN FRP  

  Asta  Concio  FiSp  NFer  FiSu  NFer  FiIn  NFer  FiPa  FiSt  PsSt  Brac  Brac  AfSup  AfInf  Mat.  Lung  Rag.  Num  Nod  Condiz.  SpSol  
  Num.    mm  Sup.  mm  Inf.  mm  Par.  mm  mm  cm  DirX  DirY  cmq  cmq  N.ro  cm  mm  Avv  Con  Ambient  cm  

     1  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     2  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     3  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
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DATI ARMATURE PILASTRI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.85  m  

  ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE  

  IDENTIFICATIVO  ARMATURE DI INPUT  AGGIUNTIVE  RINFORZO IN FRP  

  Asta  Concio  FiSp  NFer  FiSu  NFer  FiIn  NFer  FiPa  FiSt  PsSt  Brac  Brac  AfSup  AfInf  Mat.  Lung  Rag.  Num  Nod  Condiz.  SpSol  
  Num.    mm  Sup.  mm  Inf.  mm  Par.  mm  mm  cm  DirX  DirY  cmq  cmq  N.ro  cm  mm  Avv  Con  Ambient  cm  

     4  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     5  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     6  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     7  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     8  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

     9  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    10  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    11  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

    12  Iniz.  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.                                                                        
    Finale  16   0  12   0  12   0  12   6  20   2   2   0,0   0,0                              
    

 

DATI ARMATURE TRAVI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.85  m  

  ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE  

  IDENTIFICATIVO  ARMATURE DI INPUT  AGGIUNTIVE  RINFORZO IN FRP  

  Asta  Concio  FiSp  NFer  FiSu  NFer  FiIn  NFer  FiPa  FiSt  PsSt  Brac  Brac  AfSup  AfInf  Mat.  Lung  Rag.  Num  Nod  Condiz.  SpSol  
  Num.    mm  Sup.  mm  Inf.  mm  Par.  mm  mm  cm  DirX  DirY  cmq  cmq  N.ro  cm  mm  Avv  Con  Ambient  cm  

     1  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     2  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     3  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     4  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     5  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     6  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     7  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     8  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

     9  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

    10  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

    11  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
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DATI ARMATURE TRAVI - SEZIONE RETTANGOLARE - QUOTA: 3.85  m  

  ASTE IN C.A. CON SEZIONE RETTANGOLARE  

  IDENTIFICATIVO  ARMATURE DI INPUT  AGGIUNTIVE  RINFORZO IN FRP  

  Asta  Concio  FiSp  NFer  FiSu  NFer  FiIn  NFer  FiPa  FiSt  PsSt  Brac  Brac  AfSup  AfInf  Mat.  Lung  Rag.  Num  Nod  Condiz.  SpSol  
  Num.    mm  Sup.  mm  Inf.  mm  Par.  mm  mm  cm  DirX  DirY  cmq  cmq  N.ro  cm  mm  Avv  Con  Ambient  cm  

    12  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  25   2   2   0,0   0,0                              
    

    13  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    

    14  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    

    15  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    

    16  Iniz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    Mezz.  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                
    Finale  12   1  16   1  16   0  12   6  18   2   2   0,0   0,0                              
    

 

 

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA PUSH-OVER 

 
Numero d’ordine della PushOver : Tipo di distribuzione delle forze orizzontali utilizzate nell'analisi. 

Angolo Ingr. Sisma (Grd) : Angolo di ingresso del sisma della PushOver. 

Numero collassi totali : Numero di elementi che hanno raggiunto la condizione di collasso 

al termine dell’analisi. 

Numero passo Resist.Max. : Numero del passo a cui corrisponde il picco massimo del taglio 

alla base nella curva di capacità. 

Numero passi significativi : Numero dei passi significativi alla fine dell’analisi. 

Massa SDOF, (t) : Massa totale del sistema equivalente. 

Taglio alla base max., (t) : Tagliante massimo alla base della struttura reale. 

Coeff. Partecipazione : Coefficiente di partecipazione relativo alla distribuzione di forze 

orizzontali utilizzate nell’analisi della PushOver. 

Resistenza SDOF, (t) : Resistenza allo snervamento del sistema ad un grado di libertà  

equivalente. 

Rigidezza SDOF, (t/m) : Rigidezza all’origine del sistema ad un grado di libertà 

equivalente. 

Spostam. Snervam. SDOF, (mm) : Spostamento a cui corrisponde lo snervamento del sistema ad un 

grado di libertà equivalente. 

Periodo SDOF, (sec) : Periodo proprio del sistema ad un grado di libertà equivalente. 

Rapporto di incrudimento : Rapporto tra la rigidezza incrudente e la rigidezza all’origine del 

sistema ad un grado di libertà equivalente. Per un sistema elastico  

perfettamente plastico tale rapporto vale sempre 0. 

Rapporto Alfau/alfa1 : Rapporto tra il tagliante ultimo e il tagliantea cui corrisponde la 

formazione della prima cerniera plastica. Per le strutture esistenti 

tale valore può assumere valori molto alti in  quanto per bassi  

valori di forze orizzontali spesso viene raggiunto il limite elastico 

in qualche sezione. 

Fattore struttura : Fattore di struttura (q) calcolato a posteriori  in funzione delle  

effettive risorse anelastiche della struttura. 

Coeff Smorzam.Equival. : Coefficiente di smorzamento di un oscillatore elasto-viscoso che  

dissipa per viscosità la stessa energia della struttura. 

Duttilità : Duttilità misurata sul legame bilatero del sistema elasto-plastico  

equivalente come rapporto tra lo spostamento ultimo (fine del 

tratto orizzontale) e lo spostamento al limite elastico (inizio tratto 

orizzontale). 

 

 

Per ogni stato limite richiesto, la frase “MECCANISMI CONSIDERATI NELL'ANALISI” significa: 

 

Con Flag di post-verifica = NO : Considera nell’analisi al passo non lineare sia i meccanismi 

fragili attivati che quelli duttili. 
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Con Flag di post-verifica = SI : Verifica a posteriori dei meccanismi fragili in corrispondenza dei 

passi della curva di capacità precedentemente valutata per il solo 

comportamento duttile. I risultati relativi ai soli meccanismi fragili 

sono riportati in  una apposita tabella. 

 

Spostamento : Domanda/Capacita dello spostamento relativo allo stato limite. 

S.L.x : Flag riassuntivo della verifica effettuata per i meccanismi considerati 

nell’analisi. 

PgaLx/g : Valore della PGA limite corrispondente alla prestazione definita per lo stato 

limite considerato e per i meccanismi considerati nell’analisi. 

q* : Rapporto tra la domanda elastica di tagliante alla base e la resistenza del 

sistema SDOF equivalente. Viene utilizzato solo per le struttura in muratura 

in qual caso non può superare il valore 3. 

Numero passo precedente : Numero passo precedente al punto della curva per cui si raggiunge la 

capacità rispetto alla prestazione definita per lo stato limite e per i soli  

meccanismi considerati nell'analisi. 

PgaLx/Pga y% : Rapporto tra la PGA limite e la PGA al bedrock del sisma atteso nel sito con 

la probabilità prevista per lo stato limite corrispondente. 

Asta3D Nro : Numerazione 3D dell’asta in cui si raggiunge la prestazione definita per lo 

stato limite e per  i soli  meccanismi considerati nell’analisi. 

TrCLx : Valore del periodo di ritorno  corrispondente all'evento sismico che provoca 

il raggiungimento della capacità per lo stato limite considerato e per i soli  

meccanismi considerati nell’analisi. 

(TrCLx/TDLx)^a : Rapporto tra il periodo di ritorno del sisma a cui corrisponde il 

raggiungimento della capacità ed il periodo di ritorno del sisma atteso nel 

sito con la probabilità prevista per lo stato limite corrispondente. L'esponente 

a vale 0,41 come previsto dalle linee guida nazionali. 

 

DATI STAMPATI PER LE TABELLE AUSILIARIE 

Push. nro : Numero della PushOver. 

PRIMO COLLASSO : Dati relativi ai meccanismi fragili per gli elementi in calcestruzzo armato del 

Nodo e del Taglio. 

TrCLC : Valore del periodo di ritorno  corrispondente all’evento sismico che provoca 

il raggiungimento della capacità per lo stato limite di collasso del 

Nodo/Taglio. 

PgaLC/g : Valore della PGA  corrispondente all'evento sismico che provoca il 

raggiungimento della capacità per lo stato limite di collasso Nodo/Taglio. 

Resistenza nel Piano di un 

pannello in muratura 

: Indicatori di capacità relativi alla prestazione di raggiungimento della 

resistenza nel piano del primo pannello in muratura. 

TrCLV : Valore del periodo di ritorno  corrispondente all’evento sismico che provoca 

il raggiungimento della capacità per lo stato limite di Salvaguardia della 

Vita. Prestazione definita dal raggiungimento della resistenza nel piano del 

primo pannello in muratura. 

PgaLV/g : Valore della PGA  corrispondente all'evento sismico che provoca il 

raggiungimento della capacità per lo stato limite di Salvaguardia della Vita. 

Prestazione definita dal raggiungimento della resistenza nel piano del primo 

pannello in muratura. 

 

VERIFICA 

MECCANISMI FRAGILI 

STRUTTURE IN C.A. 

 

: 

 

Viene stampata la condizione di VERIFICATA/NON VERIFICATA. Nel caso 

non venga stampato nulla significa che la verifica effettuata a posteriori sulla 

curva di capacità  determinata con l’analisi non lineare tenendo conto del 

solo comportamento duttile non è stata in grado di individuare alcun 

meccanismo fragile per cui è necessario ripetere l’analisi tenendo in conto i 

meccanismi fragili e settando il dato Push+PostVer. = No. 

  

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica dei nodi  non confinati per le 

strutture in calcestruzzo armato esistenti effettuate con il modello previsto al punto della circolare 2/2/2009 n. 617 

C8.7.2.5 formule (8.7.2.2) e (8.7.2.3) 
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Filo N.ro : Numero del filo del nodo 

 

Quota : Quota a cui si trova il nodo 

 

Nod3d N.ro : Numerazione del nodo nel modello tridimensionale 

 

Nsup (t) : Valore dello sforzo normale del pilastro superiore in tonnellate 

 

Coll Nodo : Flag che segnala l'eventuale collasso 

 

TaglSup (t) 

 

: Valore dello sforzo di taglio trasmesso dal pilastro superiore in 

tonnellate 

 

TrazAf (t) : Sforzo di trazione delle barre superiori delle travi ancorate nel nodo 

dovuto all'eventuale momento negativo agente 

 

I successivi valori si riferiscono alla verifiche effettuata nelle direzioni rispettivamente X e Y del sistema locale del 

pilastro a cui il nodo appartiene: 

 

SgmCo kg/cmq : Tensione di compressione agente sul calcestruzzo del nodo 

SgmTr  kg/cmq : Tensione di trazione agente sul calcestruzzo del nodo, depurata 

dell'eventuale contributo del rinforzo 

RcLim kg/cmq : Resistenza limite a compressione del calcestruzzo del nodo 

RtLim kg/cmq : Resistenza limite di trazione del calcestruzzo del nodo 

DeltaRt kg/cmq : Contributo del rinforzo alla Resistenza a trazione del nodo 

 

La verifica consiste nel verificare contemporaneamente: 

 

- SgmComp < RcLim (in valore assoluto) 

 

- SgmTraz < RtLim (in valore assoluto) 

 

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

  MECCANISMI DI COLLASSO CONSIDERATI NELLA ANALISI PUSH-OVER  

  - Analisi con meccanismi DUTTILI E FRAGILI  
  - Modalita' di collasso del nodo CLS SENZA confinamento  
  - Collasso a taglio considerato su TUTTE le aste in CLS  
  - Effetti P-Delta CONSIDERATI  
  - DISTRIBUZ FORZE: Proporz.Forze Analisi Sism. Statica - Piano Deformabile  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro   1   -  Distrib.Forze Prop.Modo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)           0   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          18   Numero passi significativi        18  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,28  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,92  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2380,55   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,526   Fattore di comportamento     8,556  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,274  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       9,966   Spostamento         mm     8,695  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,065   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,872  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    33,000  
   Tempo Intervento  (anni)      36,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,880  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
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  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,372   Spostamento         mm     8,695  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,065   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,701  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      22,000   TrCLD    33,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,713  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,925   Spostamento         mm   131,410  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        17  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        38  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro   2   -  Distrib.Forze Prop.Modo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         180   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          15   Numero passi significativi        15  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,12  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,83  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2365,45   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,626   Fattore di comportamento     9,021  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,871  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      10,030   Spostamento         mm     8,562  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,063   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,847  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    31,000  
   Tempo Intervento  (anni)      34,000   (TrCLO/TDLO)^a     0,858  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,451   Spostamento         mm     8,562  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,063   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,681  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      20,667   TrCLD    31,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,695  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      33,091   Spostamento         mm   138,127  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        14  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro   3   -  Distrib.Forze Prop.Modo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)          90   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           6   Numero passi significativi         6  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     17,72  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     17,72  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      571,57   Spostam. Snervam. SDOF mm        31  
   Periodo SDOF      (sec)        0,80   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,972   Fattore di comportamento     1,263  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,263  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,709   Spostamento         mm    14,993  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
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   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,80   TrCLO    22,000  
   Tempo Intervento  (anni)      24,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,745  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      31,853   Spostamento         mm    14,993  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        1,03   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      14,667   TrCLD    22,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,604  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      79,412   Spostamento         mm    38,027  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         5  
   PgaLV/g       0,107   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,486  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,56   Asta3D Nro        13  
   Tempo Intervento  (anni)       7,333   TrCLV   105,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,455  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro   4   -  Distrib.Forze Prop.Modo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         270   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           5   Numero passi significativi         5  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     18,20  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     18,20  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      563,72   Spostam. Snervam. SDOF mm        32  
   Periodo SDOF      (sec)        0,81   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,836   Fattore di comportamento     1,256  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,256  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,881   Spostamento         mm    15,450  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,77   TrCLO    23,000  
   Tempo Intervento  (anni)      25,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,759  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,075   Spostamento         mm    15,450  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,99   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      15,333   TrCLD    23,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,615  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      79,963   Spostamento         mm    39,734  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         4  
   PgaLV/g       0,110   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,501  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,48   Asta3D Nro        15  
   Tempo Intervento  (anni)       8,000   TrCLV   113,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,469  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro   5   -  Distrib.Forze Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)           0   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          18   Numero passi significativi        18  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,28  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,92  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2380,55   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,526   Fattore di comportamento     8,556  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,274  
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  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       9,966   Spostamento         mm     8,695  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,065   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,872  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    33,000  
   Tempo Intervento  (anni)      36,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,880  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,372   Spostamento         mm     8,695  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,065   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,701  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      22,000   TrCLD    33,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,713  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,925   Spostamento         mm   131,410  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        17  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        38  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro   6   -  Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         180   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          15   Numero passi significativi        15  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,12  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,83  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2365,45   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,626   Fattore di comportamento     9,021  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,871  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      10,030   Spostamento         mm     8,562  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,063   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,847  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    31,000  
   Tempo Intervento  (anni)      34,000   (TrCLO/TDLO)^a     0,858  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,451   Spostamento         mm     8,562  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,063   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,681  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      20,667   TrCLD    31,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,695  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      33,091   Spostamento         mm   138,127  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        14  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro   7   -  Distrib.Forze Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)          90   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           6   Numero passi significativi         6  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     17,72  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     17,72  
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   Rigidezza SDOF    (t/m)      571,57   Spostam. Snervam. SDOF mm        31  
   Periodo SDOF      (sec)        0,80   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,972   Fattore di comportamento     1,263  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,263  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,709   Spostamento         mm    14,993  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,80   TrCLO    22,000  
   Tempo Intervento  (anni)      24,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,745  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      31,853   Spostamento         mm    14,993  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        1,03   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      14,667   TrCLD    22,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,604  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      79,412   Spostamento         mm    38,027  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         5  
   PgaLV/g       0,107   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,486  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,56   Asta3D Nro        13  
   Tempo Intervento  (anni)       7,333   TrCLV   105,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,455  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro   8   -  Distrib.Forze Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         270   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           5   Numero passi significativi         5  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     18,20  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     18,20  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      563,72   Spostam. Snervam. SDOF mm        32  
   Periodo SDOF      (sec)        0,81   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,836   Fattore di comportamento     1,256  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,256  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,881   Spostamento         mm    15,450  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,77   TrCLO    23,000  
   Tempo Intervento  (anni)      25,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,759  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,075   Spostamento         mm    15,450  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,99   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      15,333   TrCLD    23,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,615  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      79,963   Spostamento         mm    39,734  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         4  
   PgaLV/g       0,110   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,501  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,48   Asta3D Nro        15  
   Tempo Intervento  (anni)       8,000   TrCLV   113,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,469  
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RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro   9   -  Distrib.Forze Prop.Modo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)           0   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          19   Numero passi significativi        19  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,30  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,92  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2382,44   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,400   Fattore di comportamento     8,587  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,320  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       9,958   Spostamento         mm     8,858  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,065   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,884  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    34,000  
   Tempo Intervento  (anni)      37,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,891  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,362   Spostamento         mm     8,858  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,065   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,711  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      22,667   TrCLD    34,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,722  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,907   Spostamento         mm   131,862  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        18  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        38  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  10   -  Distrib.Forze Prop.Modo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         180   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          15   Numero passi significativi        15  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,18  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,92  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2202,69   Spostam. Snervam. SDOF mm        16  
   Periodo SDOF      (sec)        0,40   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,495   Fattore di comportamento     8,289  
   Coeff Smorzam.Equival.      33,000   Duttilita    10,534  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      10,771   Spostamento         mm     8,566  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         1  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    28,000  
   Tempo Intervento  (anni)      31,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,823  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      13,371   Spostamento         mm     8,566  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         1  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      18,667   TrCLD    28,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,667  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      34,850   Spostamento         mm    83,919  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        14  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
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   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  11   -  Distrib.Forze Prop.Modo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)          90   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           6   Numero passi significativi         6  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     17,75  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     17,75  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      570,25   Spostam. Snervam. SDOF mm        31  
   Periodo SDOF      (sec)        0,80   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,997   Fattore di comportamento     1,262  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,262  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,738   Spostamento         mm    14,963  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,79   TrCLO    22,000  
   Tempo Intervento  (anni)      24,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,745  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      31,891   Spostamento         mm    14,963  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        1,02   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      14,667   TrCLD    22,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,604  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      79,505   Spostamento         mm    38,117  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         5  
   PgaLV/g       0,107   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,486  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,55   Asta3D Nro        14  
   Tempo Intervento  (anni)       7,333   TrCLV   105,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,455  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  12   -  Distrib.Forze Prop.Modo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         270   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           5   Numero passi significativi         5  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     18,19  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     18,19  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      563,21   Spostam. Snervam. SDOF mm        32  
   Periodo SDOF      (sec)        0,81   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,851   Fattore di comportamento     1,256  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,256  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,892   Spostamento         mm    15,417  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,77   TrCLO    23,000  
   Tempo Intervento  (anni)      25,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,759  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,089   Spostamento         mm    15,417  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,99   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      15,333   TrCLD    23,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,615  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
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  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      80,000   Spostamento         mm    39,738  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         4  
   PgaLV/g       0,110   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,501  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,48   Asta3D Nro        15  
   Tempo Intervento  (anni)       8,000   TrCLV   113,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,469  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  13   -  Distrib.Forze Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)           0   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          19   Numero passi significativi        19  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,30  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,92  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2382,44   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,400   Fattore di comportamento     8,587  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,320  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       9,958   Spostamento         mm     8,858  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,065   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,884  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    34,000  
   Tempo Intervento  (anni)      37,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,891  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,362   Spostamento         mm     8,858  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,065   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,711  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      22,667   TrCLD    34,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,722  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,907   Spostamento         mm   131,862  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        18  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        38  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  14   -  Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         180   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          15   Numero passi significativi        15  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,18  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,92  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2202,69   Spostam. Snervam. SDOF mm        16  
   Periodo SDOF      (sec)        0,40   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,495   Fattore di comportamento     8,289  
   Coeff Smorzam.Equival.      33,000   Duttilita    10,534  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      10,771   Spostamento         mm     8,566  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         1  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    28,000  
   Tempo Intervento  (anni)      31,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,823  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      13,371   Spostamento         mm     8,566  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         1  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
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   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      18,667   TrCLD    28,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,667  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      34,850   Spostamento         mm    83,919  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        14  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  15   -  Distrib.Forze Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)          90   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           6   Numero passi significativi         6  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     17,75  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     17,75  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      570,25   Spostam. Snervam. SDOF mm        31  
   Periodo SDOF      (sec)        0,80   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,997   Fattore di comportamento     1,262  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,262  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,738   Spostamento         mm    14,963  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,79   TrCLO    22,000  
   Tempo Intervento  (anni)      24,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,745  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      31,891   Spostamento         mm    14,963  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        1,02   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      14,667   TrCLD    22,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,604  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      79,505   Spostamento         mm    38,117  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         5  
   PgaLV/g       0,107   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,486  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,55   Asta3D Nro        14  
   Tempo Intervento  (anni)       7,333   TrCLV   105,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,455  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  16   -  Distrib.Forze Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         270   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           5   Numero passi significativi         5  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     18,19  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     18,19  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      563,21   Spostam. Snervam. SDOF mm        32  
   Periodo SDOF      (sec)        0,81   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,851   Fattore di comportamento     1,256  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,256  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,892   Spostamento         mm    15,417  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,77   TrCLO    23,000  
   Tempo Intervento  (anni)      25,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,759  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
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  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,089   Spostamento         mm    15,417  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,99   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      15,333   TrCLD    23,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,615  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      80,000   Spostamento         mm    39,738  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         4  
   PgaLV/g       0,110   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,501  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,48   Asta3D Nro        15  
   Tempo Intervento  (anni)       8,000   TrCLV   113,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,469  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  17   -  Distrib.Forze Prop.Modo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)           0   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          19   Numero passi significativi        19  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,34  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,97  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2363,02   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,638   Fattore di comportamento     9,199  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    12,107  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      10,040   Spostamento         mm     8,700  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,064   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,860  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    32,000  
   Tempo Intervento  (anni)      35,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,869  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,464   Spostamento         mm     8,700  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,064   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,691  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      21,333   TrCLD    32,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,704  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      33,096   Spostamento         mm   143,889  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        18  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  18   -  Distrib.Forze Prop.Modo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         180   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          17   Numero passi significativi        17  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,17  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,93  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2380,40   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,535   Fattore di comportamento     8,580  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,306  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       9,967   Spostamento         mm     8,826  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
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   PgaLO/g       0,065   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,884  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    34,000  
   Tempo Intervento  (anni)      37,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,891  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,372   Spostamento         mm     8,826  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,065   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,711  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      22,667   TrCLD    34,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,722  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,924   Spostamento         mm    85,232  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        16  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  19   -  Distrib.Forze Prop.Modo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)          90   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           6   Numero passi significativi         6  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     19,07  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     19,07  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      545,86   Spostam. Snervam. SDOF mm        35  
   Periodo SDOF      (sec)        0,82   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       4,216   Fattore di comportamento     1,235  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,235  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      25,285   Spostamento         mm    15,368  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,72   TrCLO    22,000  
   Tempo Intervento  (anni)      24,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,745  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,595   Spostamento         mm    15,368  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,93   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      14,667   TrCLD    22,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,604  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      81,261   Spostamento         mm    42,779  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         5  
   PgaLV/g       0,115   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,525  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,33   Asta3D Nro        15  
   Tempo Intervento  (anni)       8,667   TrCLV   127,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,492  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  20   -  Distrib.Forze Prop.Modo:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         270   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           5   Numero passi significativi         5  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     16,84  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     16,84  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      595,24   Spostam. Snervam. SDOF mm        28  
   Periodo SDOF      (sec)        0,78   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,882   Fattore di comportamento     1,290  
   Coeff Smorzam.Equival.      12,000   Duttilita     1,290  
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  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,213   Spostamento         mm    14,939  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,86   TrCLO    23,000  
   Tempo Intervento  (anni)      25,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,759  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      31,214   Spostamento         mm    14,939  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        1,10   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      15,333   TrCLD    23,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,615  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      77,818   Spostamento         mm    35,437  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         4  
   PgaLV/g       0,103   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,466  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,75   Asta3D Nro        13  
   Tempo Intervento  (anni)       6,667   TrCLV    95,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,437  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  21   -  Distrib.Forze Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)           0   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          19   Numero passi significativi        19  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,34  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,97  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2363,02   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,638   Fattore di comportamento     9,199  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    12,107  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      10,040   Spostamento         mm     8,700  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,064   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,860  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    32,000  
   Tempo Intervento  (anni)      35,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,869  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,464   Spostamento         mm     8,700  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,064   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,691  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      21,333   TrCLD    32,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,704  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      33,096   Spostamento         mm   143,889  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        18  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  22   -  Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         180   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          17   Numero passi significativi        17  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,17  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,93  
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   Rigidezza SDOF    (t/m)     2380,40   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,535   Fattore di comportamento     8,580  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,306  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       9,967   Spostamento         mm     8,826  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,065   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,884  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    34,000  
   Tempo Intervento  (anni)      37,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,891  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,372   Spostamento         mm     8,826  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,065   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,711  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      22,667   TrCLD    34,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,722  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,924   Spostamento         mm    85,232  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        16  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  23   -  Distrib.Forze Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)          90   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           6   Numero passi significativi         6  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     19,07  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     19,07  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      545,86   Spostam. Snervam. SDOF mm        35  
   Periodo SDOF      (sec)        0,82   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       4,216   Fattore di comportamento     1,235  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,235  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      25,285   Spostamento         mm    15,368  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,72   TrCLO    22,000  
   Tempo Intervento  (anni)      24,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,745  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,595   Spostamento         mm    15,368  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,93   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      14,667   TrCLD    22,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,604  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      81,261   Spostamento         mm    42,779  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         5  
   PgaLV/g       0,115   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,525  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,33   Asta3D Nro        15  
   Tempo Intervento  (anni)       8,667   TrCLV   127,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,492  
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RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  24   -  Distrib.Forze Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         270   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           5   Numero passi significativi         5  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     16,84  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     16,84  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      595,24   Spostam. Snervam. SDOF mm        28  
   Periodo SDOF      (sec)        0,78   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,882   Fattore di comportamento     1,290  
   Coeff Smorzam.Equival.      12,000   Duttilita     1,290  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,213   Spostamento         mm    14,939  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,86   TrCLO    23,000  
   Tempo Intervento  (anni)      25,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,759  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      31,214   Spostamento         mm    14,939  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        1,10   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      15,333   TrCLD    23,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,615  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      77,817   Spostamento         mm    35,437  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         4  
   PgaLV/g       0,103   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,466  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,75   Asta3D Nro        13  
   Tempo Intervento  (anni)       6,667   TrCLV    95,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,437  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  25   -  Distrib.Forze Prop.Modo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)           0   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          19   Numero passi significativi        19  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,32  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,97  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2375,53   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,725   Fattore di comportamento     9,086  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,983  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       9,987   Spostamento         mm     8,561  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,063   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,847  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    31,000  
   Tempo Intervento  (anni)      34,000   (TrCLO/TDLO)^a     0,858  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,398   Spostamento         mm     8,561  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,063   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,681  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      20,667   TrCLD    31,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,695  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,968   Spostamento         mm   140,840  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        18  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
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   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  26   -  Distrib.Forze Prop.Modo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         180   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          15   Numero passi significativi        15  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,01  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,73  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2401,41   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,38   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,588   Fattore di comportamento     8,636  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,428  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       9,879   Spostamento         mm     8,682  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,065   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,872  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    33,000  
   Tempo Intervento  (anni)      36,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,880  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,264   Spostamento         mm     8,682  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,065   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,701  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      22,000   TrCLD    33,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,713  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,745   Spostamento         mm    94,621  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        14  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,88   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  27   -  Distrib.Forze Prop.Modo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)          90   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           6   Numero passi significativi         6  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     19,06  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     19,06  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      546,36   Spostam. Snervam. SDOF mm        35  
   Periodo SDOF      (sec)        0,82   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       4,201   Fattore di comportamento     1,236  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,236  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      25,273   Spostamento         mm    15,399  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,72   TrCLO    22,000  
   Tempo Intervento  (anni)      24,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,745  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,580   Spostamento         mm    15,399  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,93   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      14,667   TrCLD    22,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,604  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
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  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      81,224   Spostamento         mm    42,752  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         5  
   PgaLV/g       0,115   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,525  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,33   Asta3D Nro        15  
   Tempo Intervento  (anni)       8,667   TrCLV   127,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,492  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  28   -  Distrib.Forze Prop.Modo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         270   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           5   Numero passi significativi         5  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     16,80  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     16,80  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      596,72   Spostam. Snervam. SDOF mm        28  
   Periodo SDOF      (sec)        0,78   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,859   Fattore di comportamento     1,292  
   Coeff Smorzam.Equival.      12,000   Duttilita     1,292  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,183   Spostamento         mm    14,968  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,86   TrCLO    23,000  
   Tempo Intervento  (anni)      25,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,759  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      31,175   Spostamento         mm    14,968  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        1,11   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      15,333   TrCLD    23,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,615  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      77,721   Spostamento         mm    35,342  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         4  
   PgaLV/g       0,102   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,464  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,76   Asta3D Nro        13  
   Tempo Intervento  (anni)       6,667   TrCLV    94,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,435  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  29   -  Distrib.Forze Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)           0   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          19   Numero passi significativi        19  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,32  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,97  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2375,53   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,39   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,725   Fattore di comportamento     9,086  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,983  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       9,987   Spostamento         mm     8,561  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,063   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,847  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    31,000  
   Tempo Intervento  (anni)      34,000   (TrCLO/TDLO)^a     0,858  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,398   Spostamento         mm     8,561  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,063   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,681  
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   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      20,667   TrCLD    31,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,695  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,968   Spostamento         mm   140,840  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        18  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,87   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  30   -  Distrib.Forze Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         180   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.          15   Numero passi significativi        15  
   Massa SDOF         (t)       88,23   Taglio alla base max. (t)     36,01  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     35,73  
   Rigidezza SDOF    (t/m)     2401,41   Spostam. Snervam. SDOF mm        15  
   Periodo SDOF      (sec)        0,38   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,588   Fattore di comportamento     8,636  
   Coeff Smorzam.Equival.      34,000   Duttilita    11,428  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm       9,879   Spostamento         mm     8,682  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,065   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,872  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,66   TrCLO    33,000  
   Tempo Intervento  (anni)      36,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,880  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      12,264   Spostamento         mm     8,682  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,065   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,701  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,82   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      22,000   TrCLD    33,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,713  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,745   Spostamento         mm    94,621  
   S.L. Salvaguardia Vita  VERIFICATO   Numero passo precedente        14  
   PgaLV/g       0,333   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     1,515  
   Rapporto q*=Fe/Fy          1,88   Asta3D Nro        34  
   Tempo Intervento  (anni)     174,000   TrCLV  2475,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     1,670  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  31   -  Distrib.Forze Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)          90   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           6   Numero passi significativi         6  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     19,06  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     19,06  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      546,36   Spostam. Snervam. SDOF mm        35  
   Periodo SDOF      (sec)        0,82   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       4,201   Fattore di comportamento     1,236  
   Coeff Smorzam.Equival.      11,000   Duttilita     1,236  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      25,273   Spostamento         mm    15,399  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,72   TrCLO    22,000  
   Tempo Intervento  (anni)      24,667   (TrCLO/TDLO)^a     0,745  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
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  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      32,580   Spostamento         mm    15,399  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,93   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      14,667   TrCLD    22,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,604  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      81,224   Spostamento         mm    42,752  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         5  
   PgaLV/g       0,115   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,525  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,33   Asta3D Nro        15  
   Tempo Intervento  (anni)       8,667   TrCLV   127,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,492  

 

RISULTATI GENERALI PUSH-OVER  

   PUSH-OVER N.ro  32   -  Distrib.Forze Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%  
   Angolo Ingr. Sisma (Grd)         270   Numero collassi totali         1  
   Numero passo Resist.Max.           5   Numero passi significativi         5  
   Massa SDOF         (t)       90,82   Taglio alla base max. (t)     16,80  
   Coeff. Partecipazione        1,00   Resistenza SDOF       (t)     16,80  
   Rigidezza SDOF    (t/m)      596,72   Spostam. Snervam. SDOF mm        28  
   Periodo SDOF      (sec)        0,78   Rapporto di incrudimento     0,000  
   Rapporto Alfau/alfa1       3,859   Fattore di comportamento     1,292  
   Coeff Smorzam.Equival.      12,000   Duttilita     1,292  

  S T A T O   L I M I T E   D I   O P E R A T I V I T A'  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      24,183   Spostamento         mm    14,968  
   S.L. Operativita'  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLO/g       0,062   ZetaE=PgaLO/Pga 81%     0,835  
   Rapporto q*=Fe/Fy        0,86   TrCLO    23,000  
   Tempo Intervento  (anni)      25,333   (TrCLO/TDLO)^a     0,759  

  S T A T O   L I M I T E   D I   D A N N O  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      31,175   Spostamento         mm    14,968  
   S.L. Danno  NON VERIFICA   Numero passo precedente         2  
   PgaLD/g       0,062   ZetaE=PgaLD/Pga 63%     0,671  
   Rapporto q*=Fe/Fy        1,11   Asta3D Nro        39  
   Tempo Intervento  (anni)      15,333   TrCLD    23,000  
   ------------------------     (TrCLD/TDLD)^a     0,615  

  S T A T O   L I M I T E   D I   S A L V A G U A R D I A   D E L L A   V I T A  
  D O M A N D A  C A P A C I T A'  
   Spostamento         mm      77,721   Spostamento         mm    35,342  
   S.L. Salvaguardia Vita  NON VERIFICA   Numero passo precedente         4  
   PgaLV/g       0,102   ZetaE=PgaLV/Pga 10%     0,464  
   Rapporto q*=Fe/Fy          2,76   Asta3D Nro        13  
   Tempo Intervento  (anni)       6,667   TrCLV    94,000  
   ------------------------     (TrCLV/TDLV)^a     0,435  

 
RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 1 - Prop.Modo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -4,4  NO     2,8     0,0   -3,6    0,8   41,7    8,7            0,6     0,0   -2,8    0,0   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -11,5  NO                                                        1,1     0,0   -7,2    0,1   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,3  NO     2,0     0,0   -4,3    0,4   41,7    8,7            0,6     3,3   -4,6    0,6   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -10,1  NO                                                        1,0     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -10,0  NO                                                        1,0     0,0   -6,3    0,1   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,3  NO                                                        1,0     0,0   -6,5    0,1   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -7,3  NO     3,0     8,2   -6,3    1,7   41,7    8,7            1,4     0,0   -4,7    0,2   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -8,2  NO                                                        0,9     3,3   -5,5    0,4   41,7    8,7         
   3   0,00     9    -10,4  NO                                                        0,9     3,3   -6,9    0,3   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,2  NO                                                        0,8     3,3   -6,1    0,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,9  NO                                                        0,7     3,3   -6,6    0,4   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -8,7  NO     3,0     8,2   -6,9    1,5   41,7    8,7            0,9     1,6   -5,4    0,0   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
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RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 1 - Prop.Modo:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 2 - Prop.Modo:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -8,1  NO     3,0     8,2   -6,7    1,6   41,7    8,7            0,8     0,0   -5,1    0,0   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,2  NO                                                        1,2     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -7,2  NO     2,1     8,2   -6,7    2,2   41,7    8,7            0,7     1,6   -4,6    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4     -9,9  NO                                                        1,1     0,0   -6,3    0,1   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -10,2  NO                                                        1,0     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -11,1  NO                                                        1,0     0,0   -7,0    0,1   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -4,1  NO     2,6     0,0   -3,4    0,8   41,7    8,7            0,9     0,0   -2,7    0,1   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,5  NO                                                        0,9     3,3   -6,9    0,3   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,5  NO                                                        0,8     3,3   -6,3    0,4   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,4  NO                                                        0,8     3,3   -6,3    0,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,7  NO                                                        0,6     1,6   -6,7    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -5,2  NO     2,8     0,0   -4,0    0,7   41,7    8,7            1,0     3,3   -3,8    0,5   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 3 - Prop.Modo:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -6,0  NO     0,1     0,0   -3,8    0,0   41,7    8,7            1,2     0,0   -3,9    0,1   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,6  NO                                                        1,9     0,0   -6,8    0,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,4  NO     0,3     0,0   -4,0    0,0   41,7    8,7            0,8     3,3   -4,5    0,5   41,7    8,7         
   9   0,00     4     -9,7  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  10   0,00     5     -9,8  NO                                                        1,8     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,5  NO                                                        1,6     0,0   -6,7    0,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -5,8  NO     0,7     0,0   -3,7    0,1   41,7    8,7            1,4     0,0   -3,8    0,2   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,2  NO                                                        1,5     6,6   -7,7    1,3   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,7  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,3   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,6  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,4  NO                                                        1,3     4,9   -7,2    0,7   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -7,3  NO     0,3     0,0   -4,6    0,0   41,7    8,7            1,3     3,3   -4,9    0,3   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 4 - Prop.Modo:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -7,5  NO     0,4     0,0   -4,7    0,0   41,7    8,7            2,1     6,6   -6,0    1,3   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,1  NO                                                        1,3     6,6   -8,8    1,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -4,9  NO     0,1     0,0   -3,1    0,0   41,7    8,7            0,9     0,0   -3,2    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,1  NO                                                        1,3     6,6   -8,8    1,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -8,1  NO     0,4     0,0   -5,1    0,0   41,7    8,7            1,3     3,3   -5,4    0,3   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -8,8  NO                                                        1,6     0,0   -5,7    0,2   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,4  NO                                                        1,8     0,0   -5,5    0,2   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,3  NO                                                        1,8     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -8,9  NO                                                        1,7     0,0   -5,7    0,2   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -5,0  NO     0,6     1,6   -3,3    0,1   41,7    8,7            1,4     0,0   -3,4    0,2   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     8,1   -5,1    5,1   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 5 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  
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Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -4,4  NO     2,8     0,0   -3,6    0,8   41,7    8,7            0,6     0,0   -2,8    0,0   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -11,5  NO                                                        1,1     0,0   -7,2    0,1   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,3  NO     2,0     0,0   -4,3    0,4   41,7    8,7            0,6     3,3   -4,6    0,6   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -10,1  NO                                                        1,0     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -10,0  NO                                                        1,0     0,0   -6,3    0,1   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,3  NO                                                        1,0     0,0   -6,5    0,1   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -7,3  NO     3,0     8,2   -6,3    1,7   41,7    8,7            1,4     0,0   -4,7    0,2   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -8,2  NO                                                        0,9     3,3   -5,5    0,4   41,7    8,7         
   3   0,00     9    -10,4  NO                                                        0,9     3,3   -6,9    0,3   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,2  NO                                                        0,8     3,3   -6,1    0,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,9  NO                                                        0,7     3,3   -6,6    0,4   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -8,7  NO     3,0     8,2   -6,9    1,5   41,7    8,7            0,9     1,6   -5,4    0,0   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 6 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -8,1  NO     3,0     8,2   -6,7    1,6   41,7    8,7            0,8     0,0   -5,1    0,0   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,2  NO                                                        1,2     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -7,2  NO     2,1     8,2   -6,7    2,2   41,7    8,7            0,7     1,6   -4,6    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4     -9,9  NO                                                        1,1     0,0   -6,3    0,1   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -10,2  NO                                                        1,0     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -11,1  NO                                                        1,0     0,0   -7,0    0,1   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -4,1  NO     2,6     0,0   -3,4    0,8   41,7    8,7            0,9     0,0   -2,7    0,1   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,5  NO                                                        0,9     3,3   -6,9    0,3   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,5  NO                                                        0,8     3,3   -6,3    0,4   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,4  NO                                                        0,8     3,3   -6,3    0,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,7  NO                                                        0,6     1,6   -6,7    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -5,2  NO     2,8     0,0   -4,0    0,7   41,7    8,7            1,0     3,3   -3,8    0,5   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 7 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -6,0  NO     0,1     0,0   -3,8    0,0   41,7    8,7            1,2     0,0   -3,9    0,1   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,6  NO                                                        1,9     0,0   -6,8    0,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,4  NO     0,3     0,0   -4,0    0,0   41,7    8,7            0,8     3,3   -4,5    0,5   41,7    8,7         
   9   0,00     4     -9,7  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  10   0,00     5     -9,8  NO                                                        1,8     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,5  NO                                                        1,6     0,0   -6,7    0,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -5,8  NO     0,7     0,0   -3,7    0,1   41,7    8,7            1,4     0,0   -3,8    0,2   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,2  NO                                                        1,5     6,6   -7,7    1,3   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,7  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,3   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,6  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,4  NO                                                        1,3     4,9   -7,2    0,7   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -7,3  NO     0,3     0,0   -4,6    0,0   41,7    8,7            1,3     3,3   -4,9    0,3   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -7,5  NO     0,4     0,0   -4,7    0,0   41,7    8,7            2,1     6,6   -6,0    1,3   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,1  NO                                                        1,3     6,6   -8,8    1,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -4,9  NO     0,1     0,0   -3,1    0,0   41,7    8,7            0,9     0,0   -3,2    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,1  NO                                                        1,3     6,6   -8,8    1,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -8,1  NO     0,4     0,0   -5,1    0,0   41,7    8,7            1,3     3,3   -5,4    0,3   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -8,8  NO                                                        1,6     0,0   -5,7    0,2   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,4  NO                                                        1,8     0,0   -5,5    0,2   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,3  NO                                                        1,8     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -8,9  NO                                                        1,7     0,0   -5,7    0,2   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -5,0  NO     0,6     1,6   -3,3    0,1   41,7    8,7            1,4     0,0   -3,4    0,2   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
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RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 8 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     8,1   -5,1    5,1   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 9 - Prop.Modo:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -5,5  NO     2,9     0,0   -4,2    0,8   41,7    8,7            1,6     4,9   -4,5    1,0   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,5  NO                                                        0,6     1,6   -7,9    0,1   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,1  NO     1,9     0,0   -3,6    0,4   41,7    8,7            0,8     0,0   -3,3    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,0  NO                                                        0,7     1,6   -7,0    0,1   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,0  NO                                                        0,7     1,6   -6,9    0,1   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -11,2  NO                                                        0,7     3,3   -7,4    0,4   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -9,3  NO     3,0     8,2   -7,3    1,4   41,7    8,7            0,9     0,0   -5,9    0,1   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -7,0  NO                                                        1,0     0,0   -4,5    0,1   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,7  NO                                                        1,1     0,0   -6,1    0,1   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,1  NO                                                        1,1     0,0   -5,1    0,1   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,0  NO                                                        1,0     0,0   -5,7    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -6,5  NO     2,9     9,8   -6,8    2,7   41,7    8,7            0,9     0,0   -4,2    0,1   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     8,1   -5,1    5,1   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 10 - Prop.Modo:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -9,4  NO     3,0     8,2   -7,3    1,4   41,7    8,7            1,5     3,3   -6,0    0,2   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -11,3  NO                                                        0,7     3,3   -7,4    0,3   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,9  NO     2,0     8,2   -6,2    2,5   41,7    8,7            0,7     0,0   -3,8    0,0   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,0  NO                                                        0,7     3,3   -7,2    0,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        0,8     3,3   -7,3    0,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,0  NO                                                        0,7     3,3   -7,8    0,3   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -6,0  NO     2,9     0,0   -4,5    0,7   41,7    8,7            1,0     3,3   -4,2    0,5   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -9,5  NO                                                        1,0     0,0   -6,0    0,1   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,5  NO                                                        0,9     0,0   -5,4    0,1   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,5  NO                                                        1,0     0,0   -5,4    0,1   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,8  NO                                                        0,9     0,0   -6,2    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -3,3  NO     2,6     0,0   -2,9    0,9   41,7    8,7            0,9     0,0   -2,2    0,1   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     8,1   -5,1    5,1   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 11 - Prop.Modo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -6,4  NO     0,6     0,0   -4,0    0,0   41,7    8,7            1,2     0,0   -4,1    0,1   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,6  NO                                                        1,9     0,0   -6,8    0,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,7  NO     0,1     0,0   -4,2    0,0   41,7    8,7            0,8     3,3   -4,7    0,5   41,7    8,7         
   9   0,00     4     -9,7  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  10   0,00     5     -9,8  NO                                                        1,8     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,5  NO                                                        1,6     0,0   -6,7    0,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -5,4  NO     0,0     0,0   -3,4    0,0   41,7    8,7            1,4     0,0   -3,6    0,2   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,4  NO                                                        1,5     6,6   -7,8    1,3   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,7  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,3   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,7  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,4  NO                                                        1,3     4,9   -7,2    0,7   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -6,9  NO     0,3     0,0   -4,3    0,0   41,7    8,7            1,4     3,3   -4,6    0,3   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
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RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 11 - Prop.Modo:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 12 - Prop.Modo:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -7,9  NO     0,3     0,0   -4,9    0,0   41,7    8,7            2,1     6,6   -6,2    1,3   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,1  NO                                                        1,3     6,6   -8,8    1,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,1  NO     0,3     0,0   -3,2    0,0   41,7    8,7            0,9     0,0   -3,3    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,1  NO                                                        1,3     6,6   -8,8    1,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -7,7  NO     0,3     0,0   -4,8    0,0   41,7    8,7            1,3     3,3   -5,1    0,3   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -9,0  NO                                                        1,6     0,0   -5,8    0,2   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,3  NO                                                        1,8     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,3  NO                                                        1,8     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -8,9  NO                                                        1,7     0,0   -5,7    0,2   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -4,6  NO     0,1     0,0   -2,9    0,0   41,7    8,7            1,4     0,0   -3,1    0,2   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     8,1   -5,1    5,1   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 13 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -5,5  NO     2,9     0,0   -4,2    0,8   41,7    8,7            1,6     4,9   -4,5    1,0   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,5  NO                                                        0,6     1,6   -7,9    0,1   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,1  NO     1,9     0,0   -3,6    0,4   41,7    8,7            0,8     0,0   -3,3    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,0  NO                                                        0,7     1,6   -7,0    0,1   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,0  NO                                                        0,7     1,6   -6,9    0,1   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -11,2  NO                                                        0,7     3,3   -7,4    0,4   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -9,3  NO     3,0     8,2   -7,3    1,4   41,7    8,7            0,9     0,0   -5,9    0,1   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -7,0  NO                                                        1,0     0,0   -4,5    0,1   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,7  NO                                                        1,1     0,0   -6,1    0,1   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,1  NO                                                        1,1     0,0   -5,1    0,1   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,0  NO                                                        1,0     0,0   -5,7    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -6,5  NO     2,9     9,8   -6,8    2,7   41,7    8,7            0,9     0,0   -4,2    0,1   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     8,1   -5,1    5,1   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 14 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -9,4  NO     3,0     8,2   -7,3    1,4   41,7    8,7            1,5     3,3   -6,0    0,2   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -11,3  NO                                                        0,7     3,3   -7,4    0,3   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,9  NO     2,0     8,2   -6,2    2,5   41,7    8,7            0,7     0,0   -3,8    0,0   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,0  NO                                                        0,7     3,3   -7,2    0,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        0,8     3,3   -7,3    0,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,0  NO                                                        0,7     3,3   -7,8    0,3   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -6,0  NO     2,9     0,0   -4,5    0,7   41,7    8,7            1,0     3,3   -4,2    0,5   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -9,5  NO                                                        1,0     0,0   -6,0    0,1   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,5  NO                                                        0,9     0,0   -5,4    0,1   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,5  NO                                                        1,0     0,0   -5,4    0,1   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,8  NO                                                        0,9     0,0   -6,2    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -3,3  NO     2,6     0,0   -2,9    0,9   41,7    8,7            0,9     0,0   -2,2    0,1   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     8,1   -5,1    5,1   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -6,4  NO     0,6     0,0   -4,0    0,0   41,7    8,7            1,2     0,0   -4,1    0,1   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,6  NO                                                        1,9     0,0   -6,8    0,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,7  NO     0,1     0,0   -4,2    0,0   41,7    8,7            0,8     3,3   -4,7    0,5   41,7    8,7         
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RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 15 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   9   0,00     4     -9,7  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  10   0,00     5     -9,8  NO                                                        1,8     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,5  NO                                                        1,6     0,0   -6,7    0,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -5,4  NO     0,0     0,0   -3,4    0,0   41,7    8,7            1,4     0,0   -3,6    0,2   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,4  NO                                                        1,5     6,6   -7,8    1,3   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,7  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,3   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,7  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,4  NO                                                        1,3     4,9   -7,2    0,7   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -6,9  NO     0,3     0,0   -4,3    0,0   41,7    8,7            1,4     3,3   -4,6    0,3   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 16 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx+Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -7,9  NO     0,3     0,0   -4,9    0,0   41,7    8,7            2,1     6,6   -6,2    1,3   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,1  NO                                                        1,3     6,6   -8,8    1,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,1  NO     0,3     0,0   -3,2    0,0   41,7    8,7            0,9     0,0   -3,3    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,1  NO                                                        1,3     6,6   -8,8    1,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -7,7  NO     0,3     0,0   -4,8    0,0   41,7    8,7            1,3     3,3   -5,1    0,3   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -9,0  NO                                                        1,6     0,0   -5,8    0,2   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,3  NO                                                        1,8     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,3  NO                                                        1,8     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -8,9  NO                                                        1,7     0,0   -5,7    0,2   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -4,6  NO     0,1     0,0   -2,9    0,0   41,7    8,7            1,4     0,0   -3,1    0,2   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     8,1   -5,1    5,1   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 17 - Prop.Modo:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -3,9  NO     2,7     0,0   -3,3    0,9   41,7    8,7            1,6     0,0   -2,8    0,4   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -11,4  NO                                                        0,9     0,0   -7,1    0,0   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,7  NO     2,0     0,0   -4,6    0,4   41,7    8,7            0,9     3,3   -4,7    0,5   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -10,2  NO                                                        1,0     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -10,1  NO                                                        1,0     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,3  NO                                                        1,0     0,0   -6,5    0,1   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -7,6  NO     2,9     8,2   -6,4    1,7   41,7    8,7            1,0     0,0   -4,8    0,1   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -8,3  NO                                                        0,6     1,6   -5,3    0,1   41,7    8,7         
   3   0,00     9    -10,4  NO                                                        0,7     1,6   -6,6    0,1   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,1  NO                                                        0,7     1,6   -5,7    0,1   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,9  NO                                                        0,7     1,6   -6,2    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -8,3  NO     3,0     8,2   -6,7    1,5   41,7    8,7            0,8     0,0   -5,3    0,1   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 18 - Prop.Modo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -7,4  NO     2,9     8,2   -6,3    1,7   41,7    8,7            1,9     0,0   -4,9    0,3   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,3  NO                                                        0,9     0,0   -6,5    0,0   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -7,8  NO     2,1     8,2   -7,0    2,1   41,7    8,7            0,6     1,6   -5,0    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -10,1  NO                                                        0,9     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -10,2  NO                                                        1,0     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -11,2  NO                                                        0,9     0,0   -7,1    0,0   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -4,2  NO     2,7     0,0   -3,5    0,8   41,7    8,7            0,8     0,0   -2,7    0,1   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,6  NO                                                        0,7     1,6   -6,6    0,0   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,3  NO                                                        0,8     3,3   -6,2    0,4   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,4  NO                                                        0,8     3,3   -6,2    0,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,7  NO                                                        0,7     1,6   -6,7    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -5,1  NO     2,8     0,0   -3,9    0,8   41,7    8,7            0,9     3,3   -3,7    0,6   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
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RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 18 - Prop.Modo:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 19 - Prop.Modo:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -5,5  NO     0,1     0,0   -3,5    0,0   41,7    8,7            2,3     0,0   -4,0    0,5   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,5  NO                                                        1,7     0,0   -6,7    0,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,9  NO     0,1     0,0   -4,3    0,0   41,7    8,7            0,9     3,3   -4,8    0,5   41,7    8,7         
   9   0,00     4     -9,8  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  10   0,00     5     -9,8  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,5  NO                                                        1,7     0,0   -6,7    0,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -5,7  NO     0,7     0,0   -3,6    0,0   41,7    8,7            1,5     0,0   -3,8    0,2   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,3  NO                                                        1,4     6,6   -7,8    1,3   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,6  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,6  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,4  NO                                                        1,4     6,6   -7,8    1,3   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -7,5  NO     0,5     0,0   -4,7    0,0   41,7    8,7            1,4     3,3   -5,0    0,3   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 20 - Prop.Modo:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -7,0  NO     0,2     0,0   -4,4    0,0   41,7    8,7            1,0     3,3   -4,8    0,4   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,0  NO                                                        1,5     6,6   -8,7    1,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,4  NO     0,3     0,0   -3,4    0,0   41,7    8,7            0,8     0,0   -3,4    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,0  NO                                                        1,3     4,9   -8,2    0,6   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -8,0  NO     0,4     0,0   -5,0    0,0   41,7    8,7            1,3     3,3   -5,3    0,3   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -8,9  NO                                                        1,8     0,0   -5,8    0,2   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,3  NO                                                        1,8     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,3  NO                                                        1,7     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -8,9  NO                                                        1,6     0,0   -5,7    0,2   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -5,1  NO     0,7     1,6   -3,3    0,1   41,7    8,7            1,4     0,0   -3,4    0,2   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -3,9  NO     2,7     0,0   -3,3    0,9   41,7    8,7            1,6     0,0   -2,8    0,4   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -11,4  NO                                                        0,9     0,0   -7,1    0,0   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,7  NO     2,0     0,0   -4,6    0,4   41,7    8,7            0,9     3,3   -4,7    0,5   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -10,2  NO                                                        1,0     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -10,1  NO                                                        1,0     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,3  NO                                                        1,0     0,0   -6,5    0,1   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -7,6  NO     2,9     8,2   -6,4    1,7   41,7    8,7            1,0     0,0   -4,8    0,1   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -8,3  NO                                                        0,6     1,6   -5,3    0,1   41,7    8,7         
   3   0,00     9    -10,4  NO                                                        0,7     1,6   -6,6    0,1   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,1  NO                                                        0,7     1,6   -5,7    0,1   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,9  NO                                                        0,7     1,6   -6,2    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -8,3  NO     3,0     8,2   -6,7    1,5   41,7    8,7            0,8     0,0   -5,3    0,1   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
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RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 21 - Prop.Massa:+Fx+0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

  12   3,85    24      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 22 - Prop.Massa:-Fx+0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -7,4  NO     2,9     8,2   -6,3    1,7   41,7    8,7            1,9     0,0   -4,9    0,3   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,3  NO                                                        0,9     0,0   -6,5    0,0   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -7,8  NO     2,1     8,2   -7,0    2,1   41,7    8,7            0,6     1,6   -5,0    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -10,1  NO                                                        0,9     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -10,2  NO                                                        1,0     0,0   -6,4    0,1   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -11,2  NO                                                        0,9     0,0   -7,1    0,0   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -4,2  NO     2,7     0,0   -3,5    0,8   41,7    8,7            0,8     0,0   -2,7    0,1   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,6  NO                                                        0,7     1,6   -6,6    0,0   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,3  NO                                                        0,8     3,3   -6,2    0,4   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,4  NO                                                        0,8     3,3   -6,2    0,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,7  NO                                                        0,7     1,6   -6,7    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -5,1  NO     2,8     0,0   -3,9    0,8   41,7    8,7            0,9     3,3   -3,7    0,6   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 23 - Prop.Massa:+Fy+0.3*Fx-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -5,5  NO     0,1     0,0   -3,5    0,0   41,7    8,7            2,3     0,0   -4,0    0,5   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,5  NO                                                        1,7     0,0   -6,7    0,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,9  NO     0,1     0,0   -4,3    0,0   41,7    8,7            0,9     3,3   -4,8    0,5   41,7    8,7         
   9   0,00     4     -9,8  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  10   0,00     5     -9,8  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,5  NO                                                        1,7     0,0   -6,7    0,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -5,7  NO     0,7     0,0   -3,6    0,0   41,7    8,7            1,5     0,0   -3,8    0,2   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,3  NO                                                        1,4     6,6   -7,8    1,3   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,6  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,6  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,4  NO                                                        1,4     6,6   -7,8    1,3   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -7,5  NO     0,5     0,0   -4,7    0,0   41,7    8,7            1,4     3,3   -5,0    0,3   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 24 - Prop.Massa:-Fy+0.3*Fx-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -7,0  NO     0,2     0,0   -4,4    0,0   41,7    8,7            1,0     3,3   -4,8    0,4   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,0  NO                                                        1,5     6,6   -8,7    1,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,4  NO     0,3     0,0   -3,4    0,0   41,7    8,7            0,8     0,0   -3,4    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,0  NO                                                        1,3     4,9   -8,2    0,6   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -8,0  NO     0,4     0,0   -5,0    0,0   41,7    8,7            1,3     3,3   -5,3    0,3   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -8,9  NO                                                        1,8     0,0   -5,8    0,2   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,3  NO                                                        1,8     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,3  NO                                                        1,7     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -8,9  NO                                                        1,6     0,0   -5,7    0,2   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -5,1  NO     0,7     1,6   -3,3    0,1   41,7    8,7            1,4     0,0   -3,4    0,2   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 25 - Prop.Modo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -5,1  NO     2,8     0,0   -4,0    0,8   41,7    8,7            0,7     1,6   -3,3    0,1   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,5  NO                                                        1,0     3,3   -8,1    0,3   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,6  NO     1,9     0,0   -3,9    0,4   41,7    8,7            0,7     0,0   -3,6    0,1   41,7    8,7         
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RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 25 - Prop.Modo:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        0,8     3,3   -7,3    0,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,0  NO                                                        0,8     3,3   -7,2    0,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -11,3  NO                                                        0,8     3,3   -7,4    0,3   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -9,3  NO     3,0     8,2   -7,3    1,4   41,7    8,7            0,9     0,0   -5,9    0,1   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -6,9  NO                                                        1,2     0,0   -4,4    0,1   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,6  NO                                                        1,1     0,0   -6,1    0,1   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,1  NO                                                        1,0     0,0   -5,1    0,1   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,0  NO                                                        1,0     0,0   -5,7    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -6,6  NO     3,0     9,8   -6,8    2,7   41,7    8,7            1,0     0,0   -4,2    0,1   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0    12,1   -7,6    7,6   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 26 - Prop.Modo:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -8,8  NO     2,9     8,2   -7,1    1,6   41,7    8,7            0,6     0,0   -5,5    0,0   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -11,4  NO                                                        0,9     3,3   -7,4    0,3   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,4  NO     2,1     9,8   -7,2    3,3   41,7    8,7            0,6     0,0   -4,0    0,0   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        0,8     3,3   -7,3    0,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        0,8     3,3   -7,3    0,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,0  NO                                                        0,7     1,6   -7,5    0,0   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -6,1  NO     2,8     0,0   -4,5    0,7   41,7    8,7            1,0     3,3   -4,3    0,5   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -9,6  NO                                                        1,3     0,0   -6,1    0,1   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,3  NO                                                        1,1     0,0   -5,3    0,1   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,4  NO                                                        1,1     0,0   -5,4    0,1   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,9  NO                                                        1,0     0,0   -6,2    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -3,2  NO     2,6     0,0   -2,9    0,9   41,7    8,7            1,0     0,0   -2,2    0,2   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0    12,1   -7,6    7,6   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 27 - Prop.Modo:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -6,0  NO     0,8     1,6   -3,8    0,1   41,7    8,7            2,3     0,0   -4,2    0,5   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,4  NO                                                        1,7     0,0   -6,7    0,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -7,1  NO     0,5     0,0   -4,5    0,0   41,7    8,7            0,9     3,3   -4,9    0,5   41,7    8,7         
   9   0,00     4     -9,8  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  10   0,00     5     -9,8  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,5  NO                                                        1,7     0,0   -6,8    0,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -5,3  NO     0,1     0,0   -3,3    0,0   41,7    8,7            1,5     0,0   -3,5    0,2   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,6  NO                                                        1,4     6,6   -7,9    1,3   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,6  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,6  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,5  NO                                                        1,4     6,6   -7,9    1,3   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -7,0  NO     0,2     0,0   -4,4    0,0   41,7    8,7            1,4     3,3   -4,7    0,3   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 28 - Prop.Modo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -7,4  NO     0,4     0,0   -4,7    0,0   41,7    8,7            1,0     3,3   -5,0    0,4   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,0  NO                                                        1,5     6,6   -8,7    1,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,6  NO     0,7     1,6   -3,6    0,1   41,7    8,7            0,8     0,0   -3,6    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,1  NO                                                        1,3     4,9   -8,2    0,6   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -7,6  NO     0,3     0,0   -4,8    0,0   41,7    8,7            1,3     3,3   -5,1    0,3   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -9,1  NO                                                        1,8     0,0   -5,9    0,2   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,3  NO                                                        1,8     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,3  NO                                                        1,7     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -8,9  NO                                                        1,6     0,0   -5,7    0,2   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -4,7  NO     0,1     0,0   -3,0    0,0   41,7    8,7            1,3     0,0   -3,2    0,2   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
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RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 28 - Prop.Modo:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 29 - Prop.Massa:+Fx-0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -5,1  NO     2,8     0,0   -4,0    0,8   41,7    8,7            0,7     1,6   -3,3    0,1   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,5  NO                                                        1,0     3,3   -8,1    0,3   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,6  NO     1,9     0,0   -3,9    0,4   41,7    8,7            0,7     0,0   -3,6    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        0,8     3,3   -7,3    0,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,0  NO                                                        0,8     3,3   -7,2    0,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -11,3  NO                                                        0,8     3,3   -7,4    0,3   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -9,3  NO     3,0     8,2   -7,3    1,4   41,7    8,7            0,9     0,0   -5,9    0,1   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -6,9  NO                                                        1,2     0,0   -4,4    0,1   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,6  NO                                                        1,1     0,0   -6,1    0,1   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,1  NO                                                        1,0     0,0   -5,1    0,1   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,0  NO                                                        1,0     0,0   -5,7    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -6,6  NO     3,0     9,8   -6,8    2,7   41,7    8,7            1,0     0,0   -4,2    0,1   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0    12,1   -7,6    7,6   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 30 - Prop.Massa:-Fx-0.3*Fy-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -8,8  NO     2,9     8,2   -7,1    1,6   41,7    8,7            0,6     0,0   -5,5    0,0   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -11,4  NO                                                        0,9     3,3   -7,4    0,3   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -6,4  NO     2,1     9,8   -7,2    3,3   41,7    8,7            0,6     0,0   -4,0    0,0   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        0,8     3,3   -7,3    0,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        0,8     3,3   -7,3    0,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,0  NO                                                        0,7     1,6   -7,5    0,0   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -6,1  NO     2,8     0,0   -4,5    0,7   41,7    8,7            1,0     3,3   -4,3    0,5   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -9,6  NO                                                        1,3     0,0   -6,1    0,1   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,3  NO                                                        1,1     0,0   -5,3    0,1   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,4  NO                                                        1,1     0,0   -5,4    0,1   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -9,9  NO                                                        1,0     0,0   -6,2    0,1   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -3,2  NO     2,6     0,0   -2,9    0,9   41,7    8,7            1,0     0,0   -2,2    0,2   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0    12,1   -7,6    7,6   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     6,6   -4,1    4,1   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -6,0  NO     0,8     1,6   -3,8    0,1   41,7    8,7            2,3     0,0   -4,2    0,5   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -10,4  NO                                                        1,7     0,0   -6,7    0,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -7,1  NO     0,5     0,0   -4,5    0,0   41,7    8,7            0,9     3,3   -4,9    0,5   41,7    8,7         
   9   0,00     4     -9,8  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  10   0,00     5     -9,8  NO                                                        1,9     0,0   -6,3    0,2   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -10,5  NO                                                        1,7     0,0   -6,8    0,2   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -5,3  NO     0,1     0,0   -3,3    0,0   41,7    8,7            1,5     0,0   -3,5    0,2   41,7    8,7         
   2   0,00     8    -10,6  NO                                                        1,4     6,6   -7,9    1,3   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -9,6  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -9,6  NO                                                        1,5     6,6   -7,4    1,4   41,7    8,7         
   5   0,00    11    -10,5  NO                                                        1,4     6,6   -7,9    1,3   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -7,0  NO     0,2     0,0   -4,4    0,0   41,7    8,7            1,4     3,3   -4,7    0,3   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
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RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 31 - Prop.Massa:+Fy-0.3*Fx-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS - PUSH N.ro: 32 - Prop.Massa:-Fy-0.3*Fx-Ecc5%  

IDENTIFICATIVO    DIREZIONE 'X  DIREZIONE 'Y  

Filo  Quota  Nod3d  Nsup  Coll  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  TaglSup  TrazAf  SgmCo  SgmTr  RcLim  RtLim  DeltRt  
N.ro  (m)  Nro  (t)  Nodo  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  (t)  (t)  ---------- kg/cmq ----------  

   7   0,00     1     -7,4  NO     0,4     0,0   -4,7    0,0   41,7    8,7            1,0     3,3   -5,0    0,4   41,7    8,7         
   8   0,00     2    -12,0  NO                                                        1,5     6,6   -8,7    1,2   41,7    8,7         
   1   0,00     3     -5,6  NO     0,7     1,6   -3,6    0,1   41,7    8,7            0,8     0,0   -3,6    0,1   41,7    8,7         
   9   0,00     4    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  10   0,00     5    -11,1  NO                                                        1,4     6,6   -8,2    1,3   41,7    8,7         
  11   0,00     6    -12,1  NO                                                        1,3     4,9   -8,2    0,6   41,7    8,7         
  12   0,00     7     -7,6  NO     0,3     0,0   -4,8    0,0   41,7    8,7            1,3     3,3   -5,1    0,3   41,7    8,7         
   2   0,00     8     -9,1  NO                                                        1,8     0,0   -5,9    0,2   41,7    8,7         
   3   0,00     9     -8,3  NO                                                        1,8     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   4   0,00    10     -8,3  NO                                                        1,7     0,0   -5,4    0,2   41,7    8,7         
   5   0,00    11     -8,9  NO                                                        1,6     0,0   -5,7    0,2   41,7    8,7         
   6   0,00    12     -4,7  NO     0,1     0,0   -3,0    0,0   41,7    8,7            1,3     0,0   -3,2    0,2   41,7    8,7         
   1   3,85    13      0,0  NO     0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   2   3,85    14      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   3   3,85    15      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   4   3,85    16      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   5   3,85    17      0,0  NO                                                        0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   6   3,85    18      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     0,0    0,0    0,0   41,7    8,7         
   7   3,85    19      0,0  NO     0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7            0,0     4,0   -2,5    2,5   41,7    8,7         
   8   3,85    20      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
   9   3,85    21      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  10   3,85    22      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  11   3,85    23      0,0  NO                                                        0,0    13,3   -8,3    8,3   41,7    8,7         
  12   3,85    24      0,0  NO     0,0     2,0   -1,3    1,3   41,7    8,7            0,0     6,1   -3,8    3,8   41,7    8,7         

 

 

Tabella riassuntiva relativa ai risultati delle analisi PushOver: 

Numero 
PushOver 

PgaSLO/Pga81% PgaSLD/Pga63% PgaSLV/Pga10% Fattore di 
comportamento Fq 

1 0.87 0.70 1.51 8.55 

2 0.84 0.68 1.51 9.02 

3 0.83 0.67 0.48 1.26 

4 0.83 0.67 0.50 1.25 

5 0.87 0.70 1.51 8.55 

6 0.84 0.68 1.51 9.02 

7 0.83 0.67 0.48 1.26 

8 0.83 0.67 0.5 1.25 

9 0.88 0.71 1.51 8.58 

10 0.83 0.67 1.51 8.28 

11 0.83 0.67 0.48 1.26 

12 0.83 0.67 0.50 1.25 

13 0.88 0.71 1.51 8.58 

14 0.83 0.67 1.51 8.28 

15 0.83 0.67 0.48 1.26 

16 0.83 0.67 0.5 1.25 

17 0.85 0.69 1.51 9.19 

18 0.88 0.71 1.51 8.58 

19 0.83 0.67 0.52 1.23 

20 0.83 0.67 0.46 1.29 

21 0.85 0.69 1.51 9.19 

22 0.88 0.71 1.51 8.58 

23 0.83 0.67 0.52 1.23 

24 0.83 0.67 .46 1.29 

25 0.84 0.68 1.51 9.08 

26 0.87 0.70 1.51 8.63 
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27 0.83 0.67 0.52 1.23 

28 0.83 0.67 0.46 1.29 

29 0.84 0.68 1.51 9.08 

30 0.87 0.70 1.51 8.63 

31 0.83 0.67 0.52 1.23 

32 0.83 0.67 0.46 1.29 

Min.  
PgaSL/Pga% 

0.83 0.67 0.46 Min. Fq= 1.23 

 

 

 

Sintesi – Curve di spettro ADSR 
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Si riportano al seguito le curve di spettro A.D.S.R. relative all’analisi PushOver effettuata. 

 

 

 

Legenda Modi di collasso Push 

 

 

 

 

 

 

Legenda Impegno Plastico (deformata cinematica) 

 

 

 

Negli Schemi al seguito viene riportata la deformazione cinematica corrispondente 

all’ultimo passo dell’analisi PushOver . 
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Modi Collasso Push N.1 

 

Impegno Plastico Push N.1 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 1 

 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.2 

 

Impegno Plastico Push N.2 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 2 
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Modi Collasso Push N.3 

 

Impegno Plastico Push N.3 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 3 

 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.4 

 

Impegno Plastico Push N.4 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 4 
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Modi Collasso Push N.5 

 

Impegno Plastico Push N.5 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 5 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.6 

 

Impegno Plastico Push N.6 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 6 
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Modi Collasso Push N.7 

 

Impegno Plastico Push N.7 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 7 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.8 

 

Impegno Plastico Push N.8 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 8 
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Modi Collasso Push N.9 

 

Impegno Plastico Push N.9 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 9 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.10 

 

 

Impegno Plastico Push N.10 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 10 
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Modi Collasso Push N.11 

 

Impegno Plastico Push N.11 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 11 

 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.12 

 

Impegno Plastico Push N.12 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 12 
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Modi Collasso Push N.13 

 

Impegno Plastico Push N.13 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 13 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.14 

 

Impegno Plastico Push N.14 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 14 
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Modi Collasso Push N.15 

 

 

Impegno Plastico Push N.15 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 15 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.16 

 

 

Impegno Plastico Push N.16 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 16 
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Modi Collasso Push N.17 

 

Impegno Plastico Push N.17 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 17 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.18 

 

Impegno Plastico Push N.18 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 18 
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Modi Collasso Push N.19 

 

Impegno Plastico Push N.19 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 19 

 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.20 

 

Impegno Plastico Push N.20 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 20 
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Modi Collasso Push N.21 

 

Impegno Plastico Push N.21 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 21 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.22 

 

 

 

Impegno Plastico Push N.22 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 22 
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Modi Collasso Push N.23 

 

 

Impegno Plastico Push N.23 

Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 23 

 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.24 

 

 

Impegno Plastico Push N.24 

Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 24 
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Modi Collasso Push N.25 

 

 

Impegno Plastico Push N.25 

Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 25 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.26 

 

Impegno Plastico Push N.26 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 26 
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Modi Collasso Push N.27 

 

Impegno Plastico Push N.27 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 27 

 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.28 

 

Impegno Plastico Push N.28 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 28 
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Modi Collasso Push N.29 

 

Impegno Plastico Push N.29 
Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 29 

 

 

 

Modi Collasso Push N.30 

 

Impegno Plastico Push N.30 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 30 
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Modi Collasso Push N.31 

 

Impegno Plastico Push N.31 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 31 

 

 

 

 

 

Modi Collasso Push N.32 

 

Impegno Plastico Push N.32 Curve spettro ADSR, Modi di collasso, Impegno plastico all’ultimo passo dell’analisi – PUSH. N. 32 
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3. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE DELLO STATO DI PROGETTO 

3.1. Analisi e Verifiche delle strutture in calcestruzzo – Dati in Input 
 

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto 

riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate 

con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture 

e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. 

 

• METODI DI CALCOLO 

I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti: 

 

1) Per i carichi statici: METODO DELLE DEFORMAZIONI; 

 

2) Per i carichi sismici: metodo dell’ANALISI MODALE  

 

• CALCOLO SPOSTAMENTI E CARATTERISTICHE 

II calcolo degli spostamenti e delle caratteristiche viene effettuato con il metodo degli elementi finiti (F.E.M.). 

 

Possono essere inseriti due tipi di elementi: 

 

1) Elemento monodimensionale asta (beam) che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi di libertà. Per 

maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilità a taglio e quella assiale di questi 

elementi. Queste aste, inoltre, non sono considerate flessibili da nodo a nodo ma hanno sulla parte iniziale e 

finale due tratti infinitamente rigidi formati dalla parte di trave inglobata nello spessore del pilastro; questi 

tratti rigidi forniscono al nodo una dimensione reale. 

 

2) L’elemento bidimensionale shell (quad) che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo comportamento è 

duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano, da piastra per i carichi ortogonali. 

 

Assemblate tutte le matrici di rigidezza degli elementi in quella della struttura spaziale, la risoluzione del sistema viene 

perseguita tramite il metodo di Cholesky. 

Ai fini della risoluzione della struttura, gli spostamenti X e Y e le rotazioni attorno l'asse verticale Z di tutti i nodi che 

giacciono su di un impalcato dichiarato rigido sono mutuamente vincolati. 

 

• RELAZIONE SUI MATERIALI 

 

Le caratteristiche meccaniche dei materiali sono descritti nei tabulati riportati nel seguito per ciascuna tipologia di 

materiale utilizzato. 

 

 ANALISI SISMICA DINAMICA A MASSE CONCENTRATE 

 

L’analisi sismica dinamica è stata svolta con il metodo dell’analisi modale; la ricerca dei modi e delle relative frequenze 

è stata perseguita con il metodo delle “iterazioni nel sottospazio”. 

 

I modi di vibrazione considerati sono in numero tale da assicurare l’eccitazione di più dell’85% della massa totale della 

struttura. 

 

Per ciascuna direzione di ingresso del sisma si sono valutate le forze modali che vengono applicate su ciascun nodo 

spaziale (tre forze, in direzione X, Y e Z, e tre momenti). 

 

Per la verifica della struttura si è fatto riferimento all’analisi modale, pertanto sono prima calcolate le sollecitazioni e gli 

spostamenti modali e poi viene calcolato il loro valore efficace. 

 

I valori stampati nei tabulati finali allegati sono proprio i suddetti valori efficaci e pertanto l’equilibrio ai nodi perde di 

significato. I valori delle sollecitazioni sismiche sono combinate linearmente (in somma e in differenza) con quelle per 

carichi statici per ottenere le sollecitazioni per sisma nelle due direzioni di calcolo. 

 

Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all’asse X del sistema di riferimento globale. 
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 VERIFICHE 

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono inviluppando tutte le 

condizioni di carico prese in considerazione. 

 

In fase di verifica è stato differenziato l’elemento trave dall’elemento pilastro. Nell’elemento trave le armature sono 

disposte in modo 

asimmetrico, mentre nei pilastri sono sempre disposte simmetricamente. 

 

Per l’elemento trave, l’armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui l’armatura si mantiene costante, 

valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed inferiore richieste in base ai momenti massimi 

riscontrati nelle varie combinazioni di carico esaminate. Lo stesso criterio è stato adottato per il calcolo delle staffe. 

 

Anche l’elemento pilastro viene scomposto in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante. Vengono però 

riportate le armature massime richieste nella metà superiore (testa) e inferiore (piede). 

 

La fondazione su travi rovesce è risolta contemporaneamente alla sovrastruttura tenendo in conto sia la rigidezza 

flettente che quella torcente, utilizzando per l’analisi agli elementi finiti l’elemento asta su suolo elastico alla Winkler. 

 

Le travate possono incrociarsi con angoli qualsiasi e avere dei disassamenti rispetto ai pilastri su cui si appoggiano. 

 

La ripartizione dei carichi, data la natura matriciale del calcolo, tiene automaticamente conto della rigidezza relativa 

delle varie travate 

convergenti su ogni nodo. 

 

Le verifiche per gli elementi bidimensionali (setti) vengono effettuate sovrapponendo lo stato tensionale del 

comportamento a lastra e di quello a piastra. Vengono calcolate le armature delle due facce dell’elemento 

bidimensionale disponendo i ferri in due direzioni ortogonali. 

 

 

 DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE ARMATURE. 

 

Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati: 

 

TRAVI: 

 

Area minima delle staffe pari a 1.5*b mmq/ml, essendo b lo spessore minimo dell’anima misurato in mm, con passo 

non maggiore di 0,8 dell’altezza utile e con un minimo di 3 staffe al metro. In prossimità degli appoggi o di carichi 

concentrati per una lunghezza pari all' altezza utile della sezione, il passo minimo sarà 12 volte il diametro minimo 

dell'armatura longitudinale. 

 

Armatura longitudinale in zona tesa ≥ 0,15% della sezione di calcestruzzo. Alle estremità è disposta una armatura 

inferiore minima che possa assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio. 

 

In zona sismica, nelle zone critiche il passo staffe è non superiore al minimo di: 

 

- un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale; 

- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CDA e CDB; 

- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche, 

rispettivamente per CDA e CDB; 

- 24 volte il diametro delle armature trasversali. 

 

Le zone critiche si estendono, per CDB e CDA, per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte 

l'altezza della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro. Nelle zone 

critiche della trave il rapporto fra l'armatura compressa e quella tesa è maggiore o uguale a 0,5. 

 

PILASTRI: 

 

Armatura longitudinale compresa fra 0,3% e 4% della sezione effettiva e non minore di 0,10*Ned/fyd; 

 

Barre longitudinali con diametro ≥ 12 mm; 

 

Diametro staffe ≥ 6 mm e comunque ≥ 1/4 del diametro max delle barre longitudinali, con interasse non maggiore di 30 

cm. 
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In zona sismica l’armatura longitudinale è almeno pari all’1% della sezione effettiva; il passo delle staffe di 

contenimento è non superiore alla più piccola delle quantità seguenti: 

 

- 1/3 e 1/2 del lato minore della sezione trasversale, rispettivamente per CDA e CDB; 

- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CDA e CDB; 

- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano, rispettivamente per CDA e CDB.  

 

 

 SISTEMI DI RIFERIMENTO 

 

1) SISTEMA GLOBALE DELLA STRUTTURA SPAZIALE 

 

Il sistema di riferimento globale è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali (O-XYZ) dove l’asse Z 

rappresenta l’asse verticale rivolto verso l’alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi 

vettori: 

 
2) SISTEMA LOCALE DELLE ASTE 

 

Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, è costituito da una terna destra di assi cartesiani 

ortogonali che ha l’asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell’asta ed orientamento dal nodo iniziale al nodo 

finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell’archivio delle sezioni: 

 
3) SISTEMA LOCALE DELL’ELEMENTO SHELL 

 

Il sistema di riferimento locale dell’elemento shell è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che 

ha l’asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, l’asse Y giacente nel piano dello 

shell e l’asse Z in direzione dello spessore: 
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 UNITÀ DI MISURA 

 

Si adottano le seguenti unità di misura: 

 

[lunghezze] = m 

[forze]  = kgf / daN 

[tempo]  = sec 

[temperatura] = °C 

 

 CONVENZIONI SUI SEGNI 

 

I carichi agenti sono: 

 

1) Carichi e momenti distribuiti lungo gli assi coordinati; 

 

2) Forze e coppie nodali concentrate sui nodi. 

 

Le forze distribuite sono da ritenersi positive se concordi con il sistema di riferimento locale dell’asta, quelle 

concentrate sono positive se concordi con il sistema di riferimento globale. 

 

I gradi di libertà nodali sono gli omologhi agli enti forza, e quindi sono definiti positivi se concordi a questi ultimi. 

 

  SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
 

Le sezioni delle aste in c.a.o. riportate nel seguito sono state raggruppate per tipologia. Le tipologie disponibili sono le 

seguenti: 

 

1) RETTANGOLARE 

2) a T 

3) ad I 

4) a C 

5) CIRCOLARE 

6) POLIGONALE 

 

Nelle tabelle sono usate alcune sigle il cui significato è spiegato dagli schemi riportati in appresso: 

 

 

 
 

Per quanto attiene alla tipologia poligonale le diciture V1, V2, …, V10 individuano i vertici della sezione descritta per 

coordinate. 

 

In coda alle presenti stampe viene riportata la tabellina riassuntiva delle caratteristiche statiche delle sezioni in parola in 

termini di area, momenti di inerzia baricentrici rispetto all'asse X ed Y (Ixg ed Iyg) e momento d'inerzia polare (Ip). 

 

  SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella caratteristiche statiche dei profili e caratteristiche 

materiali. 
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Sez. : Numero d'archivio della sezione 

U : Perimetro bagnato per metro di sezione 

P : Peso per unità di lunghezza 

A : Area della sezione 

Ax : Area a taglio in direzione X 

Ay : Area a taglio in direzione Y 

Jx : Momento d'inerzia rispetto all'asse X 

Jy : Momento d'inerzia rispetto all'asse Y 

Jt : Momento d'inerzia torsionale 

Wx : Modulo di resistenza a flessione, asse X 

Wy : Modulo di resistenza a flessione, asse Y 

Wt : Modulo di resistenza a torsione 

ix : Raggio d'inerzia relativo all'asse X 

iy : Raggio d'inerzia relativo all'asse Y 

sver : Coefficiente per verifica a svergolamento (h/(b*t)) 

E : Modulo di elasticità normale 

G : Modulo di elasticità tangenziale 

lambda : Valore massimo della snellezza 

Tipo Acciaio : Tipo di acciaio 

ver. : -1 = non esegue verifica; 0 = verifica solo aste tese; 1 = verifica 

completa 

gamma : peso specifico del materiale 

Wx Plast. : Modulo di resistenza plastica in direzione X 

Wy Plast. : Modulo di resistenza plastica in direzione Y 

Wt Plast. : Modulo di resistenza plastica torsionale 

Ax Plast. : Area a taglio plastica direzione X 

Ay Plast. : Area a taglio plastica direzione Y 

Iw : Costante di ingobbamento (momento di inerzia settoriale) 

Num.Rit.Tors : Numero di ritegni torsionali 

 

Per Norma 1996 valgono anche le seguenti sigle: 

 

samm : Tensione ammissibile 

fe : Tipo di acciaio (1 = Fe360; 2 = Fe430; 3 = Fe510) 

 : Prospetto per i coefficienti  (1 = a; 2 = b; 3 = c; 4 = d – Per le 

sezioni in legno: 5 = latifoglie dure; 6=conifere) 

Caric. estra : Coefficiente per carico estradossato per la verifica allo svergolamento 

E.lim. : Eccentricità limite per evitare la verifica allo svergolamento 

Coeff.'ni' : Coefficiente “ni” 

 

  

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le aste in 

elevazione, per quelle di fondazione, per i pilastri e per i setti. 
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Crit.N.ro : Numero indicativo del criterio di progetto 

Elem. : Tipo di elemento strutturale 

%Rig.Tors. : Percentuale di rigidezza torsionale 

Mod. E : Modulo di elasticità normale 

Poisson : Coefficiente di Poisson 

Sgmc : Tensione massima di esercizio del calcestruzzo 

tauc0 : Tensione tangenziale minima 

tauc1 : Tensione tangenziale massima 

Sgmf : Tensione massima di esercizio dell'acciaio 

Om. : Coefficiente di omogeneizzazione 

Gamma : Peso specifico del materiale 

Copristaffa : Distanza tra il lembo esterno della staffa ed il lembo esterno della sezione in 

calcestruzzo 

Fi min. : Diametro minimo utilizzabile per le armature longitudinali 

Fi st. : Diametro delle staffe 

Lar. st. : Larghezza massima delle staffe 

Psc : Passo di scansione per i diagrammi delle caratteristiche 

Pos.pol. : Numero di posizioni delle armature per la verifica di sezioni poligonali 

D arm. : Passo di incremento dell'armatura per la verifica di sezioni poligonali 

Iteraz. : Numero massimo di iterazioni per la verifica di sezioni poligonali 

Def. Tag. : Deformabilità a taglio (si, no) 

%Scorr.Staf. : Percentuale di scorrimento da far assorbire alle staffe 

P.max staffe : Passo massimo delle staffe 

P.min.staffe : Passo minimo delle staffe 

tMt min. : Tensione di torsione minima al di sotto del quale non si arma a torsione 

Ferri parete : Presenza di ferri di parete a taglio 

Ecc.lim. : Eccentricità M/N limite oltre la quale la verifica viene effettuata a flessione pura 

Tipo ver. : Tipo di verifica (0 = solo Mx; 1 = Mx e My separate; 2 = deviata) 

Fl.rett. : Flessione retta forzata per sezioni dissimmetriche ma simmetrizzabili (0 = no; 1 = 

si) 

Den.X pos. : Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento Mx minimo per la 

copertura del diagramma positivo 

Den.X neg. : Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento Mx minimo per la 

copertura del diagramma negativo 

Den.Y pos. : Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento My minimo per la 

copertura del diagramma positivo 

Den.Y neg. : Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento My minimo per la 

copertura del diagramma negativo 

%Mag.car. : Percentuale di maggiorazione dei carichi statici della prima combinazione di 

carico 

%Rid.Plas : Rapporto tra i momenti sull'estremo della trave M*(ij)/M(ij), dove: 

   - M*(ij)=Momento DOPO la ridistribuzione plastica 

   - M(ij)=Momento PRIMA della ridistribuzione plastica 

Linear. : Coefficiente descrittivo del comportamento dell'asta: 

1 = comportamento lineare sia a trazione che a compressione 

2 = comportamento non lineare sia a trazione che a compressione. 

3 = comportamento lineare solo a trazione. 

4 = comportamento non lineare solo a trazione.  

5 = comportamento lineare solo a compressione. 

6 = comportamento non lineare solo a compressione. 

Appesi : Flag di disposizione del carico sull'asta (1 = appeso, cioè applicato 

all'intradosso; 0 = non appeso, cioè applicato all'estradosso) 

Min. T/sigma : Verifica minimo T/sigma (1 = si; 0 = no) 

Verif.Alette : Verifica alette travi di fondazione (1 = si; 0 = no) 

Kwinkl. : Costante di sottofondo del terreno 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le verifiche agli 

stati limite. 

 



89 

 

Cri.Nro : Numero identificativo del criterio di progetto 

Tipo Elem. : Tipo di elemento: trave di elevazione, trave di fondazione, pilastro, setto, setto 

elastico ("SHela") 

fck : Resistenza caratteristica del calcestruzzo 

fcd : Resistenza di calcolo del calcestruzzo 

rcd : Resistenza di calcolo a flessione del calcestruzzo (massimo del diagramma 

parabola rettangolo) 

fyk : Resistenza caratteristica dell'acciaio 

fyd : Resistenza di calcolo dell'acciaio 

Ey : Modulo elastico dell'acciaio 

ec0 : Deformazione limite del calcestruzzo in campo elastico 

ecu : Deformazione ultima del calcestruzzo 

eyu : Deformazione ultima dell'acciaio 

Ac/At : Rapporto dell'incremento fra l'armatura compressa e quella tesa 

Mt/Mtu : Rapporto fra il momento torcente di calcolo e il momento torcente resistente 

ultimo del calcestruzzo al di sotto del quale non si arma a torsione 

Wra : Ampiezza limite della fessura per combinazioni rare 

Wfr : Ampiezza limite della fessura per combinazioni frequenti 

Wpe : Ampiezza limite della fessura per combinazioni permanenti 

c Rara : Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni rare 

c Perm : Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni permanenti 

f Rara : Sigma massima dell'acciaio per combinazioni rare 

SpRar : Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per 

combinazioni rare 

SpPer : Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per 

combinazioni permanenti 

Coef.Visc.: : Coefficiente di viscosità 

 

  

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input dei fili fissi: 

 

- Filo : Numero del filo fisso in pianta. 

 

- Ascissa : Ascissa. 

 

- Ordinata : Ordinata. 

 

 

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input delle quote di 

piano: 

 

- Quota : Numero identificativo della quota del piano. 

 

- Altezza : Altezza dallo spiccato di fondazione. 

 

- Tipologia : Le tipologie previste sono due: 

 

0 = Piano sismico, ovvero piano che è sede di massa, sia strutturale che portata, che 

deve essere considerata ai fini del calcolo sismico. Tutti i nodi a questa quota hanno 

gli spostamenti orizzontali legati dalla relazione di impalcato rigido. 

 

1 = Interpiano, ovvero quota intermedia che ha rilevanza ai fini della geometria 

strutturale ma la cui massa non viene considerata a questa quota ai fini sismici. I 

nodi a questa quota hanno spostamenti orizzontali indipendenti. 

 

 ╖ SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di input dei pilastri. 
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Filo : Numero del filo fisso in pianta su cui insiste il pilastro 

Sez. : Numero di archivio della sezione del pilastro 

Tipologia : Descrive le seguenti grandezze: 

a) La forma attraverso le  sigle 'Rett.'=rettangolare; 'a T'; 'ad I'; 'a C'; 'Circ.=circolare; 

'Polig.'=poligonale 

b) Gli ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della sezione. Nel caso di sezioni 

rettangolari questi ingombri coincidono con base ed altezza 

Magrone : Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua ai fini del calcolo un'asta su suolo 

alla Winkler 

Ang. : Angolo di rotazione della sezione. L'angolo e' positivo se antiorario 

Codice : Individua il posizionamento del filo fisso nella sezione. Per la sezione rettangolare valgono i 

seguenti codici di  spigolo: 

 
Il codice zero, che è inizialmente associato al centro pilastro, permette anche degli scostamenti 

imposti esplicitamente del filo fisso dal centro del pilastro 
dx : Scostamento filo fisso - centro pilastro lungo l'asse X in pianta 

dy : Scostamento filo fisso - centro pilastro lungo l'asse Y in pianta 

Crit.N.ro : Numero identificativo del criterio di progetto associato al pilastro 

Tipo 

Elemento 

 Tipo elemento ai fini sismici: 

Le sigle sotto riportate hanno il significato appresso specificato: 

 -“Secondario NTC18”:si intende un elemento pilastro secondario ai sensi della NTC2018, che 

non viene inserito nel modello sismico ed a cui vengono applicate le verifiche di duttilità. 

-“NoGerarchia”: si intende un elemento pilastro non appartenente ad un meccanismo 

dissipativo e in cui non è applicabile la gerarchia delle resistenze(esempio pilastro meshato 

interno a pareti) 

 

Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio incastro), segue un'ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le 

cui sigle hanno il seguente significato: 

 

Codice: Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata: 

I = incastro; K = appoggio scorrevole; C = cerniera sferica; E = esplicito; CF = cerniera flessionale. 

 

Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come vincoli interni tra asta e nodo) è esplicitato dai successivi dati: 

 

Tx, Ty, Tz : Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per 

convenzione che quella particolare traslazione mutua tra pilastro e nodo è impedita 

(ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro è la medesima), mentre 

lo 0 indica che non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale traslazione reciproca 

(ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro sono diverse ed 

indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e 

l'estremo del pilastro (traslazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella 

direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla rigidezza per la variazione di 

spostamento.  Se infine viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) 

(fattore di connessione) il programma trasforma in automatico tale numero in una 

rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z è 

parallelo all'asse del pilastro. 

Rx, Ry, Rz : Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per 

convenzione che quella particolare rotazione mutua tra pilastro e nodo è impedita (ovvero la 

rotazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro è la medesima), mentre lo 0 indica che 

non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale rotazione reciproca (ovvero la rotazione 

assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro sono diverse ed indipendenti). Invece un valore 

maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (rotazioni 

assolute diverse), ma sul nodo agirà un momento nella direzione della sconnessione inserita di 

valore pari alla rigidezza per la variazione di rotazione. Se viene inserito un valore compreso 

fra –1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico 

tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della 
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sezione, mentre Z è parallelo all'asse del pilastro. 

 

╖ SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di input delle travi: 

 

Trave : Numero identificativo della trave alla quota in esame 

Sez. : Numero di archivio della sezione della trave. Se il numero sezione è superiore a 600, si 

tratta di setto di altezza pari all’interpiano e di cui nei successivi dati viene specificato il 

solo spessore 

Base x Alt. : Ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della  sezione. Nel caso di sezioni 

rettangolari questi ingombri coincidono con base ed altezza 

Magrone : Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua ai fini del calcolo un’asta su suolo 

alla Winkler 

Ang. : Angolo di rotazione della sezione attorno all’asse 

Filo in. : Numero del filo fisso iniziale della trave 

Filo fin. : Numero del filo fisso finale della trave 

Quota in. : Quota dell’estremo iniziale della trave 

Quota fin. : Quota dell’estremo finale della trave 

dx in : Scostamento in direzione X del punto iniziale dell’asse della trave dal filo fisso iniziale di 

riferimento 

dx f : Scostamento in direzione X del punto finale dell’asse della trave dal filo fisso finale di 

riferimento 

dy in : Scostamento in direzione Y del punto iniziale dell’asse della trave dal filo fisso iniziale di 

riferimento 

dy f : Scostamento in direzione Y del punto finale dell’asse della trave dal filo fisso finale di 

riferimento 

Pann. : Carico sulla trave dovuto a pannelli di solai. 

Tamp. : Carico sulla trave dovuto a tamponature 

Ball. : Carico sulla trave dovuto a ballatoi 

Espl. : Carico sulla trave imposto dal progettista 

Tot. : Totale dei carichi verticali precedenti 

Torc. : Momento torcente distribuito agente sulla trave imposto dal progettista 

Orizz. : Carico orizzontale distribuito agente sulla trave imposto dal progettista 

Assia. : Carico assiale distribuito agente sulla trave imposto dal progettista 

Ali. : Aliquota media pesata dei carichi accidentali per la determinazione della massa sismica 

Crit.N.ro : Numero identificativo del criterio di progetto associato alla trave 

Tipo 

Elemento 

 Tipo elemento ai fini sismici: 

Le sigle sotto riportate hanno il significato  appresso specificato: 

-“Secondario NTC18”:si intende un elemento asta secondario ai sensi della NTC2018, che non 

viene inserito nel modello sismico ed a cui vengono applicate le verifiche di duttilità. 

-“NoGerarchia”: si intende un elemento asta non appartenente ad un meccanismo dissipativo e 

in cui non è applicabile la gerarchia delle resistenze(esempio aste meshate interne a pareti o 

piastre o travi inclinate) 

 

 

Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio incastro), segue un’ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le 

cui sigle hanno il seguente significato: 

 

Codice: Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata: 

I = incastro; K = appoggio scorrevole; C = cerniera sferica; E = esplicito; CF = cerniera flessionale. 

 

Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come vincoli interni tra asta e nodo) è esplicitato dai successivi dati: 
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Tx, Ty, Tz : Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per 

convenzione che quella particolare traslazione mutua tra trave e nodo è impedita (ovvero 

la traslazione assoluta del nodo e dell’estremo dell’asta è la medesima), mentre lo 0 indica 

che non vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale traslazione reciproca (ovvero la 

traslazione assoluta del nodo e dell’estremo dell’asta sono diverse ed indipendenti). Invece 

un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l’estremo dell’asta 

(traslazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella direzione della 

sconnessione inserita, di valore pari alla rigidezza per la variazione di spostamento. Se 

infine viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero), fattore di 

connessione, il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidezza esplicita. 

Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z è parallelo all’asse 

della trave. 

Rx, Ry, Rz : Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per 

convenzione che quella particolare rotazione mutua tra trave e nodo è impedita (ovvero la 

rotazione assoluta del nodo e dell’estremo dell’asta è la medesima), mentre lo 0 indica che non 

vi è continuità tra tali elementi ai fini di tale rotazione reciproca (ovvero la rotazione assoluta 

del nodo e dell’estremo dell’asta sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di 

zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l’estremo dell’asta (rotazioni assolute diverse), 

ma sul nodo agirà un momento, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla 

rigidezza per la variazione di rotazione.  Se viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) 

e 0 (libero), fattore di connessione, il programma trasforma in automatico tale numero in una 

rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z è 

parallelo all’asse della trave. 

 

  SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei carichi e vincoli nodali. 

 

Filo : Numero identificativo del filo fisso 

Quo N. : Numero identificativo della quota di riferimento secondo la codifica 

dell’input quote 

D.Quo. : Delta quota, ovvero scostamento della quota del nodo dalla quota di 

riferimento 

P. Sis : Piano sismico di appartenenza del nodo in esame. È possibile avere più 

piani sismici alla stessa quota di impalcato 

Codi : Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica 

appresso riportata: 

 

I = Incastro 

A = Automatico 

C = Cerniera  sferica 

E = Esplicito 

 

Il vincolo di tipo 'A', cioè' automatico, corrisponde ad un tipo di vincolo 

scelto dal programma in funzione delle varie situazioni strutturali 

riscontrate. Per valutare quale tipo di vincolo è stato imposto da 

CDSWin in questi casi è necessario riferirsi ai dati delle successive 

colonne della presente tabella di stampa 

Tx, Ty, Tz : Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il 

valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione è 

impedita, mentre lo 0 indica che non ha alcun vincolo 

Rx, Ry, Rz : Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore 

-1 indica per convenzione che quella particolare rotazione è impedita, 

mentre lo 0 indica che non ha alcun vincolo 

Fx, Fy, Fz : Valori delle forze concentrate applicate al nodo in esame 

Mx, My, Mz : Valori delle coppie concentrate applicate al nodo in esame 
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ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.  

  Tipologia  Rettangolare    Tipologia  Rettangolare  

  Sez.  Base  Altezza  Magrone    Sez.  Base  Altezza  Magrone  
  N.ro  (cm)  (cm)  (cm)    N.ro  (cm)  (cm)  (cm)  

    3   20,0   40,0    0,0     27  100,0   25,0    0,0  
   28   25,0   40,0    0,0     34   20,0   40,0    0,0  

 

ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.  

  Tipologia   a   'T'  

  Sez.  Ala sx.  B Anima  Ala dx.  Altezza  Sp. Ali  H Anima  Largh.  
  N.ro  B1  B2  B3  B4  B5  B6  Magrone  
    (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  

   11   10,0   40,0   10,0  100,0   60,0   40,0   80,0  
   12   10,0  100,0   10,0  100,0   60,0   40,0  140,0  
   30   10,0   45,0   10,0  100,0   60,0   40,0   85,0  

 

ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.  

  CARATTERISTICHE STATICHE DELLE SEZIONI IN C.A.O.  

  Sez.  Area  Ixg  Iyg  Ip  
  N.ro  (cm2)  (cm4)  (cm4)  (cm4)  

     3          800       106667        26667       133333  
    11         5200      4062564      1293333      5355897  
    12        11200      9121903     11973332     21095236  
    27         2500       130208      2083334      2213542  
    28         1000       133333        52083       185417  
    30         5700      4488947      1676875      6165822  
    34          800       106667        26667       133333  

 
ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE  

  PIATTI UNI    PIATTI UNI  

  Sez.  Descrizione  b  s  Mat/Tip    Sez.  Descrizione  b  s  Mat/Tip  
  N.ro    mm  mm  N.ro    N.ro    mm  mm  N.ro  
   975  LegnoGL24h12x24  120,0  240,0     101                                  

 
ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE  

CARATTERISTICHE STATICHE DEI PROFILI  

Sez.  U  P  A  Ax  Ay  Jx  Jy  Jt  Wx  Wy  Wt  ix  iy  sver  
N.ro  m2/m  kg/m  cmq  cmq  cmq  cm4  cm4  cm4  cm3  cm3  cm3  cm  cm  1/cm  

975  0,72   12,1   288,00   192,00   192,00    13824,0     3456,0    9497,1   1152,00    576,00    395,71    6,93    3,46   0,00  

 

ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE  

DATI PER VERIFICHE EUROCODICE  

Sez.  Descrizione  Wx Plastico  Wy Plastico  Wt Plastico  Ax Plastico  Ay Plastico  Iw  
N.ro    cm3  cm3  cm3  cm2  cm2  cm6  

 975  LegnoGL24h12x24     1728,00      864,00     3456,00      288,00      288,00         0,0  

 
CARATTERISTICHE MATERIALE LEGNO  

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE LEGNO LUNGO LA DIREZIONE DELL'ASTA  

    RESISTENZE  RESIST. Taglio  MODULI ELAST. NORMALI  MOD ELAST. TAGENZIALI  DENSITA'        
  Classifica  Fl.  Trazione  Compressio  Aste  XLAM  Roto  Medio  Carat  Med  Caratt  Med  Carat  Roto  RotCar  Gamma  Gamma  Cl.  Coef  Rapp.  

Mat.  zione del  fmk  ft0k  ft90k  fc0k  fc90k  fvk  fvk  frk  E0  E0,05  E90  E90,05  G  G,05  Gr  Gr,05  Carat  Media  di  Kdef  Lung/  
N.ro  Legno  ----------------- MPa -----------------  -------- MPa -------  ------ MPa --------  - kg/mc -  Ser  xSLE  SpLim  

101  GL24h   24  19,2    0,5  24,0    2,5   3,5         1,2  11500   9600  300     250  650    540    65      54    385    420    2  0,80   300  

 

ANALISI DEI CARICHI TAMPONATURE  

  IDENTIFICATIVO  COMPOSIZIONE  CARICO  PERMANENTE    

Car.  Descrizione Parete  Mod.Elast  Num.Trav.  Strato  Descrizione strato  Spess  PesoSp  Posiz  Peso  TotStr  
N.ro    kg/cmq  Rompitrat  N.ro    cm  kg/mc    kg/mq  kg/mq  

  1  Tamponature     30000         0      1  Forato 25     25     700  Dx    175   175  
  

 

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO  

  Peso  Perman.  Varia            Anal    
Car.  Strut  NONstru  bile  Neve  Destinaz.  Psi  Psi  Psi  Car.  DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO  
N.ro  kg/mq  kg/mq  kg/mq  kg/mq  d'Uso  0  1  2  N.ro    

   3     68        0     50    100  Categ. H  0,0  0,0  0,0    Copertura  
   4    285        0      0    100  Categ. H  0,0  0,0  0,0  T1  Tamponatura Esterna  

           

 

CRITERI DI PROGETTO  

  IDEN  ASTE ELEVAZIONE  

  Crit  Def  %Scorr  P max.  P min.  Mtmin  Ferri  Elim  Tipo  Fl.  DenX  DenX  DenY  DenY  %Mag  %Rid  
  N.ro  Tag  Staffe  Staffe  Staffe  kg/cmq  parete  cm  verif.  rett  pos.  neg.  pos.  neg.  car.  Plas  
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CRITERI DI PROGETTO  

  IDEN  ASTE ELEVAZIONE  

  Crit  Def  %Scorr  P max.  P min.  Mtmin  Ferri  Elim  Tipo  Fl.  DenX  DenX  DenY  DenY  %Mag  %Rid  
  N.ro  Tag  Staffe  Staffe  Staffe  kg/cmq  parete  cm  verif.  rett  pos.  neg.  pos.  neg.  car.  Plas  

    1  si  100   30    0    3  no   200  Mx/My  1   0   0   0   0    0  100  

 

CRITERI DI PROGETTO  

  IDEN  ASTE FONDAZIONE  

  Crit  Min  Verif.  %Scorr  P max.  P min.  Mtmin  Ferri  
  N.ro  T/ Alette  Staffe  Staffe  Staffe  kg/cmq  parete  

    2  si  si  100   33    0      3  no  

 

CRITERI DI PROGETTO  

  IDEN  PILASTRI    IDEN  PILASTRI  

  Crit  Def  Mtmin  Tipo    Crit  Def  Mtmin  Tipo  
  N.ro  Tag  kg/cmq  verif.    N.ro  Tag  kg/cmq  verif.  

    3  si   3,0  Dev.                   

 
CRITERI DI PROGETTO  

  IDENTIF.  CARATTERISTICHE DEL MATERIALE  DURABILITA'  CARATTER.COSTRUTTIVE  FLAG  

  Crit  Elem.  % Rig  % Rig  Classe  Classe  Mod. El  Pois  Gamma  Tipo  Tipo  Toll.  Copr  Copr  Fi  Fi  Lun  Li  App  
  N.ro    Tors.  Fless  CLS  Acciaio  kg/cmq  son  kg/mc  Ambiente  Armatura  Copr.  staf  ferr  min  st  sta  n.  esi  

    1  ELEV.    10   100  C28/35  B450C  323082  0,20  2500  XC2/XC3  POCO SENS.   0,50   3,0   4,5   14   8   60  0   0  
    2  FOND.    10   100  C28/35  B450C  323082  0,20  2500  XC2/XC3  POCO SENS.   1,50   4,0   5,6   16   8   60  0      
    3  PILAS    60   100  C28/35  B450C  323082  0,20  2500  XC2/XC3  POCO SENS.   0,50   3,0   4,6   16   8   50  0      
 

CRITERI DI PROGETTO  

  C R I T E R I   P E R   I L   C A L C O L O   A G L I  S T A T I   L I M I T E   U L T I M I   E   D I   E S E R C I Z I O  

  Cri  Tipo  fck  fcd  rcd  fyk  ftk  fyd  Ey  ec0  ecu  eyu  At/  Mt/  Wra  Wfr  Wpe  cRar  cPer  fRar  Spo  Spo  Spo  Coe  euk  
  Nro  Elem  -----------  kg/cmq ---- ---------        Ac  Mtu  mm  mm  mm  --- kg/cmq ---  Rar  Fre  Per  Vis    

   1  ELEV.  280,0  158,0  158,0  4500  4500  3913  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3  168,0  126,0   3600            500  2,0  0,08  
   2  FOND.  280,0  158,0  158,0  4500  4500  3913  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3  168,0  126,0   3600                 2,0  0,08  
   3  PILAS  280,0  158,0  158,0  4500  4500  3913  2100000    0,20  0,35  1,00  50  10       0,4  0,3  168,0  126,0   3600                 2,0  0,08  

 

MATERIALI SHELL IN C.A.  

  IDENT  %  CARATTERISTICHE  DURABILITA'  COPRIFERRO  

  Mat.  Rig  Classe  Classe  Mod. E  Pois-  Gamma  Tipo  Tipo  Toll.  Setti  Piastre  
  N.ro  Fls  CLS  Acciaio  kg/cmq  son  kg/mc  Ambiente  Armatura  Copr.  (cm)  (cm)  

    1  100  C28/35  B450C  323082  0,20  2500  XC2/XC3  POCO SENS.   0,50     3,0     3,0  

 
MATERIALI SHELL IN C.A.  

  C R I T E R I   P E R   I L   C A L C O L O   A G L I  S T A T I   L I M I T E   U L T I M I   E   D I   E S E R C I Z I O  

  Cri  Tipo  fck  fcd  rcd  fyk  ftk  fyd  Ey  ec0  ecu  eyu  At/  Mt/  Wra  Wfr  Wpe  cRar  cPer  fRar  Spo  Spo  Spo  Coe  euk  
  Nro  Elem  -----------  kg/cmq ---- ---------        Ac  Mtu  mm  mm  mm  --- kg/cmq ---  Rar  Fre  Per  Vis    

   1  SETTI  280,0  158,0  158,0  4500  4500  3913  2100000    0,20  0,35  1,00  50           0,4  0,3  168,0  126,0   3600                            

 
 

CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI E SU PALI  

  IDEN  COSTANTE WINKLER    IDEN  COSTANTE WINKLER    IDEN  COSTANTE WINKLER  

  Crit  KwVert  KwOriz.    Crit  KwVert  KwOriz.    Crit  KwVert  KwOriz.  
  N.ro  kg/cmc  kg/cmc    N.ro  kg/cmc  kg/cmc    N.ro  kg/cmc  kg/cmc  

         2    4,00    0,00                         

 

DATI GENERALI DI STRUTTURA  

  D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A  

   Massima dimens. dir. X (m)     25,10   Altezza edificio       (m)      4,20  
   Massima dimens. dir. Y (m)      6,13   Differenza temperatura(°C)        15  

  P A R A M E T R I    S I S M I C I  

   Vita Nominale       (Anni)         50   Classe d' Uso  TERZA  
   Longitudine Est     (Grd)   13,99800   Latitudine Nord     (Grd)   42,26759  
   Categoria Suolo  C   Coeff. Condiz. Topogr.    1,00000  
   Sistema Costruttivo Dir.1  Utente   Sistema Costruttivo Dir.2  Utente  
   Regolarita' in Altezza  NO(KR=.8)   Regolarita' in Pianta  NO  
   Direzione Sisma     (Grd)          0   Sisma Verticale  ASSENTE  
   Effetti P/Delta  SI   Quota di Zero Sismico  (m)    0,00000  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.  

   Probabilita' Pvr         0,81   Periodo di Ritorno Anni      45,00  
   Accelerazione Ag/g         0,07   Periodo T'c         (sec.)       0,29  
   Fo         2,42   Fv       0,89  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,15  
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   Periodo TC        (sec.)         0,46   Periodo TD          (sec.)       1,90  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.  

   Probabilita' Pvr         0,63   Periodo di Ritorno Anni      75,00  
   Accelerazione Ag/g         0,09   Periodo T'c         (sec.)       0,31  
   Fo         2,42   Fv       1,00  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,16  
   Periodo TC        (sec.)         0,48   Periodo TD          (sec.)       1,97  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.  

   Probabilita' Pvr         0,10   Periodo di Ritorno Anni     712,00  
   Accelerazione Ag/g         0,22   Periodo T'c         (sec.)       0,36  
   Fo         2,53   Fv       1,61  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,36   Periodo TB          (sec.)       0,18  
   Periodo TC        (sec.)         0,53   Periodo TD          (sec.)       2,48  
  PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO ESPLICITO - D I R. 1  

   Fattore di comportam 'q'         1,00     
  PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO ESPLICITO - D I R. 2  

   Fattore di comportam 'q'         1,00     

  COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI  

   Acciaio per carpenteria         1,05   Verif.Instabilita' acciaio:      1,05  
   Acciaio per CLS armato         1,15   Calcestruzzo CLS armato      1,50  
   Legno per comb. eccez.         1,00   Legno per comb. fondament.:      1,50  
   Livello conoscenza  NUOVA 

COSTRUZIONE  
   

   FRP Collasso Tipo 'A'         1,10   FRP Delaminazione Tipo 'A'      1,20  
   FRP Collasso Tipo 'B'         1,25   FRP Delaminazione Tipo 'B'      1,50  
   FRP Resist. Press/Fless         1,00   FRP Resist. Taglio/Torsione      1,20  
   FRP Resist. Confinamento         1,10    

 

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI  

  Filo  Ascissa  Ordinata    Filo  Ascissa  Ordinata  
  N.ro  m  m    N.ro  m  m  

     1    0,00    0,00       3    5,05    0,00  
     4   10,05    0,00       5   15,05    0,00  
     6   20,05    0,00       7   23,86    0,00  
     8   25,10    0,00       9    0,00    4,75  
    10    1,24    4,75      11    5,05    4,75  
    12   10,05    4,75      13   15,05    4,75  
    14   20,05    4,75      15   23,86    4,75  
    16   25,10    4,75      17    0,00    6,13  
    24   25,10    6,13      36    1,24    0,00  
    47    4,10    0,00      48    4,10    4,75  
    49    3,15    0,00      50    3,15    4,75  
    51    2,19    0,00      52    2,19    4,75  
    53    6,05    0,00      54    6,05    4,75  
    55    7,05    0,00      56    7,05    4,75  
    57    8,05    0,00      58    8,05    4,75  
    59    9,05    0,00      60    9,05    4,75  
    61   11,05    0,00      62   11,05    4,75  
    63   12,05    0,00      64   12,05    4,75  
    65   13,05    0,00      66   13,05    4,75  
    67   14,05    0,00      68   14,05    4,75  
    69   16,05    0,00      70   16,05    4,75  
    71   17,05    0,00      72   17,05    4,75  
    73   18,05    0,00      74   18,05    4,75  
    75   19,05    0,00      76   19,05    4,75  
    77   21,00    0,00      78   21,00    4,75  
    79   21,95    0,00      80   21,95    4,75  
    81   22,91    0,00      82   22,91    4,75  

 

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI  

Quota  Altezza  Tipologia  IrregTamp    Quota  Altezza  Tipologia  IrregTamp  
N.ro  m    XY  Alt.    N.ro  m    XY  Alt.  

  0     0,00  Piano Terra          1     3,40  Interpiano  NO  NO  
  2     4,20  Interpiano  NO  NO                        
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PILASTRI IN C.A. QUOTA 3.4  m  

Filo  Sez.  Tipologia  Magrone  Ang.  Cod.  dx  dy  Crit.  Tipo Elemento  
N.ro  N.ro  (cm)  (cm)  (Grd)    (cm)  (cm)  N.ro  ai fini sismici  

  1   34  Rett.   20,00  x   40,00    0,0    0,00    0    0,00    7,50    3  SismoResist.  
  3   27  Rett.  100,00  x   25,00    0,0    0,00    0    0,00    0,00    3  SismoResist.  
  4   27  Rett.  100,00  x   25,00    0,0    0,00    0    0,00    0,00    3  SismoResist.  
  5   27  Rett.  100,00  x   25,00    0,0    0,00    0    0,00    0,00    3  SismoResist.  
  6   27  Rett.  100,00  x   25,00    0,0    0,00    0    0,00    0,00    3  SismoResist.  
  8   34  Rett.   20,00  x   40,00    0,0    0,00    0    0,00    7,50    3  SismoResist.  
  9   34  Rett.   20,00  x   40,00    0,0    0,00    0    0,00   -7,50    3  SismoResist.  
 11   27  Rett.  100,00  x   25,00    0,0    0,00    0    0,00    0,00    3  SismoResist.  
 12   27  Rett.  100,00  x   25,00    0,0    0,00    0    0,00    0,00    3  SismoResist.  
 13   27  Rett.  100,00  x   25,00    0,0    0,00    0    0,00    0,00    3  SismoResist.  
 14   27  Rett.  100,00  x   25,00    0,0    0,00    0    0,00    0,00    3  SismoResist.  
 16   34  Rett.   20,00  x   40,00    0,0    0,00    0    0,00   -7,50    3  SismoResist.  

 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0  m  

  DATI  GENERALI  QUOTE  SCOSTAMENTI  C A R I C H I      

Trav  Sez.  Tipo Elem.  Ang  Fil  Fil  Q in.  Q.fin  Dxi  Dyi  Dzi  Dxf  Dyf  Dzf  Pann.  Tamp.  Ball.  Espl.  Tot.  Torc.  Orizz.  Assial  Ali  Cr  Cit  
N.ro  N.ro  x il sisma  Grd  in.  fin  (m)  (m)  cm  cm  cm  cm  cm  cm  kg/m  kg/m  kg/m  kg/m  kg/m  kg  kg/m  kg/m  %  Nr  Geo  

  1    11  Tel.SismoRes.    0    1    9   0,00   0,00    0  -23    0    0   23    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  4    11  Tel.SismoRes.    0    8   16   0,00   0,00    0  -23    0    0   23    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  5    12  Tel.SismoRes.    0    3   11   0,00   0,00    0  -23    0    0   23    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  6    12  Tel.SismoRes.    0    4   12   0,00   0,00    0  -23    0    0   23    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  7    12  Tel.SismoRes.    0    5   13   0,00   0,00    0  -23    0    0   23    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  8    12  Tel.SismoRes.    0    6   14   0,00   0,00    0  -23    0    0   23    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   2   2  
  9    30  Tel.SismoRes.    0    1    3   0,00   0,00  -20    0    0    0    0    0      0    855      0      0    855      0       0       0    0   2   2  
 17    30  Tel.SismoRes.    0    4    5   0,00   0,00    0    0    0    0    0    0      0    855      0      0    855      0       0       0    0   2   2  
 20    30  Tel.SismoRes.    0    5    6   0,00   0,00    0    0    0    0    0    0      0    855      0      0    855      0       0       0    0   2   2  
 22    30  Tel.SismoRes.    0    6    8   0,00   0,00    0    0    0   20    0    0      0    855      0      0    855      0       0       0    0   2   2  
 24    30  Tel.SismoRes.    0    9   11   0,00   0,00  -20    0    0    0    0    0      0    855      0      0    855      0       0       0    0   2   2  
 29    30  Tel.SismoRes.    0   11   12   0,00   0,00    0    0    0    0    0    0      0    855      0      0    855      0       0       0    0   2   2  
 32    30  Tel.SismoRes.    0   12   13   0,00   0,00    0    0    0    0    0    0      0    855      0      0    855      0       0       0    0   2   2  
 35    30  Tel.SismoRes.    0   13   14   0,00   0,00    0    0    0    0    0    0      0    855      0      0    855      0       0       0    0   2   2  
 37    30  Tel.SismoRes.    0   14   16   0,00   0,00    0    0    0   20    0    0      0    855      0      0    855      0       0       0    0   2   2  
 47    30  Tel.SismoRes.    0    3    4   0,00   0,00    0    0    0    0    0    0      0    855      0      0    855      0       0       0    0   2   2  

 

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 3.4  m  

  DATI  GENERALI  QUOTE  SCOSTAMENTI  C A R I C H I      

Trav  Sez.  Tipo Elem.  Ang  Fil  Fil  Q in.  Q.fin  Dxi  Dyi  Dzi  Dxf  Dyf  Dzf  Pann.  Tamp.  Ball.  Espl.  Tot.  Torc.  Orizz.  Assial  Ali  Cr  Cit  
N.ro  N.ro  x il sisma  Grd  in.  fin  (m)  (m)  cm  cm  cm  cm  cm  cm  kg/m  kg/m  kg/m  kg/m  kg/m  kg  kg/m  kg/m  %  Nr  Geo  

  2     3  Tel.SismoRes.    0    9   17   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
  3     3  Tel.SismoRes.    0   16   24   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
  4    28  Tel.SismoRes.    0    3   53   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
  5    28  Tel.SismoRes.    0   49   47   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
  6    28  Tel.SismoRes.    0    1   36   3,40   3,40  -10    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
  7    28  Tel.SismoRes.    0    7    8   3,40   3,40    0    0    0   10    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
  8    28  Tel.SismoRes.    0   36   51   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
  9    28  Tel.SismoRes.    0   51   49   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 10    28  Tel.SismoRes.    0   81    7   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 12    28  Tel.SismoRes.    0   77   79   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 13    28  Tel.SismoRes.    0   79   81   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 14    28  Tel.SismoRes.    0    9   10   3,40   3,40  -10    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 15    28  Tel.SismoRes.    0   48   11   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 16    28  Tel.SismoRes.    0   50   48   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 17    28  Tel.SismoRes.    0   52   50   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 18    28  Tel.SismoRes.    0   54   56   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 19    28  Tel.SismoRes.    0   56   58   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 21    28  Tel.SismoRes.    0   58   60   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 22    28  Tel.SismoRes.    0   60   12   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 23    28  Tel.SismoRes.    0   62   64   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 24    28  Tel.SismoRes.    0   64   66   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 25    28  Tel.SismoRes.    0   66   68   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 26    28  Tel.SismoRes.    0   68   13   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 27    28  Tel.SismoRes.    0   70   72   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 28    28  Tel.SismoRes.    0   72   74   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 29    28  Tel.SismoRes.    0   74   76   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 30    28  Tel.SismoRes.    0   76   14   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 31    28  Tel.SismoRes.    0   78   80   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 32    28  Tel.SismoRes.    0   80   82   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 33    28  Tel.SismoRes.    0   82   15   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 34    28  Tel.SismoRes.    0    4   61   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 35    28  Tel.SismoRes.    0    5   69   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 36    28  Tel.SismoRes.    0    6   77   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 37    28  Tel.SismoRes.    0   15   16   3,40   3,40    0    0    0   10    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 39    28  Tel.SismoRes.    0   10   52   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 40    28  Tel.SismoRes.    0   11   54   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 41    28  Tel.SismoRes.    0   12   62   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 42    28  Tel.SismoRes.    0   13   70   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 43    28  Tel.SismoRes.    0   14   78   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0    291      0    291      0       0       0    0   1      
 45    28  Tel.SismoRes.    0   53   55   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 46    28  Tel.SismoRes.    0   55   57   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 47    28  Tel.SismoRes.    0   57   59   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 50    28  Tel.SismoRes.    0   59    4   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 51    28  Tel.SismoRes.    0   47    3   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 53    28  Tel.SismoRes.    0   61   63   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 54    28  Tel.SismoRes.    0   63   65   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 55    28  Tel.SismoRes.    0   65   67   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 56    28  Tel.SismoRes.    0   67    5   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 57    28  Tel.SismoRes.    0   69   71   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 58    28  Tel.SismoRes.    0   71   73   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 59    28  Tel.SismoRes.    0   73   75   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      
 60    28  Tel.SismoRes.    0   75    6   3,40   3,40    0    0    0    0    0    0      0      0      0      0      0      0       0       0    0   1      

 
 
 
 



97 

 

TRAVI IN ACCIAIO/LEGNO ALLA QUOTA 3.4  m  

  DATI  GENERALI  QUOTE  SCOSTAMENTI  C A R I C H I    

Trav  Sez.  Tipo Elemento  Ang  Fil  Fil  Q in.  Q fin  Dxi  Dyi  Dzi  Dxf  Dyf  Dzf  Pann  Tamp  Ball  Espl  Tot.  Torc  Orizz  Assia  Ali  Crit  
N.ro  N.ro  fini sismici  Grd  in.  fin  (m)  (m)  cm  cm  cm  cm  cm  cm  kg / m  kg  kg / m  %  N.ro  

 20   975  Tel.SismoRes.    0   36   10   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   238     0     0     0   238     0      0      0    0  101  
 61   975  Tel.SismoRes.    0   51   52   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   208     0     0     0   208     0      0      0    0  101  
 62   975  Tel.SismoRes.    0   49   50   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   208     0     0     0   208     0      0      0    0  101  
 63   975  Tel.SismoRes.    0   47   48   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   208     0     0     0   208     0      0      0    0  101  
 64   975  Tel.SismoRes.    0    3   11   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   213     0     0     0   213     0      0      0    0  101  
 65   975  Tel.SismoRes.    0   53   54   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 66   975  Tel.SismoRes.    0   55   56   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 67   975  Tel.SismoRes.    0   57   58   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 68   975  Tel.SismoRes.    0   59   60   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 69   975  Tel.SismoRes.    0    4   12   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 70   975  Tel.SismoRes.    0   61   62   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 71   975  Tel.SismoRes.    0   63   64   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 72   975  Tel.SismoRes.    0   65   66   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 73   975  Tel.SismoRes.    0   67   68   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 74   975  Tel.SismoRes.    0    5   13   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 75   975  Tel.SismoRes.    0   69   70   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 76   975  Tel.SismoRes.    0   71   72   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 77   975  Tel.SismoRes.    0   73   74   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 78   975  Tel.SismoRes.    0   75   76   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   218     0     0     0   218     0      0      0    0  101  
 79   975  Tel.SismoRes.    0    6   14   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   213     0     0     0   213     0      0      0    0  101  
 80   975  Tel.SismoRes.    0   77   78   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   208     0     0     0   208     0      0      0    0  101  
 81   975  Tel.SismoRes.    0   79   80   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   208     0     0     0   208     0      0      0    0  101  
 82   975  Tel.SismoRes.    0    7   15   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   238     0     0     0   238     0      0      0    0  101  
 83   975  Tel.SismoRes.    0   81   82   3,40   3,40    0    0   12    0    0   12   208     0     0     0   208     0      0      0    0  101  

 

SETTI ALLA QUOTA 3.4  m  

  GEOMETRIA  QUOTE  SCOSTAMENTI  CARICHI    VERTICALI  PRESSIONI  RINFORZI MUR  

Sett  Sez  Sp.  Fil  Fil  Q in.  Q.fin  Dxi  Dyi  Dzi  Dxf  Dyf  Dzf  Pann  Tamp  Ball  Espl  Tot.  Torc  Orizz  Assia  Ali  Psup.  Pinf.  Mat  Ini  Fin.  
N.ro  N.r  cm  in.  fin  (m)  (m)  cm  cm  cm  cm  cm  cm  kg / m  kg  kg / m  %  kg/mq  Nro  cm  cm  

 48  601   20    8   16   3,40   3,40    0  -13     0    0   13     0   146     0     0     0   146     0      0      0    0      0       0                 
 49  601   20    1    9   3,40   3,40    0  -13     0    0   13     0   146     0     0     0   146     0      0      0    0      0       0                 

 

RIGIDEZZE NODALI TRAVI QUOTA 3.4  m  

    N O D O     I N I Z I A L E  N O D O     F I N A L E  

  Trave  Cod  Tx  Ty  Tz  Rx  Ry  Rz  Cod  Tx  Ty  Tz  Rx  Ry  Rz  
  N.ro  ice  (t/m)  (t/m)  (t/m)  (t·m)  (t·m)  (t·m)  ice  (t/m)  (t/m)  (t/m)  (t·m)  (t·m)  (t·m)  

   20  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   61  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   62  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   63  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   64  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   65  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   66  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   67  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   68  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   69  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   70  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   71  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   72  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   73  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   74  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   75  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   76  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   77  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   78  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   79  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   80  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   81  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   82  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  
   83  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  CF  INCASTRO  INCASTRO  INCASTRO  LIBERO  LIBERO  INCASTRO  

 

SETTI ALLA QUOTA 4.2  m  

  GEOMETRIA  QUOTE  SCOSTAMENTI  CARICHI    VERTICALI  PRESSIONI  RINFORZI MUR  

Sett  Sez  Sp.  Fil  Fil  Q in.  Q.fin  Dxi  Dyi  Dzi  Dxf  Dyf  Dzf  Pann  Tamp  Ball  Espl  Tot.  Torc  Orizz  Assia  Ali  Psup.  Pinf.  Mat  Ini  Fin.  
N.ro  N.r  cm  in.  fin  (m)  (m)  cm  cm  cm  cm  cm  cm  kg / m  kg  kg / m  %  kg/mq  Nro  cm  cm  

  1  602   20    1    9   4,20   4,20    0  -13     0    0    0     0     0     0     0     0     0     0      0      0    0      0       0                 
  2  602   20    9   17   4,20   4,20    0    0     0    0    0     0     0     0     0     0     0     0      0      0    0      0       0                 
  3  602   20    8   16   4,20   4,20    0  -13     0    0    0     0     0     0     0     0     0     0      0      0    0      0       0                 
  4  602   20   16   24   4,20   4,20    0    0     0    0    0     0     0     0     0     0     0     0      0      0    0      0       0                 

 

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  Peso Strutturale     1,30   1,30   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,75   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Var.Coperture     1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00   0,30   0,30  -0,30  -0,30  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,30  -0,30   0,30  -0,30   1,00  -1,00   1,00  -1,00  

 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  

  Peso Strutturale     1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,50   1,00  
  Var.Coperture     1,00   0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  

  Peso Strutturale     1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,00   0,20  
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COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  

  Var.Coperture     0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  

  Peso Strutturale     1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,00  
  Var.Coperture     0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00  

 

 

3.2. Analisi e Verifiche delle strutture in calcestruzzo – Risultati 
 

╖ SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 
Filo N.ro : Numero del filo del nodo inferiore o superiore 

Quota inf/sup : Quota del nodo inferiore e del nodo superiore 

Nodo inf/sup : Numero dei nodi inferiore e superiore per la determinazione degli spostamenti sismici 

relativi 

Sisma N.ro : Numero del sisma per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo 

S.L.D. 

Combin N.ro : Numero della combinazione per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato 

per lo S.L.D. 

Spostam. Calcolo : valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D. 

Spostam. Limite : valore dello spostamento limite per lo S.L.D. 

Sisma N.ro : Numero del sisma per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo 

S.L.O. 

Combin N.ro : Numero della combinazione per cui è massimo il valore dello spostamento totale calcolato 

per lo S.L.O. 

Spostam. Calcolo : valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O. 

Spostam. Limite : valore dello spostamento limite per lo S.L.O. 

  

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel le tabelle di verifica aste in calcestruzzo per gli stati limite 

ultimi. 

Filo Iniz./Fin. : Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale 

Cotg Ɵ : Cotangente Angolo del puntone compresso 

Quota : Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale 

SgmT : Solo per le travi di fondazione: 

Pressione di contatto sul terreno in Kg/cmq calcolata con i valori caratteristici delle 

azioni assumendo i coefficienti gamma pari ad uno. 

AmpC : Solo per le travi di elevazione: 

Coefficiente di amplificazione dei carichi statici per tenere in conto della verifica 

locale dell'asta a sisma verticale. 

N/Nc : Solo per i pilastri: 

Percentuale della resistenza massima a compressione  della sezione di solo 

calcestruzzo. 

Tratto : Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il numero del tratto, 

sulla terza il numero di suddivisioni della trave 

Sez B/H : Sulla prima riga numero della sezione nell'archivio, sulla seconda base della sezione, 

sulla terza altezza. Per sezioni a T è riportato l'ingombro massimo della sezione 

Concio : Numero del concio 

Co Nr : Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che 

forniscono la massima deformazione nell'acciaio e nel calcestruzzo per la verifica a 

flessione 

GamRd : Solo per le travi di fondazione: Coefficiente di sovraresistenza. 

M Exd : Momento ultimo di calcolo asse vettore X (per le travi incrementato dalla traslazione 

del diagramma del momento flettente) 

M Eyd : Momento ultimo di calcolo asse vettore Y 

N Ed : Sforzo normale ultimo di calcolo 
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x / d : Rapporto fra la posizione dell'asse neutro e l'altezza utile della sezione moltiplicato per 

100 

ef% ec% (*100) : deformazioni massime nell'acciaio e nel calcestruzzo moltiplicate per 10.000. Valore 

limite per l'acciaio 100 (1%), valore limite nel calcestruzzo 35 (0,35%) 

Area : Area del ferro in centimetri quadri; per le travi rispettivamente superiore ed inferiore, 

per i pilastri armature lungo la base e l'altezza della sezione 

Co Nr : Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che 

forniscono la minore sicurezza per le azioni taglianti e torcenti 

V Exd : Taglio ultimo di calcolo in direzione X 

V Eyd : Taglio ultimo di calcolo in direzione Y 

T sdu : Momento torcente ultimo di calcolo 

V Rxd : Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione X 

V Ryd : Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione Y 

T Rd : Momento torcente resistente ultimo delle staffe 

T Rld : Momento torcente resistente ultimo dell'armatura longitudinale 

Coe Cls : Coefficiente per il controllo di sicurezza del calcestruzzo alle azioni taglianti e torcenti 

moltiplicato per 100; la sezione è verificata se detto valore e minore o uguale a 100 

Coe Staf : Coefficiente per il controllo di sicurezza delle staffe alle azioni taglianti e torcenti 

moltiplicato per 100; la sezione è verificata se detto valore e minore o uguale a 100 

Alon : Armatura longitudinale a torsione (nelle travi rettangolari per le quali è stata 

effettuata la verifica a momento My in  questo dato viene stampata anche l'armatura 

flessionale dei lati verticali) 

Staffe : Passo staffe e lunghezza del tratto da armare 

Moltipl Ultimo : Solo per le stampe di riverifica: 

Moltiplicatore dei carichi che porta a collasso la sezione. Il percorso dei carichi 

seguito e' a sforzo normale costante. Le deformazioni riportate sono determinate dalle 

sollecitazioni di calcolo amplificate del moltiplicatore in parola. 

 

 VERIFICHE ASTE IN LEGNO 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in acciaio e di verifica aste in legno. 

 

Fili N.ro : Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla terza quello del 

nodo finale 

Quota : Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla terza quota del nodo 

finale 

Tratto : Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il 

numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave 

Cmb N.r : Numero della combinazione per la quale si Š avuta la condi               

zione più gravosa (rapporto di verifica massimo). La combinazione 0, 

se presente, si riferisce alle verifiche delle aste in legno, costruita con 

la sola presenza dei carichi permanenti (1.3*G1 + 1.5*G2).               

Seguono le caratteristiche associate alla combinazione: 

N Sd : Sforzo normale di calcolo 

MxSd : Momento flettente di calcolo asse vettore X locale 

MySd : Momento flettente di calcolo asse vettore Y locale 

VxSd : Taglio di calcolo in direzione dell'asse X locale 

VySd : Taglio di calcolo in direzione dell'asse Y locale 

T Sd : Torsione di calcolo 

N Rd : Sforzo normale resistente ridotto per presenza dell'azione tagliante 

MxV.Rd : Momento flettente resistente con asse vettore X locale ridotto per 

presenza di azione tagliante. Per le sezioni di classe 3 è sempre il 

momento limite elastico, per quelle di classe 1 e 2 è il momento 

plastico. Se inoltre la tipologia della sezione è doppio T, tubo tondo, 

tubo rettangolare e piatto, il momento è ridotto dall'eventuale presenza 

dello sforzo normale 

MyV.Rd : Momento flettente resistente con asse vettore Y locale ridotto per 

presenza di azione tagliante. Vale quanto riportato per il dato 

precedente 

VxplRd : Taglio resistente plastico in direzione dell'asse X locale 

VyplRd : Taglio resistente plastico in direzione dell'asse X locale 

T Rd : Torsione resistente 

fy rid : Resistenza di calcolo del materiale ridotta per presenza dell'azione 
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tagliante  

Rap % : Rapporto di verifica moltiplicato per 100. Sezione verificata per valori 

minori o uguali a 100. La formula utilizzata in verifica è la n.ro 6.41 di 

EC3. Tale formula nel caso di sezione a doppio T coincide con le 

formule del DM 2008 n.ro 4.2.39 e del DM 2018 n.ro 4.2.39. 

Sez.N : Numero di archivio della sezione 

Ac : Coefficiente di amplificazione dei carichi statici. Sostituisce il dato 

'Sez.N.' se l'incremento dei carichi statici è maggiore di 1 

Qn : Carico distribuito normale all'asse della trave in kg/m, incluso il peso 

proprio 

Asta : Numerazione dell'asta 

 

Per le strutture dissipative, nei pilastri, sono stati tenuti in conto i fattori di sovraresistenza riportati nella Tab. 7.5.I delle 

NTC 2008 e par 7.5.1 delle NTC2018 

L'ultima riga delle quattro relative a ciascuna asta, si riferisce ai valori utili ad effettuare le verifiche di instabilità: 

 

l : Lunghezza della trave 

*l : Lunghezza libera di inflessione 

clas. : Classe di verifica della trave 

 : (235/fy)^(1/2). Se il valore e' maggiore di 1 significa che il programma 

ha classificato la sezione, originariamente di classe 4, come sezione di 

classe 3 secondo il comma (9) del punto 5.5.2 dell'EC3 in base alla 

tensione di compressione massima. Per tali aste non sono state 

effettuate le verifiche di instabilita' come previsto nel comma (10) 

dell'EC3 (vedi anche pto C4.2.3.1). 

Lmd : Snellezza lambda 

R%pf : Rapporto di verifica per l’instabilità alla presso-flessione moltiplicato 

per 100 determinato dalla formula [C4.2.32]. Sezione verificata per 

valori minori o uguali a 100 

R%ft : Rapporto di verifica per l’instabilità flesso-torsionale moltiplicato per 

100 determinato dalla formula [C4.2.36] 

Wmax : Spostamento massimo 

Wrel : Spostamento relativo, depurato dalla traslazione rigida dei nodi 

Wlim : Spostamento limite 

 

Gli spostamenti Wmax e Wrel, essendo legati alle verifiche di esercizio, sono calcolati combinando i canali di carico 

con i coefficienti delle matrici SLE.  

Per una più agevole comprensione del significato dei dati Wmax e Wrel, si può fare riferimento alla figura seguente: 

 

 

 

Quindi ai fini della verifica è sufficiente che risulti Wrel<=Wlim, essendo del tutto normale che l’asta possa risultare 

verificata anche con Wmax>Wlim. 

 

Se: 

Rap % : 111 La sezione non verifica per taglio elevato 

Rap % : 444 Sezione non verificata in automatico perché di classe 4 
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Per le sezioni in legno vengono modificate le seguenti colonne: 

 

N Rd  n : Tensione normale dovuta a sforzo normale 

MxV.Rd   Mx : Tensione normale dovuta a momento Mx 

MyV.Rd  My : Tensione normale dovuta a momento My 

VxplRd  x : Tensione tangenziale dovuta a taglio Tx 

VyplRd  y : Tensione tangenziale dovuta a taglio Ty 

T Rd  Mt : Tensione tangenziale da momento torcente 

fy rid  Rapp. Fless : Rapporto di verifica per la flessione composta secondo le 

formule dei DM 2008/2018 [4.4.6a], [4.4.6b], [4.4.7a], 

[4.4.7b]. Viene riportato il valore più alto fra tutte le varie 

combinazioni e si intende verificato, come tutti gli altri 

rapporti, se il valore è minore di uno 

Rap %  Rapp.Taglio : Rapporto di verifica per il taglio o la torsione secondo le 

formule dei DM 2008/2018 [4.4.8], [4.4.9] avendo sovrapposto 

gli effetti con la [4.4.10] nel caso di taglio e torsione agenti 

contemporaneamente 

clas.  KcC : Coefficiente di instabilità di colonna  (Kcrit,c) determinato dalle 

formule dei DM 2008/2018 [4.4.15] 

lmd  KcM : Coefficiente di instabilità di trave (Kcrit,m) determinato dalle 

formule dei DM 2008/2018 [4.4.12] 

R%pf  Rx : Rapporto globale di verifica di instabilità che tiene in conto sia 

dell’instabilità di colonna che quella di trave; il coefficiente 

Km è applicato al termine del momento Y 

R%ft  Ry : Rapporto globale di verifica di instabilità che tiene in conto sia 

dell’instabilità di colonna che quella di trave; il coefficiente 

Km è applicato al termine del momento X 

 

Gli spostamenti Wmax e Wrel sono calcolati secondo le formule [2.2] e [2.3] dell’Eurocodice 5. In particolare si 

sommano gli spostamenti istantanei delle combinazioni SLE Rare con quelli a tempo infinito delle combinazioni SLE 

Quasi Permanenti. Quindi indicando con U
P
 gli spostamenti istantanei dei carichi permanenti e con U

Q
 quelli dei carichi 

variabili lo spostamento finale vale: 

 

Ufin = U
P
 + Kdef * U

P 
+ U

Q
 + Kdef * ø2 * U

Q
 

  

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in cls per gli stati limiti di esercizio. 

 

 

Filo : Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello 

del nodo finale 

Quota : Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo 

finale 

Tratto : Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il 

numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave 

Com Cari : Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la 

matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle 

combinazioni frequenti, la terza quella permanenti. Questo indicatore 

vale sia per la verifica a fessurazione che per il calcolo delle frecce 

Fessu : Fessura limite e fessura di calcolo espressa in mm; se la trave non 

risulta fessurata l'ampiezza di calcolo sarà nulla 

Dist mm : Distanza fra le fessure 

Concio : Numero del concio in cui si è avuta la massima fessura 

Combin : Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è 

avuta la massima fessura 

Mf X : Momento flettente asse vettore X 

Mf Y : Momento flettente asse vettore Y 

N : Sforzo normale 

Frecce : Freccia limite e freccia massima di calcolo 

Combin : Numero della combinazione che ha prodotto la freccia massima 

Com Cari : Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la 
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matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul 

calcestruzzo, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la 

verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle 

combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul calcestruzzo 

lim : Valore della tensione limite in Kg/cmq 

cal : Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq 

Concio : Numero del concio in cui si è avuta la massima tensione 

Combin : Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è 

avuta la massima tensione 

Mf X : Momento flettente asse vettore X 

Mf Y : Momento flettente asse vettore Y 

N : Sforzo normale 

 

  SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa per la verifica del diametro massimo 

utilizzabile: 

 

Nodo3D : Numero del nodo spaziale oggetto di verifica 

Filo : Numero del filo del nodo spaziale 

Quota : Quota del nodo spaziale 

 

Dir Locale X 

  

Trave rif. : Numero della trave collegata al nodo 3d nella direzione X presa a 

riferimento per la formula 

AlfaBl : Valore risultante dalla formula di Norma 

Bpil : Larghezza del pilastro nella direzione locale X  

Fimax : Diametro massimo utilizzabile sul nodo per il telaio X,                    

arrotondato all'intero piu' vicino 

Fi : Diametro utilizzato nel disegno ferri 

Status : PASSANTE:se i ferri sono passanti si ritiene la verifica non necessaria 

OK:diametro è minore del diametro massimo ammissibile  

PIEGA: diametro è maggiore del diametro massimo (in questo caso i 

ferri vengono piegati dentro il nodo  per garantire l'ancoraggio)  

   

Dir Locale Y   

Trave rif. : Numero della trave collegata al nodo 3d nella direzione Y presa a 

riferimento per la formula 

AlfaBl : Valore risultante dalla formula di Norma 

Bpil : Larghezza del pilastro nella direzione locale Y  

Fimax : Diametro massimo utilizzabile sul nodo per il telaio Y,                    

arrotondato all'intero piu' vicino 

Fi : Diametro utilizzato nel disegno ferri 

Status : PASSANTE:se i ferri sono passanti si ritiene la verifica non necessaria 

OK:diametro è minore del diametro massimo ammissibile  

PIEGA: diametro è maggiore del diametro massimo (in questo caso i 

ferri vengono piegati dentro il nodo  per garantire l'ancoraggio) 

  

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica degli elementi bidimensionali 

allo stato limite ultimo. 

 

Gruppo Quote : Numero identificativo del gruppo di quote definito prima di eseguire la verifica 

Generatrice : Numero identificativo della generatrice definita prima di eseguire la verifica 

Nodo 3d N.ro : Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento in microelementi 

Nx : Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale. 

(Il sistema di riferimento locale ha l'asse x nella direzione del setto e l'asse y 

verticale) 

Ny : Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale 

Txy : Sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione y e agente sulla faccia di 

normale x del sistema locale.(Ovvero anche, per la simmetria delle tensioni 
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tangenziali, sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione x e agente sulla 

faccia di normale y del sistema locale) 

Mx : Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. Per le 

verifiche è accoppiato allo sforzo normale Nx. Questo momento è incrementato per 

tenere in conto il valore del momento torcente Mxy 

My : Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. Per le 

verifiche è accoppiato allo sforzo normale Ny. Questo momento è incrementato per 

tenere in conto il valore del momento torcente Mxy 

Mxy : Momento torcente con asse vettore x e agente sulla sezione di normale x (ovvero 

anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, momento torcente con asse vettore 

y e agente sulla sezione di normale y) 

cx* 10000 : Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale x  10000 (Es. 0.35% = 35) 

cy* 10000 : Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale y  10000 (Es. 0.35% = 35) 

fx* 10000 : Deformazione dell’acciaio nella faccia di normale x  10000 (Es. 1% = 100) 

fy *10000 : Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale x  10000 (Es. 1% = 100) 

Ax superiore : Area totale armatura superiore diretta lungo x. (Area totale è l'area della presso-

flessione più l’area per il taglio riportata dopo) 

Ay superiore : Area totale armatura superiore diretta lungo y 

Ax inferiore : Area totale armatura inferiore diretta lungo x 

Ay inferiore : Area totale armatura inferiore diretta lungo y 

Atag : Area per il taglio su ciascuna faccia per le due direzioni 

t : Tensione massima di contatto con il terreno 

Eta : Abbassamento verticale del nodo in esame 

 

Nel caso di stampa di riverifiche degli elementi con le armature effettivamente disposte sul disegno ferri le 

colonne delle  vengono sostituite con: 

 

Molt. : Moltiplicatore delle sollecitazioni che porta a rottura la sezione, rispettivamente nelle 

direzioni X e Y 

 

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche agli stati limite di esercizio 

degli elementi bidimensionali. 

 

Gr.Q  : Numero identificativo del gruppo di quote definito prima di eseguire la verifica 

 Gen : Numero identificativo della generatrice definita prima di eseguire la verifica 

Nodo  : Numero del nodo relativo alla suddivisione del macro-elemento in microelementi 

 Comb.  Cari   : Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle 

combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella 

permanenti 

Fes lim  : Fessura limite  espressa in mm 

 Fess. : Fessura di calcolo espressa in mm; se sull'elemento non si aprono fessure tutta la riga 

sarà nulla 

Dist mm : Distanza fra le fessure 

Combin : Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la 

massima fessura 

Mf X  : Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di 

riferimento locale è quello delle armature) 

N  X : Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale 

Mf Y : Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. (Il sistema di 

riferimento locale è quello delle armature) 

N  Y : Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale 

Cos teta : Coseno dell'angolo teta tra l'armatura in direzione X e la direzione della tensione 

principale di trazione 

Sin teta  : Seno dell'angolo teta 

Combina 

Carico 

:  Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle 

combinazioni rare per la verifica della tensione sul cls, la seconda la matrice delle 

combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle 

combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls 

s lim  : Valore della tensione limite in Kg/cmq 

s cal   : Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq sulla faccia di normale x 
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Conbin : Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la 

massima tensione 

Mf X  : Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di 

riferimento locale è quello delle armature) 

N  X : Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale 

s cal  : Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq sulla faccia di normale y 

Combin : Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la 

massima tensione 

Mf Y   : Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale 

 N  Y  : Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale 

 

  

• SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche dei nodi trave-pilastro in 

calcestruzzo armato. 

 
 

Filo N.ro : Numero del filo fisso del pilastro a cui appartiene il nodo 

 

Quota (m) : Quota in metri del nodo verificato 

 

Nodo3d N.ro : Numerazione spaziale del nodo verificato 

 

Posiz. Pilastro : Posizione del pilastro rispetto al nodo; SUP indica che il nodo verificato e' l'estremo inferiore di un 

pilastro; INF indica che il nodo verificato e l'estremo superiore del pilastro 

 

Int. : Flag di nodo interno (SI=Interno X ed Y ; X=Solo Dir.X; Y=Solo Dir.Y; SP=Spigolo; NO=Esterno X 

o Y) 

Sez. : Numero di archivio della sezione del pilastro a cui appartiene il nodo 

 

Rotaz  : Rotazione di input del pilastro a cui appartiene il nodo 

 

HNodo : Altezza del nodo in calcestruzzo su cui sono state effettuate le verifiche calcolata in funzione 

dell'intersezione tra il pilastro e le travi convergenti 

 

fck : Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo 

 

fy : Resistenza caratteristica allo snervamento dell'acciaio delle armature 

 

LyUtil : Larghezza utile del nodo lungo la direzione Y locale del pilastro 

 

AfX : Area complessiva dei bracci in direzione X locale del pilastro 

 

LxUtil  : Larghezza utile del nodo lungo la direzione X locale del pilastro 

 

AfY : Area complessiva dei bracci in direzione Y locale del pilastro 

 

Njbd (X/Y) : Sforzo Normale associato al Taglio sul nodo nella direzione X/Y locale del pilastro. 

Vjbd (X/Y) : Taglio agente sul nodo nella direzione X/Y locale del pilastro.  
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VjbR (X/Y) : Resistenza biella compressa del nodo nella direzione X/Y locale del pilastro.  

 

STATUS : Esito della verifica del nodo. 

 - NON VER: si supera la resistenza della biella compressa 

 - ELASTICO: il nodo rimane in campo non fessurato 

 - FESSURATO: il nodo verifica ma risulta fessurato 

 
FREQUENZE E MASSE ECCITATE  

      SISMA N.ro 1  SISMA N.ro 2  SISMA N.ro 3  
      Massa  Perc.  Massa  Perc.  Massa  Perc.  
    Eccitat  48.96  .93  49.1  .93      
    Totale  52.42    52.42        

  Modo  Pulsazione  Periodo  Smorz  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Massa Mod  Perc.  Massa Mod  Perc.  Massa Mod  Perc.  
  N.ro  (rad/sec)  (sec)  Mod(%)  SLO  SLD  SLV X  SLV Y  SLV Z  SLC  Ecc. (t)    Ecc. (t)    Ecc. (t)    

    1    31,739  0,19797   5,0  0,269  0,334  0,761  0,761                    0,00  0,00     24,70  0,47                  
    2    36,981  0,16990   5,0  0,269  0,334  0,747  0,747                    0,00  0,00      0,00  0,00                  
    3    48,369  0,12990   5,0  0,244  0,297  0,642  0,642                    0,00  0,00      4,92  0,09                  
    4    65,220  0,09634   5,0  0,210  0,256  0,554  0,554                    0,02  0,00      0,00  0,00                  
    5    90,816  0,06919   5,0  0,182  0,223  0,482  0,482                    0,00  0,00     12,15  0,23                  
    6    96,616  0,06503   5,0  0,178  0,218  0,471  0,471                    8,58  0,16      0,00  0,00                  
    7   100,086  0,06278   5,0  0,175  0,215  0,466  0,466                   37,27  0,71      0,00  0,00                  
    8   113,553  0,05533   5,0  0,168  0,206  0,446  0,446                    0,00  0,00      7,33  0,14                  
    9   122,602  0,05125   5,0  0,163  0,201  0,435  0,435                    0,12  0,00      0,00  0,00                  
   10   130,978  0,04797   5,0  0,160  0,197  0,427  0,427                    0,00  0,00      0,00  0,00                  
   11   138,696  0,04530   5,0  0,157  0,193  0,420  0,420                    0,03  0,00      0,00  0,00                  
   12   161,263  0,03896   5,0  0,151  0,186  0,403  0,403                    2,95  0,06      0,00  0,00                  

 

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  

   1   0,00   1,13     1    92   1    6    0,126    3,400    2    7    0,108     2,267  VERIFICATO  
   1   1,13   2,27    92    97   1    3    0,138    3,400    1    3    0,116     2,267  VERIFICATO  
   1   2,27   3,40    97    13   1    3    0,154    3,400    1    3    0,135     2,267  VERIFICATO  
   1   3,40   4,20    13    67   1    3    0,125    2,400    1    3    0,112     1,600  VERIFICATO  
   2   0,00   1,13    73    77   1    4    0,141    3,400    1    4    0,119     2,267  VERIFICATO  
   2   1,13   2,27    77    82   1    5    0,157    3,400    1    5    0,131     2,267  VERIFICATO  
   2   2,27   3,40    82    86   1    5    0,173    3,400    1    5    0,148     2,267  VERIFICATO  
   2   3,40   4,20    86   110   1    5    0,138    2,400    1    5    0,119     1,600  VERIFICATO  
   3   0,00   3,40     5    14   2    9    2,298   10,200    2    9    1,859     6,800  VERIFICATO  
   4   0,00   3,40     7    15   2    7    4,024   10,200    2    7    3,245     6,800  VERIFICATO  
   5   0,00   3,40     9    16   2    9    4,024   10,200    2    9    3,245     6,800  VERIFICATO  
   6   0,00   3,40    11    17   2    7    2,298   10,200    2    7    1,859     6,800  VERIFICATO  
   8   0,00   1,13     3    76   1    4    0,126    3,400    2    9    0,108     2,267  VERIFICATO  
   8   1,13   2,27    76    81   1    5    0,138    3,400    1    5    0,116     2,267  VERIFICATO  
   8   2,27   3,40    81    18   1    5    0,154    3,400    1    5    0,135     2,267  VERIFICATO  
   8   3,40   4,20    18    70   1    5    0,125    2,400    1    5    0,112     1,600  VERIFICATO  
   9   0,00   1,13     2    96   1    6    0,143    3,400    1    6    0,125     2,267  VERIFICATO  
   9   1,13   2,27    96   101   1    3    0,150    3,400    1    3    0,126     2,267  VERIFICATO  
   9   2,27   3,40   101    19   1    3    0,168    3,400    1    3    0,147     2,267  VERIFICATO  
   9   3,40   4,20    19    68   1    3    0,148    2,400    1    3    0,132     1,600  VERIFICATO  
  11   0,00   3,40     6    20   2    9    2,302   10,200    2    9    1,862     6,800  VERIFICATO  
  12   0,00   3,40     8    21   2    7    4,028   10,200    2    7    3,248     6,800  VERIFICATO  
  13   0,00   3,40    10    22   2    9    4,028   10,200    2    9    3,248     6,800  VERIFICATO  
  14   0,00   3,40    12    23   2    7    2,302   10,200    2    7    1,862     6,800  VERIFICATO  
  16   0,00   1,13     4    80   1    4    0,143    3,400    1    4    0,125     2,267  VERIFICATO  
  16   1,13   2,27    80    85   1    5    0,150    3,400    1    5    0,126     2,267  VERIFICATO  
  16   2,27   3,40    85    24   1    5    0,168    3,400    1    5    0,147     2,267  VERIFICATO  
  16   3,40   4,20    24    71   1    5    0,148    2,400    1    5    0,132     1,600  VERIFICATO  
  17   3,40   4,20    25    69   1    3    0,150    2,400    1    3    0,134     1,600  VERIFICATO  
  18   0,00   1,13    74    78   1    4    0,161    3,400    1    4    0,135     2,267  VERIFICATO  
  18   1,13   2,27    78    83   1    5    0,176    3,400    1    5    0,146     2,267  VERIFICATO  
  18   2,27   3,40    83    87   1    5    0,197    3,400    1    5    0,167     2,267  VERIFICATO  
  18   3,40   4,20    87   111   1    5    0,145    2,400    1    5    0,125     1,600  VERIFICATO  
  19   0,00   1,13    75    79   1    4    0,158    3,400    1    4    0,134     2,267  VERIFICATO  
  19   1,13   2,27    79    84   1    5    0,170    3,400    1    5    0,141     2,267  VERIFICATO  
  19   2,27   3,40    84    88   1    5    0,191    3,400    1    5    0,163     2,267  VERIFICATO  
  19   3,40   4,20    88   112   1    5    0,145    2,400    1    5    0,126     1,600  VERIFICATO  
  20   0,00   1,13    89    93   1    6    0,141    3,400    1    6    0,119     2,267  VERIFICATO  
  20   1,13   2,27    93    98   1    3    0,157    3,400    1    3    0,131     2,267  VERIFICATO  
  20   2,27   3,40    98   102   1    3    0,173    3,400    1    3    0,148     2,267  VERIFICATO  
  20   3,40   4,20   102   105   1    3    0,138    2,400    1    3    0,119     1,600  VERIFICATO  
  21   0,00   1,13    90    94   1    6    0,161    3,400    1    6    0,135     2,267  VERIFICATO  
  21   1,13   2,27    94    99   1    3    0,176    3,400    1    3    0,146     2,267  VERIFICATO  
  21   2,27   3,40    99   103   1    3    0,197    3,400    1    3    0,167     2,267  VERIFICATO  
  21   3,40   4,20   103   106   1    3    0,145    2,400    1    3    0,125     1,600  VERIFICATO  
  22   0,00   1,13    91    95   1    6    0,158    3,400    1    6    0,134     2,267  VERIFICATO  
  22   1,13   2,27    95   100   1    3    0,170    3,400    1    3    0,141     2,267  VERIFICATO  
  22   2,27   3,40   100   104   1    3    0,191    3,400    1    3    0,163     2,267  VERIFICATO  
  22   3,40   4,20   104   107   1    3    0,145    2,400    1    3    0,126     1,600  VERIFICATO  
  23   3,40   4,20   108   109   1    3    0,149    2,400    1    3    0,134     1,600  VERIFICATO  
  24   3,40   4,20    26    72   1    5    0,150    2,400    1    5    0,134     1,600  VERIFICATO  
  25   3,40   4,20   113   114   1    5    0,149    2,400    1    5    0,134     1,600  VERIFICATO  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FONDAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  Gamm  f%  c  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg   t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  Rd  100    sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas Lun Fi  

    1   0,00  1   11  1   6    0,7    0,1    61,4  1,00   19   6  12,1  12,1   6    0,0   -1,6    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16    0   8  
    9   0,00  /   40  2   6    1,0    0,1    45,3  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   6    1,0    0,1    45,3  1,00   19   6  12,1  12,1   6    0,0    2,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    4   0,0  16  119   8  
                      4   6    1,0    0,1    45,3  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   6    1,0    0,1    45,3  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    8   0,00  1   11  1   4    0,7    0,1    61,4  1,00   19   6  12,1  12,1   4    0,0   -1,6    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16    0   8  
   16   0,00  /   40  2   4    1,0    0,1    45,3  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   4    1,0    0,1    45,3  1,00   19   6  12,1  12,1   4    0,0    2,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    4   0,0  16  119   8  
                      4   4    1,0    0,1    45,3  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   4    1,0    0,1    45,3  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    3   0,00      12  1  10   -5,8    0,7    15,3  1,00   19   5  24,1  24,1   1    0,0   -5,2    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    4   0,0  13   94   8  
   11   0,00    100  2  10   -5,9    0,7    15,2  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
  2.5           100  3   9   -6,1    0,7    14,7  1,00   19   5  24,1  24,1   9    0,0   -4,2    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    3   0,0  13  261   8  
                      4   9   -6,1    0,7    14,7  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
                      5   9   -6,0    0,7    14,8  1,00   19   5  24,1  24,1   1    0,0    5,6    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    4   0,0  13   94   8  
    
    4   0,00      12  1  10   -9,3    0,7     9,6  1,00   19   5  24,1  24,1   7    0,0   -6,2    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    3    5   0,0  13   94   8  
   12   0,00    100  2  10   -9,3    0,7     9,6  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
  2.5           100  3   7   -8,5    0,7    10,5  1,00   19   5  24,1  24,1   7    0,0   -5,7    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    4   0,0  13  261   8  
                      4   7   -9,3    0,7     9,6  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
                      5   7   -9,3    0,7     9,6  1,00   19   5  24,1  24,1   8    0,0    6,1    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    3    5   0,0  13   94   8  
    
    5   0,00      12  1   8   -9,3    0,7     9,6  1,00   19   5  24,1  24,1   9    0,0   -6,2    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    3    5   0,0  13   94   8  
   13   0,00    100  2   8   -9,3    0,7     9,6  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
  2.5           100  3   9   -8,5    0,7    10,5  1,00   19   5  24,1  24,1   8    0,0    5,6    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    4   0,0  13  261   8  
                      4   9   -9,3    0,7     9,6  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
                      5   9   -9,3    0,7     9,6  1,00   19   5  24,1  24,1   8    0,0    6,1    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    3    5   0,0  13   94   8  
    
    6   0,00      12  1   8   -5,8    0,7    15,3  1,00   19   5  24,1  24,1   1    0,0   -5,2    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    4   0,0  13   94   8  
   14   0,00    100  2   8   -5,9    0,7    15,2  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
  2.5           100  3   7   -6,1    0,7    14,7  1,00   19   5  24,1  24,1   7    0,0   -4,2    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    3   0,0  13  261   8  
                      4   7   -6,1    0,7    14,7  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
                      5   7   -6,0    0,7    14,8  1,00   19   5  24,1  24,1   1    0,0    5,6    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    4   0,0  13   94   8  
    
    1   0,00      30  1   6   -3,7    0,5    12,8  1,00   19   5  12,1  12,1   6    0,0   -4,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    4    8   0,0  14   94   8  
    3   0,00     45  2   6   -4,1    0,5    11,8  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   6   -4,1    0,5    11,8  1,00   19   5  12,1  12,1   6    0,0    2,2    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14  256   8  
                      4   7   -4,3    0,4    11,1  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   7   -4,3    0,4    11,1  1,00   19   5  12,1  12,1   6    0,0    2,2    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14   94   8  
    
    4   0,00      30  1   4    3,2    0,6    13,9  1,00   19   6  12,1  12,1   8    0,0   -2,3    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14   94   8  
    5   0,00     45  2   4    3,2    0,6    13,9  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   4    2,1    0,6    21,3  1,00   19   6  12,1  12,1   4    0,0   -1,7    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    3   0,0  14  211   8  
                      4   6    3,2    0,6    13,9  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   6    3,2    0,6    13,9  1,00   19   6  12,1  12,1  10    0,0    2,3    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14   94   8  
    
    5   0,00      30  1   8    2,8    0,7    15,8  1,00   19   6  12,1  12,1   8    0,0   -2,8    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    3    5   0,0  14   94   8  
    6   0,00     45  2   8    2,8    0,7    15,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   4   -3,9    0,7    12,4  1,00   19   5  12,1  12,1   4    0,0   -2,3    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14  211   8  
                      4   4   -4,3    0,7    11,1  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   4   -4,3    0,7    11,1  1,00   19   5  12,1  12,1   6    0,0    1,7    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    3   0,0  14   94   8  
    
    6   0,00      30  1   9   -4,3    0,4    11,1  1,00   19   5  12,1  12,1   4    0,0   -2,2    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14   94   8  
    8   0,00     45  2   9   -4,3    0,4    11,1  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   4   -4,1    0,5    11,8  1,00   19   5  12,1  12,1   4    0,0   -2,2    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14  256   8  
                      4   4   -4,1    0,5    11,8  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   4   -3,7    0,5    12,8  1,00   19   5  12,1  12,1   4    0,0    4,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    4    8   0,0  14   94   8  
    
    9   0,00      30  1   9   -3,1    0,5    15,3  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -5,6    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    5    9   0,0  14   94   8  
   11   0,00     45  2   4   -5,5    0,5     8,7  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   4   -6,1    0,5     7,8  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -2,8    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    3    5   0,0  14  256   8  
                      4   4   -6,5    0,5     7,4  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   4   -6,5    0,5     7,4  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0    2,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14   94   8  
    
   11   0,00      30  1   5   -4,0    0,7    11,9  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -2,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    3   0,0  14   94   8  
   12   0,00     45  2   5   -4,0    0,7    11,9  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   5   -3,6    0,7    13,4  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0    2,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14  211   8  
                      4   5    3,4    0,7    13,0  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   5    3,4    0,7    13,0  1,00   19   6  12,1  12,1   9    0,0    3,1    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    3    5   0,0  14   94   8  
    
   12   0,00      30  1   3    3,8    0,7    11,8  1,00   19   6  12,1  12,1   3    0,0   -2,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14   94   8  
   13   0,00     45  2   3    3,8    0,7    11,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   3    2,5    0,7    18,0  1,00   19   6  12,1  12,1   3    0,0   -2,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    3   0,0  14  211   8  
                      4   5    3,8    0,7    11,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   5    3,8    0,7    11,8  1,00   19   6  12,1  12,1   5    0,0    2,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14   94   8  
    
   13   0,00      30  1   3    3,4    0,7    13,0  1,00   19   6  12,1  12,1   7    0,0   -3,1    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    3    5   0,0  14   94   8  
   14   0,00     45  2   3    3,4    0,7    13,0  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   3   -3,6    0,7    13,4  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -2,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14  211   8  
                      4   3   -4,0    0,7    11,9  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   3   -4,0    0,7    11,9  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0    2,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    3   0,0  14   94   8  
    
   14   0,00      30  1   6   -6,5    0,5     7,4  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -2,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14   94   8  
   16   0,00     45  2   6   -6,5    0,5     7,4  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   6   -6,1    0,5     7,8  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0    2,8    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    3    5   0,0  14  256   8  
                      4   6   -5,5    0,5     8,7  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   7   -3,1    0,5    15,3  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0    5,6    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    5    9   0,0  14   94   8  
    
    3   0,00      30  1   6   -4,3    0,7    11,1  1,00   19   5  12,1  12,1   4    0,0   -1,7    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    3   0,0  14   94   8  
    4   0,00     45  2   6   -4,3    0,7    11,1  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   6   -3,9    0,7    12,4  1,00   19   5  12,1  12,1   6    0,0    2,3    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    4   0,0  14  211   8  
                      4  10    2,8    0,7    15,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5  10    2,8    0,7    15,8  1,00   19   6  12,1  12,1  10    0,0    2,8    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    3    5   0,0  14   94   8  
    
    1   0,00  2   11  1   6    0,7    0,0    63,5  1,00   19   6  12,1  12,1   6    0,0   -1,8    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16    0   8  
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  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  Gamm  f%  c  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg   t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  Rd  100    sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas Lun Fi  

    9   0,00  /   40  2   6    0,7    0,0    63,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   6    0,7    0,0    63,5  1,00   19   6  12,1  12,1   1    0,0    1,7    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16  119   8  
                      4   6    0,7    0,0    63,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5  10    0,5    0,0    93,7  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    1   0,00  3   11  1   3    0,6    0,0    71,1  1,00   19   6  12,1  12,1   1    0,0   -1,6    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16    0   8  
    9   0,00  /   40  2   3    0,9    0,0    51,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   3    0,9    0,0    51,8  1,00   19   6  12,1  12,1   1    0,0    2,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    4   0,0  16  119   8  
                      4   3    0,9    0,0    51,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   3    0,9    0,0    51,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    1   0,00  4   11  1   3    1,2    0,2    36,5  1,00   19   6  12,1  12,1   1    0,0   -2,2    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    4   0,0  16    0   8  
    9   0,00  /   40  2   3    1,2    0,2    36,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   3    1,2    0,2    36,5  1,00   19   6  12,1  12,1   1    0,0   -2,1    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    4   0,0  16  119   8  
                      4   3    1,2    0,2    36,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   3    0,9    0,2    46,9  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    8   0,00  2   11  1   4    0,7    0,0    63,5  1,00   19   6  12,1  12,1   4    0,0   -1,8    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16    0   8  
   16   0,00  /   40  2   4    0,7    0,0    63,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   4    0,7    0,0    63,5  1,00   19   6  12,1  12,1   1    0,0    1,7    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16  119   8  
                      4   4    0,7    0,0    63,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   8    0,5    0,0    93,7  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    8   0,00  3   11  1   5    0,6    0,0    71,1  1,00   19   6  12,1  12,1   1    0,0   -1,6    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16    0   8  
   16   0,00  /   40  2   5    0,9    0,0    51,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   5    0,9    0,0    51,8  1,00   19   6  12,1  12,1   1    0,0    2,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    4   0,0  16  119   8  
                      4   5    0,9    0,0    51,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   5    0,9    0,0    51,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    8   0,00  4   11  1   5    1,2    0,2    36,5  1,00   19   6  12,1  12,1   1    0,0   -2,2    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    4   0,0  16    0   8  
   16   0,00  /   40  2   5    1,2    0,2    36,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   5    1,2    0,2    36,5  1,00   19   6  12,1  12,1   1    0,0   -2,1    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    4   0,0  16  119   8  
                      4   5    1,2    0,2    36,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   5    0,9    0,2    46,9  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg AmpC  t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

    8   3,40  1    3  1   8   -0,1    0,3    70,1  17  100   21   4,6   4,6   8    0,9    0,2    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    7   13   0,0   21    0   8  
   16   3,40  /   20  2   8   -0,1    0,3    70,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  4   40  3   8   -0,1    0,3    70,1  17  100   21   4,6   4,6   8    0,9    0,2    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    7   13   0,0   21  105   8  
                      4   5    0,0   -0,2   239,7  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   9    0,0   -0,2   181,5  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    1   3,40  1    3  1  10   -0,1    0,3    70,1  17  100   21   4,6   4,6  10   -0,9    0,2    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    7   13   0,0   21    0   8  
    9   3,40  /   20  2  10   -0,1    0,3    70,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  4   40  3  10   -0,1    0,3    70,1  17  100   21   4,6   4,6  10   -0,9    0,2    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    7   13   0,0   21  105   8  
                      4   3    0,0   -0,2   239,7  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   7    0,0   -0,2   181,5  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    9   3,40  1    3  1   8   -0,1   -0,4    65,7  18  100   22   4,6   4,6   5    0,2    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    2    3   0,0   21    0   8  
   17   3,40  /   20  2   8   -0,1   -0,4    65,7  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  2   40  3   8   -0,1   -0,4    65,7  18  100   22   4,6   4,6   5    0,2    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    2    3   0,0   21   69   8  
                      4   8   -0,1   -0,4    65,7  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   9    0,0   -0,3   421,7  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
   16   3,40  1    3  1  10   -0,1   -0,4    65,7  18  100   22   4,6   4,6   3   -0,2    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    2    3   0,0   21    0   8  
   24   3,40  /   20  2  10   -0,1   -0,4    65,7  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  2   40  3  10   -0,1   -0,4    65,7  18  100   22   4,6   4,6   3   -0,2    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    2    3   0,0   21   69   8  
                      4  10   -0,1   -0,4    65,7  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   7    0,0   -0,3   421,7  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    3   3,40      28  1   6   -1,4    1,6     4,2  15  100   18   4,6   4,6  10    0,9    1,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    9    4   0,0    8   25   8  
   53   3,40     25  2   6   -1,4    1,6     4,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   6   -1,4    1,6     4,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   6   -1,4    1,6     4,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6   -1,2    1,6     4,6  15  100   18   4,6   4,6  10    0,9    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    9    4   0,0    8   25   8  
    
   49   3,40      28  1   3   -0,5   -2,3    13,9  17  100   21   4,6   4,6   1    0,0   -1,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    4   0,0    8   40   8  
   47   3,40     25  2   3   -0,9   -2,3     7,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1   -1,1   -0,1     5,3  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -1,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    4   0,0    8   15   8  
                      4   1   -1,1   -0,1     5,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1   -1,1   -0,1     5,3  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -1,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    8    4   0,0    8   40   8  
    
    1   3,40      28  1   6   -0,6    1,9     9,8  15  100   18   4,6   4,6  10    0,9    0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    8    4   0,0    8   40   8  
   36   3,40     25  2   1    0,6   -0,1     9,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1    0,9   -0,1     7,0  16  100   19   4,6   4,6  10    0,9    0,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    8   11   0,0   21   34   8  
                      4   1    0,9   -0,1     6,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    0,9   -0,1     6,7  16  100   19   4,6   4,6  10    0,9    0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    4   0,0    8   40   8  
    
    7   3,40      28  1   1    0,9   -0,1     6,7  16  100   19   4,6   4,6   8   -0,9   -0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    4   0,0    8   40   8  
    8   3,40     25  2   1    0,9   -0,1     6,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1    0,9   -0,1     7,0  16  100   19   4,6   4,6   8   -0,9   -0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    7   11   0,0   21   34   8  
                      4   1    0,6   -0,1     9,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -0,6    1,9     9,8  15  100   18   4,6   4,6   8   -0,9   -0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    8    4   0,0    8   40   8  
    
   36   3,40      28  1   1    1,0   -0,1     6,0  16  100   19   4,6   4,6  10    0,6    0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   40   8  
   51   3,40     25  2   1    1,1   -0,1     5,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6  10    0,6    0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    3   0,0    8   15   8  
                      4   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6   7   -0,6   -0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    3   0,0    8   40   8  
    
   51   3,40      28  1   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6   4    0,4   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   49   3,40     25  2   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg AmpC  t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

  2.5  1,00      40  3   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6   8    0,5   -0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   15   8  
                      4   1    1,0   -0,1     6,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    0,7   -0,1     8,6  16  100   19   4,6   4,6   4    0,4   -0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
    
   81   3,40      28  1   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6   9    0,6    0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    3   0,0    8   40   8  
    7   3,40     25  2   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6   8   -0,6   -0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    3   0,0    8   15   8  
                      4   1    1,1   -0,1     5,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    1,0   -0,1     6,0  16  100   19   4,6   4,6   8   -0,6   -0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   40   8  
    
   77   3,40      28  1   1   -1,1   -0,1     5,3  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    1,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    8    4   0,0    8   40   8  
   79   3,40     25  2   1   -1,1   -0,1     5,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1   -1,1   -0,1     5,3  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    1,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    4   0,0    8   15   8  
                      4   5   -0,9   -2,3     7,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5   -0,5   -2,3    13,9  17  100   21   4,6   4,6   1    0,0    1,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    4   0,0    8   40   8  
    
   79   3,40      28  1   1    0,7   -0,1     8,6  16  100   19   4,6   4,6   6   -0,4    0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
   81   3,40     25  2   1    1,0   -0,1     6,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6  10   -0,5    0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   15   8  
                      4   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    1,1   -0,1     5,6  16  100   19   4,6   4,6   6   -0,4    0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
    9   3,40      28  1   5   -0,8    2,3     7,0  15  100   18   4,6   4,6   1    0,0    1,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    9    5   0,0    8   40   8  
   10   3,40     25  2   5   -0,8    2,3     7,0  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1    1,1   -0,2     5,3  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    1,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    8   11   0,0   21   34   8  
                      4   1    1,2   -0,2     5,1  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    1,2   -0,2     5,1  16  100   19   4,6   4,6   5   -0,8    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    8    3   0,0    8   40   8  
    
   48   3,40      28  1   2   -2,8   -0,2     2,1  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -3,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   15    8   0,0    8   23   8  
   11   3,40     25  2   2   -3,0   -0,2     2,0  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2   -3,0   -0,2     2,0  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   2   -3,0   -0,2     2,0  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2   -3,0   -0,2     2,0  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -3,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   15    8   0,0    8   23   8  
    
   50   3,40      28  1   4   -0,7   -3,0     9,9  18  100   21   4,6   4,6   1    0,0   -2,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   10    5   0,0    8   40   8  
   48   3,40     25  2   1   -1,1   -0,2     5,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2   -1,5   -0,2     3,9  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -2,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   10    6   0,0    8   15   8  
                      4   2   -1,5   -0,2     3,9  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2   -1,5   -0,2     3,9  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -2,4    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   40   8  
    
   52   3,40      28  1   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   8    0,5   -0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
   50   3,40     25  2   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   15   8  
                      4   2    1,3   -0,2     4,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,9   -0,2     6,4  16  100   19   4,6   4,6   8    0,5   -0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
    
   54   3,40      28  1   5   -1,0    2,1     5,6  15  100   18   4,6   4,6   1    0,0    1,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    4   0,0    8   40   8  
   56   3,40     25  2   5   -1,0    2,1     5,6  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   5   -1,0    2,1     5,6  15  100   18   4,6   4,6   1    0,0    1,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   20   8  
                      4   5   -0,8    2,1     7,3  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,7    0,8     8,3  16  100   19   4,6   4,6   6    0,3    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
    
   56   3,40      28  1   2    0,8    0,8     7,5  16  100   19   4,6   4,6   6    0,3    0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
   58   3,40     25  2   2    0,8    0,8     7,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2    0,8    0,8     7,5  16  100   19   4,6   4,6   7   -0,4   -0,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    2   0,0    8   20   8  
                      4   2    0,8    0,8     7,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,8    0,8     7,5  16  100   19   4,6   4,6   3   -0,3   -0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
    
   58   3,40      28  1   2    0,7    0,8     8,3  16  100   19   4,6   4,6   4   -0,4   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    3   0,0    8   40   8  
   60   3,40     25  2   4   -0,8   -1,2     7,9  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   4   -1,0   -1,2     6,1  17  100   20   4,6   4,6   1    0,0   -1,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   20   8  
                      4   4   -1,0   -1,2     6,1  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -1,0   -1,2     6,1  17  100   20   4,6   4,6   4   -0,4   -1,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    3   0,0    8   40   8  
    
   60   3,40      28  1   4   -1,6   -1,4     5,0  19  100   23   6,2   4,6   1    0,0   -2,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
   12   3,40     25  2   2   -1,7    0,8     4,6  18  100   23   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2   -1,7    0,8     4,6  18  100   23   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   2   -1,7    0,8     4,6  18  100   23   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2   -1,7    0,8     4,6  18  100   23   6,2   4,6   1    0,0   -2,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
    
   62   3,40      28  1   6   -1,0    0,7     6,0  16  100   19   4,6   4,6   5   -0,4    1,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    3   0,0    8   40   8  
   64   3,40     25  2   6   -1,0    0,7     6,0  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   6   -1,0    0,7     6,0  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    1,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   20   8  
                      4   6   -0,7    0,7     7,9  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,7    0,8     8,1  16  100   19   4,6   4,6   5   -0,4    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
    
   64   3,40      28  1   2    0,8    0,8     7,3  16  100   19   4,6   4,6   5   -0,2    0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   66   3,40     25  2   2    0,8    0,8     7,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2    0,8    0,8     7,3  16  100   19   4,6   4,6   3    0,2   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    1   0,0    8   20   8  
                      4   2    0,8    0,8     7,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,8    0,8     7,3  16  100   19   4,6   4,6   3    0,2   -0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   66   3,40      28  1   2    0,7    0,8     8,1  16  100   19   4,6   4,6   3    0,4   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
   68   3,40     25  2   4   -0,7    0,7     7,9  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   4   -1,0    0,7     6,0  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -1,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   20   8  
                      4   4   -1,0    0,7     6,0  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -1,0    0,7     6,0  16  100   19   4,6   4,6   3    0,4   -1,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    3   0,0    8   40   8  
    
   68   3,40      28  1   4   -1,5    0,5     3,8  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -2,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
   13   3,40     25  2   4   -1,7    0,5     3,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   4   -1,7    0,5     3,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   4   -1,7    0,5     3,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -1,7    0,5     3,5  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -2,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
    
   70   3,40      28  1   6   -1,0   -1,2     6,1  17  100   20   4,6   4,6   6    0,4    1,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    3   0,0    8   40   8  
   72   3,40     25  2   6   -1,0   -1,2     6,1  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   6   -1,0   -1,2     6,1  17  100   20   4,6   4,6   1    0,0    1,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   20   8  
                      4   6   -0,8   -1,2     7,9  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
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  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg AmpC  t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

                      5   2    0,7    0,8     8,3  16  100   19   4,6   4,6   6    0,4    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   40   8  
    
   72   3,40      28  1   2    0,8    0,8     7,5  16  100   19   4,6   4,6   5    0,3    0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
   74   3,40     25  2   2    0,8    0,8     7,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2    0,8    0,8     7,5  16  100   19   4,6   4,6   8   -0,4   -0,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    2   0,0    8   20   8  
                      4   2    0,8    0,8     7,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,8    0,8     7,5  16  100   19   4,6   4,6   4   -0,3   -0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
    
   74   3,40      28  1   2    0,7    0,8     8,3  16  100   19   4,6   4,6   4   -0,3   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
   76   3,40     25  2   3   -0,8    2,1     7,3  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   3   -1,0    2,1     5,6  15  100   18   4,6   4,6   1    0,0   -1,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   20   8  
                      4   3   -1,0    2,1     5,6  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -1,0    2,1     5,6  15  100   18   4,6   4,6   1    0,0   -1,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    4   0,0    8   40   8  
    
   76   3,40      28  1   3   -1,6    1,9     3,6  15  100   18   4,6   4,6   1    0,0   -2,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
   14   3,40     25  2   3   -1,7    1,9     3,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   3   -1,7    1,9     3,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   3   -1,7    1,9     3,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -1,7    1,9     3,2  15  100   18   4,6   4,6   1    0,0   -2,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
    
   78   3,40      28  1   2   -1,5   -0,2     3,9  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    2,4    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   40   8  
   80   3,40     25  2   2   -1,5   -0,2     3,9  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2   -1,5   -0,2     3,9  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    2,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   10    6   0,0    8   15   8  
                      4   1   -1,1   -0,2     5,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6   -0,7   -3,0     9,9  18  100   21   4,6   4,6   1    0,0    2,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   10    5   0,0    8   40   8  
    
   80   3,40      28  1   2    0,9   -0,2     6,4  16  100   19   4,6   4,6  10   -0,5    0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
   82   3,40     25  2   2    1,3   -0,2     4,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   15   8  
                      4   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6  10   -0,5    0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
    
   82   3,40      28  1   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6  10   -0,6    0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   40   8  
   15   3,40     25  2   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6  10   -0,6    0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    3   0,0    8   15   8  
                      4   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    1,3   -0,2     4,5  16  100   19   4,6   4,6   7    0,6   -0,4    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   40   8  
    
    4   3,40      28  1   5   -1,4    0,4     4,2  16  100   19   4,6   4,6   9   -1,0    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   10    5   0,0    8   25   8  
   61   3,40     25  2   5   -1,4    0,4     4,2  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   5   -1,4    0,4     4,2  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   5   -1,4    0,4     4,2  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5   -1,3    0,4     4,7  16  100   19   4,6   4,6   9   -1,0    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    9    5   0,0    8   25   8  
    
    5   3,40      28  1   5   -1,4   -1,2     4,5  17  100   20   4,6   4,6   1    0,0    1,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    9    5   0,0    8   25   8  
   69   3,40     25  2   5   -1,4   -1,2     4,5  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   5   -1,4   -1,2     4,5  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   5   -1,4   -1,2     4,5  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5   -1,2   -1,2     5,0  17  100   20   4,6   4,6   1    0,0    1,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    8    5   0,0    8   25   8  
    
    6   3,40      28  1   1   -2,2   -0,1     2,7  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    2,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   23   8  
   77   3,40     25  2   1   -2,2   -0,1     2,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1   -2,2   -0,1     2,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   1   -2,2   -0,1     2,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1   -2,1   -0,1     2,9  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    2,4    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   23   8  
    
   15   3,40      28  1   1    1,2   -0,2     5,1  16  100   19   4,6   4,6   3    0,8   -0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    8    3   0,0    8   40   8  
   16   3,40     25  2   1    1,2   -0,2     5,1  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1    1,1   -0,2     5,3  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -1,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    8   11   0,0   21   34   8  
                      4   3   -0,8    2,3     7,0  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -0,8    2,3     7,0  15  100   18   4,6   4,6   1    0,0   -1,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    9    5   0,0    8   40   8  
    
   10   3,40      28  1   1    1,3   -0,2     4,5  16  100   19   4,6   4,6   9   -0,6    0,4    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   40   8  
   52   3,40     25  2   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   8    0,6   -0,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    3   0,0    8   15   8  
                      4   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    1,4   -0,2     4,3  16  100   19   4,6   4,6   8    0,6   -0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   40   8  
    
   11   3,40      28  1   5   -1,7    1,9     3,2  15  100   18   4,6   4,6   1    0,0    2,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
   54   3,40     25  2   5   -1,7    1,9     3,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   5   -1,7    1,9     3,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   5   -1,7    1,9     3,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5   -1,6    1,9     3,6  15  100   18   4,6   4,6   1    0,0    2,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
    
   12   3,40      28  1   6   -1,7    0,5     3,5  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    2,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
   62   3,40     25  2   6   -1,7    0,5     3,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   6   -1,7    0,5     3,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   6   -1,7    0,5     3,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6   -1,5    0,5     3,8  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    2,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
    
   13   3,40      28  1   2   -1,7    0,8     3,4  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    2,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
   70   3,40     25  2   2   -1,7    0,8     3,4  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2   -1,7    0,8     3,4  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   2   -1,7    0,8     3,4  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6   -1,6   -1,4     3,9  17  100   20   4,6   4,6   1    0,0    2,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   25   8  
    
   14   3,40      28  1   2   -3,0   -0,2     2,0  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    3,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   15    8   0,0    8   23   8  
   78   3,40     25  2   2   -3,0   -0,2     2,0  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2   -3,0   -0,2     2,0  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   2   -3,0   -0,2     2,0  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2   -2,8   -0,2     2,1  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0    3,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   15    8   0,0    8   23   8  
    
   53   3,40      28  1   6   -0,8    1,7     7,4  15  100   18   4,6   4,6  10    0,7    0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    3   0,0    8   40   8  
   55   3,40     25  2   6   -0,8    1,7     7,4  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   6   -0,8    1,7     7,4  15  100   18   4,6   4,6   7   -0,7    0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   20   8  
                      4   6   -0,6    1,7     9,7  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,5    0,6    11,0  16  100   19   4,6   4,6  10    0,7    0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   40   8  
    



110 

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg AmpC  t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

   55   3,40      28  1   2    0,6    0,6    10,2  16  100   19   4,6   4,6   6    0,3    0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   57   3,40     25  2   2    0,6    0,6    10,2  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2    0,6    0,6    10,2  16  100   19   4,6   4,6   7   -0,4   -0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    2   0,0    8   20   8  
                      4   2    0,6    0,6    10,2  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,6    0,6    10,2  16  100   19   4,6   4,6   3   -0,3   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   57   3,40      28  1   2    0,5    0,6    10,9  16  100   19   4,6   4,6   4   -0,4   -0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
   59   3,40     25  2   3   -0,6   -1,1    10,6  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   3   -0,8   -1,1     8,0  17  100   20   4,6   4,6   1    0,0   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   20   8  
                      4   3   -0,8   -1,1     8,0  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -0,8   -1,1     8,0  17  100   20   4,6   4,6   4   -0,4   -0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
    
   59   3,40      28  1   3   -1,2   -1,2     6,5  19  100   23   6,2   4,6   1    0,0   -1,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    8    5   0,0    8   25   8  
    4   3,40     25  2   3   -1,4   -1,2     5,9  19  100   23   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   3   -1,4   -1,2     5,9  19  100   23   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   3   -1,4   -1,2     5,9  19  100   23   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -1,4   -1,2     5,9  19  100   23   6,2   4,6   1    0,0   -1,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    9    5   0,0    8   25   8  
    
   47   3,40      28  1   1   -2,1   -0,1     2,9  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -2,4    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   23   8  
    3   3,40     25  2   1   -2,2   -0,1     2,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1   -2,2   -0,1     2,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   1   -2,2   -0,1     2,7  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1   -2,2   -0,1     2,7  16  100   19   4,6   4,6   1    0,0   -2,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   11    6   0,0    8   23   8  
    
   61   3,40      28  1   5   -0,8    0,6     7,5  16  100   19   4,6   4,6   5   -0,4    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
   63   3,40     25  2   5   -0,8    0,6     7,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   5   -0,8    0,6     7,5  16  100   19   4,6   4,6   8    0,6    0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   20   8  
                      4   5   -0,6    0,6     9,9  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    0,6    0,6    10,7  16  100   19   4,6   4,6   5   -0,4    0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
    
   63   3,40      28  1   1    0,6    0,6    10,0  16  100   19   4,6   4,6   5   -0,2    0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    1   0,0    8   40   8  
   65   3,40     25  2   1    0,6    0,6    10,0  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   1    0,6    0,6     9,9  16  100   19   4,6   4,6   3    0,2   -0,4    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   20   8  
                      4   1    0,6    0,6    10,0  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    0,6    0,6    10,0  16  100   19   4,6   4,6   3    0,2   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    1   0,0    8   40   8  
    
   65   3,40      28  1   1    0,6    0,6    10,7  16  100   19   4,6   4,6   7    0,6   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   40   8  
   67   3,40     25  2   3   -0,6    0,6     9,9  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   3   -0,8    0,6     7,5  16  100   19   4,6   4,6   7    0,6   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   20   8  
                      4   3   -0,8    0,6     7,5  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -0,8    0,6     7,5  16  100   19   4,6   4,6   3    0,4   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
    
   67   3,40      28  1   3   -1,3    0,4     4,7  16  100   19   4,6   4,6   7    1,0   -0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   10    5   0,0    8   25   8  
    5   3,40     25  2   3   -1,4    0,4     4,2  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   3   -1,4    0,4     4,2  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   3   -1,4    0,4     4,2  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -1,4    0,4     4,2  16  100   19   4,6   4,6   7    1,0   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0   10    5   0,0    8   25   8  
    
   69   3,40      28  1   5   -0,8   -1,1     8,0  17  100   20   4,6   4,6   6    0,4    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   40   8  
   71   3,40     25  2   5   -0,8   -1,1     8,0  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   5   -0,8   -1,1     8,0  17  100   20   4,6   4,6   1    0,0    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   20   8  
                      4   5   -0,6   -1,1    10,6  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,5    0,6    10,9  16  100   19   4,6   4,6   6    0,4    0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
    
   71   3,40      28  1   2    0,6    0,6    10,2  16  100   19   4,6   4,6   5    0,3    0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   73   3,40     25  2   2    0,6    0,6    10,2  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   2    0,6    0,6    10,2  16  100   19   4,6   4,6   8   -0,4   -0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    2   0,0    8   20   8  
                      4   2    0,6    0,6    10,2  16  100   19   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,6    0,6    10,2  16  100   19   4,6   4,6   4   -0,3   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   73   3,40      28  1   2    0,5    0,6    11,0  16  100   19   4,6   4,6   8   -0,7   -0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   40   8  
   75   3,40     25  2   4   -0,6    1,7     9,7  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   4   -0,8    1,7     7,4  15  100   18   4,6   4,6   8   -0,7   -0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   20   8  
                      4   4   -0,8    1,7     7,4  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -0,8    1,7     7,4  15  100   18   4,6   4,6   8   -0,7   -0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    3   0,0    8   40   8  
    
   75   3,40      28  1   4   -1,2    1,6     4,6  15  100   18   4,6   4,6   8   -0,9   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    9    4   0,0    8   25   8  
    6   3,40     25  2   4   -1,4    1,6     4,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00      40  3   4   -1,4    1,6     4,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0   22,6   39,1    6,1    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   4   -1,4    1,6     4,2  15  100   18   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -1,4    1,6     4,2  15  100   18   4,6   4,6   8   -0,9   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    9    4   0,0    8   25   8  
    
    8   3,40  2    3  1   8    0,0    0,2   174,7  18  100   21   4,6   4,6  10    0,1    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    1    2   0,0   21    0   8  
   16   3,40  /   20  2   8    0,0    0,2   174,7  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  4   40  3   5    0,0   -0,1   628,8  18  100   21   4,6   4,6  10    0,1    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    1    2   0,0   21  105   8  
                      4   2    0,0    0,1   214,8  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,0    0,1   214,8  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    8   3,40  3    3  1   2    0,0    0,1   281,2  18  100   21   4,6   4,6   7   -0,1    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    1    2   0,0   21    0   8  
   16   3,40  /   20  2   2    0,0    0,1   281,2  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  4   40  3   9    0,0    0,1   132,2  18  100   21   4,6   4,6   7   -0,1    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    2    2   0,0   21  105   8  
                      4   9    0,0    0,1   132,2  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   9    0,0    0,1   132,2  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    8   3,40  4    3  1   8    0,0   -0,2   277,6  18  100   22   4,6   4,6  10    0,8    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    5   12   0,0   21    0   8  
   16   3,40  /   20  2   1   -0,1    0,0    82,8  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  4   40  3   1   -0,1    0,0    50,8  18  100   21   4,6   4,6  10    0,8    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    6   12   0,0   21  105   8  
                      4   1   -0,1    0,0    50,8  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1   -0,1    0,0    50,8  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    1   3,40  2    3  1  10    0,0    0,2   174,7  18  100   21   4,6   4,6   8   -0,1    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    1    2   0,0   21    0   8  
    9   3,40  /   20  2  10    0,0    0,2   174,7  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  4   40  3   3    0,0   -0,1   628,8  18  100   21   4,6   4,6   8   -0,1    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    1    2   0,0   21  105   8  
                      4   2    0,0    0,1   214,8  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   2    0,0    0,1   214,8  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    1   3,40  3    3  1   2    0,0    0,1   281,2  18  100   21   4,6   4,6   9    0,1    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    1    2   0,0   21    0   8  
    9   3,40  /   20  2   2    0,0    0,1   281,2  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  



111 

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg AmpC  t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

  2.5  1,00  4   40  3   7    0,0    0,1   132,2  18  100   21   4,6   4,6   9    0,1    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    2    2   0,0   21  105   8  
                      4   7    0,0    0,1   132,2  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   7    0,0    0,1   132,2  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    1   3,40  4    3  1  10    0,0   -0,2   277,6  18  100   22   4,6   4,6   8   -0,8    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    5   12   0,0   21    0   8  
    9   3,40  /   20  2   1   -0,1    0,0    82,8  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  4   40  3   1   -0,1    0,0    50,8  18  100   21   4,6   4,6   8   -0,8    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    6   12   0,0   21  105   8  
                      4   1   -0,1    0,0    50,8  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1   -0,1    0,0    50,8  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    9   3,40  2    3  1   8    0,0    0,0   501,5  18  100   21   4,6   4,6   3    0,0    0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21    0   8  
   17   3,40  /   20  2   8    0,0    0,0   501,5  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  2   40  3   1    0,0   -0,1  1212,6  18  100   22   4,6   4,6   3    0,0   -0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21   69   8  
                      4   1    0,0   -0,1   419,8  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    0,0   -0,1   419,8  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
   16   3,40  2    3  1  10    0,0    0,0   501,5  18  100   21   4,6   4,6   5    0,0    0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21    0   8  
   24   3,40  /   20  2  10    0,0    0,0   501,5  18  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5  1,00  2   40  3   1    0,0   -0,1  1212,6  18  100   22   4,6   4,6   3    0,0   -0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21   69   8  
                      4   1    0,0   -0,1   419,8  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   1    0,0   -0,1   419,8  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  M Eyd  N Ed  Molt  f%  c  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  staffe  
  Ctg N/Nc  t  Alt  c  mb  (t*m)  (t*m)  (t)  Ult.  100    b    h  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas Lun Fi  

    1   0,00      34  1   3    0,0    0,2    -0,4  19,4   73  35   4,0   6,0   6    0,1    0,0    0,0   15,1   17,4    1,7    0,0    1    0   0,0  10   65   8  
    1   3,40     20  2   3    0,0    0,1    -0,3  26,8   73  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,01      40  3   1    0,0    0,1    -1,0  36,4   71  35   4,0   6,0   6    0,1    0,0    0,0   13,6   20,8    2,2    0,0    1    1   0,0  15  223   8  
                      4   1    0,0    0,1    -0,9  26,7   76  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   6    0,0    0,2    -1,1  19,4   76  35   4,0   6,0   6    0,1    0,0    0,0   15,1   17,4    1,7    0,0    1    0   0,0  10   51   8  
    
    3   0,00      27  1   9    5,4    0,7    -4,4   2,6   88  35  15,6  11,4   7   -1,5    1,5   -1,1   58,8   50,3    7,2    1,2   21   13   5,6  12  100   8  
    3   3,40    100  2   9    4,4    0,4    -4,0   3,2   90  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,01      25  3   9    3,3    0,2    -3,5   4,2   92  35  15,6  11,4   9   -0,4    1,6   -1,2   58,8   50,3    7,2    1,2   20   17   5,6  15  127   8  
                      4   9    2,2   -0,1    -3,1   6,3   92  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   3    0,1   -2,3    -2,0  28,5  100  32  15,6  11,4   7   -1,5    1,5   -1,1   58,8   50,3    7,2    1,2   21   13   5,6  12  113   8  
    
    4   0,00      27  1   7    9,6    2,1    -4,1   1,2  100  32  15,6   7,6   7   -0,8    2,8    0,0   58,8   50,3    7,2    0,0    7    6   0,0  12  100   8  
    4   3,40    100  2   7    7,7    1,6    -3,7   1,5  100  32  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,01      25  3   7    5,7    1,0    -3,3   2,0  100  32  15,6   7,6   7   -0,8    2,8    0,0   56,0   35,9    9,4    0,0    7    8   0,0  15  127   8  
                      4   7    3,8    0,4    -2,9   3,0  100  31  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   3    0,0   -1,9    -1,9  26,9  100  28  15,6   7,6   7   -0,8    2,8    0,0   58,8   50,3    7,2    0,0    7    6   0,0  12  113   8  
    
    5   0,00      27  1   9    9,6   -2,1    -4,1   1,2  100  32  15,6   7,6   9    0,8    2,8    0,0   58,8   50,3    7,2    0,0    7    6   0,0  12  100   8  
    5   3,40    100  2   9    7,7   -1,6    -3,7   1,5  100  32  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,01      25  3   9    5,7   -1,0    -3,3   2,0  100  32  15,6   7,6   9    0,8    2,8    0,0   56,0   35,9    9,4    0,0    7    8   0,0  15  127   8  
                      4   9    3,8   -0,4    -2,9   3,0  100  31  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   5    0,0    1,9    -1,9  26,9  100  28  15,6   7,6   9    0,8    2,8    0,0   58,8   50,3    7,2    0,0    7    6   0,0  12  113   8  
    
    6   0,00      27  1   7    5,4   -0,7    -4,4   2,6   88  35  15,6  11,4   9    1,5    1,5    1,1   58,8   50,3    7,2    1,2   21   13   5,6  12  100   8  
    6   3,40    100  2   7    4,4   -0,4    -4,0   3,2   90  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,01      25  3   7    3,3   -0,2    -3,5   4,2   92  35  15,6  11,4   7    0,4    1,6    1,2   58,8   50,3    7,2    1,2   20   17   5,6  15  127   8  
                      4   7    2,2    0,1    -3,1   6,3   92  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   5    0,1    2,3    -2,0  28,5  100  32  15,6  11,4   9    1,5    1,5    1,1   58,8   50,3    7,2    1,2   21   13   5,6  12  113   8  
    
    8   0,00      34  1   5    0,0   -0,2    -0,4  19,4   73  35   4,0   6,0   4   -0,1    0,0    0,0   15,1   17,4    1,7    0,0    1    0   0,0  10   65   8  
    8   3,40     20  2   5    0,0   -0,1    -0,3  26,8   73  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,01      40  3   1    0,0   -0,1    -1,0  36,4   71  35   4,0   6,0   4   -0,1    0,0    0,0   13,6   20,8    2,2    0,0    1    1   0,0  15  223   8  
                      4   1    0,0   -0,1    -0,9  26,7   76  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   4    0,0   -0,2    -1,1  19,4   76  35   4,0   6,0   4   -0,1    0,0    0,0   15,1   17,4    1,7    0,0    1    0   0,0  10   51   8  
    
    9   0,00      34  1   4    0,0    0,2    -1,9  13,7   73  35   4,0   6,0   4   -0,1    0,0    0,0   15,1   17,4    1,7    0,0    1    0   0,0  10   65   8  
    9   3,40     20  2   4    0,0    0,2    -1,8  19,1   71  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,02      40  3   2    0,0    0,1    -1,8  28,2   67  35   4,0   6,0   4   -0,1    0,0    0,0   13,6   20,8    2,2    0,0    1    1   0,0  15  225   8  
                      4   2    0,0    0,2    -1,7  21,3   70  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   5    0,1    0,2    -0,5  16,5   70  35   4,0   6,0   4   -0,1    0,0    0,0   15,1   17,4    1,7    0,0    1    0   0,0  10   50   8  
    
   11   0,00      27  1   8   -5,4    4,5    -4,8   2,6   68  35  15,6  11,4   8   -1,9   -1,6    1,2   58,9   50,3    7,2    1,2   23   14   5,6  12  100   8  
   11   3,40    100  2   8   -4,3    3,2    -4,3   3,2   70  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,01      25  3   8   -3,3    1,9    -3,9   4,3   73  35  15,6  11,4   8   -1,9   -1,6    1,2   58,9   50,3    7,2    1,2   23   17   5,6  15  127   8  
                      4   8   -2,2    0,6    -3,5   6,3   83  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   4   -0,1   -3,2    -2,5  20,9  100  29  15,6  11,4   8   -1,9   -1,6    1,2   58,9   50,3    7,2    1,2   23   14   5,6  12  113   8  
    
   12   0,00      27  1  10   -9,6   -1,6    -4,6   1,2  100  32  15,6   7,6  10    0,6   -2,8    0,0   58,8   50,3    7,2    0,0    7    6   0,0  12  100   8  
   12   3,40    100  2  10   -7,7   -1,2    -4,1   1,5  100  32  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,01      25  3  10   -5,8   -0,8    -3,7   2,0  100  31  15,6   7,6  10    0,6   -2,8    0,0   56,0   35,9    9,4    0,0    7    8   0,0  15  127   8  
                      4  10   -3,8   -0,3    -3,3   3,0  100  31  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   4    0,0   -2,5    -2,4  20,7  100  28  15,6   7,6  10    0,6   -2,8    0,0   58,8   50,3    7,2    0,0    7    6   0,0  12  113   8  
    
   13   0,00      27  1   8   -9,6    1,6    -4,6   1,2  100  32  15,6   7,6   8   -0,6   -2,8    0,0   58,8   50,3    7,2    0,0    7    6   0,0  12  100   8  
   13   3,40    100  2   8   -7,7    1,2    -4,1   1,5  100  32  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,01      25  3   8   -5,8    0,8    -3,7   2,0  100  31  15,6   7,6   8   -0,6   -2,8    0,0   56,0   35,9    9,4    0,0    7    8   0,0  15  127   8  
                      4   8   -3,8    0,3    -3,3   3,0  100  31  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   6    0,0    2,5    -2,4  20,7  100  28  15,6   7,6   8   -0,6   -2,8    0,0   58,8   50,3    7,2    0,0    7    6   0,0  12  113   8  
    
   14   0,00      27  1  10   -5,4   -4,5    -4,8   2,6   68  35  15,6  11,4  10    1,9   -1,6   -1,2   58,9   50,3    7,2    1,2   23   14   5,6  12  100   8  
   14   3,40    100  2  10   -4,3   -3,2    -4,3   3,2   70  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,01      25  3  10   -3,3   -1,9    -3,9   4,3   73  35  15,6  11,4  10    1,9   -1,6   -1,2   58,9   50,3    7,2    1,2   23   17   5,6  15  127   8  
                      4  10   -2,2   -0,6    -3,5   6,3   83  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   6   -0,1    3,2    -2,5  20,9  100  29  15,6  11,4  10    1,9   -1,6   -1,2   58,9   50,3    7,2    1,2   23   14   5,6  12  113   8  
    
   16   0,00      34  1   6    0,0   -0,2    -1,9  13,7   73  35   4,0   6,0   3   -0,1    0,0    0,0   15,1   17,4    1,7    0,0    1    0   0,0  10   65   8  
   16   3,40     20  2   6    0,0   -0,2    -1,8  19,1   71  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5  0,02      40  3   2    0,0   -0,1    -1,8  28,2   67  35   4,0   6,0   6    0,1    0,0    0,0   13,6   20,8    2,2    0,0    1    1   0,0  15  225   8  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  M Eyd  N Ed  Molt  f%  c  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  staffe  
  Ctg N/Nc  t  Alt  c  mb  (t*m)  (t*m)  (t)  Ult.  100    b    h  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas Lun Fi  

                      4   2    0,0   -0,2    -1,7  21,3   70  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   3    0,1   -0,2    -0,5  16,5   70  35   4,0   6,0   3   -0,1    0,0    0,0   15,1   17,4    1,7    0,0    1    0   0,0  10   50   8  
    

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - LEGNO  

  Per Sisma S.L.V.  Per Sisma S.L.D.  

Mat.  Clas  Comb  Classe durata  Kmod  Gamma  fmd  fcd  ftd  fvd  Kmod  Gamma  fmd  fcd  ftd  fvd  
N.ro  Serv  N.ro  di riferimento      kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq      kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq  

 101    2    0  Permanente  0,60  1,50   96,0   96,0   76,8   14,0  0,60  1,50   96,0   96,0   76,8   14,0  
      1  Media Durata  0,80  1,50  128,0  128,0  102,4   18,7  0,80  1,50  128,0  128,0  102,4   18,7  
      2  Media Durata  0,80  1,50  128,0  128,0  102,4   18,7  0,80  1,50  128,0  128,0  102,4   18,7  
      3  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      4  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      5  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      6  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      7  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      8  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      9  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
     10  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  

  

 
STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - LEGNO + VERIFICA S.L.E.  

VERIFICHE ASTE IN LEGNO  

DATI DI  Fili  Quota  Trat  Cmb  N Sd  MxSd  MySd  VxSd  VySd  T Sd  n  Mx  My  x  y  Mt  Rapp.  Rapp.  

ASTA  N.ro  (m)  to  N.r  (kg)  (kg*m)  (kg*m)  (kg)  (kg)  (kg*m)  (kg/cmq)  Fless  Taglio  

Sez.N.  975   36   3,40      1        30        0        0        0      654       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,18  
LegnoGL24h  qn=    -250     1        30      777        0        0       -7       0      0    67     0     0     0     0  0,48  0,00  

Asta:    48   10   3,40      1        30        0        0        0     -654       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,18  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        30      777        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,53  Ry=  0,37  Wmax/rel/lim=  13,25  11,01   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   51   3,40      2         4        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1         4      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:    84   52   3,40      2         4        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         4      685        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,97   9,74   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   49   3,40      2        -1        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1        -1      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:    85   50   3,40      2        -1        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        -1      685        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,69   9,74   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   47   3,40      2         1        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1         1      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:    86   48   3,40      2         1        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      685        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,34   9,74   15,83  mm  

  

Sez.N.  975    3   3,40      2         3        0        0        0      559       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -225     2         3      629        0        0        0       0      0    55     0     0     0     0  0,39  0,00  

Asta:    87   11   3,40      2         3        0        0        0     -559       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0         3      629        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,43  Ry=  0,30  Wmax/rel/lim=   9,54   8,02   15,00  mm  

  

Sez.N.  975   53   3,40      2         2        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     2         2      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    88   54   3,40      2         2        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         2      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,72  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   55   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    89   56   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,83  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   57   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    90   58   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,82  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   59   3,40      2         1        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    91   60   3,40      2         1        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,68  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975    4   3,40      1         1        0        0        0      572       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      643        0        0        0       0      0    56     0     0     0     0  0,40  0,00  

Asta:    92   12   3,40      1         1        0        0        0     -572       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0         1      643        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,44  Ry=  0,31  Wmax/rel/lim=   9,66   8,20   15,00  mm  

  

Sez.N.  975   61   3,40      2         1        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    93   62   3,40      2         1        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,67  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   63   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    94   64   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,81  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   65   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    95   66   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,81  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   67   3,40      2         1        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - LEGNO + VERIFICA S.L.E.  

VERIFICHE ASTE IN LEGNO  

DATI DI  Fili  Quota  Trat  Cmb  N Sd  MxSd  MySd  VxSd  VySd  T Sd  n  Mx  My  x  y  Mt  Rapp.  Rapp.  

ASTA  N.ro  (m)  to  N.r  (kg)  (kg*m)  (kg*m)  (kg)  (kg)  (kg*m)  (kg/cmq)  Fless  Taglio  

LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  
Asta:    96   68   3,40      2         1        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  

Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,67  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975    5   3,40      1         1        0        0        0      572       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      643        0        0        0       0      0    56     0     0     0     0  0,40  0,00  

Asta:    97   13   3,40      1         1        0        0        0     -572       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0         1      643        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,44  Ry=  0,31  Wmax/rel/lim=   9,66   8,20   15,00  mm  

  

Sez.N.  975   69   3,40      2         1        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    98   70   3,40      2         1        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,68  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   71   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    99   72   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,82  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   73   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:   100   74   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,83  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   75   3,40      2         2        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     2         2      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:   101   76   3,40      2         2        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         2      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,72  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975    6   3,40      2         3        0        0        0      559       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -225     2         3      629        0        0        0       0      0    55     0     0     0     0  0,39  0,00  

Asta:   102   14   3,40      2         3        0        0        0     -559       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0         3      629        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,43  Ry=  0,30  Wmax/rel/lim=   9,54   8,02   15,00  mm  

  

Sez.N.  975   77   3,40      2         1        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1         1      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:   103   78   3,40      2         1        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      685        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,34   9,74   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   79   3,40      2        -1        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1        -1      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:   104   80   3,40      2        -1        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        -1      685        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,69   9,74   15,83  mm  

  

Sez.N.  975    7   3,40      1        30        0        0        0      654       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,18  
LegnoGL24h  qn=    -250     1        30      777        0        0       -7       0      0    67     0     0     0     0  0,48  0,00  

Asta:   105   15   3,40      1        30        0        0        0     -654       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,18  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        30      777        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,53  Ry=  0,37  Wmax/rel/lim=  13,25  11,01   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   81   3,40      2         4        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1         4      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:   106   82   3,40      2         4        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         4      685        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,97   9,74   15,83  mm  

  

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI  

  IDENTIFICATIVO  DIREZIONE X  DIREZIONE Y    IDENTIFICATIVO  DIREZIONE X  DIREZIONE Y  

  Asta  Nodo  Nodo  Filo  Filo  QuoIn  QuoFi  Fattore 'q'  Fattore 'q'    Asta  Nodo  Nodo  Filo  Filo  QuoIn  QuoFi  Fattore 'q'  Fattore 'q'  
  3D  In.  Fin.  Iniz  Fin.  (m)  (m)  Tagl.  Fless  Tagl.  Fless.    3D  In.  Fin.  Iniz  Fin.  (m)  (m)  Tagl.  Fless  Tagl.  Fless.  

     1     1    89     1     9   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00       2     3    73     8    16   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
     3     5     6     3    11   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00       4     7     8     4    12   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
     5     9    10     5    13   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00       6    11    12     6    14   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
     7     1     5     1     3   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00       8     7     9     4     5   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
     9     9    11     5     6   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00      10    11     3     6     8   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
    11     2     6     9    11   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00      12     6     8    11    12   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
    13     8    10    12    13   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00      14    10    12    13    14   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
    15    12     4    14    16   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00      16     5     7     3     4   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
    17    13     1     1     1   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      18    14     5     3     3   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    19    15     7     4     4   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      20    16     9     5     5   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    21    17    11     6     6   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      22    18     3     8     8   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    23    19     2     9     9   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      24    20     6    11    11   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    25    21     8    12    12   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      26    22    10    13    13   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    27    23    12    14    14   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      28    24     4    16    16   0,00   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    29    18    86     8    16   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      30    13   102     1     9   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    31    19   108     9    17   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      32    24   113    16    24   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    33    14    27     3    53   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      34    28    29    49    47   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    35    13    30     1    36   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      36    31    18     7     8   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    37    30    32    36    51   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      38    32    28    51    49   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    39    33    31    81     7   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      40    34    35    77    79   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    41    35    33    79    81   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      42    19    36     9    10   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    43    37    20    48    11   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      44    38    37    50    48   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    45    39    38    52    50   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      46    40    41    54    56   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    47    41    42    56    58   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      48    30    36    36    10   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    49    42    43    58    60   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      50    43    21    60    12   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    51    44    45    62    64   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      52    45    46    64    66   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    53    46    47    66    68   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      54    47    22    68    13   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    55    48    49    70    72   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      56    49    50    72    74   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    57    50    51    74    76   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      58    51    23    76    14   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    59    52    53    78    80   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      60    53    54    80    82   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    61    54    55    82    15   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      62    15    56     4    61   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    63    16    57     5    69   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      64    17    34     6    77   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    65    55    24    15    16   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      66    36    39    10    52   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    67    20    40    11    54   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      68    21    44    12    62   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    69    22    48    13    70   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      70    23    52    14    78   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    71    27    58    53    55   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      72    58    59    55    57   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    73    59    60    57    59   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      74    60    15    59     4   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI  

  IDENTIFICATIVO  DIREZIONE X  DIREZIONE Y    IDENTIFICATIVO  DIREZIONE X  DIREZIONE Y  

  Asta  Nodo  Nodo  Filo  Filo  QuoIn  QuoFi  Fattore 'q'  Fattore 'q'    Asta  Nodo  Nodo  Filo  Filo  QuoIn  QuoFi  Fattore 'q'  Fattore 'q'  
  3D  In.  Fin.  Iniz  Fin.  (m)  (m)  Tagl.  Fless  Tagl.  Fless.    3D  In.  Fin.  Iniz  Fin.  (m)  (m)  Tagl.  Fless  Tagl.  Fless.  

    75    29    14    47     3   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      76    56    61    61    63   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    77    61    62    63    65   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      78    62    63    65    67   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    79    63    16    67     5   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      80    57    64    69    71   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    81    64    65    71    73   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      82    65    66    73    75   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    83    66    17    75     6   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      84    32    39    51    52   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    85    28    38    49    50   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      86    29    37    47    48   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    87    14    20     3    11   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      88    27    40    53    54   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    89    58    41    55    56   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      90    59    42    57    58   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    91    60    43    59    60   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      92    15    21     4    12   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    93    56    44    61    62   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      94    61    45    63    64   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    95    62    46    65    66   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      96    63    47    67    68   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    97    16    22     5    13   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00      98    57    48    69    70   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
    99    64    49    71    72   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00     100    65    50    73    74   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
   101    66    51    75    76   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00     102    17    23     6    14   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
   103    34    52    77    78   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00     104    35    53    79    80   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
   105    31    55     7    15   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00     106    33    54    81    82   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
   107    89    90     1     9   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00     108    90    91     1     9   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
   109    91     2     1     9   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00     110    73    74     8    16   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
   111    74    75     8    16   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00     112    75     4     8    16   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
   113    86    87     8    16   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00     114    87    88     8    16   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
   115    88    24     8    16   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00     116   102   103     1     9   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
   117   103   104     1     9   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00     118   104    19     1     9   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  
   119   108    25     9    17   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00     120   113    26    16    24   3,40   3,40   1,00   1,00   1,00   1,00  

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - FONDAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  Gamm  f%  c  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  Rd  100    sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas Lun Fi  

    1   0,00  1   11  1   6    0,4    0,1   104,8  1,00   19   6  12,1  12,1   6    0,0   -1,1    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    1    2   0,0  16    0   8  
    9   0,00  /   40  2   6    0,6    0,1    71,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   6    0,6    0,1    71,5  1,00   19   6  12,1  12,1   6    0,0    1,5    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16  119   8  
                      4   6    0,6    0,1    71,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   6    0,6    0,1    71,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    8   0,00  1   11  1   4    0,4    0,1   104,8  1,00   19   6  12,1  12,1   4    0,0   -1,1    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    1    2   0,0  16    0   8  
   16   0,00  /   40  2   4    0,6    0,1    71,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   4    0,6    0,1    71,5  1,00   19   6  12,1  12,1   4    0,0    1,5    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16  119   8  
                      4   4    0,6    0,1    71,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   4    0,6    0,1    71,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    3   0,00      12  1  10   -3,8    0,7    23,7  1,00   19   5  24,1  24,1   7    0,0   -3,7    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    3   0,0  13   94   8  
   11   0,00    100  2   9   -4,2    0,7    21,1  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
  2.5           100  3   9   -4,2    0,7    21,1  1,00   19   5  24,1  24,1   9    0,0   -2,6    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    1    2   0,0  13  261   8  
                      4   9   -4,2    0,7    21,1  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
                      5   9   -3,9    0,7    23,0  1,00   19   5  24,1  24,1   8    0,0    3,9    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    3   0,0  13   94   8  
    
    4   0,00      12  1  10   -4,1    0,7    21,7  1,00   19   5  24,1  24,1   7    0,0   -3,9    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    3   0,0  13   94   8  
   12   0,00    100  2  10   -4,2    0,7    21,5  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
  2.5           100  3   7   -4,2    0,7    21,3  1,00   19   5  24,1  24,1   7    0,0   -2,8    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    1    2   0,0  13  261   8  
                      4   7   -4,2    0,7    21,3  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
                      5   7   -4,2    0,7    21,5  1,00   19   5  24,1  24,1   8    0,0    3,9    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    3   0,0  13   94   8  
    
    5   0,00      12  1   8   -4,1    0,7    21,7  1,00   19   5  24,1  24,1   7    0,0   -3,8    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    3   0,0  13   94   8  
   13   0,00    100  2   8   -4,2    0,7    21,5  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
  2.5           100  3   9   -4,2    0,7    21,3  1,00   19   5  24,1  24,1   7    0,0   -2,8    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    1    2   0,0  13  261   8  
                      4   9   -4,2    0,7    21,3  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
                      5   9   -4,2    0,7    21,5  1,00   19   5  24,1  24,1   8    0,0    3,9    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    3   0,0  13   94   8  
    
    6   0,00      12  1   8   -3,8    0,7    23,7  1,00   19   5  24,1  24,1   7    0,0   -3,8    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    3   0,0  13   94   8  
   14   0,00    100  2   7   -4,2    0,7    21,1  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
  2.5           100  3   7   -4,2    0,7    21,1  1,00   19   5  24,1  24,1   7    0,0   -2,6    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    1    2   0,0  13  261   8  
                      4   7   -4,2    0,7    21,1  1,00   19   5  24,1  24,1   0    0,0    0,0    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    0    0   0,0  13    0   8  
                      5   7   -3,9    0,7    23,0  1,00   19   5  24,1  24,1   8    0,0    3,9    0,0   63,9  127,9   59,2    0,0    2    3   0,0  13   94   8  
    
    1   0,00      30  1   6   -2,2    0,5    21,6  1,00   19   5  12,1  12,1   6    0,0   -2,7    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    3    5   0,0  14   94   8  
    3   0,00     45  2   6   -2,7    0,5    17,5  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   6   -2,7    0,5    17,5  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0   -1,1    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14  256   8  
                      4   6   -2,7    0,5    17,5  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   7   -2,5    0,4    19,0  1,00   19   5  12,1  12,1   6    0,0    1,1    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
    
    4   0,00      30  1   4    1,2    0,6    38,6  1,00   19   6  12,1  12,1   4    0,0   -1,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
    5   0,00     45  2   4    1,2    0,6    38,6  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   4    0,7    0,6    66,4  1,00   19   6  12,1  12,1   4    0,0   -0,7    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    1   0,0  14  211   8  
                      4   6    1,2    0,6    38,6  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   6    1,2    0,6    38,6  1,00   19   6  12,1  12,1   6    0,0    1,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
    
    5   0,00      30  1   8    1,0    0,7    44,7  1,00   19   6  12,1  12,1   8    0,0   -1,3    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
    6   0,00     45  2   4   -1,4    0,7    35,4  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   4   -1,6    0,7    29,7  1,00   19   5  12,1  12,1   4    0,0   -1,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14  211   8  
                      4   4   -1,6    0,7    29,0  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   4   -1,6    0,7    29,1  1,00   19   5  12,1  12,1   6    0,0    0,7    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    1   0,0  14   94   8  
    
    6   0,00      30  1   9   -2,5    0,4    19,0  1,00   19   5  12,1  12,1   4    0,0   -1,1    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
    8   0,00     45  2   4   -2,7    0,5    17,5  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   4   -2,7    0,5    17,5  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0    1,1    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14  256   8  
                      4   4   -2,7    0,5    17,5  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   4   -2,2    0,5    21,6  1,00   19   5  12,1  12,1   4    0,0    2,7    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    3    5   0,0  14   94   8  
    
    9   0,00      30  1   9   -2,5    0,5    19,4  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -3,6    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    3    6   0,0  14   94   8  
   11   0,00     45  2   4   -4,0    0,5    12,1  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   4   -4,0    0,5    12,0  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -1,9    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    3   0,0  14  256   8  
                      4   4   -4,0    0,5    12,0  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   4   -4,0    0,5    12,1  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0    1,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
    
   11   0,00      30  1   5   -1,7    0,7    28,1  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -0,9    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
   12   0,00     45  2   5   -1,7    0,7    27,7  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   5   -1,7    0,7    27,9  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0    1,1    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14  211   8  
                      4   5   -1,5    0,7    32,6  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - FONDAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  Gamm  f%  c  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  Rd  100    sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas Lun Fi  

                      5   5    1,2    0,7    37,6  1,00   19   6  12,1  12,1   5    0,0    1,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    3   0,0  14   94   8  
    
   12   0,00      30  1   3    1,4    0,7    32,4  1,00   19   6  12,1  12,1   3    0,0   -1,2    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
   13   0,00     45  2   3    1,4    0,7    32,4  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   6   -0,6    0,7    77,3  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -0,8    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    1   0,0  14  211   8  
                      4   5    1,4    0,7    32,4  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   5    1,4    0,7    32,4  1,00   19   6  12,1  12,1   5    0,0    1,1    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
    
   13   0,00      30  1   3    1,2    0,7    37,6  1,00   19   6  12,1  12,1   3    0,0   -1,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    3   0,0  14   94   8  
   14   0,00     45  2   3   -1,5    0,7    32,6  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   3   -1,7    0,7    27,9  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -1,1    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14  211   8  
                      4   3   -1,7    0,7    27,7  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   3   -1,7    0,7    28,1  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0    0,9    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
    
   14   0,00      30  1   6   -4,0    0,5    12,1  1,00   19   5  12,1  12,1   3    0,0   -1,5    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
   16   0,00     45  2   6   -4,0    0,5    12,0  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   6   -4,0    0,5    12,0  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0    1,9    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    2    3   0,0  14  256   8  
                      4   6   -4,0    0,5    12,1  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5   7   -2,5    0,5    19,4  1,00   19   5  12,1  12,1   5    0,0    3,6    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    3    6   0,0  14   94   8  
    
    3   0,00      30  1   6   -1,6    0,7    29,1  1,00   19   5  12,1  12,1   4    0,0   -0,8    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    1   0,0  14   94   8  
    4   0,00     45  2   6   -1,6    0,7    29,0  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
  2.5           100  3   6   -1,6    0,7    29,7  1,00   19   5  12,1  12,1   6    0,0    1,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14  211   8  
                      4   6   -1,4    0,7    35,4  1,00   19   5  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    0    0   0,0  14    0   8  
                      5  10    1,0    0,7    44,7  1,00   19   6  12,1  12,1  10    0,0    1,3    0,0   24,8   59,4   25,1    0,0    1    2   0,0  14   94   8  
    
    1   0,00  2   11  1   6    0,5    0,0    93,5  1,00   19   6  12,1  12,1   6    0,0   -1,4    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    1    3   0,0  16    0   8  
    9   0,00  /   40  2   6    0,5    0,0    93,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   6    0,5    0,0    93,5  1,00   19   6  12,1  12,1   6    0,0   -1,3    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    1    2   0,0  16  119   8  
                      4   6    0,5    0,0    93,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   4    0,4    0,0   114,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    1   0,00  3   11  1   3    0,4    0,0   107,1  1,00   19   6  12,1  12,1   5    0,0   -1,2    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    1    2   0,0  16    0   8  
    9   0,00  /   40  2   3    0,6    0,0    73,6  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   3    0,6    0,0    73,6  1,00   19   6  12,1  12,1   3    0,0    1,5    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16  119   8  
                      4   3    0,6    0,0    73,6  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   3    0,6    0,0    73,6  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    1   0,00  4   11  1   3    0,8    0,2    54,8  1,00   19   6  12,1  12,1   3    0,0   -1,7    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16    0   8  
    9   0,00  /   40  2   3    0,8    0,2    54,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   3    0,8    0,2    54,8  1,00   19   6  12,1  12,1   3    0,0   -1,6    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16  119   8  
                      4   3    0,8    0,2    54,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   3    0,6    0,2    74,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    8   0,00  2   11  1   4    0,5    0,0    93,5  1,00   19   6  12,1  12,1   4    0,0   -1,4    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    1    3   0,0  16    0   8  
   16   0,00  /   40  2   4    0,5    0,0    93,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   4    0,5    0,0    93,5  1,00   19   6  12,1  12,1   4    0,0   -1,3    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    1    2   0,0  16  119   8  
                      4   4    0,5    0,0    93,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   6    0,4    0,0   114,5  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    8   0,00  3   11  1   5    0,4    0,0   107,1  1,00   19   6  12,1  12,1   3    0,0   -1,2    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    1    2   0,0  16    0   8  
   16   0,00  /   40  2   5    0,6    0,0    73,6  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   5    0,6    0,0    73,6  1,00   19   6  12,1  12,1   5    0,0    1,5    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16  119   8  
                      4   5    0,6    0,0    73,6  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   5    0,6    0,0    73,6  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    
    8   0,00  4   11  1   5    0,8    0,2    54,8  1,00   19   6  12,1  12,1   5    0,0   -1,7    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16    0   8  
   16   0,00  /   40  2   5    0,8    0,2    54,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
  2.5        4  100  3   5    0,8    0,2    54,8  1,00   19   6  12,1  12,1   5    0,0   -1,6    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    2    3   0,0  16  119   8  
                      4   5    0,8    0,2    54,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
                      5   5    0,6    0,2    74,8  1,00   19   6  12,1  12,1   0    0,0    0,0    0,0   18,9   51,9   19,6    0,0    0    0   0,0  16    0   8  
    

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

    8   3,40  1    3  1   8   -0,1    0,1   123,3  19  100   23   4,6   4,6   8    0,3    0,2    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    3    4   0,0   21    0   8  
   16   3,40  /   20  2   8   -0,1    0,1   123,3  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        4   40  3   8   -0,1    0,1   123,3  19  100   23   4,6   4,6   8    0,3    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    3    4   0,0   21  105   8  
                      4   1    0,0    0,0  1000,0   0    0    0   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   9    0,0    0,0   462,5  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    1   3,40  1    3  1  10   -0,1    0,1   123,3  19  100   23   4,6   4,6  10   -0,3    0,2    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    3    4   0,0   21    0   8  
    9   3,40  /   20  2  10   -0,1    0,1   123,3  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        4   40  3  10   -0,1    0,1   123,3  19  100   23   4,6   4,6  10   -0,3    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    3    4   0,0   21  105   8  
                      4   1    0,0    0,0  1000,0   0    0    0   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   7    0,0    0,0   462,5  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    9   3,40  1    3  1   8   -0,1   -0,4    92,5  19  100   23   4,6   4,6   5    0,1    0,2    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21    0   8  
   17   3,40  /   20  2   8   -0,1   -0,4    92,5  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        2   40  3   8   -0,1   -0,4    92,5  19  100   23   4,6   4,6   5    0,1    0,2    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21   69   8  
                      4   8   -0,1   -0,4    92,5  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   8    0,0   -0,4   822,5  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
   16   3,40  1    3  1  10   -0,1   -0,4    92,5  19  100   23   4,6   4,6   3   -0,1    0,2    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21    0   8  
   24   3,40  /   20  2  10   -0,1   -0,4    92,5  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        2   40  3  10   -0,1   -0,4    92,5  19  100   23   4,6   4,6   3   -0,1    0,2    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21   69   8  
                      4  10   -0,1   -0,4    92,5  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5  10    0,0   -0,4   822,5  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    3   3,40      28  1   6   -0,8    0,8     8,1  17  100   21   4,6   4,6  10    0,2    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   25   8  
   53   3,40     25  2   6   -0,8    0,8     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6   -0,8    0,8     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   6   -0,8    0,8     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6   -0,7    0,8     9,2  17  100   21   4,6   4,6  10    0,2    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   25   8  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

    
   49   3,40      28  1   6    0,2    0,7    32,0  17  100   21   4,6   4,6   4    0,1   -0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   47   3,40     25  2   3   -0,6   -0,7    12,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3   -0,7   -0,7     9,3  18  100   22   4,6   4,6   3    0,1   -0,9    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    2   0,0    8   15   8  
                      4   3   -0,7   -0,7     9,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -0,7   -0,7     9,3  18  100   22   4,6   4,6   4    0,1   -0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
    
    1   3,40      28  1   6   -0,3    0,6    25,2  17  100   21   4,6   4,6   6    0,2    0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
   36   3,40     25  2   4    0,4   -0,4    17,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4    0,5   -0,4    14,2  18  100   22   4,6   4,6  10    0,3    0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    4   0,0   21   34   8  
                      4   4    0,5   -0,4    13,8  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4    0,5   -0,4    13,8  18  100   22   4,6   4,6   6    0,2    0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    1   0,0    8   40   8  
    
    7   3,40      28  1   6    0,5   -0,4    13,8  18  100   22   4,6   4,6   4   -0,2   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    1   0,0    8   40   8  
    8   3,40     25  2   6    0,5   -0,4    13,8  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6    0,5   -0,4    14,2  18  100   22   4,6   4,6   8   -0,3   -0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    4   0,0   21   34   8  
                      4   6    0,4   -0,4    17,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -0,3    0,6    25,2  17  100   21   4,6   4,6   4   -0,2   -0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
    
   36   3,40      28  1   4    0,5   -0,5    13,2  18  100   22   4,6   4,6  10    0,2    0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
   51   3,40     25  2   8    0,5    0,0    13,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4    0,5   -0,5    13,2  18  100   22   4,6   4,6  10    0,2    0,1    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    1    1   0,0    8   15   8  
                      4   8    0,5    0,0    13,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   8    0,5    0,0    13,1  17  100   21   4,6   4,6   7   -0,2   -0,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    1    1   0,0    8   40   8  
    
   51   3,40      28  1   6    0,5    0,6    13,4  17  100   21   4,6   4,6   4    0,1   -0,4    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
   49   3,40     25  2   6    0,5    0,6    13,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6    0,5    0,6    13,4  17  100   21   4,6   4,6   3    0,0   -0,4    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    3    1   0,0    8   15   8  
                      4   6    0,5    0,6    14,5  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6    0,4    0,6    19,0  17  100   21   4,6   4,6   4    0,1   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   40   8  
    
   81   3,40      28  1  10    0,5    0,0    13,1  17  100   21   4,6   4,6   9    0,2    0,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    1    1   0,0    8   40   8  
    7   3,40     25  2  10    0,5    0,0    13,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6    0,5   -0,5    13,2  18  100   22   4,6   4,6   8   -0,2   -0,1    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    1    1   0,0    8   15   8  
                      4  10    0,5    0,0    13,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6    0,5   -0,5    13,2  18  100   22   4,6   4,6   8   -0,2   -0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
    
   77   3,40      28  1   5   -0,7   -0,7     9,3  18  100   22   4,6   4,6   6   -0,1    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
   79   3,40     25  2   5   -0,7   -0,7     9,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   5   -0,7   -0,7     9,3  18  100   22   4,6   4,6   5   -0,1    0,9    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    2   0,0    8   15   8  
                      4   5   -0,6   -0,7    12,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4    0,2    0,7    32,0  17  100   21   4,6   4,6   6   -0,1    0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   79   3,40      28  1   4    0,4    0,6    19,0  17  100   21   4,6   4,6   6   -0,1    0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   40   8  
   81   3,40     25  2   4    0,5    0,6    14,5  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4    0,5    0,6    13,4  17  100   21   4,6   4,6   5    0,0    0,4    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    3    1   0,0    8   15   8  
                      4   4    0,5    0,6    13,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4    0,5    0,6    13,4  17  100   21   4,6   4,6   6   -0,1    0,4    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
    
    9   3,40      28  1   5   -0,3    0,7    20,1  17  100   21   4,6   4,6   5   -0,2    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
   10   3,40     25  2   4    0,5   -0,7    13,1  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4    0,6   -0,7    11,4  18  100   22   4,6   4,6   5   -0,2    0,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    5   0,0   21   34   8  
                      4   4    0,6   -0,7    11,1  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4    0,6   -0,7    11,1  18  100   22   4,6   4,6   5   -0,2    0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   48   3,40      28  1   4   -1,6   -0,9     4,5  18  100   22   4,6   4,6   4    0,1   -1,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    4   0,0    8   23   8  
   11   3,40     25  2   4   -1,6   -0,9     4,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4   -1,6   -0,9     4,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   4   -1,6   -0,9     4,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -1,6   -0,9     4,3  18  100   22   4,6   4,6   4    0,1   -1,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    8    4   0,0    8   23   8  
    
   50   3,40      28  1   5    0,2    0,9    27,9  17  100   20   4,6   4,6   4    0,1   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   40   8  
   48   3,40     25  2   4   -0,7   -0,9     9,4  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4   -1,0   -0,9     7,2  18  100   22   4,6   4,6   4    0,1   -1,1    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    5    3   0,0    8   15   8  
                      4   4   -1,0   -0,9     7,2  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -1,0   -0,9     7,2  18  100   22   4,6   4,6   4    0,1   -1,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   40   8  
    
   52   3,40      28  1   5    0,6    0,8    11,4  17  100   21   4,6   4,6   8    0,1   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   40   8  
   50   3,40     25  2   5    0,6    0,8    11,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   5    0,6    0,8    11,4  17  100   21   4,6   4,6   4    0,1   -0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    3    1   0,0    8   15   8  
                      4   5    0,5    0,8    12,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5    0,4    0,8    16,1  17  100   21   4,6   4,6   8    0,1   -0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   54   3,40      28  1   5   -0,4    1,1    14,8  17  100   20   4,6   4,6   6    0,1    0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   56   3,40     25  2   5   -0,4    1,1    14,8  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   5   -0,4    1,1    14,8  17  100   20   4,6   4,6   5    0,0    0,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    2   0,0    8   20   8  
                      4   4    0,4    0,2    18,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4    0,4    0,2    18,1  17  100   21   4,6   4,6   6    0,1    0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    2   0,0    8   40   8  
    
   56   3,40      28  1   4    0,4    0,2    18,2  17  100   21   4,6   4,6   6    0,1    0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
   58   3,40     25  2   4    0,4    0,2    18,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4    0,4    0,2    18,2  17  100   21   4,6   4,6   7   -0,1    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    1    1   0,0    8   20   8  
                      4   4    0,4    0,2    18,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5    0,4    1,1    18,5  17  100   20   4,6   4,6   3   -0,1   -0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
    
   58   3,40      28  1   5    0,4    1,2    18,5  17  100   20   4,6   4,6   4   -0,1   -0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   60   3,40     25  2   5    0,4    1,2    18,5  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4   -0,5    0,1    14,4  17  100   21   4,6   4,6   4   -0,1   -0,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    2   0,0    8   20   8  
                      4   4   -0,5    0,1    14,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -0,5    0,1    14,4  17  100   21   4,6   4,6   4   -0,1   -0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   60   3,40      28  1   4   -0,9    0,1     9,7  20  100   24   6,2   4,6   8   -0,2   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   25   8  
   12   3,40     25  2   4   -1,0    0,1     8,6  20  100   24   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4   -1,0    0,1     8,6  20  100   24   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   4   -1,0    0,1     8,6  20  100   24   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -1,0    0,1     8,6  20  100   24   6,2   4,6   8   -0,2   -1,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   25   8  
    
   62   3,40      28  1   6   -0,4    0,7    15,1  17  100   21   4,6   4,6   5   -0,1    0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

   64   3,40     25  2   6   -0,4    0,7    15,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6   -0,4    0,7    15,1  17  100   21   4,6   4,6   5   -0,1    0,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    2   0,0    8   20   8  
                      4   4    0,4    0,8    18,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4    0,4    0,8    18,2  17  100   21   4,6   4,6   5   -0,1    0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    2   0,0    8   40   8  
    
   64   3,40      28  1   4    0,4    0,7    18,2  17  100   21   4,6   4,6   5   -0,1    0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
   66   3,40     25  2   4    0,4    0,7    18,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4    0,4    0,7    18,2  17  100   21   4,6   4,6   3    0,1   -0,2    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    1    0   0,0    8   20   8  
                      4   6    0,4    0,7    18,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6    0,4    0,7    18,2  17  100   21   4,6   4,6   3    0,1   -0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
    
   66   3,40      28  1   6    0,4    0,8    18,2  17  100   21   4,6   4,6   3    0,1   -0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    2   0,0    8   40   8  
   68   3,40     25  2   6    0,4    0,8    18,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4   -0,4    0,7    15,1  17  100   21   4,6   4,6   3    0,1   -0,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    2   0,0    8   20   8  
                      4   4   -0,4    0,7    15,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -0,4    0,7    15,1  17  100   21   4,6   4,6   3    0,1   -0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   68   3,40      28  1   4   -0,9    0,6     7,6  17  100   21   4,6   4,6   7    0,3   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   25   8  
   13   3,40     25  2   4   -1,0    0,6     6,7  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4   -1,0    0,6     6,7  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   4   -1,0    0,6     6,7  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -1,0    0,6     6,7  17  100   21   4,6   4,6   7    0,3   -1,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    3   0,0    8   25   8  
    
   70   3,40      28  1   6   -0,5    0,1    14,4  17  100   21   4,6   4,6   6    0,1    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   72   3,40     25  2   6   -0,5    0,1    14,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6   -0,5    0,1    14,4  17  100   21   4,6   4,6   6    0,1    0,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    2   0,0    8   20   8  
                      4   3    0,4    1,2    18,5  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3    0,4    1,2    18,5  17  100   20   4,6   4,6   6    0,1    0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    2   0,0    8   40   8  
    
   72   3,40      28  1   3    0,4    1,1    18,5  17  100   20   4,6   4,6   5    0,1    0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
   74   3,40     25  2   6    0,4    0,2    18,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6    0,4    0,2    18,2  17  100   21   4,6   4,6   8   -0,1    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    1    1   0,0    8   20   8  
                      4   6    0,4    0,2    18,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6    0,4    0,2    18,2  17  100   21   4,6   4,6   4   -0,1   -0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
    
   74   3,40      28  1   6    0,4    0,2    18,1  17  100   21   4,6   4,6   4   -0,1   -0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    2   0,0    8   40   8  
   76   3,40     25  2   6    0,4    0,2    18,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3   -0,4    1,1    14,8  17  100   20   4,6   4,6   3    0,0   -0,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    2   0,0    8   20   8  
                      4   3   -0,4    1,1    14,8  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -0,4    1,1    14,8  17  100   20   4,6   4,6   4   -0,1   -0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   76   3,40      28  1   3   -0,9    1,0     7,5  17  100   20   4,6   4,6   7    0,2   -1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   25   8  
   14   3,40     25  2   3   -1,0    1,0     6,6  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3   -1,0    1,0     6,6  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   3   -1,0    1,0     6,6  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -1,0    1,0     6,6  17  100   20   4,6   4,6   7    0,2   -1,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   25   8  
    
   78   3,40      28  1   6   -1,0   -0,9     7,2  18  100   22   4,6   4,6   6   -0,1    1,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   40   8  
   80   3,40     25  2   6   -1,0   -0,9     7,2  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6   -1,0   -0,9     7,2  18  100   22   4,6   4,6   6   -0,1    1,1    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    5    3   0,0    8   15   8  
                      4   6   -0,7   -0,9     9,4  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3    0,2    0,9    27,9  17  100   20   4,6   4,6   6   -0,1    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    3   0,0    8   40   8  
    
   80   3,40      28  1   3    0,4    0,8    16,1  17  100   21   4,6   4,6  10   -0,1    0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   82   3,40     25  2   3    0,5    0,8    12,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3    0,6    0,8    11,4  17  100   21   4,6   4,6   6   -0,1    0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    3    1   0,0    8   15   8  
                      4   3    0,6    0,8    11,4  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3    0,6    0,8    11,4  17  100   21   4,6   4,6  10   -0,1    0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   40   8  
    
   82   3,40      28  1   6    0,6   -0,7    11,0  18  100   22   4,6   4,6  10   -0,2    0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
   15   3,40     25  2   6    0,6   -0,7    10,8  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6    0,6   -0,7    10,9  18  100   22   4,6   4,6  10   -0,2    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    1    1   0,0    8   15   8  
                      4   6    0,6   -0,7    10,8  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6    0,6   -0,7    10,9  18  100   22   4,6   4,6   7    0,2   -0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
    
    4   3,40      28  1   5   -0,8    0,5     8,1  17  100   21   4,6   4,6   9   -0,3    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   25   8  
   61   3,40     25  2   5   -0,8    0,5     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   5   -0,8    0,5     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   5   -0,8    0,5     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5   -0,7    0,5     9,2  17  100   21   4,6   4,6   9   -0,3    0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   25   8  
    
    5   3,40      28  1   5   -0,8    0,0     8,2  17  100   21   4,6   4,6   9   -0,2    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   25   8  
   69   3,40     25  2   5   -0,8    0,0     8,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   5   -0,8    0,0     8,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   5   -0,8    0,0     8,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5   -0,7    0,0     9,3  17  100   21   4,6   4,6   9   -0,2    0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   25   8  
    
    6   3,40      28  1   5   -1,3   -0,7     5,4  18  100   22   4,6   4,6   6   -0,1    1,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   23   8  
   77   3,40     25  2   5   -1,3   -0,7     5,4  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   5   -1,3   -0,7     5,4  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   5   -1,3   -0,7     5,4  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5   -1,2   -0,7     5,6  18  100   22   4,6   4,6   6   -0,1    1,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   23   8  
    
   15   3,40      28  1   6    0,6   -0,7    11,1  18  100   22   4,6   4,6   3    0,2   -0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   16   3,40     25  2   6    0,6   -0,7    11,1  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6    0,6   -0,7    11,4  18  100   22   4,6   4,6   3    0,2   -0,7    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    4    5   0,0   21   34   8  
                      4   6    0,5   -0,7    13,1  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -0,3    0,7    20,1  17  100   21   4,6   4,6   3    0,2   -0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   40   8  
    
   10   3,40      28  1   4    0,6   -0,7    10,9  18  100   22   4,6   4,6   9   -0,2    0,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
   52   3,40     25  2   4    0,6   -0,7    10,8  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4    0,6   -0,7    10,9  18  100   22   4,6   4,6   8    0,2    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    1    1   0,0    8   15   8  
                      4   4    0,6   -0,7    10,8  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4    0,6   -0,7    11,0  18  100   22   4,6   4,6   8    0,2   -0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
    
   11   3,40      28  1   5   -1,0    1,0     6,6  17  100   20   4,6   4,6   9   -0,2    1,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   25   8  
   54   3,40     25  2   5   -1,0    1,0     6,6  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   5   -1,0    1,0     6,6  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

                      4   5   -1,0    1,0     6,6  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5   -0,9    1,0     7,5  17  100   20   4,6   4,6   9   -0,2    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   25   8  
    
   12   3,40      28  1   6   -1,0    0,6     6,7  17  100   21   4,6   4,6   9   -0,3    1,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    3   0,0    8   25   8  
   62   3,40     25  2   6   -1,0    0,6     6,7  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6   -1,0    0,6     6,7  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   6   -1,0    0,6     6,7  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6   -0,9    0,6     7,6  17  100   21   4,6   4,6   9   -0,3    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   25   8  
    
   13   3,40      28  1   6   -1,0    0,1     6,6  17  100   21   4,6   4,6  10    0,2    1,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   25   8  
   70   3,40     25  2   6   -1,0    0,1     6,6  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6   -1,0    0,1     6,6  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   6   -1,0    0,1     6,6  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6   -0,9    0,1     7,4  17  100   21   4,6   4,6  10    0,2    1,0    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   25   8  
    
   14   3,40      28  1   6   -1,6   -0,9     4,3  18  100   22   4,6   4,6   6   -0,1    1,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    8    4   0,0    8   23   8  
   78   3,40     25  2   6   -1,6   -0,9     4,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6   -1,6   -0,9     4,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   6   -1,6   -0,9     4,3  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6   -1,6   -0,9     4,5  18  100   22   4,6   4,6   6   -0,1    1,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    7    4   0,0    8   23   8  
    
   53   3,40      28  1   6   -0,4    0,8    18,6  17  100   21   4,6   4,6  10    0,2    0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   55   3,40     25  2   6   -0,4    0,8    18,6  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   6   -0,4    0,8    18,6  17  100   21   4,6   4,6   6    0,1    0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    3    1   0,0    8   20   8  
                      4   3    0,3    0,1    22,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3    0,3    0,1    22,2  17  100   21   4,6   4,6  10    0,2    0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   40   8  
    
   55   3,40      28  1   3    0,3    0,1    22,3  17  100   21   4,6   4,6   6    0,1    0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
   57   3,40     25  2   3    0,3    0,1    22,3  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3    0,3    0,1    22,3  17  100   21   4,6   4,6   7   -0,1    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    1    1   0,0    8   20   8  
                      4   6    0,3    0,9    22,4  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   6    0,3    0,9    22,4  17  100   20   4,6   4,6   3   -0,1   -0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
    
   57   3,40      28  1   6    0,3    0,9    22,3  17  100   20   4,6   4,6   4   -0,1   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   40   8  
   59   3,40     25  2   6    0,3    0,9    22,3  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3   -0,4    0,0    18,8  17  100   21   4,6   4,6   3    0,0   -0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    3    1   0,0    8   20   8  
                      4   3   -0,4    0,0    18,8  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -0,4    0,0    18,8  17  100   21   4,6   4,6   4   -0,1   -0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   59   3,40      28  1   3   -0,7    0,0    12,2  20  100   24   6,2   4,6   7    0,2   -0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   25   8  
    4   3,40     25  2   3   -0,8    0,0    10,8  20  100   24   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3   -0,8    0,0    10,8  20  100   24   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   3   -0,8    0,0    10,8  20  100   24   6,2   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -0,8    0,0    10,8  20  100   24   6,2   4,6   7    0,2   -0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   25   8  
    
   47   3,40      28  1   3   -1,2   -0,7     5,6  18  100   22   4,6   4,6   4    0,1   -1,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   23   8  
    3   3,40     25  2   3   -1,3   -0,7     5,4  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3   -1,3   -0,7     5,4  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   3   -1,3   -0,7     5,4  18  100   22   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -1,3   -0,7     5,4  18  100   22   4,6   4,6   4    0,1   -1,3    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    3   0,0    8   23   8  
    
   61   3,40      28  1   5   -0,4    0,5    18,6  17  100   21   4,6   4,6   5   -0,1    0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   63   3,40     25  2   5   -0,4    0,5    18,6  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   5   -0,4    0,5    18,6  17  100   21   4,6   4,6   5   -0,1    0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    3    1   0,0    8   20   8  
                      4   3    0,3    0,6    21,7  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3    0,3    0,6    21,7  17  100   21   4,6   4,6   5   -0,1    0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   40   8  
    
   63   3,40      28  1   3    0,3    0,5    21,8  17  100   21   4,6   4,6   5   -0,1    0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    1    1   0,0    8   40   8  
   65   3,40     25  2   3    0,3    0,5    21,8  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3    0,3    0,5    21,8  17  100   21   4,6   4,6   3    0,1   -0,1    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    1    0   0,0    8   20   8  
                      4   5    0,3    0,5    21,8  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5    0,3    0,5    21,8  17  100   21   4,6   4,6   3    0,1   -0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    1    1   0,0    8   40   8  
    
   65   3,40      28  1   5    0,3    0,6    21,7  17  100   21   4,6   4,6   3    0,1   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   40   8  
   67   3,40     25  2   5    0,3    0,6    21,7  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3   -0,4    0,5    18,6  17  100   21   4,6   4,6   3    0,1   -0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    3    1   0,0    8   20   8  
                      4   3   -0,4    0,5    18,6  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -0,4    0,5    18,6  17  100   21   4,6   4,6   3    0,1   -0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   67   3,40      28  1   3   -0,7    0,5     9,2  17  100   21   4,6   4,6   7    0,3   -0,8    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   25   8  
    5   3,40     25  2   3   -0,8    0,5     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   3   -0,8    0,5     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   3   -0,8    0,5     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   3   -0,8    0,5     8,1  17  100   21   4,6   4,6   7    0,3   -0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    6    2   0,0    8   25   8  
    
   69   3,40      28  1   5   -0,4    0,0    18,8  17  100   21   4,6   4,6   6    0,1    0,7    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
   71   3,40     25  2   5   -0,4    0,0    18,8  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   5   -0,4    0,0    18,8  17  100   21   4,6   4,6   5    0,0    0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    3    1   0,0    8   20   8  
                      4   4    0,3    0,9    22,3  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4    0,3    0,9    22,3  17  100   20   4,6   4,6   6    0,1    0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   40   8  
    
   71   3,40      28  1   4    0,3    0,9    22,4  17  100   20   4,6   4,6   5    0,1    0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
   73   3,40     25  2   4    0,3    0,9    22,4  17  100   20   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   5    0,3    0,1    22,3  17  100   21   4,6   4,6   8   -0,1    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    1    1   0,0    8   20   8  
                      4   5    0,3    0,1    22,3  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   5    0,3    0,1    22,3  17  100   21   4,6   4,6   4   -0,1   -0,2    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    2    1   0,0    8   40   8  
    
   73   3,40      28  1   5    0,3    0,1    22,2  17  100   21   4,6   4,6   8   -0,2   -0,5    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    3    1   0,0    8   40   8  
   75   3,40     25  2   5    0,3    0,1    22,2  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4   -0,4    0,8    18,6  17  100   21   4,6   4,6   4   -0,1   -0,6    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    3    1   0,0    8   20   8  
                      4   4   -0,4    0,8    18,6  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -0,4    0,8    18,6  17  100   21   4,6   4,6   8   -0,2   -0,6    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    4    2   0,0    8   40   8  
    
   75   3,40      28  1   4   -0,7    0,8     9,2  17  100   21   4,6   4,6   8   -0,2   -0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   25   8  
    6   3,40     25  2   4   -0,8    0,8     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5            40  3   4   -0,8    0,8     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0    8    0   8  
                      4   4   -0,8    0,8     8,1  17  100   21   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    8,6   14,9    2,3    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   4   -0,8    0,8     8,1  17  100   21   4,6   4,6   8   -0,2   -0,9    0,0   20,1   21,8    2,4    0,0    5    2   0,0    8   25   8  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - ELEVAZIONE  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  N Ed  Moltip  x/  f%  c%  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  Staffe  
  Ctg t  Alt  c  mb  (t*m)  (t)  Ultimo  /d  100  100  sup  inf  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas  Lun Fi  

    
    8   3,40  2    3  1   8    0,0    0,1   265,8  19  100   23   4,6   4,6   7    0,0    0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21    0   8  
   16   3,40  /   20  2   8    0,0    0,1   265,8  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        4   40  3   5    0,0    0,0   975,2  19  100   23   4,6   4,6   7    0,0   -0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21  105   8  
                      4   7    0,0    0,1   313,7  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   7    0,0    0,1   313,7  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    8   3,40  3    3  1   8    0,0    0,1   425,2  19  100   23   4,6   4,6   7    0,0    0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21    0   8  
   16   3,40  /   20  2  10    0,0    0,0   438,9  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        4   40  3   9    0,0    0,1   184,1  19  100   23   4,6   4,6   7    0,0   -0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21  105   8  
                      4   9    0,0    0,1   184,1  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   9    0,0    0,1   184,1  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    8   3,40  4    3  1   3    0,0    0,0   955,8  19  100   23   4,6   4,6  10    0,2    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    2    4   0,0   21    0   8  
   16   3,40  /   20  2   9   -0,1    0,0   123,0  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        4   40  3   9   -0,1    0,0    73,3  19  100   23   4,6   4,6  10    0,2    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    3    4   0,0   21  105   8  
                      4   9   -0,1    0,0    73,3  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   9   -0,1    0,0    73,3  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    1   3,40  2    3  1  10    0,0    0,1   265,8  19  100   23   4,6   4,6   8    0,0    0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21    0   8  
    9   3,40  /   20  2  10    0,0    0,1   265,8  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        4   40  3   3    0,0    0,0   975,2  19  100   23   4,6   4,6   7    0,0   -0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21  105   8  
                      4   9    0,0    0,1   313,7  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   9    0,0    0,1   313,7  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    1   3,40  3    3  1  10    0,0    0,1   425,2  19  100   23   4,6   4,6   8    0,0    0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21    0   8  
    9   3,40  /   20  2   8    0,0    0,0   438,9  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        4   40  3   7    0,0    0,1   184,1  19  100   23   4,6   4,6   7    0,0   -0,1    0,0   15,2   17,4    1,7    0,0    1    1   0,0   21  105   8  
                      4   7    0,0    0,1   184,1  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   7    0,0    0,1   184,1  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    1   3,40  4    3  1   5    0,0    0,0   955,8  19  100   23   4,6   4,6   8   -0,2    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    2    4   0,0   21    0   8  
    9   3,40  /   20  2   7   -0,1    0,0   123,0  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        4   40  3   7   -0,1    0,0    73,3  19  100   23   4,6   4,6   8   -0,2    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    3    4   0,0   21  105   8  
                      4   7   -0,1    0,0    73,3  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   7   -0,1    0,0    73,3  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
    9   3,40  2    3  1   8    0,0   -0,1   801,5  19  100   23   4,6   4,6   3    0,0    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
   17   3,40  /   20  2   8    0,0   -0,1   801,5  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        2   40  3   1    0,0    0,0  1000,0   0    0    0   4,6   4,6   5    0,0   -0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    1   0,0   21   69   8  
                      4   9    0,0   -0,1   629,1  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   9    0,0   -0,1   629,1  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    
   16   3,40  2    3  1  10    0,0   -0,1   801,5  19  100   23   4,6   4,6   3    0,0    0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
   24   3,40  /   20  2  10    0,0   -0,1   801,5  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
  2.5        2   40  3   1    0,0    0,0  1000,0   0    0    0   4,6   4,6   3    0,0   -0,1    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    1   0,0   21   69   8  
                      4   7    0,0   -0,1   629,1  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
                      5   7    0,0   -0,1   629,1  19  100   23   4,6   4,6   0    0,0    0,0    0,0    6,5   14,9    1,6    0,0    0    0   0,0   21    0   8  
    

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - PILASTRI  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  M Eyd  N Ed  Molt  f%  c  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  staffe  
  Ctg t  Alt  c  mb  (t*m)  (t*m)  (t)  Ult.  100    b    h  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas Lun Fi  

    1   0,00      34  1   3    0,0    0,1    -0,9  51,8   66  35   4,0   6,0   6    0,0    0,0    0,0   13,6   31,2    3,3    0,0    0    0   0,0  10   65   8  
    1   3,40     20  2   3    0,0    0,1    -0,8  60,5   67  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            40  3   3    0,0    0,0    -0,6  72,9   67  35   4,0   6,0   6    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15  223   8  
                      4   6    0,0    0,1    -0,7  52,6   68  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   6    0,0    0,1    -0,6  40,5   72  35   4,0   6,0   6    0,0    0,0    0,0   13,6   31,2    3,3    0,0    0    0   0,0  10   51   8  
    
    3   0,00      27  1   9    1,6    0,8    -4,4   9,0   71  35  15,6  11,4   7   -0,8    0,5   -0,3   58,8   50,3    7,2    1,2    7    4   5,6  12  113   8  
    3   3,40    100  2   9    1,3    0,5    -4,0  11,3   73  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            25  3   9    1,0    0,2    -3,5  15,0   79  35  15,6  11,4   9   -0,5    0,5   -0,3   56,0   12,0    9,4    1,2    7    5   5,6  15  127   8  
                      4   9    0,7   -0,1    -3,1  22,2   83  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   3    0,0   -1,2    -2,2  59,8   89  35  15,6  11,4   7   -0,8    0,5   -0,3   58,8   50,3    7,2    1,2    7    4   5,6  12  100   8  
    
    4   0,00      27  1   7    2,9    0,6    -4,1   4,5  100  34  15,6   7,6   7   -0,2    0,8    0,0   70,0   15,0   11,7    0,0    2    2   0,0  12  113   8  
    4   3,40    100  2   7    2,3    0,4    -3,7   5,7  100  34  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            25  3   7    1,7    0,3    -3,2   7,5  100  33  15,6   7,6   7   -0,2    0,8    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    2    2   0,0  15  127   8  
                      4   7    1,1    0,1    -2,8  11,3  100  33  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   3    0,0   -0,6    -1,9  92,3   83  35  15,6   7,6   7   -0,2    0,8    0,0   70,0   15,0   11,7    0,0    2    2   0,0  12  100   8  
    
    5   0,00      27  1   9    2,9   -0,6    -4,1   4,5  100  34  15,6   7,6   9    0,2    0,8    0,0   70,0   15,0   11,7    0,0    2    2   0,0  12  113   8  
    5   3,40    100  2   9    2,3   -0,4    -3,7   5,7  100  34  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            25  3   9    1,7   -0,3    -3,2   7,5  100  33  15,6   7,6   9    0,2    0,8    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    2    2   0,0  15  127   8  
                      4   9    1,1   -0,1    -2,8  11,3  100  33  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   5    0,0    0,6    -1,9  92,3   83  35  15,6   7,6   9    0,2    0,8    0,0   70,0   15,0   11,7    0,0    2    2   0,0  12  100   8  
    
    6   0,00      27  1   7    1,6   -0,8    -4,4   9,0   71  35  15,6  11,4   9    0,8    0,5    0,3   58,8   50,3    7,2    1,2    7    4   5,6  12  113   8  
    6   3,40    100  2   7    1,3   -0,5    -4,0  11,3   73  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            25  3   7    1,0   -0,2    -3,5  15,0   79  35  15,6  11,4   7    0,5    0,5    0,3   56,0   12,0    9,4    1,2    7    5   5,6  15  127   8  
                      4   7    0,7    0,1    -3,1  22,2   83  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   5    0,0    1,2    -2,2  59,8   89  35  15,6  11,4   9    0,8    0,5    0,3   58,8   50,3    7,2    1,2    7    4   5,6  12  100   8  
    
    8   0,00      34  1   5    0,0   -0,1    -0,9  51,8   66  35   4,0   6,0   4    0,0    0,0    0,0   13,6   31,2    3,3    0,0    0    0   0,0  10   65   8  
    8   3,40     20  2   5    0,0   -0,1    -0,8  60,5   67  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            40  3   5    0,0    0,0    -0,6  72,9   67  35   4,0   6,0   4    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15  223   8  
                      4   4    0,0   -0,1    -0,7  52,6   68  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   4    0,0   -0,1    -0,6  40,5   72  35   4,0   6,0   4    0,0    0,0    0,0   13,6   31,2    3,3    0,0    0    0   0,0  10   51   8  
    
    9   0,00      34  1   4    0,0    0,1    -1,7  32,8   64  35   4,0   6,0   4    0,0    0,0    0,0   13,6   31,2    3,3    0,0    0    0   0,0  10   65   8  
    9   3,40     20  2   4    0,0    0,1    -1,5  40,6   63  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            40  3   4    0,0    0,1    -1,4  53,2   62  35   4,0   6,0   4    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15  225   8  
                      4   5    0,0    0,1    -0,9  48,7   64  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   5    0,0    0,1    -0,8  38,1   64  35   4,0   6,0   4    0,0    0,0    0,0   13,6   31,2    3,3    0,0    0    0   0,0  10   50   8  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - PILASTRI  

  Filo  Quota  T    C  VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE  V E R I F I C A   A   T A G L I O   E   T O R S I O N E  
  Iniz  Iniz.  r  Sez  o                                          
  Fin.  Final  a  Bas  n  Co  M Exd  M Eyd  N Ed  Molt  f%  c  Area cmq  Co  V Exd  V Eyd  T Sdu  V Rxd  V Ryd  TRd  TRld  Coe  Coe  ALon  staffe  
  Ctg t  Alt  c  mb  (t*m)  (t*m)  (t)  Ult.  100    b    h  mb  (t)  (t)  (t*m)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  Cls  Sta  cmq  Pas Lun Fi  

   11   0,00      27  1   8   -1,6    2,2    -4,9   8,7   62  35  15,6  11,4   8   -1,0   -0,5    0,4   58,9   50,3    7,2    1,2    8    4   5,6  12  113   8  
   11   3,40    100  2   8   -1,3    1,5    -4,4  10,9   64  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            25  3   8   -1,0    0,9    -4,0  14,8   66  35  15,6  11,4   8   -1,0   -0,5    0,4   56,0   12,0    9,4    1,2    8    6   5,6  15  127   8  
                      4   8   -0,7    0,2    -3,6  22,5   78  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   4   -0,1   -1,6    -2,7  45,1   91  35  15,6  11,4   8   -1,0   -0,5    0,4   58,9   50,3    7,2    1,2    8    4   5,6  12  100   8  
    
   12   0,00      27  1  10   -2,9   -0,5    -4,5   4,6  100  34  15,6   7,6  10    0,2   -0,8    0,0   70,0   15,0   11,7    0,0    2    2   0,0  12  113   8  
   12   3,40    100  2  10   -2,3   -0,4    -4,1   5,7  100  34  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            25  3  10   -1,7   -0,2    -3,7   7,6  100  33  15,6   7,6  10    0,2   -0,8    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    2    2   0,0  15  127   8  
                      4  10   -1,1   -0,1    -3,3  11,3  100  33  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   4    0,0   -0,8    -2,4  70,5   85  35  15,6   7,6  10    0,2   -0,8    0,0   70,0   15,0   11,7    0,0    2    2   0,0  12  100   8  
    
   13   0,00      27  1   8   -2,9    0,5    -4,5   4,6  100  34  15,6   7,6   8   -0,2   -0,8    0,0   70,0   15,0   11,7    0,0    2    2   0,0  12  113   8  
   13   3,40    100  2   8   -2,3    0,4    -4,1   5,7  100  34  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            25  3   8   -1,7    0,2    -3,7   7,6  100  33  15,6   7,6   8   -0,2   -0,8    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    2    2   0,0  15  127   8  
                      4   8   -1,1    0,1    -3,3  11,3  100  33  15,6   7,6   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   6    0,0    0,8    -2,4  70,5   85  35  15,6   7,6   8   -0,2   -0,8    0,0   70,0   15,0   11,7    0,0    2    2   0,0  12  100   8  
    
   14   0,00      27  1  10   -1,6   -2,2    -4,9   8,7   62  35  15,6  11,4  10    1,0   -0,5   -0,4   58,9   50,3    7,2    1,2    8    4   5,6  12  113   8  
   14   3,40    100  2  10   -1,3   -1,5    -4,4  10,9   64  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            25  3  10   -1,0   -0,9    -4,0  14,8   66  35  15,6  11,4  10    1,0   -0,5   -0,4   56,0   12,0    9,4    1,2    8    6   5,6  15  127   8  
                      4  10   -0,7   -0,2    -3,6  22,5   78  35  15,6  11,4   0    0,0    0,0    0,0   56,0   12,0    9,4    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   6   -0,1    1,6    -2,7  45,1   91  35  15,6  11,4  10    1,0   -0,5   -0,4   58,9   50,3    7,2    1,2    8    4   5,6  12  100   8  
    
   16   0,00      34  1   6    0,0   -0,1    -1,7  32,8   64  35   4,0   6,0   3    0,0    0,0    0,0   13,6   31,2    3,3    0,0    0    0   0,0  10   65   8  
   16   3,40     20  2   6    0,0   -0,1    -1,5  40,6   63  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
  2.5            40  3   6    0,0   -0,1    -1,4  53,2   62  35   4,0   6,0   3    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15  225   8  
                      4   3    0,0   -0,1    -0,9  48,7   64  35   4,0   6,0   0    0,0    0,0    0,0    9,0   20,8    2,2    0,0    0    0   0,0  15    0   8  
                      5   3    0,0   -0,1    -0,8  38,1   64  35   4,0   6,0   3    0,0    0,0    0,0   13,6   31,2    3,3    0,0    0    0   0,0  10   50   8  
    

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - LEGNO  

VERIFICHE ASTE IN LEGNO  

DATI DI  Fili  Quota  Trat  Cmb  N Sd  MxSd  MySd  VxSd  VySd  T Sd  n  Mx  My  x  y  Mt  Rapp.  Rapp.  

ASTA  N.ro  (m)  to  N.r  (kg)  (kg*m)  (kg*m)  (kg)  (kg)  (kg*m)  (kg/cmq)  Fless  Taglio  

Sez.N.  975   36   3,40      4       167        0        0        0      205       0      1     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -250     4       167      243        0        0       -2       0      1    21     0     0     0     0  0,11  0,00  

Asta:    48   10   3,40      4       167        0        0        0     -205       0      1     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0      -161      243        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,12  Ry=  0,10        

  

Sez.N.  975   51   3,40      4        26        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     3        30      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    84   52   3,40      4        26        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -30      217        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   49   3,40      4       -10        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     5        11      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    85   50   3,40      4       -10        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -10      217        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   47   3,40      4        -4        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     9        13      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    86   48   3,40      4        -4        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        13      217        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975    3   3,40      3         3        0        0        0      177       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -225     9        15      199        0        0        0       0      0    17     0     0     0     0  0,09  0,00  

Asta:    87   11   3,40      3         3        0        0        0     -177       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0        15      199        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,10  Ry=  0,07        

  

Sez.N.  975   53   3,40      5        10        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        13      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    88   54   3,40      5        10        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        13      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   55   3,40      9        12        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        12      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    89   56   3,40      9        12        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -11      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   57   3,40      8       -11        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        12      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    90   58   3,40      8       -11        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -11      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   59   3,40      8        -8        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        15      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    91   60   3,40      8        -8        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        15      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975    4   3,40      3        11        0        0        0      180       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        18      203        0        0        0       0      0    18     0     0     0     0  0,09  0,00  

Asta:    92   12   3,40      3        11        0        0        0     -180       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0        18      203        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,10  Ry=  0,07        

  

Sez.N.  975   61   3,40      6        -4        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        17      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    93   62   3,40      6        -4        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        17      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   63   3,40      4        -3        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        15      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    94   64   3,40      4        -3        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -14      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  



121 

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - LEGNO  

VERIFICHE ASTE IN LEGNO  

DATI DI  Fili  Quota  Trat  Cmb  N Sd  MxSd  MySd  VxSd  VySd  T Sd  n  Mx  My  x  y  Mt  Rapp.  Rapp.  

ASTA  N.ro  (m)  to  N.r  (kg)  (kg*m)  (kg*m)  (kg)  (kg)  (kg*m)  (kg/cmq)  Fless  Taglio  

Sez.N.  975   65   3,40      6        -3        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        15      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    95   66   3,40      6        -3        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -14      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   67   3,40      4        -4        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        17      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    96   68   3,40      4        -4        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        17      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975    5   3,40      4        -3        0        0        0      180       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        18      203        0        0        0       0      0    18     0     0     0     0  0,09  0,00  

Asta:    97   13   3,40      4        -3        0        0        0     -180       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0        18      203        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,10  Ry=  0,07        

  

Sez.N.  975   69   3,40     10        -8        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        15      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    98   70   3,40     10        -8        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        15      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   71   3,40     10       -11        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        12      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    99   72   3,40     10       -11        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -11      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   73   3,40      7        12        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        12      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:   100   74   3,40      7        12        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -11      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   75   3,40      3        10        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        13      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:   101   76   3,40      3        10        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        13      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975    6   3,40      5         3        0        0        0      177       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -225     7        15      199        0        0        0       0      0    17     0     0     0     0  0,09  0,00  

Asta:   102   14   3,40      5         3        0        0        0     -177       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0        15      199        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,10  Ry=  0,07        

  

Sez.N.  975   77   3,40      6        -4        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     7        13      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:   103   78   3,40      6        -4        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        13      217        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   79   3,40      6       -10        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     3        11      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:   104   80   3,40      6       -10        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -10      217        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975    7   3,40      6       167        0        0        0      205       0      1     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -250     6       167      243        0        0       -2       0      1    21     0     0     0     0  0,11  0,00  

Asta:   105   15   3,40      6       167        0        0        0     -205       0      1     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0      -161      243        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,12  Ry=  0,10        

  

Sez.N.  975   81   3,40      6        26        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     5        30      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:   106   82   3,40      6        26        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -30      217        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

 

STAMPA VERIFICHE S.L.E. FONDAZIONE  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

    1   0,00  1  Rara                                                                Rara cls  168,0    1,4  5   1    0,5    0,0     0,0  
    9   0,00  /  Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,5    0,0     0,0                  Rara fer   3600     43  5   1    0,5    0,0     0,0  
      4  Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,5    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,4  5   1    0,5    0,0     0,0  
    
    8   0,00  1  Rara                                                                Rara cls  168,0    1,4  5   1    0,5    0,0     0,0  
   16   0,00  /  Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,5    0,0     0,0                  Rara fer   3600     43  5   1    0,5    0,0     0,0  
      4  Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,5    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,4  5   1    0,5    0,0     0,0  
    
    3   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    5,5  3   2   -4,9    0,0     0,0  
   11   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -4,2    0,0     0,0                  Rara fer   3600    207  3   2   -4,9    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -4,0    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    4,5  3   1   -4,0    0,0     0,0  
    
    4   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    5,1  3   2   -4,5    0,0     0,0  
   12   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -3,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600    190  3   2   -4,5    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -3,5    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    4,0  3   1   -3,5    0,0     0,0  
    
    5   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    5,1  3   2   -4,5    0,0     0,0  
   13   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -3,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600    190  3   2   -4,5    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -3,5    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    4,0  3   1   -3,5    0,0     0,0  
    
    6   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    5,5  3   2   -4,9    0,0     0,0  
   14   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -4,2    0,0     0,0                  Rara fer   3600    207  3   2   -4,9    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -4,0    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    4,5  3   1   -4,0    0,0     0,0  
    
    1   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    5,5  3   1   -2,5    0,0     0,0  
    3   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -2,4    0,0     0,0                  Rara fer   3600    198  3   1   -2,5    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -2,4    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    5,2  3   1   -2,4    0,0     0,0  
    
    4   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    1,3  1   1    0,5    0,0     0,0  
    5   0,00    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,3    0,0     0,0                  Rara fer   3600     41  1   1    0,5    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,3    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    0,8  1   1    0,3    0,0     0,0  
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STAMPA VERIFICHE S.L.E. FONDAZIONE  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

    
    5   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    1,6  3   1   -0,7    0,0     0,0  
    6   0,00    Freq  0,4  0,000    0  4   1   -0,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600     56  3   1   -0,7    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  4   1   -0,7    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,6  4   1   -0,7    0,0     0,0  
    
    6   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    5,5  3   1   -2,5    0,0     0,0  
    8   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -2,4    0,0     0,0                  Rara fer   3600    198  3   1   -2,5    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  2   1   -2,4    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    5,2  2   1   -2,4    0,0     0,0  
    
    9   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    7,9  3   1   -3,6    0,0     0,0  
   11   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -3,4    0,0     0,0                  Rara fer   3600    286  3   1   -3,6    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1   -3,3    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    7,2  3   1   -3,3    0,0     0,0  
    
   11   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    2,2  3   1   -1,0    0,0     0,0  
   12   0,00    Freq  0,4  0,000    0  2   1   -1,0    0,0     0,0                  Rara fer   3600     81  3   1   -1,0    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  2   1   -1,0    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    2,2  2   1   -1,0    0,0     0,0  
    
   12   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    2,0  5   2    0,7    0,0     0,0  
   13   0,00    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,4    0,0     0,0                  Rara fer   3600     63  5   2    0,7    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,4    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,0  5   1    0,4    0,0     0,0  
    
   13   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    2,2  3   1   -1,0    0,0     0,0  
   14   0,00    Freq  0,4  0,000    0  4   1   -1,0    0,0     0,0                  Rara fer   3600     81  3   1   -1,0    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  4   1   -1,0    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    2,2  4   1   -1,0    0,0     0,0  
    
   14   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    7,9  3   1   -3,6    0,0     0,0  
   16   0,00    Freq  0,4  0,000    0  3   2   -3,4    0,0     0,0                  Rara fer   3600    286  3   1   -3,6    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  2   1   -3,3    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    7,2  2   1   -3,3    0,0     0,0  
    
    3   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    1,6  2   1   -0,7    0,0     0,0  
    4   0,00    Freq  0,4  0,000    0  2   1   -0,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600     56  2   1   -0,7    0,0     0,0  
         Perm  0,3  0,000    0  2   1   -0,7    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,6  2   1   -0,7    0,0     0,0  
    
    1   0,00  2  Rara                                                                Rara cls  168,0    1,2  1   1    0,4    0,0     0,0  
    9   0,00  /  Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,4    0,0     0,0                  Rara fer   3600     35  1   1    0,4    0,0     0,0  
      4  Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,4    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,1  1   1    0,4    0,0     0,0  
    
    1   0,00  3  Rara                                                                Rara cls  168,0    1,6  5   1    0,6    0,0     0,0  
    9   0,00  /  Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,5    0,0     0,0                  Rara fer   3600     47  5   1    0,6    0,0     0,0  
      4  Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,5    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,4  5   1    0,5    0,0     0,0  
    
    1   0,00  4  Rara                                                                Rara cls  168,0    2,0  1   1    0,7    0,0     0,0  
    9   0,00  /  Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600     61  1   1    0,7    0,0     0,0  
      4  Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,6    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,8  1   1    0,6    0,0     0,0  
    
    8   0,00  2  Rara                                                                Rara cls  168,0    1,2  1   1    0,4    0,0     0,0  
   16   0,00  /  Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,4    0,0     0,0                  Rara fer   3600     35  1   1    0,4    0,0     0,0  
      4  Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,4    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,1  1   1    0,4    0,0     0,0  
    
    8   0,00  3  Rara                                                                Rara cls  168,0    1,6  5   1    0,6    0,0     0,0  
   16   0,00  /  Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,5    0,0     0,0                  Rara fer   3600     47  5   1    0,6    0,0     0,0  
      4  Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,5    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,4  5   1    0,5    0,0     0,0  
    
    8   0,00  4  Rara                                                                Rara cls  168,0    2,0  1   1    0,7    0,0     0,0  
   16   0,00  /  Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600     61  1   1    0,7    0,0     0,0  
      4  Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,6    0,0     0,0                  Perm cls  126,0    1,8  1   1    0,6    0,0     0,0  
    

 

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

    8   3,40  1  Rara                                                                Rara cls  168,0    1,4  1   1    0,0    0,0     0,1  
   16   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,0    0,0     0,1                  Rara fer   3600     41  1   1    0,0    0,0     0,1  
      4  Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,0    0,0     0,1   2,1   0,0   1  Perm cls  126,0    1,2  1   1    0,0    0,0     0,1  
    
    1   3,40  1  Rara                                                                Rara cls  168,0    1,4  1   1    0,0    0,0     0,1  
    9   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,0    0,0     0,1                  Rara fer   3600     41  1   1    0,0    0,0     0,1  
      4  Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,0    0,0     0,1   2,1   0,0   1  Perm cls  126,0    1,2  1   1    0,0    0,0     0,1  
    
    9   3,40  1  Rara                                                                Rara cls  168,0    1,6  1   2   -0,1    0,0    -0,4  
   17   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  1   1   -0,1    0,0    -0,4                  Rara fer   3600     10  1   2   -0,1    0,0    -0,4  
      2  Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,1    0,0    -0,4   1,4   0,0   1  Perm cls  126,0    1,9  1   1   -0,1    0,0    -0,4  
    
   16   3,40  1  Rara                                                                Rara cls  168,0    1,6  1   2   -0,1    0,0    -0,4  
   24   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  1   1   -0,1    0,0    -0,4                  Rara fer   3600     10  1   2   -0,1    0,0    -0,4  
      2  Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,1    0,0    -0,4   1,4   0,0   1  Perm cls  126,0    1,9  1   1   -0,1    0,0    -0,4  
    
    3   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   24,0  1   1   -0,9    0,0     0,4  
   53   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,7    0,0     0,5                  Rara fer   3600    676  1   1   -0,9    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,6    0,0     0,5   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   15,2  1   1   -0,6    0,0     0,5  
    
   49   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   21,5  5   1   -0,8    0,0    -0,1  
   47   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600    546  5   1   -0,8    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,6    0,0     0,0   1,9   0,0   1  Perm cls  126,0   15,9  5   1   -0,6    0,0     0,0  
    
    1   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   17,1  5   1    0,7    0,0    -0,1  
   36   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,5    0,0     0,0                  Rara fer   3600    431  5   1    0,7    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,4    0,0     0,0   2,3   0,0   1  Perm cls  126,0   11,6  5   1    0,4    0,0     0,0  
    
    7   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   17,1  1   1    0,7    0,0    -0,1  
    8   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,5    0,0     0,0                  Rara fer   3600    431  1   1    0,7    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,4    0,0     0,0   2,3   0,0   1  Perm cls  126,0   11,6  1   1    0,4    0,0     0,0  
    
   36   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   20,1  5   1    0,8    0,0    -0,1  
   51   3,40    Freq  0,4  0,000    0  4   2    0,6    0,0     0,0                  Rara fer   3600    510  5   1    0,8    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  4   1    0,5    0,0     0,0   1,9   0,0   1  Perm cls  126,0   13,0  4   1    0,5    0,0     0,0  
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STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

    
   51   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   20,1  1   1    0,8    0,0    -0,1  
   49   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,6    0,0     0,0                  Rara fer   3600    510  1   1    0,8    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,5    0,0     0,0   1,9   0,0   1  Perm cls  126,0   12,8  1   1    0,5    0,0     0,0  
    
   81   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   20,1  1   1    0,8    0,0    -0,1  
    7   3,40    Freq  0,4  0,000    0  2   2    0,6    0,0     0,0                  Rara fer   3600    510  1   1    0,8    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  2   1    0,5    0,0     0,0   1,9   0,0   1  Perm cls  126,0   13,0  2   1    0,5    0,0     0,0  
    
   77   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   21,5  1   1   -0,8    0,0    -0,1  
   79   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600    546  1   1   -0,8    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,6    0,0     0,0   1,9   0,0   1  Perm cls  126,0   15,9  1   1   -0,6    0,0     0,0  
    
   79   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   20,1  5   1    0,8    0,0    -0,1  
   81   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,6    0,0     0,0                  Rara fer   3600    510  5   1    0,8    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,5    0,0     0,0   1,9   0,0   1  Perm cls  126,0   12,8  5   1    0,5    0,0     0,0  
    
    9   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   22,1  5   1    0,9    0,0    -0,1  
   10   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,6    0,0     0,0                  Rara fer   3600    560  5   1    0,9    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,5    0,0     0,0   2,3   0,0   1  Perm cls  126,0   14,0  5   1    0,5    0,0     0,0  
    
   48   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   54,6  5   2   -2,2    0,0    -0,1  
   11   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -1,6    0,0     0,0                  Rara fer   3600   1436  5   2   -2,2    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -1,4    0,0     0,0   0,9   0,0   1  Perm cls  126,0   35,7  5   1   -1,4    0,0     0,0  
    
   50   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   28,9  5   2   -1,1    0,0    -0,1  
   48   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,8    0,0     0,0                  Rara fer   3600    741  5   2   -1,1    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,8    0,0     0,0   1,9   0,0   1  Perm cls  126,0   20,0  5   1   -0,8    0,0     0,0  
    
   52   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   26,0  1   2    1,0    0,0    -0,1  
   50   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600    664  1   2    1,0    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,6    0,0     0,0   1,9   0,0   1  Perm cls  126,0   15,0  1   1    0,6    0,0     0,0  
    
   54   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   12,8  5   2    0,5    0,0     0,6  
   56   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,3    0,0     0,6                  Rara fer   3600    402  5   2    0,5    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,3    0,0     0,7   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    7,2  5   1    0,3    0,0     0,7  
    
   56   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   14,4  3   2    0,6    0,0     0,6  
   58   3,40    Freq  0,4  0,000    0  3   2    0,4    0,0     0,6                  Rara fer   3600    443  3   2    0,6    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1    0,3    0,0     0,7   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    8,3  3   1    0,3    0,0     0,7  
    
   58   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   12,9  1   2    0,5    0,0     0,6  
   60   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,3    0,0     0,6                  Rara fer   3600    404  1   2    0,5    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,3    0,0     0,7   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    7,0  1   1    0,3    0,0     0,7  
    
   60   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   27,5  5   2   -1,2    0,0     0,6  
   12   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,8    0,0     0,6                  Rara fer   3600    669  5   2   -1,2    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,7    0,0     0,7   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   16,4  5   1   -0,7    0,0     0,7  
    
   62   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   13,2  5   2    0,5    0,0     0,6  
   64   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,3    0,0     0,6                  Rara fer   3600    412  5   2    0,5    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,3    0,0     0,7   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    7,2  5   1    0,3    0,0     0,7  
    
   64   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   14,7  3   2    0,6    0,0     0,6  
   66   3,40    Freq  0,4  0,000    0  3   2    0,4    0,0     0,6                  Rara fer   3600    451  3   2    0,6    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1    0,3    0,0     0,7   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    8,5  3   1    0,3    0,0     0,7  
    
   66   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   13,2  1   2    0,5    0,0     0,6  
   68   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,3    0,0     0,6                  Rara fer   3600    412  1   2    0,5    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,3    0,0     0,7   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    7,2  1   1    0,3    0,0     0,7  
    
   68   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   31,0  5   2   -1,2    0,0     0,6  
   13   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,8    0,0     0,6                  Rara fer   3600    880  5   2   -1,2    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,7    0,0     0,7   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   18,1  5   1   -0,7    0,0     0,7  
    
   70   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   12,9  5   2    0,5    0,0     0,6  
   72   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,3    0,0     0,6                  Rara fer   3600    404  5   2    0,5    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,3    0,0     0,7   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    7,0  5   1    0,3    0,0     0,7  
    
   72   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   14,4  3   2    0,6    0,0     0,6  
   74   3,40    Freq  0,4  0,000    0  3   2    0,4    0,0     0,6                  Rara fer   3600    443  3   2    0,6    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1    0,3    0,0     0,7   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    8,3  3   1    0,3    0,0     0,7  
    
   74   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   12,8  1   2    0,5    0,0     0,6  
   76   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,3    0,0     0,6                  Rara fer   3600    402  1   2    0,5    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,3    0,0     0,7   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    7,2  1   1    0,3    0,0     0,7  
    
   76   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   31,5  5   2   -1,2    0,0     0,6  
   14   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,8    0,0     0,6                  Rara fer   3600    893  5   2   -1,2    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,7    0,0     0,7   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   17,8  5   1   -0,7    0,0     0,7  
    
   78   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   28,9  1   2   -1,1    0,0    -0,1  
   80   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,8    0,0     0,0                  Rara fer   3600    741  1   2   -1,1    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,8    0,0     0,0   1,9   0,0   1  Perm cls  126,0   20,0  1   1   -0,8    0,0     0,0  
    
   80   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   26,0  5   2    1,0    0,0    -0,1  
   82   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600    664  5   2    1,0    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,6    0,0     0,0   1,9   0,0   1  Perm cls  126,0   15,0  5   1    0,6    0,0     0,0  
    
   82   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   26,1  2   2    1,0    0,0    -0,1  
   15   3,40    Freq  0,4  0,000    0  2   2    0,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600    666  2   2    1,0    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  2   1    0,6    0,0     0,0   1,9   0,1   1  Perm cls  126,0   15,5  2   1    0,6    0,0     0,0  
    
    4   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   23,6  1   2   -0,9    0,0     0,4  
   61   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,7    0,0     0,5                  Rara fer   3600    663  1   1   -0,9    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,6    0,0     0,5   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   15,3  1   1   -0,6    0,0     0,5  
    
    5   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   23,6  1   2   -0,9    0,0     0,4  
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STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

   69   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,7    0,0     0,5                  Rara fer   3600    664  1   1   -0,9    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,6    0,0     0,5   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   15,5  1   1   -0,6    0,0     0,5  
    
    6   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   41,3  1   1   -1,6    0,0    -0,1  
   77   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -1,2    0,0     0,0                  Rara fer   3600   1077  1   1   -1,6    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -1,1    0,0     0,0   0,9   0,0   1  Perm cls  126,0   29,1  1   1   -1,1    0,0     0,0  
    
   15   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   22,1  1   1    0,9    0,0    -0,1  
   16   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,6    0,0     0,0                  Rara fer   3600    560  1   1    0,9    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,5    0,0     0,0   2,3   0,0   1  Perm cls  126,0   14,0  1   1    0,5    0,0     0,0  
    
   10   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   26,1  4   2    1,0    0,0    -0,1  
   52   3,40    Freq  0,4  0,000    0  4   2    0,7    0,0     0,0                  Rara fer   3600    666  4   2    1,0    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  4   1    0,6    0,0     0,0   1,9   0,1   1  Perm cls  126,0   15,5  4   1    0,6    0,0     0,0  
    
   11   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   31,5  1   2   -1,2    0,0     0,6  
   54   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,8    0,0     0,6                  Rara fer   3600    893  1   2   -1,2    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,7    0,0     0,7   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   17,8  1   1   -0,7    0,0     0,7  
    
   12   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   31,0  1   2   -1,2    0,0     0,6  
   62   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,8    0,0     0,6                  Rara fer   3600    880  1   2   -1,2    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,7    0,0     0,7   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   18,1  1   1   -0,7    0,0     0,7  
    
   13   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   31,1  1   2   -1,2    0,0     0,6  
   70   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -0,8    0,0     0,6                  Rara fer   3600    884  1   2   -1,2    0,0     0,6  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -0,7    0,0     0,7   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   18,7  1   1   -0,7    0,0     0,7  
    
   14   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   54,6  1   2   -2,2    0,0    -0,1  
   78   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2   -1,6    0,0     0,0                  Rara fer   3600   1436  1   2   -2,2    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1   -1,4    0,0     0,0   0,9   0,0   1  Perm cls  126,0   35,7  1   1   -1,4    0,0     0,0  
    
   53   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0    9,9  5   2    0,4    0,0     0,4  
   55   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,3    0,0     0,5                  Rara fer   3600    306  5   1    0,4    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,2    0,0     0,5   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    6,3  5   1    0,2    0,0     0,5  
    
   55   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   10,8  3   2    0,4    0,0     0,4  
   57   3,40    Freq  0,4  0,000    0  3   2    0,3    0,0     0,5                  Rara fer   3600    328  3   1    0,4    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1    0,3    0,0     0,5   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    7,0  3   1    0,3    0,0     0,5  
    
   57   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   10,0  1   2    0,4    0,0     0,4  
   59   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,3    0,0     0,5                  Rara fer   3600    309  1   1    0,4    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,2    0,0     0,5   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    6,2  1   1    0,2    0,0     0,5  
    
   59   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   20,8  5   2   -0,9    0,0     0,4  
    4   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,7    0,0     0,5                  Rara fer   3600    502  5   1   -0,9    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,6    0,0     0,5   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   13,6  5   1   -0,6    0,0     0,5  
    
   47   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   41,3  5   1   -1,6    0,0    -0,1  
    3   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -1,2    0,0     0,0                  Rara fer   3600   1077  5   1   -1,6    0,0    -0,1  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -1,1    0,0     0,0   0,9   0,0   1  Perm cls  126,0   29,1  5   1   -1,1    0,0     0,0  
    
   61   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   10,2  5   2    0,4    0,0     0,4  
   63   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,3    0,0     0,5                  Rara fer   3600    313  5   1    0,4    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,3    0,0     0,5   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    6,4  5   1    0,3    0,0     0,5  
    
   63   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   11,0  3   2    0,4    0,0     0,4  
   65   3,40    Freq  0,4  0,000    0  3   2    0,3    0,0     0,5                  Rara fer   3600    334  3   1    0,4    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1    0,3    0,0     0,5   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    7,2  3   1    0,3    0,0     0,5  
    
   65   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   10,2  1   2    0,4    0,0     0,4  
   67   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,3    0,0     0,5                  Rara fer   3600    313  1   1    0,4    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,3    0,0     0,5   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    6,4  1   1    0,3    0,0     0,5  
    
   67   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   23,6  5   2   -0,9    0,0     0,4  
    5   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,7    0,0     0,5                  Rara fer   3600    663  5   1   -0,9    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,6    0,0     0,5   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   15,3  5   1   -0,6    0,0     0,5  
    
   69   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   10,0  5   2    0,4    0,0     0,4  
   71   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,3    0,0     0,5                  Rara fer   3600    309  5   1    0,4    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,2    0,0     0,5   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    6,2  5   1    0,2    0,0     0,5  
    
   71   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   10,8  3   2    0,4    0,0     0,4  
   73   3,40    Freq  0,4  0,000    0  3   2    0,3    0,0     0,5                  Rara fer   3600    328  3   1    0,4    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  3   1    0,3    0,0     0,5   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    7,0  3   1    0,3    0,0     0,5  
    
   73   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0    9,9  1   2    0,4    0,0     0,4  
   75   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,3    0,0     0,5                  Rara fer   3600    306  1   1    0,4    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,2    0,0     0,5   2,0   0,0   1  Perm cls  126,0    6,3  1   1    0,2    0,0     0,5  
    
   75   3,40     Rara                                                                Rara cls  168,0   24,0  5   1   -0,9    0,0     0,4  
    6   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,7    0,0     0,5                  Rara fer   3600    676  5   1   -0,9    0,0     0,4  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,6    0,0     0,5   1,0   0,0   1  Perm cls  126,0   15,2  5   1   -0,6    0,0     0,5  
    
    8   3,40  2  Rara                                                                Rara cls  168,0    0,4  1   1    0,0    0,0     0,1  
   16   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,0    0,0     0,1                  Rara fer   3600     27  1   1    0,0    0,0     0,1  
      4  Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,0    0,0     0,1   2,1   0,0   1  Perm cls  126,0    0,5  1   1    0,0    0,0     0,1  
    
    8   3,40  3  Rara                                                                Rara cls  168,0    0,9  5   2    0,0    0,0     0,1  
   16   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,0    0,0     0,1                  Rara fer   3600     33  5   1    0,0    0,0     0,1  
      4  Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,0    0,0     0,1   2,1   0,0   1  Perm cls  126,0    0,9  5   1    0,0    0,0     0,1  
    
    8   3,40  4  Rara                                                                Rara cls  168,0    2,6  5   1   -0,1    0,0     0,0  
   16   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,1    0,0    -0,1                  Rara fer   3600     55  5   1   -0,1    0,0     0,0  
      4  Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,1    0,0    -0,1   2,1   0,0   1  Perm cls  126,0    2,5  5   1   -0,1    0,0    -0,1  
    
    1   3,40  2  Rara                                                                Rara cls  168,0    0,4  1   1    0,0    0,0     0,1  
    9   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,0    0,0     0,1                  Rara fer   3600     27  1   1    0,0    0,0     0,1  
      4  Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,0    0,0     0,1   2,1   0,0   1  Perm cls  126,0    0,5  1   1    0,0    0,0     0,1  
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STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

    
    1   3,40  3  Rara                                                                Rara cls  168,0    0,9  5   2    0,0    0,0     0,1  
    9   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,0    0,0     0,1                  Rara fer   3600     33  5   1    0,0    0,0     0,1  
      4  Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,0    0,0     0,1   2,1   0,0   1  Perm cls  126,0    0,9  5   1    0,0    0,0     0,1  
    
    1   3,40  4  Rara                                                                Rara cls  168,0    2,6  5   1   -0,1    0,0     0,0  
    9   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,1    0,0    -0,1                  Rara fer   3600     55  5   1   -0,1    0,0     0,0  
      4  Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,1    0,0    -0,1   2,1   0,0   1  Perm cls  126,0    2,5  5   1   -0,1    0,0    -0,1  
    
    9   3,40  2  Rara                                                                Rara cls  168,0    0,3  5   1    0,0    0,0    -0,1  
   17   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,0    0,0    -0,1                  Rara fer   3600      2  5   1    0,0    0,0    -0,1  
      2  Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,0    0,0    -0,1   1,4   0,0   1  Perm cls  126,0    0,3  5   1    0,0    0,0    -0,1  
    
   16   3,40  2  Rara                                                                Rara cls  168,0    0,3  5   1    0,0    0,0    -0,1  
   24   3,40  /  Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,0    0,0    -0,1                  Rara fer   3600      2  5   1    0,0    0,0    -0,1  
      2  Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,0    0,0    -0,1   1,4   0,0   1  Perm cls  126,0    0,3  5   1    0,0    0,0    -0,1  
    

 
 

PILASTRI  

    F E S S U R A Z I O N E  F R E C C E  T E N S I O N I  

  Filo  Quota  Tra  Combi  Fessu. mm  dist  Con  Com  Mf X  Mf Y  N  Frecce  mm  Com  Combinaz   lim.   cal.  Co  Comb  Mf X  Mf Y  N  
  In fi  In Fi  tto  Caric  lim   cal  mm  cio  bin  (t*m)  (t*m)  (t)  limite calc  bin  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  nc    (t*m)  (t*m)  (t)  

    1   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    8,1  1   1    0,0    0,1    -0,5  
    1   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,0    0,1    -0,4                  Rara fer   3600     90  1   1    0,0    0,1    -0,5  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,0    0,1    -0,4                  Perm cls  126,0    3,7  1   1    0,0    0,1    -0,4  
    
    3   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    4,6  5   1    0,1    0,9    -5,7  
    3   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,1    0,9    -4,7                  Rara fer   3600     32  5   1    0,1    0,9    -5,7  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,1    0,9    -4,4                  Perm cls  126,0    4,3  5   1    0,1    0,9    -4,4  
    
    4   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    2,5  5   2    0,1    0,0    -5,3  
    4   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   1    0,1    0,0    -4,1                  Rara fer   3600     17  5   2    0,1    0,0    -5,3  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,1    0,0    -4,1                  Perm cls  126,0    2,1  5   1    0,1    0,0    -4,1  
    
    5   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    2,5  5   2    0,1    0,0    -5,3  
    5   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   1    0,1    0,0    -4,1                  Rara fer   3600     17  5   2    0,1    0,0    -5,3  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,1    0,0    -4,1                  Perm cls  126,0    2,1  5   1    0,1    0,0    -4,1  
    
    6   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    4,6  5   1    0,1   -0,9    -5,7  
    6   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2    0,1   -0,9    -4,7                  Rara fer   3600     32  5   1    0,1   -0,9    -5,7  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1    0,1   -0,9    -4,4                  Perm cls  126,0    4,3  5   1    0,1   -0,9    -4,4  
    
    8   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    8,1  1   1    0,0   -0,1    -0,5  
    8   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,0   -0,1    -0,4                  Rara fer   3600     90  1   1    0,0   -0,1    -0,5  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,0   -0,1    -0,4                  Perm cls  126,0    3,7  1   1    0,0   -0,1    -0,4  
    
    9   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0   10,2  1   2    0,0    0,1    -1,1  
    9   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,0    0,1    -0,9                  Rara fer   3600     78  1   2    0,0    0,1    -1,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,0    0,0    -0,9                  Perm cls  126,0    3,4  5   1    0,0    0,0    -1,6  
    
   11   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    5,5  5   1   -0,1    1,3    -7,0  
   11   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   1   -0,1    1,3    -4,9                  Rara fer   3600     39  5   1   -0,1    1,3    -7,0  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,1    1,3    -4,9                  Perm cls  126,0    5,0  5   1   -0,1    1,3    -4,9  
    
   12   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    2,9  5   2   -0,1    0,0    -6,5  
   12   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,1    0,0    -4,9                  Rara fer   3600     21  5   2   -0,1    0,0    -6,5  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,1    0,0    -4,5                  Perm cls  126,0    2,2  5   1   -0,1    0,0    -4,5  
    
   13   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    2,9  5   2   -0,1    0,0    -6,5  
   13   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   2   -0,1    0,0    -4,9                  Rara fer   3600     21  5   2   -0,1    0,0    -6,5  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,1    0,0    -4,5                  Perm cls  126,0    2,2  5   1   -0,1    0,0    -4,5  
    
   14   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0    5,5  5   1   -0,1   -1,3    -7,0  
   14   3,40    Freq  0,4  0,000    0  5   1   -0,1   -1,3    -4,9                  Rara fer   3600     39  5   1   -0,1   -1,3    -7,0  
         Perm  0,3  0,000    0  5   1   -0,1   -1,3    -4,9                  Perm cls  126,0    5,0  5   1   -0,1   -1,3    -4,9  
    
   16   0,00     Rara                                                                Rara cls  168,0   10,2  1   2    0,0   -0,1    -1,1  
   16   3,40    Freq  0,4  0,000    0  1   2    0,0   -0,1    -0,9                  Rara fer   3600     78  1   2    0,0   -0,1    -1,1  
         Perm  0,3  0,000    0  1   1    0,0    0,0    -0,9                  Perm cls  126,0    3,4  5   1    0,0    0,0    -1,6  
    

 

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1  

Gr.Q  Gen  Nodo 3d  Nx  Ny  Txy  Mx  My  Mxy  Molt.Ult.  Molt.Ult.  Ax s.  Ay s.  Ax i.  Ay i.  Atag.  t  eta  

N.ro  N.r  N.ro  Kg/m  Kg/m  Kg/m  kgm/m  kgm/m  kgm/m  Direz. X  Direz. Y  ---------- cmq/m ----------  kg/cmq  mm  

 1   1      3     532    1472    1378    -312    -831    -183   4,73     1,77     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,4  
 1   1      4     329     526    1637     227     536    -150   6,64     2,91     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,5  
 1   1     18    -788    -584     801    -977     626      38   1,86     2,94     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,4  
 1   1     24    -534   -1906    1263     611     572    -100   3,00     4,15     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,5  
 1   1     26    -215      54     476      13      25       6  99,90    56,43     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,8  
 1   1     70     472      46     531    -554    -378     364   2,85     4,44     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,4  
 1   1     71    2311    -409     370    -535    -288     164   2,31     6,71     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,5  
 1   1     72     519     146     158      13     -27      -6  29,15    42,61     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,8  
 1   1     73    -150   -1275    1371    -196    -408    -143   9,26     5,67     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   1     74    -399   -1516    1138    -129    -358      72  17,87     7,42     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   1     75    -743   -2147    1395    -248    -510     182   9,19     5,19     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   1     76     183     638     735    -127    -165    -118  11,83     7,72     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,4  
 1   1     77    -188   -1242    1556     164    -218     -99  11,44    15,05     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   1     78    -453   -1356    1285    -161    -149      45  13,88    37,39     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   1     79    -178   -2391    1620    -160    -237      79  11,74    28,07     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   1     80     115    -569     885    -103    -161     -52  15,02    15,07     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,5  
 1   1     81     -33   -1285     552     277    -395     210   6,17     5,95     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,4  
 1   1     82    -105   -1771    1217    -318    -373     154   5,48     7,62     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   1     83    -241   -1084    1408    -341    -204     -47   5,29    15,20     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   1     84    -210   -1007    1362    -309    -361    -100   5,83     6,18     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   1     85    -332   -2490     958     278    -421    -214   6,78     8,06     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,5  
 1   1     86     326    -274     682    -529    -267     -30   3,04     6,96     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,3  



126 

 

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1  

Gr.Q  Gen  Nodo 3d  Nx  Ny  Txy  Mx  My  Mxy  Molt.Ult.  Molt.Ult.  Ax s.  Ay s.  Ax i.  Ay i.  Atag.  t  eta  

N.ro  N.r  N.ro  Kg/m  Kg/m  Kg/m  kgm/m  kgm/m  kgm/m  Direz. X  Direz. Y  ---------- cmq/m ----------  kg/cmq  mm  

 1   1     87    -216    -469     937     542    -215      43   3,24     9,72     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   1     88      23    -286     947    -546    -302    -165   3,09     6,11     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,3  
 1   1    110     351       5     378    -552     -61      79   2,91    27,76     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,3  
 1   1    111     159     -52     323     590     -81     -65   2,81    22,08     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,1  
 1   1    112    1903      55     484     500     127      45   2,55    12,88     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,3  
 1   1    113    -414     -65    1118    -103    -132     -46  24,88    13,44     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,6  
 1   1    114    1616     276     314    -110     141      46   6,80    10,30     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,6  

 

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2  

Gr.Q  Gen  Nodo 3d  Nx  Ny  Txy  Mx  My  Mxy  Molt.Ult.  Molt.Ult.  Ax s.  Ay s.  Ax i.  Ay i.  Atag.  t  eta  

N.ro  N.r  N.ro  Kg/m  Kg/m  Kg/m  kgm/m  kgm/m  kgm/m  Direz. X  Direz. Y  ---------- cmq/m ----------  kg/cmq  mm  

 1   2      1     532    1472    1378     312     831     183   4,73     1,77     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,4  
 1   2      2     329     526    1637    -227    -536     150   6,64     2,91     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,5  
 1   2     13     729    -584     801   -1070    -626    -264   1,50     2,94     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,4  
 1   2     19    -534   -1906    1263    -611    -572     100   3,00     4,15     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,5  
 1   2     25    -215      54     476     -13     -25      -6  99,90    56,43     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,8  
 1   2     67     472      46     531     554     378    -364   2,85     4,44     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,4  
 1   2     68    2333    -453     370    -624    -192     198   2,05    11,07     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,5  
 1   2     69     519     146     158     -13      27      -1  29,15    42,61     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,8  
 1   2     89    -150   -1275    1371     196     408     143   9,26     5,67     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   2     90    -399   -1516    1138     129     358     -72  17,87     7,42     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   2     91    -743   -2147    1395     248     510    -182   9,19     5,19     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   2     92     183     638     735     127     165     118  11,83     7,72     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,4  
 1   2     93    -249   -1242    1556    -178     218      99  10,81    15,05     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   2     94    -541   -1454    1285    -169     129     -51  13,81    58,00     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   2     95    -178   -2391    1620     160     237      75  11,74    28,07     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   2     96     115    -569     885     103     161      52  15,02    15,07     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,5  
 1   2     97     -33   -1285     552    -277     395    -210   6,17     5,95     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,4  
 1   2     98    -105   -1771    1217     318     373    -154   5,48     7,62     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   2     99    -241   -1084    1408     341     204      47   5,29    15,20     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   2    100    -210   -1007    1362     309     361     100   5,83     6,18     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,3  
 1   2    101    -332   -2490     958    -278     421     214   6,78     8,06     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,5  
 1   2    102     326    -274     682     529     267      30   3,04     6,96     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,3  
 1   2    103     392    -469     937     566     215      49   2,83     9,72     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   2    104      23    -286     947     546     302     165   3,09     6,11     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,3  
 1   2    105     351     -68     378     552    -106     -69   2,91    16,84     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,3  
 1   2    106    1198     -52     323     640      81      65   2,28    22,08     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,1  
 1   2    107    1903      36     484    -500    -159     -45   2,55    10,43     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,3  
 1   2    108    -414     -65    1118     103     132     -76  24,88    13,44     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,6  
 1   2    109    1616     276     314     110    -141      67   6,80    10,30     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,6  

 
 

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1  

Gr.Q  Gen  Nodo 3d  Nx  Ny  Txy  Mx  My  Mxy  Molt.Ult.  Molt.Ult.  Ax s.  Ay s.  Ax i.  Ay i.  Atag.  t  eta  

N.ro  N.r  N.ro  Kg/m  Kg/m  Kg/m  kgm/m  kgm/m  kgm/m  Direz. X  Direz. Y  ---------- cmq/m ----------  kg/cmq  mm  

 1   1      3    -372   -1640     553    -130    -348     -76  17,21     8,16     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   1      4   -1276   -4881     741    -189    -524     105  20,30    11,00     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,2  
 1   1     18     177   -1234     801     359    -263     119   4,53    10,75     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   1     24    -783   -1790    1263     194     199     -56  13,37    27,36     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,2  
 1   1     26    -191     -27     438       0      10       0  99,90    99,90     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,4  
 1   1     70     350    -105     311    -187    -136     119   7,81    13,32     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   1     71    2948    -599     320     195    -142     -88   3,77    18,59     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,2  
 1   1     72     480      69      54      -6     -15      -2  35,22    82,58     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,4  
 1   1     73    -376   -1618     535     -74    -160     -52  40,62    41,50     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   1     74    -416   -1643     385     -49    -137      27  99,90    57,67     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   1     75    -617   -2069     500    -104    -215      77  32,42    28,36     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,2  
 1   1     76    -108   -1382     296     -41    -100     -40  54,01    86,04     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   1     77    -333   -1509     631     -51    -113     -30  71,77    75,23     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   1     78    -484   -1444     381     -44     -92      14  99,90    98,04     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   1     79    -294   -2078     622     -49    -129      25  69,76    69,79     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,2  
 1   1     80    -216   -4949     401     -22       0     -23  99,90    67,82     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,2  
 1   1     81    -148   -1388     485     -84    -157     -69  23,87    33,83     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   1     82    -197   -1339     387     100    -162     -41  20,49    29,82     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   1     83    -301   -1049     480     -99    -102     -15  23,14    65,78     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   1     84    -246   -1208     474     -94    -163     -30  23,25    25,87     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,2  
 1   1     85    -340   -2657     958      68    -179     -53  43,65    49,74     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,2  
 1   1     86     127    -761     272    -178    -171      64   8,95    16,03     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   1     87     177    -478     407    -174     -85     -17   8,96    37,77     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   1     88    -116    -741     463    -191    -260     -74   9,35     8,63     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,2  
 1   1    110     348    -299     255    -176      55      27   8,23    56,30     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,1  
 1   1    111     830     -22     100    -205     -44     -18   6,13    40,64     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,1  
 1   1    112    2563      55     481    -156     127     -88   4,49    12,88     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,2  
 1   1    113    -619      -7    1118      44     -62      28  99,90    27,55     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,3  
 1   1    114    1692     483     219      38      69     -33   9,18    15,26     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,3  

 

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2  

Gr.Q  Gen  Nodo 3d  Nx  Ny  Txy  Mx  My  Mxy  Molt.Ult.  Molt.Ult.  Ax s.  Ay s.  Ax i.  Ay i.  Atag.  t  eta  

N.ro  N.r  N.ro  Kg/m  Kg/m  Kg/m  kgm/m  kgm/m  kgm/m  Direz. X  Direz. Y  ---------- cmq/m ----------  kg/cmq  mm  

 1   2      1    -372   -1640     553     130     348      76  17,21     8,16     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   2      2   -1276   -4881     741     189     524    -105  20,30    11,00     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,2  
 1   2     13     177   -1234     801    -359     263    -119   4,53    10,75     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   2     19    -783   -1790    1263    -194    -199      56  13,37    27,36     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,2  
 1   2     25    -204     -27     438       1     -10      -1  99,90    99,90     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,4  
 1   2     67     350    -105     311     187     136    -119   7,81    13,32     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   2     68    2948    -599     320    -195     127      88   3,77    22,36     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,2  
 1   2     69     480      69      54       6      15       2  35,22    82,58     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,4  
 1   2     89    -376   -1618     535      74     160      52  40,62    41,50     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   2     90    -416   -1643     385      49     137     -27  99,90    57,67     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   2     91    -617   -2069     500     104     215     -77  32,42    28,36     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,2  
 1   2     92    -161   -1382     296     -48     100      45  49,27    86,04     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   2     93    -295   -1509     631     -52     113      30  61,62    75,23     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   2     94    -510   -1472     381     -52      86     -16  99,90    99,90     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   2     95    -294   -2078     622      49     129      20  69,76    69,79     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,2  
 1   2     96    -489   -3657     401     -45      70      -7  99,90    72,26     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,2  
 1   2     97     -96   -1388     485     -80     157     -57  23,72    33,83     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   2     98    -197   -1339     387    -100     162     -44  20,49    29,82     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   2     99    -301   -1049     480      99     102      15  23,14    65,78     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,1  
 1   2    100    -246   -1208     474      94     163      30  23,25    25,88     2,5   2,5   2,5   2,5   0,2          -1,2  
 1   2    101    -354   -2657     958     -89     179      66  28,71    49,74     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,2  



127 

 

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2  

Gr.Q  Gen  Nodo 3d  Nx  Ny  Txy  Mx  My  Mxy  Molt.Ult.  Molt.Ult.  Ax s.  Ay s.  Ax i.  Ay i.  Atag.  t  eta  

N.ro  N.r  N.ro  Kg/m  Kg/m  Kg/m  kgm/m  kgm/m  kgm/m  Direz. X  Direz. Y  ---------- cmq/m ----------  kg/cmq  mm  

 1   2    102     127    -761     272     178     171     -64   8,95    16,03     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   2    103     177    -478     407     174      85      17   8,96    37,77     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,1  
 1   2    104    -116    -741     463     191     260      74   9,35     8,63     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,2  
 1   2    105     348    -147     255     176     -47     -27   8,23    48,66     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,1  
 1   2    106     830     -22     100     205      44      18   6,13    40,64     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,1  
 1   2    107    2563      55     481     156    -127      88   4,49    12,88     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,2  
 1   2    108    -619      -7    1118     -44      62     -28  99,90    27,55     2,5   2,5   2,5   2,5   0,1          -1,3  
 1   2    109    1692     483     219     -38     -69      33   9,18    15,26     2,5   2,5   2,5   2,5   0,0          -1,3  

 

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1  

  FESSURAZIONI  TENSIONI  DIREZIONE X  DIREZIONE Y  

GrQ  Gen  Nodo  Comb.  Fes  Fess  dis  Co  MfX  NX  MfY  NY  cos  sin  Combina   lim.   cal.  Co  Mf  N   cal.  Co  Mf  N  

N.r  N.r  N.ro  Cari  lim  mm  mm  mb  (t*m)  (t)  (t*m)  (t)  teta  teta  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  mb  (t*m)  (t)  Kg/cmq  mb  (t*m)  (t)  

 1    1     3  Rara                                                                RaraCls  168,0    1,0   1    0,0   -0,8    2,7   1   -0,1   -3,1  
      Freq  0,4  0,00    0   1   -0,1   -0,7   -0,1   -2,9  0,000  0,000  RaraFer   3600      6   1    0,0   -0,8     18   1   -0,1   -3,1  

      Perm  0,3  0,00    0   1   -0,1   -0,7   -0,1   -2,9  0,000  0,000  PermCls  126,0    1,6   1   -0,1   -0,7    3,8   1   -0,1   -2,9  
 1    1     4  Rara                                                                RaraCls  168,0    2,1   1   -0,1   -1,1    4,7   1   -0,2   -4,6  

      Freq  0,4  0,00    0   1   -0,1   -1,0   -0,3   -4,1  0,000  0,000  RaraFer   3600     11   1   -0,1   -1,1     30   1   -0,2   -4,6  
      Perm  0,3  0,00    0   1   -0,1   -1,0   -0,3   -4,1  0,000  0,000  PermCls  126,0    3,4   1   -0,1   -1,0    6,9   1   -0,3   -4,1  

 1    1    18  Rara                                                                RaraCls  168,0    6,0   1   -0,1   -0,1    9,1   1   -0,2   -0,9  
      Freq  0,4  0,00    0   2   -0,1   -0,1   -0,1   -0,8  0,000  0,000  RaraFer   3600    270   1   -0,1   -0,1    267   1   -0,2   -0,9  

      Perm  0,3  0,00    0   1   -0,1   -0,1   -0,1   -0,7  0,000  0,000  PermCls  126,0    3,4   1    0,1   -0,1    3,9   1   -0,1   -0,7  
 1    1    24  Rara                                                                RaraCls  168,0    5,6   2   -0,1   -0,9    2,4   2   -0,1   -2,0  

      Freq  0,4  0,00    0   2   -0,1   -0,9    0,0   -1,8  0,000  0,000  RaraFer   3600    127   2   -0,1   -0,9     15   2   -0,1   -2,0  
      Perm  0,3  0,00    0   1   -0,1   -0,9    0,0   -1,7  0,000  0,000  PermCls  126,0    1,5   1   -0,1   -0,9    1,5   1    0,0   -1,7  

 1    1    26  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,2   2    0,0   -0,2    0,4   2    0,0   -0,1  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,2    0,0   -0,1  0,000  0,000  RaraFer   3600      1   2    0,0   -0,2     11   2    0,0   -0,1  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,2    0,0   -0,1  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,1   1    0,0   -0,2    0,1   1    0,0   -0,1  
 1    1    70  Rara                                                                RaraCls  168,0    2,9   1   -0,1    0,4    3,2   1   -0,1   -0,1  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,3    0,0   -0,1  0,000  0,000  RaraFer   3600    229   1   -0,1    0,4    138   1   -0,1   -0,1  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,3    0,0   -0,2  0,000  0,000  PermCls  126,0    1,9   1    0,0    0,3    1,8   1    0,0   -0,2  

 1    1    71  Rara                                                                RaraCls  168,0    3,9   2    0,1    2,2    5,0   2   -0,1   -0,5  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,1    2,1    0,0   -0,5  0,000  0,000  RaraFer   3600    827   2    0,1    2,2    148   2   -0,1   -0,5  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,1    2,1    0,0   -0,5  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,0   0    0,0    0,0    1,3   1    0,0   -0,5  
 1    1    72  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,0   0    0,0    0,0    0,5   2    0,0    0,1  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,4    0,0    0,1  0,000  0,000  RaraFer   3600     86   2    0,0    0,4     37   2    0,0    0,1  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,4    0,0    0,1  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,0   0    0,0    0,0    0,2   1    0,0    0,1  

 1    1    73  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,5   1    0,0   -0,5    1,6   1    0,0   -1,9  
      Freq  0,4  0,00    0   1    0,0   -0,5   -0,1   -1,8  0,000  0,000  RaraFer   3600      3   1    0,0   -0,5     10   1    0,0   -1,9  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,5   -0,1   -1,8  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,6   1    0,0   -0,5    1,7   1   -0,1   -1,8  
 1    1    74  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,5   1    0,0   -0,5    1,5   1    0,0   -1,8  

      Freq  0,4  0,00    0   1    0,0   -0,4    0,0   -1,7  0,000  0,000  RaraFer   3600      3   1    0,0   -0,5     10   1    0,0   -1,8  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,4    0,0   -1,7  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,4   1    0,0   -0,4    1,5   1    0,0   -1,7  

 1    1    75  Rara                                                                RaraCls  168,0    1,1   1    0,0   -0,6    2,2   1   -0,1   -2,3  
      Freq  0,4  0,00    0   1    0,0   -0,6   -0,1   -2,0  0,000  0,000  RaraFer   3600      6   1    0,0   -0,6     14   1   -0,1   -2,3  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,6   -0,1   -2,0  0,000  0,000  PermCls  126,0    1,4   1    0,0   -0,6    2,4   1   -0,1   -2,0  
 1    1    76  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,8   1    0,0   -0,3    2,6   1   -0,1   -2,4  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,2   -0,1   -2,3  0,000  0,000  RaraFer   3600      9   1    0,0   -0,3     16   1   -0,1   -2,4  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,2   -0,1   -2,2  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,2   1    0,0   -0,2    2,2   1   -0,1   -2,2  

 1    1    77  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,3   1    0,0   -0,4    2,3   1   -0,1   -1,8  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,3   -0,1   -1,6  0,000  0,000  RaraFer   3600      2   1    0,0   -0,4     14   1   -0,1   -1,8  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,3   -0,1   -1,6  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,2   1    0,0   -0,3    1,9   1   -0,1   -1,6  
 1    1    78  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,4   1    0,0   -0,6    2,2   1   -0,1   -1,6  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,0   -0,1   -1,5  0,000  0,000  RaraFer   3600      3   1    0,0   -0,6     13   1   -0,1   -1,6  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,0   -0,1   -1,5  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0   -0,5    1,8   1   -0,1   -1,5  

 1    1    79  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,5   2    0,0   -0,4    2,8   1   -0,1   -2,2  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,4   -0,1   -2,0  0,000  0,000  RaraFer   3600      3   2    0,0   -0,4     17   1   -0,1   -2,2  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,3   -0,1   -1,9  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0   -0,3    2,2   1   -0,1   -1,9  
 1    1    80  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,8   2    0,0   -0,4    3,6   1   -0,1   -3,7  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,4   -0,1   -3,4  0,000  0,000  RaraFer   3600      4   2    0,0   -0,4     23   1   -0,1   -3,7  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,4   -0,1   -3,3  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0   -0,4    2,9   1   -0,1   -3,3  

 1    1    81  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,6   1    0,0   -0,2    3,5   1   -0,1   -1,8  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,1   -0,1   -1,5  0,000  0,000  RaraFer   3600      6   1    0,0   -0,2     18   1   -0,1   -1,8  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,1   -0,1   -1,4  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,1   1    0,0   -0,1    1,8   1   -0,1   -1,4  
 1    1    82  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,2   1    0,0   -0,2    5,2   1   -0,1   -1,3  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,2   -0,1   -1,2  0,000  0,000  RaraFer   3600      1   1    0,0   -0,2     79   1   -0,1   -1,3  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,0   -0,1   -1,2  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,1   1    0,0   -0,2    2,2   1   -0,1   -1,2  

 1    1    83  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,4   1    0,0   -0,4    3,1   1   -0,1   -1,1  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,0   -0,1   -1,1  0,000  0,000  RaraFer   3600      2   1    0,0   -0,4     30   2   -0,1   -1,1  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,0   -0,1   -1,0  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,2   1    0,0   -0,3    1,6   1   -0,1   -1,0  
 1    1    84  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,3   2    0,0   -0,3    6,0   2   -0,2   -1,5  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,3   -0,1   -1,3  0,000  0,000  RaraFer   3600      2   2    0,0   -0,3     92   2   -0,2   -1,5  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,3   -0,1   -1,3  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,2   1    0,0   -0,3    2,2   1   -0,1   -1,3  

 1    1    85  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,6   2    0,0   -0,5    3,9   2   -0,1   -3,4  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,0   -0,1   -2,9  0,000  0,000  RaraFer   3600      4   2    0,0   -0,5     24   2   -0,1   -3,4  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,0   -0,1   -2,7  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0   -0,4    2,5   1   -0,1   -2,7  
 1    1    86  Rara                                                                RaraCls  168,0    2,9   1   -0,1    0,1    6,0   1   -0,1   -0,6  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,0   -0,1   -0,5  0,000  0,000  RaraFer   3600    149   1   -0,1    0,1    179   1   -0,1   -0,6  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,0   -0,1   -0,5  0,000  0,000  PermCls  126,0    1,8   1    0,0    0,0    2,8   1   -0,1   -0,5  

 1    1    87  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,9   2    0,0    0,1    2,6   2   -0,1   -0,5  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,1    0,0   -0,5  0,000  0,000  RaraFer   3600     65   2    0,0    0,1     52   2   -0,1   -0,5  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,1    0,0   -0,5  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,6   1    0,0    0,1    0,9   1    0,0   -0,5  
 1    1    88  Rara                                                                RaraCls  168,0    4,5   2   -0,1   -0,2    9,6   2   -0,2   -0,6  

      Freq  0,4  0,00    0   2   -0,1   -0,2   -0,1   -0,5  0,000  0,000  RaraFer   3600    172   2   -0,1   -0,2    330   2   -0,2   -0,6  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,2   -0,1   -0,5  0,000  0,000  PermCls  126,0    2,3   1    0,0   -0,2    3,9   1   -0,1   -0,5  

 1    1   110  Rara                                                                RaraCls  168,0    1,7   1    0,0    0,5    1,9   1    0,0   -0,2  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,4    0,0   -0,2  0,000  0,000  RaraFer   3600    209   1    0,0    0,5     52   1    0,0   -0,2  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,3    0,0   -0,2  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,5   1    0,0    0,3    1,0   1    0,0   -0,2  
 1    1   111  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,0   0    0,0    0,0    1,6   2    0,0    0,0  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,7    0,0   -0,1  0,000  0,000  RaraFer   3600    318   2    0,0    1,0     69   2    0,0    0,0  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,7    0,0   -0,1  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,0   0    0,0    0,0    0,5   1    0,0   -0,1  

 1    1   112  Rara                                                                RaraCls  168,0    2,6   2   -0,1    1,9    4,7   2    0,1    0,0  
      Freq  0,4  0,00    0   2   -0,1    1,7    0,0    0,1  0,000  0,000  RaraFer   3600    693   2   -0,1    1,9    230   2    0,1    0,0  

      Perm  0,3  0,00    0   1   -0,1    1,6    0,0    0,1  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,0   0    0,0    0,0    2,0   1    0,0    0,1  
 1    1   113  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,7   2    0,0   -0,6    2,3   2    0,0    0,0  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,6    0,0    0,0  0,000  0,000  RaraFer   3600      4   2    0,0   -0,6    106   2    0,0    0,0  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,6    0,0    0,0  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,5   1    0,0   -0,6    1,0   1    0,0    0,0  

 1    1   114  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,0   0    0,0    0,0    2,6   2    0,0    0,4  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    1,3    0,0    0,4  0,000  0,000  RaraFer   3600    334   2    0,0    1,3    200   2    0,0    0,4  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    1,3    0,0    0,4  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,0   0    0,0    0,0    0,6   1    0,0    0,4  
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S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2  

  FESSURAZIONI  TENSIONI  DIREZIONE X  DIREZIONE Y  

GrQ  Gen  Nodo  Comb.  Fes  Fess  dis  Co  MfX  NX  MfY  NY  cos  sin  Combina   lim.   cal.  Co  Mf  N   cal.  Co  Mf  N  

N.r  N.r  N.ro  Cari  lim  mm  mm  mb  (t*m)  (t)  (t*m)  (t)  teta  teta  Carico  Kg/cmq  Kg/cmq  mb  (t*m)  (t)  Kg/cmq  mb  (t*m)  (t)  

 1    2     1  Rara                                                                RaraCls  168,0    1,0   1    0,0   -0,8    2,7   1    0,1   -3,1  
      Freq  0,4  0,00    0   1    0,1   -0,7    0,1   -2,9  0,000  0,000  RaraFer   3600      6   1    0,0   -0,8     18   1    0,1   -3,1  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,1   -0,7    0,1   -2,9  0,000  0,000  PermCls  126,0    1,6   1    0,1   -0,7    3,8   1    0,1   -2,9  
 1    2     2  Rara                                                                RaraCls  168,0    2,1   1    0,1   -1,1    4,7   1    0,2   -4,6  

      Freq  0,4  0,00    0   1    0,1   -1,0    0,3   -4,1  0,000  0,000  RaraFer   3600     11   1    0,1   -1,1     30   1    0,2   -4,6  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,1   -1,0    0,3   -4,1  0,000  0,000  PermCls  126,0    3,4   1    0,1   -1,0    6,9   1    0,3   -4,1  

 1    2    13  Rara                                                                RaraCls  168,0    6,0   1    0,1   -0,1    9,1   1    0,2   -0,9  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,1   -0,1    0,1   -0,8  0,000  0,000  RaraFer   3600    270   1    0,1   -0,1    267   1    0,2   -0,9  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,1   -0,1    0,1   -0,7  0,000  0,000  PermCls  126,0    3,4   1   -0,1   -0,1    3,9   1    0,1   -0,7  
 1    2    19  Rara                                                                RaraCls  168,0    5,6   2    0,1   -0,9    2,4   2    0,1   -2,0  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,1   -0,9    0,0   -1,8  0,000  0,000  RaraFer   3600    127   2    0,1   -0,9     15   2    0,1   -2,0  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,1   -0,9    0,0   -1,7  0,000  0,000  PermCls  126,0    1,5   1    0,1   -0,9    1,5   1    0,0   -1,7  

 1    2    25  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,2   2    0,0   -0,2    0,4   2    0,0   -0,1  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,2    0,0   -0,1  0,000  0,000  RaraFer   3600      1   2    0,0   -0,2     11   2    0,0   -0,1  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,2    0,0   -0,1  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,1   1    0,0   -0,2    0,1   1    0,0   -0,1  
 1    2    67  Rara                                                                RaraCls  168,0    2,9   1    0,1    0,4    3,2   1    0,1   -0,1  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,3    0,0   -0,1  0,000  0,000  RaraFer   3600    229   1    0,1    0,4    138   1    0,1   -0,1  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,3    0,0   -0,2  0,000  0,000  PermCls  126,0    1,9   1    0,0    0,3    1,8   1    0,0   -0,2  

 1    2    68  Rara                                                                RaraCls  168,0    3,9   2   -0,1    2,2    4,3   2    0,1   -0,5  
      Freq  0,4  0,00    0   2   -0,1    2,1    0,0   -0,5  0,000  0,000  RaraFer   3600    827   2   -0,1    2,2    122   2    0,1   -0,5  

      Perm  0,3  0,00    0   1   -0,1    2,1    0,0   -0,5  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,0   0    0,0    0,0    1,1   1    0,0   -0,5  
 1    2    69  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,0   0    0,0    0,0    0,5   2    0,0    0,1  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,4    0,0    0,1  0,000  0,000  RaraFer   3600     86   2    0,0    0,4     37   2    0,0    0,1  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,4    0,0    0,1  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,0   0    0,0    0,0    0,2   1    0,0    0,1  

 1    2    89  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,5   1    0,0   -0,5    1,6   1    0,0   -1,9  
      Freq  0,4  0,00    0   1    0,0   -0,5    0,1   -1,8  0,000  0,000  RaraFer   3600      3   1    0,0   -0,5     10   1    0,0   -1,9  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,5    0,1   -1,8  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,6   1    0,0   -0,5    1,7   1    0,1   -1,8  
 1    2    90  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,5   1    0,0   -0,5    1,5   1    0,0   -1,8  

      Freq  0,4  0,00    0   1    0,0   -0,4    0,0   -1,7  0,000  0,000  RaraFer   3600      3   1    0,0   -0,5     10   1    0,0   -1,8  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,4    0,0   -1,7  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,4   1    0,0   -0,4    1,5   1    0,0   -1,7  

 1    2    91  Rara                                                                RaraCls  168,0    1,1   1    0,0   -0,6    2,2   1    0,1   -2,3  
      Freq  0,4  0,00    0   1    0,0   -0,6    0,1   -2,0  0,000  0,000  RaraFer   3600      6   1    0,0   -0,6     14   1    0,1   -2,3  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,6    0,1   -2,0  0,000  0,000  PermCls  126,0    1,4   1    0,0   -0,6    2,4   1    0,1   -2,0  
 1    2    92  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,9   1    0,0   -0,3    2,6   1    0,1   -2,4  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,2    0,1   -2,3  0,000  0,000  RaraFer   3600     11   1    0,0   -0,3     16   1    0,1   -2,4  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,2    0,1   -2,2  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0   -0,2    2,2   1    0,1   -2,2  

 1    2    93  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,4   1    0,0   -0,4    2,3   1    0,1   -1,8  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,3    0,1   -1,6  0,000  0,000  RaraFer   3600      2   1    0,0   -0,4     14   1    0,1   -1,8  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,3    0,1   -1,6  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,2   1    0,0   -0,3    1,9   1    0,1   -1,6  
 1    2    94  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,4   2    0,0   -0,6    2,1   1    0,1   -1,6  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,5    0,1   -1,5  0,000  0,000  RaraFer   3600      3   2    0,0   -0,6     13   1    0,1   -1,6  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,5    0,1   -1,5  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0   -0,5    1,8   1    0,1   -1,5  

 1    2    95  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,5   2    0,0   -0,4    2,8   1    0,1   -2,2  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,4    0,1   -2,0  0,000  0,000  RaraFer   3600      3   2    0,0   -0,4     17   1    0,1   -2,2  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,3    0,1   -1,9  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0   -0,3    2,2   1    0,1   -1,9  
 1    2    96  Rara                                                                RaraCls  168,0    1,0   2    0,0   -0,4    3,6   1    0,1   -3,7  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,4    0,1   -3,4  0,000  0,000  RaraFer   3600      7   2    0,0   -0,4     23   1    0,1   -3,7  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,4    0,1   -3,3  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0   -0,4    2,9   1    0,1   -3,3  

 1    2    97  Rara                                                                RaraCls  168,0    1,6   1    0,0   -0,2    3,5   1    0,1   -1,8  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,1    0,1   -1,5  0,000  0,000  RaraFer   3600     45   1    0,0   -0,2     18   1    0,1   -1,8  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,1    0,1   -1,4  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0   -0,1    1,8   1    0,1   -1,4  
 1    2    98  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,6   1    0,0   -0,2    5,2   1    0,1   -1,3  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,2    0,1   -1,2  0,000  0,000  RaraFer   3600      5   1    0,0   -0,2     79   1    0,1   -1,3  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,2    0,1   -1,2  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,2   1    0,0   -0,2    2,1   1    0,1   -1,2  

 1    2    99  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,4   2    0,0   -0,4    3,0   1    0,1   -1,1  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,3    0,1   -1,1  0,000  0,000  RaraFer   3600      3   2    0,0   -0,4     27   2    0,1   -1,1  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,3    0,1   -1,0  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,2   1    0,0   -0,3    1,6   1    0,1   -1,0  
 1    2   100  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,3   2    0,0   -0,3    6,0   2    0,2   -1,5  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,3    0,1   -1,3  0,000  0,000  RaraFer   3600      2   2    0,0   -0,3     92   2    0,2   -1,5  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,3    0,1   -1,3  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,2   1    0,0   -0,3    2,2   1    0,1   -1,3  

 1    2   101  Rara                                                                RaraCls  168,0    1,3   2    0,0   -0,5    3,9   2    0,1   -3,4  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,4    0,1   -2,9  0,000  0,000  RaraFer   3600     11   2    0,0   -0,5     24   2    0,1   -3,4  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,4    0,1   -2,7  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0   -0,4    2,5   1    0,1   -2,7  
 1    2   102  Rara                                                                RaraCls  168,0    2,9   1    0,1    0,1    6,0   1    0,1   -0,6  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,0    0,1   -0,5  0,000  0,000  RaraFer   3600    149   1    0,1    0,1    179   1    0,1   -0,6  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,0    0,1   -0,5  0,000  0,000  PermCls  126,0    1,8   1    0,0    0,0    2,8   1    0,1   -0,5  

 1    2   103  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,9   2    0,0    0,1    2,6   2    0,1   -0,5  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,1    0,0   -0,5  0,000  0,000  RaraFer   3600     65   2    0,0    0,1     52   2    0,1   -0,5  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,1    0,0   -0,5  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,6   1    0,0    0,1    0,9   1    0,0   -0,5  
 1    2   104  Rara                                                                RaraCls  168,0    4,5   2    0,1   -0,2    9,6   2    0,2   -0,6  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,1   -0,2    0,1   -0,5  0,000  0,000  RaraFer   3600    172   2    0,1   -0,2    330   2    0,2   -0,6  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,2    0,1   -0,5  0,000  0,000  PermCls  126,0    2,3   1    0,0   -0,2    3,9   1    0,1   -0,5  

 1    2   105  Rara                                                                RaraCls  168,0    1,2   1    0,0    0,5    2,1   1    0,0   -0,2  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,0    0,0   -0,2  0,000  0,000  RaraFer   3600    197   1    0,0    0,5     59   1    0,0   -0,2  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,0    0,0   -0,2  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,3   1    0,0    0,3    1,0   1    0,0   -0,2  
 1    2   106  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,0   0    0,0    0,0    1,6   2    0,0    0,0  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    0,7    0,0   -0,1  0,000  0,000  RaraFer   3600    318   2    0,0    1,0     69   2    0,0    0,0  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    0,7    0,0   -0,1  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,0   0    0,0    0,0    0,5   1    0,0   -0,1  

 1    2   107  Rara                                                                RaraCls  168,0    2,6   2    0,1    1,9    4,7   2   -0,1    0,0  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,1    1,7    0,0    0,1  0,000  0,000  RaraFer   3600    693   2    0,1    1,9    230   2   -0,1    0,0  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,1    1,6    0,0    0,1  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,0   0    0,0    0,0    2,0   1    0,0    0,1  
 1    2   108  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,7   2    0,0   -0,6    2,3   2    0,0    0,0  

      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0   -0,6    0,0    0,0  0,000  0,000  RaraFer   3600      4   2    0,0   -0,6    106   2    0,0    0,0  
      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0   -0,6    0,0    0,0  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,5   1    0,0   -0,6    1,0   1    0,0    0,0  

 1    2   109  Rara                                                                RaraCls  168,0    0,0   0    0,0    0,0    2,6   2    0,0    0,4  
      Freq  0,4  0,00    0   2    0,0    1,3    0,0    0,4  0,000  0,000  RaraFer   3600    334   2    0,0    1,3    200   2    0,0    0,4  

      Perm  0,3  0,00    0   1    0,0    1,3    0,0    0,4  0,000  0,000  PermCls  126,0    0,0   0    0,0    0,0    0,6   1    0,0    0,4  

 

RISULTATI VERIFICHE NODI CLS  

  IDENTIFICATIVO  GEOM.PILASTR  MATERIALE  DIR.X loc.  DIR.Y loc.  DIREZ. X locale  DIREZ. Y locale    

  Filo  Quota  Nodo  Pos.  In  Sez  Rot  HNod  fck  fy  LyUt  AfX  LxUt  AfY  Njbd  Vjbd  VjbR  Njbd  Vjbd  VjbR  STATUS  
  N.ro  (m)  3D  Pila  t.  Nro  Grd  cm  kg/cmq  cm  cmq  cm  cmq  kg  kg  kg  kg  kg  kg    

    3    0,00     5  SUP.  X   27    0   100   280  4500    45          100          2512    5264  268235   2270    6234   92701  ELAST  
   11    0,00     6  SUP.  X   27    0   100   280  4500    45          100          2629    5294  268141   2905    6332   92524  ELAST  
    4    0,00     7  SUP.  X   27    0   100   280  4500    45          100          1874    5063  268748   1896   10979   92805  ELAST  
   12    0,00     8  SUP.  X   27    0   100   280  4500    45          100          2328    5086  268383   2328   11000   92685  ELAST  
    5    0,00     9  SUP.  X   27    0   100   280  4500    45          100          1874    5063  268748   1896   10979   92805  ELAST  
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RISULTATI VERIFICHE NODI CLS  

  IDENTIFICATIVO  GEOM.PILASTR  MATERIALE  DIR.X loc.  DIR.Y loc.  DIREZ. X locale  DIREZ. Y locale    

  Filo  Quota  Nodo  Pos.  In  Sez  Rot  HNod  fck  fy  LyUt  AfX  LxUt  AfY  Njbd  Vjbd  VjbR  Njbd  Vjbd  VjbR  STATUS  
  N.ro  (m)  3D  Pila  t.  Nro  Grd  cm  kg/cmq  cm  cmq  cm  cmq  kg  kg  kg  kg  kg  kg    

   13    0,00    10  SUP.  X   27    0   100   280  4500    45          100          2328    5086  268383   2328   11000   92685  ELAST  
    6    0,00    11  SUP.  X   27    0   100   280  4500    45          100          2512    5264  268235   2270    6234   92701  ELAST  
   14    0,00    12  SUP.  X   27    0   100   280  4500    45          100          2629    5294  268141   2905    6332   92524  ELAST  
    3    3,40    14  INF.  X   27    0    40   280  4500    25                          0    6299  153858                         ELAST  
    4    3,40    15  INF.  X   27    0    40   280  4500    25                          0    4250  153858                         ELAST  
    5    3,40    16  INF.  X   27    0    40   280  4500    25                          0    4250  153858                         ELAST  
    6    3,40    17  INF.  X   27    0    40   280  4500    25                          0    6299  153858                         ELAST  
   11    3,40    20  INF.  X   27    0    40   280  4500    25                          0    7503  153858                         ELAST  
   12    3,40    21  INF.  X   27    0    40   280  4500    25                          0    4943  153858                         ELAST  
   13    3,40    22  INF.  X   27    0    40   280  4500    25                          0    4943  153858                         ELAST  
   14    3,40    23  INF.  X   27    0    40   280  4500    25                          0    7503  153858                         ELAST  

 

 

● SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa VERIFICHE DI 

DUTTILITA' ASTE IN C.A. - TRAVI ELEVAZIONE, PILASTRI e GERARCHIE TRAVE COLONNA. 

Filo Iniziale : Numero del filo iniziale 

Filo Finale : Numero del filo finale 

Quota Iniziale : Altezza del nodo iniziale 

Quota Finale : Altezza del nodo finale 

Tratto : Numero della suddivisione dell'elemento. Se l'elemento è unico, ovvero non suddiviso in più 

tratti, la colonna è bianca 

Sez. : Numero della sezione in archivio 

Bas : Base della sezione 

Alt : Altezza della sezione 

gRd : Coefficiente di amplificazione dei momenti resistenti per il calcolo del taglio di progetto 

Passo : Passo staffe 

Lun : Lunghezza del tratto da staffare 

   

Travi   

G : carichi permanenti distribuiti 

g+s*q : carichi permanenti più aliquota sismica dei carichi variabili distribuiti 

Concio : i = iniziale; c = campata; f = finale 

MRu+, MRu- : Momenti resistenti positivi e negativi 

x/d : posizione adimensionalizzata dell'asse neutro 

Vmax, Vmin : Valore massimo e minimo del taglio di progetto 

VRcd : Taglio resistente del calcestruzzo 

VRsd : Taglio resistente dell'acciaio 

SovrRes : Taglio di sovra resistenza calcolato in base ai momenti resistenti della trave 

con q=1 : Taglio calcolato utilizzando lo spettro elastico ovvero con q=1 

Limite : Segnala quale taglio e' stato utilizzato come limite massimo per la verifica: 

    Svr     -> La verifica e’ effettuata sempre con il taglio di sovra resistenza 

    Q=1  -> Se il taglio di sovra resistenza supera il taglio con lo spettro elastico (q=1) la verifica 

e’ effettuata con il taglio calcolato con lo spettro elastico 

   

Pilastri   

Concio : i = iniziale; c = campata; f = finale 

ax e ay : coefficienti di sovraresistenza del momento di verifica del pilastro in direzione X e Y 

ax*Mx, My, N : Sollecitazioni di progetto per il sisma in direzione X 

Mx, ay*My, N : Sollecitazioni di progetto per il sisma in direzione Y 

Mrux, Mruy : Momenti resistenti del pilastro nelle due direzioni 

Vx, Vy : Tagli di progetto calcolati dai momenti resistenti del pilastro, amplificati del coefficiente gRd. Al 

fine  della verifica, i due tagli di progetto, vengono considerati agenti indipendentemente e 

vengono accoppiati con il taglio di calcolo in direzione ortogonale 

V Rxd, VRyd : Taglio resistente in direzione X e Y. I tagli resistenti possono essere riferiti al cls o alle staffe in 

base a quale materiale ha il coefficiente di impegno maggiore 

Limite : Segnala quale taglio e' stato utilizzato come limite massimo per la verifica: 

    Svr     -> La verifica e’ effettuata sempre con il taglio di sovra resistenza 

    Q=1  -> Se il taglio di sovra resistenza supera il taglio con lo spettro elastico (q=1) la verifica 

e’ effettuata con il taglio calcolato con lo spettro elastico 
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        Duttilità pilastri/elementi secondari per N.T.C. 2018 

Filo : Numero del filo del pilastro o dell'elemento secondario in esame 

Pilas. : Numero del pilastro o dell'elemento secondario nella numerazione spaziale 

Quota Nodo Infe : Quota del nodo più basso del pilastro o dell'elemento secondario 

Alfa : Coefficiente di efficacia del confinamento 

Omega : Rapporto meccanico dell'armatura trasversale di confinamento 

Alfa*Omega : Prodotto Alfa*Omega; primo membro della formula [7.4.29] 

Miu fi : Domanda in duttilità allo SLC 

Ni d : Forza assiale adimensionalizzata relativa alla combinazione sismica SLV 

Eps syd  Deformazione di snervamento dell'acciaio 

bc/bo : Rapporto fra la larghezza minima della sezione trasversale lorda e la larghezza del nucleo 

confinato corrispondente 

Secondo Membro : Secondo membro della formula [7.4.29] delle N.T.C. 

Stato Verifica : "OK" se la verifica di duttilità e andata buon fine, cioè quando il primo termine della formula 

[7.4.29] delle N.T.C. è maggiore del secondo 

 

Gerarchia Trave-Colonna 

Nodo3d : Numero del nodo dove si effettua il controllo di gerarchia 

Filo, Quota : Numero del filo e quota del nodo in esame 

PilInf, PilSup : Numero del pilastro inferiore e superiore collegati al Nodo3d 

TravX+; TravX- : Numero delle travi in direzione X collegate al Nodo3d 

TravY+; TravY- : Numero delle travi in direzione Y collegate al Nodo3d 

SMxc,pl,Rd : Sommatoria dei momenti plastici delle colonne in direzione X 

gSMxb,pl,Rd : Sommatoria dei momenti plastici delle travi in direzione X amplificate del coefficiente di 

sovraresistenza 

SMyc,pl,Rd : Sommatoria dei momenti plastici delle colonne in direzione Y 

gSMyb,pl,Rd : Sommatoria dei momenti plastici delle travi in direzione Y amplificate del coefficiente di 

sovraresistenza 

Flag Verifica : Flag di controllo (SMxc,pl,Rd > gSMxb,pl,Rd ; SMyc,pl,Rd > gSMyb,pl,Rd ) : 

- "OK"       = Gerarchia della resistenza soddisfatta 

- "Elastico" = Colonna protetta dalla plasticizzazione anticipata in quanto sovraresistente 

rispetto all' azione sismica elastica (q=1) 

  
VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN C.A. - TRAVI ELEVAZIONE  

Filo  Quota  Tr  Sez  CARICHI  MOMENTI RESISTENTI  TAGLIO PROGETTO  VERIFICA A TAGLIO  VALORI DEL TAGLIO  
Iniz  Iniz.  at  Bas                                
Fin.  Final  to  Alt  g  g+s*q  Co  Mru+  x/d  Mru-  x/d  Vmax  Vmin  VRcd  VRsd  Staffe  SovrRes  con q=1  Lim  
N.ro  (m)  Nr  cm  (t/m)  t/m)  nc  (t*m)    (t*m)    (t)  (t)  (t)  (t)  Pas Lu  (t)  (t)  ite  

  3   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,24     0,52    21,76    39,07   8   25     4,16     1,24  q  
 53   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  1  

  

 49   3,40       28   0,42   0,42  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,85     0,46    21,76    39,07   8   55     3,61     0,85  q  
 47   3,40     25      c            -0,85    -1,23    21,76    39,07   8    0     3,99     1,23  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -1,01    -1,40    21,76    39,07   8   40     4,16     1,40  1  

  

  1   3,40       28   0,42   0,42  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,85     0,46    21,76    39,07   8   40     3,61     0,85  q  
 36   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    14,88  21   34     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   40     0,00     0,00  1  

  

  7   3,40       28   0,42   0,42  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   40     0,00     0,00  q  
  8   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    14,88  21   34     0,00     0,00  =  

  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,46    -0,85    21,76    39,07   8   40     3,61     0,85  1  
  

 36   3,40       28   0,42   0,42  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,85     0,46    21,76    39,07   8   55     3,61     0,85  q  
 51   3,40     25      c            -0,85    -1,23    21,76    39,07   8    0     3,99     1,23  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -1,01    -1,40    21,76    39,07   8   40     4,16     1,40  1  

  

 51   3,40       28   0,42   0,42  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,85     0,46    21,76    39,07   8   55     3,61     0,85  q  
 49   3,40     25      c            -0,85    -1,23    21,76    39,07   8    0     3,99     1,23  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -1,01    -1,40    21,76    39,07   8   40     4,16     1,40  1  

  

 81   3,40       28   0,42   0,42  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,40     1,01    21,76    39,07   8   55     4,16     1,40  q  
  7   3,40     25      c             1,23     0,85    21,76    39,07   8    0     3,99     1,23  =  

  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,46    -0,85    21,76    39,07   8   40     3,61     0,85  1  
  

 77   3,40       28   0,42   0,42  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,40     1,01    21,76    39,07   8   55     4,16     1,40  q  
 79   3,40     25      c             1,23     0,85    21,76    39,07   8    0     3,99     1,23  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,46    -0,85    21,76    39,07   8   40     3,61     0,85  1  

  

 79   3,40       28   0,42   0,42  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,40     1,01    21,76    39,07   8   55     4,16     1,40  q  
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 81   3,40     25      c             1,23     0,85    21,76    39,07   8    0     3,99     1,23  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,46    -0,85    21,76    39,07   8   40     3,61     0,85  1  

  

  9   3,40       28   0,50   0,50  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,09     0,48    21,76    39,07   8   40     3,74     1,09  q  
 10   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    14,88  21   34     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   40     0,00     0,00  1  

  

 48   3,40       28   0,50   0,50  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   22     0,00     0,00  q  
 11   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -1,15    -1,76    21,76    39,07   8   23     4,41     1,76  1  

  

 50   3,40       28   0,50   0,50  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,09     0,48    21,76    39,07   8   55     3,74     1,09  q  
 48   3,40     25      c            -0,95    -1,56    21,76    39,07   8    0     4,21     1,56  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -1,15    -1,76    21,76    39,07   8   40     4,41     1,76  1  

  

 52   3,40       28   0,50   0,50  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,09     0,48    21,76    39,07   8   55     3,74     1,09  q  
 50   3,40     25      c            -0,95    -1,56    21,76    39,07   8    0     4,21     1,56  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -1,15    -1,76    21,76    39,07   8   40     4,41     1,76  1  

  

 54   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,54     0,54    21,76    39,07   8   60     4,32     1,54  q  
 56   3,40     25      c             1,33    -1,35    21,76    39,07   8    0     4,13     1,35  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,56    -1,56    21,76    39,07   8   40     4,34     1,56  1  

  

 56   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,54     0,54    21,76    39,07   8   60     4,32     1,54  q  
 58   3,40     25      c             1,33    -1,35    21,76    39,07   8    0     4,13     1,35  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,56    -1,56    21,76    39,07   8   40     4,34     1,56  1  

  

 58   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,54     0,54    21,76    39,07   8   60     4,32     1,54  q  
 60   3,40     25      c             1,33    -1,35    21,76    39,07   8    0     4,13     1,35  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,56    -1,56    21,76    39,07   8   40     4,34     1,56  1  

  

 60   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  q  
 12   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,56    -1,56    21,76    39,07   8   25     4,34     1,56  1  

  

 62   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,55     0,55    21,76    39,07   8   60     4,33     1,55  q  
 64   3,40     25      c             1,34    -1,34    21,76    39,07   8    0     4,12     1,34  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,55    -1,55    21,76    39,07   8   40     4,33     1,55  1  

  

 64   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,55     0,55    21,76    39,07   8   60     4,33     1,55  q  
 66   3,40     25      c             1,34    -1,34    21,76    39,07   8    0     4,12     1,34  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,55    -1,55    21,76    39,07   8   40     4,33     1,55  1  

  

 66   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,55     0,55    21,76    39,07   8   60     4,33     1,55  q  
 68   3,40     25      c             1,34    -1,34    21,76    39,07   8    0     4,12     1,34  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,55    -1,55    21,76    39,07   8   40     4,33     1,55  1  

  

 68   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  q  
 13   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,55    -1,55    21,76    39,07   8   25     4,33     1,55  1  

  

 70   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,56     0,56    21,76    39,07   8   60     4,34     1,56  q  
 72   3,40     25      c             1,35    -1,33    21,76    39,07   8    0     4,13     1,35  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,54    -1,54    21,76    39,07   8   40     4,32     1,54  1  

  

 72   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,56     0,56    21,76    39,07   8   60     4,34     1,56  q  
 74   3,40     25      c             1,35    -1,33    21,76    39,07   8    0     4,13     1,35  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,54    -1,54    21,76    39,07   8   40     4,32     1,54  1  

  

 74   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,56     0,56    21,76    39,07   8   60     4,34     1,56  q  
 76   3,40     25      c             1,35    -1,33    21,76    39,07   8    0     4,13     1,35  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,54    -1,54    21,76    39,07   8   40     4,32     1,54  1  

  

 76   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  q  
 14   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,54    -1,54    21,76    39,07   8   25     4,32     1,54  1  

  

 78   3,40       28   0,50   0,50  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,76     1,15    21,76    39,07   8   55     4,41     1,76  q  
 80   3,40     25      c             1,56     0,95    21,76    39,07   8    0     4,21     1,56  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,48    -1,09    21,76    39,07   8   40     3,74     1,09  1  

  

 80   3,40       28   0,50   0,50  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,76     1,15    21,76    39,07   8   55     4,41     1,76  q  
 82   3,40     25      c             1,56     0,95    21,76    39,07   8    0     4,21     1,56  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,48    -1,09    21,76    39,07   8   40     3,74     1,09  1  

  

 82   3,40       28   0,50   0,50  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,76     1,15    21,76    39,07   8   55     4,41     1,76  q  
 15   3,40     25      c             1,56     0,95    21,76    39,07   8    0     4,21     1,56  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,48    -1,09    21,76    39,07   8   40     3,74     1,09  1  

  

  4   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,28     0,48    21,76    39,07   8   25     4,16     1,28  q  
 61   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  1  

  

  5   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,25     0,52    21,76    39,07   8   25     4,17     1,25  q  
 69   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  1  

  

  6   3,40       28   0,42   0,42  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,40     1,01    21,76    39,07   8   22     4,16     1,40  q  
 77   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   23     0,00     0,00  1  

  

 15   3,40       28   0,50   0,50  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   40     0,00     0,00  q  
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 16   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    14,88  21   34     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,48    -1,09    21,76    39,07   8   40     3,74     1,09  1  

  

 10   3,40       28   0,50   0,50  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,09     0,48    21,76    39,07   8   55     3,74     1,09  q  
 52   3,40     25      c            -0,95    -1,56    21,76    39,07   8    0     4,21     1,56  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -1,15    -1,76    21,76    39,07   8   40     4,41     1,76  1  

  

 11   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,54     0,54    21,76    39,07   8   25     4,32     1,54  q  
 54   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  1  

  

 12   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,55     0,55    21,76    39,07   8   25     4,33     1,55  q  
 62   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  1  

  

 13   3,40       28   0,53   0,53  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,56     0,56    21,76    39,07   8   25     4,34     1,56  q  
 70   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  1  

  

 14   3,40       28   0,50   0,50  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,76     1,15    21,76    39,07   8   22     4,41     1,76  q  
 78   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   23     0,00     0,00  1  

  

 53   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,24     0,52    21,76    39,07   8   60     4,16     1,24  q  
 55   3,40     25      c             1,06    -1,07    21,76    39,07   8    0     3,99     1,07  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,52    -1,25    21,76    39,07   8   40     4,17     1,25  1  

  

 55   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,24     0,52    21,76    39,07   8   60     4,16     1,24  q  
 57   3,40     25      c             1,06    -1,07    21,76    39,07   8    0     3,99     1,07  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,52    -1,25    21,76    39,07   8   40     4,17     1,25  1  

  

 57   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,24     0,52    21,76    39,07   8   60     4,16     1,24  q  
 59   3,40     25      c             1,06    -1,07    21,76    39,07   8    0     3,99     1,07  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,52    -1,25    21,76    39,07   8   40     4,17     1,25  1  

  

 59   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  q  
  4   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  

  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,52    -1,25    21,76    39,07   8   25     4,17     1,25  1  
  

 47   3,40       28   0,42   0,42  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   22     0,00     0,00  q  
  3   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  

  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -1,01    -1,40    21,76    39,07   8   23     4,16     1,40  1  
  

 61   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,28     0,48    21,76    39,07   8   60     4,16     1,28  q  
 63   3,40     25      c             1,10    -1,10    21,76    39,07   8    0     3,99     1,10  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,48    -1,28    21,76    39,07   8   40     4,16     1,28  1  

  

 63   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,28     0,48    21,76    39,07   8   60     4,16     1,28  q  
 65   3,40     25      c             1,10    -1,10    21,76    39,07   8    0     3,99     1,10  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,48    -1,28    21,76    39,07   8   40     4,16     1,28  1  

  

 65   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,28     0,48    21,76    39,07   8   60     4,16     1,28  q  
 67   3,40     25      c             1,10    -1,10    21,76    39,07   8    0     3,99     1,10  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,48    -1,28    21,76    39,07   8   40     4,16     1,28  1  

  

 67   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  q  
  5   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  

  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,48    -1,28    21,76    39,07   8   25     4,16     1,28  1  
  

 69   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,25     0,52    21,76    39,07   8   60     4,17     1,25  q  
 71   3,40     25      c             1,07    -1,06    21,76    39,07   8    0     3,99     1,07  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,52    -1,24    21,76    39,07   8   40     4,16     1,24  1  

  

 71   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,25     0,52    21,76    39,07   8   60     4,17     1,25  q  
 73   3,40     25      c             1,07    -1,06    21,76    39,07   8    0     3,99     1,07  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,52    -1,24    21,76    39,07   8   40     4,16     1,24  1  

  

 73   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     1,25     0,52    21,76    39,07   8   60     4,17     1,25  q  
 75   3,40     25      c             1,07    -1,06    21,76    39,07   8    0     3,99     1,07  =  
  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,52    -1,24    21,76    39,07   8   40     4,16     1,24  1  

  

 75   3,40       28   0,44   0,44  i     5,97  0,16    -5,97  0,16     0,00     0,00    21,76    39,07   8   25     0,00     0,00  q  
  6   3,40     25      c             0,00     0,00    21,76    39,07   8    0     0,00     0,00  =  

  gRd=  1,1       40      f     5,97  0,16    -5,97  0,16    -0,52    -1,24    21,76    39,07   8   25     4,16     1,24  1  
  

 

VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN C.A. - PILASTRI  

  Filo  Quota  Tr  Sez  SOVRARESIST.  SOLLECITAZIONI SISMA X  SOLLECITAZIONI SISMA Y  MOM. RESISTENTI  TAGLIO PROG.  TAGLIO RESISTENTE  
  Iniz  Iniz.  at  Bas                                    
  Fin.  Final  to  Alt  Co  x  y  x*Mx  My  N  Mx  y*My  N  Mrux  Mruy  Vx  Vy  V Rxd  V Ryd  staffe  Li  
  N.ro  (m)  Nr  cm  nc      (t*m)  (t*m)  (t)  (t*m)  (t*m)  (t)  (t*m)  (t*m)  (t)  (t)  (t)  (t)  PasLun  m.  

    3   3,40      27  i   1,0   1,0     0,09    -1,55   -2,11     0,06    -2,31   -1,98    13,84   -66,48    2,47    1,59   58,77   50,27  12  100  q  
    3   0,00    100  c                        2,47    1,59   58,77   50,27  15   87  =  
    gRd=  1,1      25  f   1,0   1,0     5,42     0,69   -4,39     1,31     6,09   -4,10    14,01    67,28    2,47    1,59   58,77   50,27  12  113  1  
    

    4   3,40      27  i   1,0   1,0     0,12     0,72   -1,90    -0,04    -1,95   -1,94    11,36   -52,80    2,25    2,85   58,75   50,25  12  100  q  
    4   0,00    100  c                        2,25    2,85   56,00   35,92  15   87  =  
    gRd=  1,1      25  f   1,0   1,0     9,63     2,14   -4,13    -3,07    -5,73   -4,09   -11,54    53,59    2,25    2,85   58,75   50,25  12  113  1  
    

    5   3,40      27  i   1,0   1,0     0,12    -0,72   -1,90    -0,04     1,95   -1,94    11,36    52,80    2,25    2,85   58,75   50,25  12  100  q  
    5   0,00    100  c                        2,25    2,85   56,00   35,92  15   87  =  
    gRd=  1,1      25  f   1,0   1,0     9,63    -2,14   -4,13    -3,07     5,73   -4,09   -11,54   -53,59    2,25    2,85   58,75   50,25  12  113  1  
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VERIFICHE DI DUTTILITA' ASTE IN C.A. - PILASTRI  

  Filo  Quota  Tr  Sez  SOVRARESIST.  SOLLECITAZIONI SISMA X  SOLLECITAZIONI SISMA Y  MOM. RESISTENTI  TAGLIO PROG.  TAGLIO RESISTENTE  
  Iniz  Iniz.  at  Bas                                    
  Fin.  Final  to  Alt  Co  x  y  x*Mx  My  N  Mx  y*My  N  Mrux  Mruy  Vx  Vy  V Rxd  V Ryd  staffe  Li  
  N.ro  (m)  Nr  cm  nc      (t*m)  (t*m)  (t)  (t*m)  (t*m)  (t)  (t*m)  (t*m)  (t)  (t)  (t)  (t)  PasLun  m.  

    6   3,40      27  i   1,0   1,0     0,09     1,55   -2,11     0,06     2,31   -1,98    13,84    66,48    2,47    1,59   58,77   50,27  12  100  q  
    6   0,00    100  c                        2,47    1,59   58,77   50,27  15   87  =  
    gRd=  1,1      25  f   1,0   1,0     5,42    -0,69   -4,39     1,31    -6,09   -4,10    14,01   -67,28    2,47    1,59   58,77   50,27  12  113  1  
    

   11   3,40      27  i   1,0   1,0    -0,09    -0,66   -2,75    -0,05    -3,16   -2,55    13,87   -66,64    3,41   -1,58   58,85   50,34  12  100  q  
   11   0,00    100  c                        3,41   -1,58   58,85   50,34  15   87  =  
    gRd=  1,1      25  f   1,0   1,0    -5,39     4,54   -4,75    -1,95     8,43   -4,67   -14,04    67,43    3,41   -1,58   58,85   50,34  12  113  1  
    

   12   3,40      27  i   1,0   1,0    -0,12    -0,60   -2,33    -0,05    -2,55   -2,44   -11,40    52,96    2,86    2,85   58,82   50,31  12  100  q  
   12   0,00    100  c                        2,86    2,85   56,00   35,92  15   87  =  
    gRd=  1,1      25  f   1,0   1,0    -9,64    -1,62   -4,57     2,51    -7,22   -4,45    11,57   -53,74    2,86    2,85   58,82   50,31  12  113  1  
    

   13   3,40      27  i   1,0   1,0    -0,12     0,60   -2,33    -0,05     2,55   -2,44   -11,40   -52,96    2,86    2,85   58,82   50,31  12  100  q  
   13   0,00    100  c                        2,86    2,85   56,00   35,92  15   87  =  
    gRd=  1,1      25  f   1,0   1,0    -9,64     1,62   -4,57     2,51     7,22   -4,45    11,57    53,74    2,86    2,85   58,82   50,31  12  113  1  
    

   14   3,40      27  i   1,0   1,0    -0,09     0,66   -2,75    -0,05     3,16   -2,55    13,87    66,64    3,41   -1,58   58,85   50,34  12  100  q  
   14   0,00    100  c                        3,41   -1,58   58,85   50,34  15   87  =  
    gRd=  1,1      25  f   1,0   1,0    -5,39    -4,54   -4,75    -1,95    -8,43   -4,67   -14,04   -67,43    3,41   -1,58   58,85   50,34  12  113  1  
    

 

VERIFICHE ASTE IN C.A. - PILASTRI  

R I E P I L O G O   V E R I F I C H E   A   T A G L I O   P I L A S T R I  

Filo  Quota  T  Sez  C  Co  Tagli  Tagli  Tagli Resistenti  Tagli Resistenti  Staffe  Tagli con  Tagli Sovra  Li  
Iniz  Iniz.  r  Bas  o  mb  Analisi  Progetto  Calcestruzzo  Staffe    q = 1  Resistenza  mi  
Fin.  Final  a  Alt  n  in  Vx  Vy  Vx  Vy  V Rxd  V Ryd  Coef  V Rxd  V Ryd  Coef  Pas  Lun  Fi  Vx  Vy  Vx  Vy  te  

Ctg   t  cm  c  az  (t)  (t)  (t)  (t)  (t)  (t)    (t)  (t)    cm  cm  mm  (t)  (t)  (t)  (t)    

  3   3,40      27  1   7   -1,5    1,5    2,5    1,6   58,8   50,3   0,21   70,0   44,9   0,13   12  100   8    2,5    1,6   43,3    9,0  q  
  3   0,00    100  3   9   -0,4    1,6    2,5    1,6   58,8   50,3   0,20   56,0   35,9   0,17   15   87   8    2,5    1,6   43,3    9,0  =  
2,50        25  5   7   -1,5    1,5    2,5    1,6   58,8   50,3   0,21   70,0   44,9   0,13   12  113   8    2,5    1,6   43,3    9,0  1  

  

  4   3,40      27  1   7   -0,8    2,8    2,2    2,8   58,8   50,3   0,07   70,0   44,9   0,06   12  100   8    2,2    2,8   34,4    7,4  q  
  4   0,00    100  3   7   -0,8    2,8    2,2    2,8   58,8   50,3   0,07   56,0   35,9   0,08   15   87   8    2,2    2,8   34,4    7,4  =  
2,50        25  5   7   -0,8    2,8    2,2    2,8   58,8   50,3   0,07   70,0   44,9   0,06   12  113   8    2,2    2,8   34,4    7,4  1  

  

  5   3,40      27  1   9    0,8    2,8    2,2    2,8   58,8   50,3   0,07   70,0   44,9   0,06   12  100   8    2,2    2,8   34,4    7,4  q  
  5   0,00    100  3   9    0,8    2,8    2,2    2,8   58,8   50,3   0,07   56,0   35,9   0,08   15   87   8    2,2    2,8   34,4    7,4  =  
2,50        25  5   9    0,8    2,8    2,2    2,8   58,8   50,3   0,07   70,0   44,9   0,06   12  113   8    2,2    2,8   34,4    7,4  1  

  

  6   3,40      27  1   9    1,5    1,5    2,5    1,6   58,8   50,3   0,21   70,0   44,9   0,13   12  100   8    2,5    1,6   43,3    9,0  q  
  6   0,00    100  3   7    0,4    1,6    2,5    1,6   58,8   50,3   0,20   56,0   35,9   0,17   15   87   8    2,5    1,6   43,3    9,0  =  
2,50        25  5   9    1,5    1,5    2,5    1,6   58,8   50,3   0,21   70,0   44,9   0,13   12  113   8    2,5    1,6   43,3    9,0  1  

  

 11   3,40      27  1   8   -1,9   -1,6    3,4   -1,6   58,9   50,3   0,25   70,0   44,9   0,15   12  100   8    3,4    1,6   43,4    9,0  q  
 11   0,00    100  3   8   -1,9   -1,6    3,4   -1,6   58,9   50,3   0,25   56,0   35,9   0,19   15   87   8    3,4    1,6   43,4    9,0  =  
2,50        25  5   8   -1,9   -1,6    3,4   -1,6   58,9   50,3   0,25   70,0   44,9   0,15   12  113   8    3,4    1,6   43,4    9,0  1  

  

 12   3,40      27  1  10    0,6   -2,8    2,9    2,8   58,8   50,3   0,07   70,0   44,9   0,06   12  100   8    2,9    2,8   34,5    7,4  q  
 12   0,00    100  3  10    0,6   -2,8    2,9    2,8   58,8   50,3   0,07   56,0   35,9   0,08   15   87   8    2,9    2,8   34,5    7,4  =  
2,50        25  5  10    0,6   -2,8    2,9    2,8   58,8   50,3   0,07   70,0   44,9   0,06   12  113   8    2,9    2,8   34,5    7,4  1  

  

 13   3,40      27  1   8   -0,6   -2,8    2,9    2,8   58,8   50,3   0,07   70,0   44,9   0,06   12  100   8    2,9    2,8   34,5    7,4  q  
 13   0,00    100  3   8   -0,6   -2,8    2,9    2,8   58,8   50,3   0,07   56,0   35,9   0,08   15   87   8    2,9    2,8   34,5    7,4  =  
2,50        25  5   8   -0,6   -2,8    2,9    2,8   58,8   50,3   0,07   70,0   44,9   0,06   12  113   8    2,9    2,8   34,5    7,4  1  

  

 14   3,40      27  1  10    1,9   -1,6    3,4   -1,6   58,9   50,3   0,25   70,0   44,9   0,15   12  100   8    3,4    1,6   43,4    9,0  q  
 14   0,00    100  3  10    1,9   -1,6    3,4   -1,6   58,9   50,3   0,25   56,0   35,9   0,19   15   87   8    3,4    1,6   43,4    9,0  =  
2,50        25  5  10    1,9   -1,6    3,4   -1,6   58,9   50,3   0,25   70,0   44,9   0,15   12  113   8    3,4    1,6   43,4    9,0  1  

  

 

VERIFICHE DUTTILITA'  

  VERIFICHE DUTTILITA' PILASTRI ED ELEMENTI SECONDARI  

  filo  Pilas.  Quota  Alfa  Omega  Alfa*  Miu fi  Ni d  Eps syd  bc/b0  secondo  Stato della  
      Nodo      Omega          membro  verifica  
      Infer.                [7.4.29]    

    3     18   0,00  0,39  0,18  0,071   6,22  0,012  0,0019  1,37  -0,029  OK  
    4     19   0,00  0,39  0,18  0,071   6,22  0,011  0,0019  1,37  -0,030  OK  
    5     20   0,00  0,39  0,18  0,071   6,22  0,011  0,0019  1,37  -0,030  OK  
    6     21   0,00  0,39  0,18  0,071   6,22  0,012  0,0019  1,37  -0,029  OK  
   11     24   0,00  0,39  0,18  0,071   6,22  0,013  0,0019  1,37  -0,029  OK  
   12     25   0,00  0,39  0,18  0,071   6,22  0,012  0,0019  1,37  -0,029  OK  
   13     26   0,00  0,39  0,18  0,071   6,22  0,012  0,0019  1,37  -0,029  OK  
   14     27   0,00  0,39  0,18  0,071   6,22  0,013  0,0019  1,37  -0,029  OK  

 
 
 
 
 
 
 



134 

 

3.3. Verifiche delle travi in legno di copertura 
 

ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE  

  PIATTI UNI    PIATTI UNI  

  Sez.  Descrizione  b  s  Mat/Tip    Sez.  Descrizione  b  s  Mat/Tip  
  N.ro    mm  mm  N.ro    N.ro    mm  mm  N.ro  
   975  LegnoGL24h12x24  120,0  240,0     101                                  

 
ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE  

CARATTERISTICHE STATICHE DEI PROFILI  

Sez.  U  P  A  Ax  Ay  Jx  Jy  Jt  Wx  Wy  Wt  ix  iy  sver  
N.ro  m2/m  kg/m  cmq  cmq  cmq  cm4  cm4  cm4  cm3  cm3  cm3  cm  cm  1/cm  

975  0,72   12,1   288,00   192,00   192,00    13824,0     3456,0    9497,1   1152,00    576,00    395,71    6,93    3,46   0,00  

 

ARCHIVIO SEZIONI IN ACCIAIO / LEGNO / PREFABBRICATE  

DATI PER VERIFICHE EUROCODICE  

Sez.  Descrizione  Wx Plastico  Wy Plastico  Wt Plastico  Ax Plastico  Ay Plastico  Iw  
N.ro    cm3  cm3  cm3  cm2  cm2  cm6  

 975  LegnoGL24h12x24     1728,00      864,00     3456,00      288,00      288,00         0,0  

 
CARATTERISTICHE MATERIALE LEGNO  

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE LEGNO LUNGO LA DIREZIONE DELL'ASTA  

    RESISTENZE  RESIST. Taglio  MODULI ELAST. NORMALI  MOD ELAST. TAGENZIALI  DENSITA'        
  Classifica  Fl.  Trazione  Compressio  Aste  XLAM  Roto  Medio  Carat  Med  Caratt  Med  Carat  Roto  RotCar  Gamma  Gamma  Cl.  Coef  Rapp.  

Mat.  zione del  fmk  ft0k  ft90k  fc0k  fc90k  fvk  fvk  frk  E0  E0,05  E90  E90,05  G  G,05  Gr  Gr,05  Carat  Media  di  Kdef  Lung/  
N.ro  Legno  ----------------- MPa -----------------  -------- MPa -------  ------ MPa --------  - kg/mc -  Ser  xSLE  SpLim  

101  GL24h   24  19,2    0,5  24,0    2,5   3,5         1,2  11500   9600  300     250  650    540    65      54    385    420    2  0,80   300  

 

 

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO  

  Peso  Perman.  Varia            Anal    
Car.  Strut  NONstru  bile  Neve  Destinaz.  Psi  Psi  Psi  Car.  DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO  
N.ro  kg/mq  kg/mq  kg/mq  kg/mq  d'Uso  0  1  2  N.ro    

   3     68        0     50    100  Categ. H  0,0  0,0  0,0    Copertura  
   4    285        0      0    100  Categ. H  0,0  0,0  0,0  T1  Tamponatura Esterna  

           

 

DATI GENERALI DI STRUTTURA  

  D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A  

   Massima dimens. dir. X (m)     25,10   Altezza edificio       (m)      4,20  
   Massima dimens. dir. Y (m)      6,13   Differenza temperatura(°C)        15  

  P A R A M E T R I    S I S M I C I  

   Vita Nominale       (Anni)         50   Classe d' Uso  TERZA  
   Longitudine Est     (Grd)   13,99800   Latitudine Nord     (Grd)   42,26759  
   Categoria Suolo  C   Coeff. Condiz. Topogr.    1,00000  
   Sistema Costruttivo Dir.1  Utente   Sistema Costruttivo Dir.2  Utente  
   Regolarita' in Altezza  NO(KR=.8)   Regolarita' in Pianta  NO  
   Direzione Sisma     (Grd)          0   Sisma Verticale  ASSENTE  
   Effetti P/Delta  SI   Quota di Zero Sismico  (m)    0,00000  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.  

   Probabilita' Pvr         0,81   Periodo di Ritorno Anni      45,00  
   Accelerazione Ag/g         0,07   Periodo T'c         (sec.)       0,29  
   Fo         2,42   Fv       0,89  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,15  
   Periodo TC        (sec.)         0,46   Periodo TD          (sec.)       1,90  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.  

   Probabilita' Pvr         0,63   Periodo di Ritorno Anni      75,00  
   Accelerazione Ag/g         0,09   Periodo T'c         (sec.)       0,31  
   Fo         2,42   Fv       1,00  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,16  
   Periodo TC        (sec.)         0,48   Periodo TD          (sec.)       1,97  
  PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.  

   Probabilita' Pvr         0,10   Periodo di Ritorno Anni     712,00  
   Accelerazione Ag/g         0,22   Periodo T'c         (sec.)       0,36  
   Fo         2,53   Fv       1,61  
   Fattore Stratigrafia'Ss'         1,36   Periodo TB          (sec.)       0,18  
   Periodo TC        (sec.)         0,53   Periodo TD          (sec.)       2,48  
  PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO ESPLICITO - D I R. 1  

   Fattore di comportam 'q'         1,00     
  PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO ESPLICITO - D I R. 2  

   Fattore di comportam 'q'         1,00     
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  COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI  

   Acciaio per carpenteria         1,05   Verif.Instabilita' acciaio:      1,05  
   Acciaio per CLS armato         1,15   Calcestruzzo CLS armato      1,50  
   Legno per comb. eccez.         1,00   Legno per comb. fondament.:      1,50  
   Livello conoscenza  NUOVA 

COSTRUZIONE  
   

   FRP Collasso Tipo 'A'         1,10   FRP Delaminazione Tipo 'A'      1,20  
   FRP Collasso Tipo 'B'         1,25   FRP Delaminazione Tipo 'B'      1,50  
   FRP Resist. Press/Fless         1,00   FRP Resist. Taglio/Torsione      1,20  
   FRP Resist. Confinamento         1,10    

 
COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  Peso Strutturale     1,30   1,30   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,50   1,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,75   1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Var.Coperture     1,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00   1,00   1,00  -1,00  -1,00   0,30   0,30  -0,30  -0,30  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00   0,30  -0,30   0,30  -0,30   1,00  -1,00   1,00  -1,00  

 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  

  Peso Strutturale     1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,50   1,00  
  Var.Coperture     1,00   0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  2  

  Peso Strutturale     1,00   1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00   1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,00   0,20  
  Var.Coperture     0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00   0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00   0,00  

 

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.  

  DESCRIZIONI  1  

  Peso Strutturale     1,00  
  Perm.Non Strutturale     1,00  
  Var.Neve h<=1000     0,00  
  Var.Coperture     0,00  
  Sisma direz. grd 0     0,00  
  Sisma direz. grd 90     0,00  

 
 
 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - LEGNO  

  Per Sisma S.L.V.  Per Sisma S.L.D.  

Mat.  Clas  Comb  Classe durata  Kmod  Gamma  fmd  fcd  ftd  fvd  Kmod  Gamma  fmd  fcd  ftd  fvd  
N.ro  Serv  N.ro  di riferimento      kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq      kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq  kg/cmq  

 101    2    0  Permanente  0,60  1,50   96,0   96,0   76,8   14,0  0,60  1,50   96,0   96,0   76,8   14,0  
      1  Media Durata  0,80  1,50  128,0  128,0  102,4   18,7  0,80  1,50  128,0  128,0  102,4   18,7  
      2  Media Durata  0,80  1,50  128,0  128,0  102,4   18,7  0,80  1,50  128,0  128,0  102,4   18,7  
      3  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      4  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      5  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      6  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  

      7  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      8  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
      9  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  
     10  Istantaneo  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  1,10  1,50  176,0  176,0  140,8   25,7  

  

 
STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - LEGNO + VERIFICA S.L.E.  

VERIFICHE ASTE IN LEGNO  

DATI DI  Fili  Quota  Trat  Cmb  N Sd  MxSd  MySd  VxSd  VySd  T Sd  n  Mx  My  x  y  Mt  Rapp.  Rapp.  

ASTA  N.ro  (m)  to  N.r  (kg)  (kg*m)  (kg*m)  (kg)  (kg)  (kg*m)  (kg/cmq)  Fless  Taglio  

Sez.N.  975   36   3,40      1        30        0        0        0      654       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,18  
LegnoGL24h  qn=    -250     1        30      777        0        0       -7       0      0    67     0     0     0     0  0,48  0,00  

Asta:    48   10   3,40      1        30        0        0        0     -654       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,18  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        30      777        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,53  Ry=  0,37  Wmax/rel/lim=  13,25  11,01   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   51   3,40      2         4        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1         4      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:    84   52   3,40      2         4        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         4      685        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,97   9,74   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   49   3,40      2        -1        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1        -1      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:    85   50   3,40      2        -1        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        -1      685        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,69   9,74   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   47   3,40      2         1        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1         1      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:    86   48   3,40      2         1        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      685        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,34   9,74   15,83  mm  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - LEGNO + VERIFICA S.L.E.  

VERIFICHE ASTE IN LEGNO  

DATI DI  Fili  Quota  Trat  Cmb  N Sd  MxSd  MySd  VxSd  VySd  T Sd  n  Mx  My  x  y  Mt  Rapp.  Rapp.  

ASTA  N.ro  (m)  to  N.r  (kg)  (kg*m)  (kg*m)  (kg)  (kg)  (kg*m)  (kg/cmq)  Fless  Taglio  

  

Sez.N.  975    3   3,40      2         3        0        0        0      559       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -225     2         3      629        0        0        0       0      0    55     0     0     0     0  0,39  0,00  

Asta:    87   11   3,40      2         3        0        0        0     -559       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0         3      629        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,43  Ry=  0,30  Wmax/rel/lim=   9,54   8,02   15,00  mm  

  

Sez.N.  975   53   3,40      2         2        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     2         2      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    88   54   3,40      2         2        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         2      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,72  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   55   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    89   56   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,83  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   57   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    90   58   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,82  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   59   3,40      2         1        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    91   60   3,40      2         1        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,68  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975    4   3,40      1         1        0        0        0      572       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      643        0        0        0       0      0    56     0     0     0     0  0,40  0,00  

Asta:    92   12   3,40      1         1        0        0        0     -572       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0         1      643        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,44  Ry=  0,31  Wmax/rel/lim=   9,66   8,20   15,00  mm  

  

Sez.N.  975   61   3,40      2         1        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    93   62   3,40      2         1        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,67  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   63   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    94   64   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,81  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   65   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    95   66   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,81  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   67   3,40      2         1        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    96   68   3,40      2         1        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,67  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975    5   3,40      1         1        0        0        0      572       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      643        0        0        0       0      0    56     0     0     0     0  0,40  0,00  

Asta:    97   13   3,40      1         1        0        0        0     -572       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0         1      643        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,44  Ry=  0,31  Wmax/rel/lim=   9,66   8,20   15,00  mm  

  

Sez.N.  975   69   3,40      2         1        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         1      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    98   70   3,40      2         1        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,68  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   71   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:    99   72   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,82  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   73   3,40      2         0        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     1         0      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:   100   74   3,40      2         0        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         0      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,83  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   75   3,40      2         2        0        0        0      604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
LegnoGL24h  qn=    -230     2         2      717        0        0       -6       0      0    62     0     0     0     0  0,44  0,00  

Asta:   101   76   3,40      2         2        0        0        0     -604       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,17  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         2      717        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,49  Ry=  0,34  Wmax/rel/lim=  11,72  10,18   15,83  mm  

  

Sez.N.  975    6   3,40      2         3        0        0        0      559       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -225     2         3      629        0        0        0       0      0    55     0     0     0     0  0,39  0,00  

Asta:   102   14   3,40      2         3        0        0        0     -559       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0         3      629        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,43  Ry=  0,30  Wmax/rel/lim=   9,54   8,02   15,00  mm  

  

Sez.N.  975   77   3,40      2         1        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1         1      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:   103   78   3,40      2         1        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         1      685        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,34   9,74   15,83  mm  

  

Sez.N.  975   79   3,40      2        -1        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1        -1      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:   104   80   3,40      2        -1        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        -1      685        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,69   9,74   15,83  mm  

  

Sez.N.  975    7   3,40      1        30        0        0        0      654       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,18  
LegnoGL24h  qn=    -250     1        30      777        0        0       -7       0      0    67     0     0     0     0  0,48  0,00  

Asta:   105   15   3,40      1        30        0        0        0     -654       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,18  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        30      777        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,53  Ry=  0,37  Wmax/rel/lim=  13,25  11,01   15,83  mm  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - LEGNO + VERIFICA S.L.E.  

VERIFICHE ASTE IN LEGNO  

DATI DI  Fili  Quota  Trat  Cmb  N Sd  MxSd  MySd  VxSd  VySd  T Sd  n  Mx  My  x  y  Mt  Rapp.  Rapp.  

ASTA  N.ro  (m)  to  N.r  (kg)  (kg*m)  (kg*m)  (kg)  (kg)  (kg*m)  (kg/cmq)  Fless  Taglio  

  

Sez.N.  975   81   3,40      2         4        0        0        0      577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
LegnoGL24h  qn=    -220     1         4      685        0        0       -6       0      0    59     0     0     0     0  0,42  0,00  

Asta:   106   82   3,40      2         4        0        0        0     -577       0      0     0     0     0     3     0  0,00  0,16  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0         4      685        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,46  Ry=  0,33  Wmax/rel/lim=  11,97   9,74   15,83  mm  

  

 

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - LEGNO  

VERIFICHE ASTE IN LEGNO  

DATI DI  Fili  Quota  Trat  Cmb  N Sd  MxSd  MySd  VxSd  VySd  T Sd  n  Mx  My  x  y  Mt  Rapp.  Rapp.  

ASTA  N.ro  (m)  to  N.r  (kg)  (kg*m)  (kg*m)  (kg)  (kg)  (kg*m)  (kg/cmq)  Fless  Taglio  

Sez.N.  975   36   3,40      4       167        0        0        0      205       0      1     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -250     4       167      243        0        0       -2       0      1    21     0     0     0     0  0,11  0,00  

Asta:    48   10   3,40      4       167        0        0        0     -205       0      1     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0      -161      243        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,12  Ry=  0,10        

  

Sez.N.  975   51   3,40      4        26        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     3        30      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    84   52   3,40      4        26        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -30      217        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   49   3,40      4       -10        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     5        11      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    85   50   3,40      4       -10        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -10      217        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   47   3,40      4        -4        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     9        13      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    86   48   3,40      4        -4        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        13      217        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975    3   3,40      3         3        0        0        0      177       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -225     9        15      199        0        0        0       0      0    17     0     0     0     0  0,09  0,00  

Asta:    87   11   3,40      3         3        0        0        0     -177       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0        15      199        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,10  Ry=  0,07        

  

Sez.N.  975   53   3,40      5        10        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        13      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    88   54   3,40      5        10        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        13      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   55   3,40      9        12        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        12      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    89   56   3,40      9        12        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -11      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   57   3,40      8       -11        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        12      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    90   58   3,40      8       -11        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -11      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   59   3,40      8        -8        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        15      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    91   60   3,40      8        -8        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        15      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975    4   3,40      3        11        0        0        0      180       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        18      203        0        0        0       0      0    18     0     0     0     0  0,09  0,00  

Asta:    92   12   3,40      3        11        0        0        0     -180       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0        18      203        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,10  Ry=  0,07        

  

Sez.N.  975   61   3,40      6        -4        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        17      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    93   62   3,40      6        -4        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        17      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   63   3,40      4        -3        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        15      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    94   64   3,40      4        -3        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -14      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   65   3,40      6        -3        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        15      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    95   66   3,40      6        -3        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -14      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   67   3,40      4        -4        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        17      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    96   68   3,40      4        -4        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        17      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975    5   3,40      4        -3        0        0        0      180       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        18      203        0        0        0       0      0    18     0     0     0     0  0,09  0,00  

Asta:    97   13   3,40      4        -3        0        0        0     -180       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0        18      203        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,10  Ry=  0,07        

  

Sez.N.  975   69   3,40     10        -8        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     9        15      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    98   70   3,40     10        -8        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        15      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   71   3,40     10       -11        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        12      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:    99   72   3,40     10       -11        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
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STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.D. - LEGNO  

VERIFICHE ASTE IN LEGNO  

DATI DI  Fili  Quota  Trat  Cmb  N Sd  MxSd  MySd  VxSd  VySd  T Sd  n  Mx  My  x  y  Mt  Rapp.  Rapp.  

ASTA  N.ro  (m)  to  N.r  (kg)  (kg*m)  (kg*m)  (kg)  (kg)  (kg*m)  (kg/cmq)  Fless  Taglio  

Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -11      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   73   3,40      7        12        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        12      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:   100   74   3,40      7        12        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -11      226        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   75   3,40      3        10        0        0        0      190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -230     7        13      226        0        0       -2       0      0    20     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:   101   76   3,40      3        10        0        0        0     -190       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        13      226        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975    6   3,40      5         3        0        0        0      177       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -225     7        15      199        0        0        0       0      0    17     0     0     0     0  0,09  0,00  

Asta:   102   14   3,40      5         3        0        0        0     -177       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   450,0  *l=    450,0        15      199        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,10  Ry=  0,07        

  

Sez.N.  975   77   3,40      6        -4        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     7        13      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:   103   78   3,40      6        -4        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0        13      217        0  KcC=  1,00  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975   79   3,40      6       -10        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     3        11      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:   104   80   3,40      6       -10        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -10      217        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

Sez.N.  975    7   3,40      6       167        0        0        0      205       0      1     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -250     6       167      243        0        0       -2       0      1    21     0     0     0     0  0,11  0,00  

Asta:   105   15   3,40      6       167        0        0        0     -205       0      1     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0      -161      243        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,12  Ry=  0,10        

  

Sez.N.  975   81   3,40      6        26        0        0        0      183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
LegnoGL24h  qn=    -220     5        30      217        0        0       -2       0      0    19     0     0     0     0  0,10  0,00  

Asta:   106   82   3,40      6        26        0        0        0     -183       0      0     0     0     0     1     0  0,00  0,04  
Instab.:l=   475,0  *l=    475,0       -30      217        0  KcC=  0,20  KcM=  1,00  Rx=  0,11  Ry=  0,08        

  

 

 
 
 

 
 

Sintesi verifiche aste in legno di copertura (comb. Statiche e sismiche) 

 
Al seguito si riportano le verifiche in semplice appoggio delle travi in legno di copertura. 

Le travi utilizzate saranno del tipo rastremato di sezione minima 12x24 e sezione massima 12x44 al fine di 

conferire un’adeguata pendenza al pacchetto di copertura.  
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A vantaggio di sicurezza si considera una sezione di calcolo omogenea pari al minimo della sezione. La 

trave verificata è dunque una trave a sezione omogenea di sezione 12x24, materiale Gl24h – Classe di 

Servizio 2. 

Il modello di calcolo è quello di trave in semplice appoggio. A vantaggio di sicurezza si considera una luce di 

calcolo maggiore di 10 cm per ogni lato della trave (in totale +20 cm) rispetto all’interasse reale tra gli 

appoggi che è di L=475 cm. Si riporta al seguito lo schema di calcolo adottato per le verifiche statiche. 

 

Schematizzazione della trave su due appoggi di progetto 

Id Tipo / Note  Young Poisson G Gamma Alfa 

  daN/cm2 daN/cm2  daN/cm2 daN/cm3  

56 Legno lamellare omogeneo GL24h  E = 1.150e+05-legno  E =  1.150e+05  1.150e+05 0.0 6500.0 4.20e-04 0.0 

 Modulo E0,05  9.599e+04     

 LamellareMateriale non massiccio e pertanto da considerare come 
lamellareSi 

      

 Resist. fc0k 240.0      

 Resist. ft0k 192.0      

 Resist. fmk 240.0      
 Resist. fvk 35.0      

 

Legno 1/7/.. 2/8/.. 3/9/.. 4/10/.. 5/11/.. 6/12/.. 
Lunghezze libere       

aste       

Beta assegnato 1.00      
travi       

3-3 Beta * L automatico Si      

3-3 Beta assegnato 1.00      

3-3 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0      
2-2 Beta * L automatico Si      

2-2 Beta assegnato 1.00      

2-2 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0      

1-1 Beta * L automatico Si      
1-1 Beta assegnato 1.00      

1-1 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0      
pilastri       

Metodo di calcolo 3-3 Assegnato      
3-3 Beta assegnato 2.00      

3-3 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0      

Metodo di calcolo 2-2 Assegnato      

2-2 Beta assegnato 2.00      
2-2 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0      

1-1 Beta assegnato 1.00      

1-1 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0      
Generalità       

Gamma non sismico 1.50      

Gamma  sismico 1.50      

Fattore di confidenza FC 0.0      
Classificazione       

Classe di servizio 2  (media umidità)        
Per classe di servizio 1       

Kmod permanente 0.60      

Kmod lunga 0.70      
Kmod media 0.80      

Kmod breve 0.90      

Kmod istantanea 1.00      

Kdef 0.60      
Per classe di servizio 2       

Kmod permanente 0.60      

Kmod lunga 0.70      

Kmod media 0.80      
Kmod breve 0.90      

Kmod istantanea 1.00      

Kdef 0.80      
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Legno 1/7/.. 2/8/.. 3/9/.. 4/10/.. 5/11/.. 6/12/.. 
Per classe di servizio 3       

Kmod permanente 0.50      

Kmod lunga 0.55      

Kmod media 0.65      
Kmod breve 0.70      

Kmod istantanea 0.90      

Kdef 2.00      

 

Id Tipo Area A V2 A V3 Jt J 2-2 J 3-3 W 2-2 W 3-3 Wp 2-2 Wp 3-3 

   cm2  cm2  cm2  cm4  cm4  cm4  cm3  cm3  cm3  cm3 

2 Lamellare 12x24-Rettangolare: b=12 
h=24 

288.00 240.00 240.00 9469.44 3456.00 1.382e+04 576.00 1152.00 864.00 1728.00 

 

ID Arch.  Tipo G1k G2k Qk Fatt. A s sis. Psi 0 Psi 1 Psi 2 Psi S 2 Fatt. Fi 

  daN/ m2 daN/ m2 daN/ m2        

6 Neve 68.00  100.00  1.00 0.50 0.20 0.0 0.0 1.00 

 

CDC Tipo Sigla Id Note 

1 Ggk CDC=Ggk (peso proprio della struttura)  

2 Gsk CDC=G1sk (permanente  solai-coperture)  
3 Gsk CDC=G2sk (permanente  solai-coperture n.c.d.)  

4 Qnk CDC=Qnk (carico da neve)  

 

Cmb Tipo Sigla Id effetto P-delta 

1 SLU    Comb. SLU A1 1   

2 SLU    Comb. SLU A1 2   

3 SLU    Comb. SLU A1 3   
4 SLU    Comb. SLU A1 4   

5 SLE(r) Comb. SLE(rara)  5   

6 SLE(r) Comb. SLE(rara)  6   

7 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 7   
8 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 8   

9 SLE(p) Comb. SLE(perm.) 9   

10 SLU(acc.) Comb. SLU (Accid.) 10   

 

Cmb CDC 
1/15... 

CDC 
2/16... 

CDC 
3/17... 

CDC 
4/18... 

CDC 
5/19... 

CDC 
6/20... 

CDC 
7/21... 

CDC 
8/22... 

CDC 
9/23... 

CDC 
10/24... 

CDC 
11/25... 

CDC 
12/26... 

CDC 
13/27... 

CDC 
14/28... 

1 1.30 1.30 1.50 0.0           

2 1.30 1.30 1.50 1.50           

3 1.00 1.00 0.80 0.0           

4 1.00 1.00 0.80 1.50           
5 1.00 1.00 1.00 0.0           

6 1.00 1.00 1.00 1.00           

7 1.00 1.00 1.00 0.0           

8 1.00 1.00 1.00 0.20           
9 1.00 1.00 1.00 0.0           

10 1.00 1.00 1.00 0.0           

VERIFICHE S.L. ELEMENTI IN LEGNO 

LEGENDA TABELLA VERIFICHE S.L. ELEMENTI IN LEGNO 
 
Il programma consente la verifica dei seguenti tipi di elementi: 
1. Aste  2. Travi  3. Pilastri 
 
L’esito delle verifiche è espresso con un codice come di seguito indicato: 
ok: verifica con esito positivo 
NV: verifica con esito negativo 
 

Le verifiche  sono condotte in ottemperanza alle NTC 17 Gennaio 2018, oppure  seguendo le indicazioni analitiche 

riportate nella norma tecnica UNI EN 1995-1-1:2005 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-1: 

Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici” ; in particolare le verifiche effettuate sono riconducibili ai 

punti: 
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NTC 2018 

 4.4.8 Stati limite ultimi  

 4.4.8.1.7 Tensoflessione  

 4.4.8.1.8 Pressoflessione  

 4.4.8.1.11 Taglio e torsione 

 4.4.8.2.1 Elementi inflessi 

 4.4.8.2.2 Elementi compressi 
 
EC5 

 2.2.2  Ultimate limit states 

 2.2.3  Serviceability limit states 

 2.4.1  Design value of material property 

 2.4.3  Design resistances 

 3.1.3  Strength modification (kmod) 

 3.1.4  Deformation modification (kdef) 

 6. Ultimate limit states 

 6.2  Design of cross-sections subjected to combined stresses  

 6.3  Stability of members 
 
Simbologia adottata nelle tabelle di verifica 
 
Le verifiche effettuate ai sensi delle NTC 2018 sono dettagliatamente riportate come da tabella seguente: 

Elem. Numero dell’elemento 

Tipo Codice di individuazione del tipo di elemento: Trave (T), Pilastro (P), Asta (A) 

Stato Codice della verifica: ok verificato, NV non verificato 

Note Numero della sezione (s) e del materiale (m) dell’archivio 

Ver N+/M Verifica come da formule 4.4.6a e 4.4.6b per tensoflessione, con i valori di km definiti nel par. 4.4.8.1.6 

Ver N-/M Verifica come da formule 4.4.7a e 4.4.7b per pressoflessione, con i valori di km definiti nel par. 4.4.8.1.6 

Ver V/T Verifica come da formula 4.4.10 (taglio torsione) con interazione ottenuta per quadratura del termine di taglio 

Ver N(s) Verifica instabilità a compressione come da par. 4.4.8.2.2 

Kcy(z) Fattore di instabilità Kcrit,c utilizzato nella formula 4.4.13,  in funzione della snellezza relativa 

Ver M(s) Verifica instabilità laterale come da par. 4.4.8.2.1, effettuata in entrambi i piani principali  y e z 

Kcrit (y)/(z) Fattore di instabilità laterale utilizzato nella formula 4.4.11 rispettivamente per la flessione y e z 

w,net R Massima deformazione in combinazione rara (F frequente, P quasi permanente) 

w,net Ri Massima deformazione in combinazione rara (F frequente, P quasi permanente) valutata a tempo infinito 

kdef Fattore di deformazione dell’ elemento 

Rif. cmb Numero della combinazione in cui si è attinto il valore riportato per le verifiche 

 
Le verifiche effettuate ai sensi dell’EC5 sono dettagliatamente riportate come da tabella seguente: 

Elem. Numero dell’elemento 

Tipo Codice di individuazione del tipo di elemento:  Trave (T), Pilastro (P), Asta (A) 

Stato Codice della verifica ok verificato, NV non verificato 

Note Numero della sezione (s) e del materiale (m) dell’archivio 

Ver N+/M Verifica come da formula 6.17 e  6.18 per tensoflessione 

Ver N-/M Verifica come da formula 6.19 e  6.20 per pressoflessione 

Ver V/T Verifica come da formula 6.13 e 6.14 (taglio torsione) con interazione ottenuta per quadratura del termine di taglio 

Ver N(s) Verifica come da formula 6.23 e  6.24 per pressoflessione di elementi con snellezza relativa in un piano maggiore di 
0.3 

Kcy (z) Fattore di instabilità utilizzato nella formula 6.23 (6.24) 

Ver M(s) Verifica come da formula 6.35 (effettuata in entrambi i piani principali) per instabilità laterale 

Kcrit (y)  (z) Fattore di instabilità laterale utilizzato nella formula 6.35 rispettivamente per la flessione y e z  

w,net R Massima deformazione in combinazione rara (F frequente, P quasi permanente) 

w,net Ri Massima deformazione in combinazione rara (F frequente, P quasi permanente) valutata a tempo infinito 

kdef Fattore di deformazione dell’ elemento 

Rif. cmb Numero della combinazione in cui si è attinto il valore riportato per le verifiche 

 
Si sottolinea che le cinque verifiche sono espresse dal rapporto tra domanda e capacità, affinché la verifica sia positiva il rapporto deve 
essere inferiore o uguale a 1. La capacità è affetta dal termine kmod, espressione della classe di servizio e della durata dei carichi (si 
considera a livello di combinazione il caso di carico di minor durata). 
Le deformazioni dell’ elemento espresse in rapporto ad un millesimo di lunghezza sono rappresentate dal valore istantaneo e dal valore 
a tempo infinito. Il valore della deformazione a tempo infinito per una combinazione di carichi è ottenuta sommando per ogni caso di 
carico sia il valore istantaneo che il valore ottenuto dall’ aliquota quasi-permanente amplificata del fattore kdef  (formula 2.2 e 2.3). 
In termini analitici il contributo del caso di carico con coefficiente di combinazione Psi (diverso da 0) è: 
Psi + kdef × Psi2 
 
Con riferimento al Documento di Affidabilità “Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP 
Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST” -  versione Settembre 2014, disponibile per il download sul sito www.2si.it, 
si segnalano i seguenti esempi applicativi: 
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Test N° Titolo 

97 FATTORE DI STRUTTURA 

98 VERIFICA ALLO SLU DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5 

99 VERIFICA ALLO SLE DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5 

101 VERIFICHE EC5 

102 SNELLEZZE EC5 

 
Elem. Note Pos. Ver N+/M Ver N-/M Ver V/T Rif. cmb Ver N(s) Kcy Kcz Ver M(s) Kcrit(y) Kcrit(z) Rif. cmb 

   cm            
1 ok T,s=2,m=56 0.0 0.0  5.88e-02 2,0,2    0.0 1.0 1.0 0,2 

  495.0 0.2  7.92e-02 2,0,2    2.47e-02 1.0 1.0 0,2 
2 ok T,s=2,m=56 0.0 0.2  2.04e-02 2,0,2    2.47e-02 1.0 1.0 0,2 

  135.0 0.0  0.0 0,0,1    0.0 1.0 1.0 0,0 
              
Elem.   Ver N+/M Ver N-/M Ver V/T  Ver N(s) Kcy Kcz Ver M(s) Kcrit(y) Kcrit(z)  

           1.00 1.00  

   0.16  0.08     0.02    

 

Elem. w,net R w,net F w,net P Rif. cmb Kdef w,net Ri w,net Fi w,net Pi Rif. cmb 

1 1.5 0.9 0.7 6,8,9 0.8 2.8 2.1 1.2 6,8,9 
2 3.6 2.0 1.6 6,8,9 0.8 6.4 4.8 2.9 6,8,9 

          
Elem. w,net R w,net F w,net P   w,net Ri w,net Fi w,net Pi  

 3.58 1.99 1.59   6.44 4.85 2.86  

 

Momento massimo in mezzeria = 0,66 tm 

 

Taglio massimo agli appoggi = 0,68 t 
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Sfruttamento percentuale = 45,09% 

 

 

 

Verifica N+/M = 45 % 

 

 

Verifica V/T = 7.9 e-02 % 
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Verifica a Svergolamento = 20 % 

 

Deformazione a tempo iniziale in mezzeria comb. rara, valore normalizzato = 1.53 

 

Deformazione a tempo infinito in mezzeria comb. permanente, valore normalizzato = 1.22 
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3.4. Verifiche delle connessioni della copertura in legno 
 
Le travi di copertura in legno saranno ancorate alle travi in calcestruzzo armato mediante elementi in acciaio  
a “T” a scomparsa. 
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Le aste in legno più sollecitate sono le num. 48 (nodi 30-36) e 105 (nodi 31-55) 

 
 
 

SCHEDA UNIONE TIPO :  1 unione trave legno-c.a. con lama 
interna e ancoraggi 

 

VERIFICA UNIONE IN LEGNO 

Si riporta di seguito i risultati della verifica dell'unione in legno. 
 
 

Riferimenti normativi e bibliografici 
I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto 

riferimento nelle fasi di verifica e  progettazione è costituita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con il 
D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. n.42 del 20/02/2018. 
 Riferimenti tecnici: 
- UNI EN 1995-1 – Costruzioni in legno 
- Istruzioni CNR-DT 206/2007 
 
SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE DELLE ASTE 

 

Si riporta a lato il sist. riferimento locale 
adottato per le aste in legno 
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dati generali unione 

descrizione unione trave legno-c.a. con lama interna e 
ancoraggi 

Norma di riferimento NTC 2018 

classe di servizio 2 

 

coeff. parziali di sicurezza 

combinazione  fondam./SLU eccez./sisma 

unioni legno gM,l,j 1,45 1 

acciaio connettori, piastre gM,s,j 1,25 1,25 

calcestruzzo gM,c 1.5 1 

 
 

 
 

 

dati travi in legno 

numero id.  1 2 

descrizione  trave legno sporgenza 

base sezione [mm] b 120 120 

altezza sezione [mm] h 240 250 

lunghezza [mm] L 750 1200 

classe legno  GL24h GL24h 

dati asta progetto CDS 

numero  48  

tratto    

estremo  in in 

 
 

DATI CONNETTORI 

 

dati connettori 
numero id.  1 

descrizione  spinotto d12x70 

connettore tipo  spinotto 

designazione connettore  spinotto d12x70 

classe di resistenza  S235 

diam. x lunghezza d x L [mm] 12 x 70 

numero di file di connettori/ 
numero raggiere 

nf 3 
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dati connettori 
numero connettori per fila 
/diametri ragg. 

nbf 1 

sfalsamento file  allineate 

interasse connettori a1  a1 [mm] 60 

distanze file/raggiere a2  a2 [mm] 50 

numero totale conne. nb 3 

numero conn. efficaci nbef 3 

 
 

 

caratteristiche di resistenza connettori 
coeff. parziale di sicurezza gj gj 

numero superfici di taglio nst 2 

resist.caratt.taglio connettore per 
connessione legno/acciaio-legno [kN] 

Fv,Rk 11,15 

modo di collasso secondo Johansen  G-II (A-L) 

resistenza a taglio di progetto [kN] Vrd,b 19,54 

resistenza a trazione di progetto [kN] Nrd,b 19,54 

momento resit. caratt. a 
snervamento[Nmm] 

Myk 69 

resistenza caratteristica a estrazione[kN] Fax,rk 0 

 

duttilità e rigidezza connessione 

verif. diametro connettore db<12mm 12 

spess. membrat. legno [mm] tm 32 

rapporto tm/db >10; >8 2,7 

modalità di crisi (Johansen)  G-II 

livello di duttilità  NON DISSIP. 

modulo di scorrim. connettore [N/mm] Kser 4533 

rigidezza rotazionale [kNm] Krot 23 

 
 
VERIFICA SPAZIATURE E DISTANZE MINIME CONNETTORE-LEGNO [mm] 

numero connettore  1 

descrizione  spinotto d12x70 

interasse connettori | min. a1|a1min 60|60 

distanze tra file di connettori | min. a2|a2min 50|36 

distanze dall’estremità della trave | min comp.|min tesa a3|a3c,min|a3t,min 125|84|84 

distanze min. dal bordo della trave | min comp.|min teso a4|a4c,min|a4t,min 60|36|48 

status verifica  OK 
 

 

Geometria piastre 

numero  1 2 

descrizione  piastra trave piastra base 

larghezza [mm] b 200 200 

spessore [mm] s 6 6 

altezza [mm] h 200 100 

classe acciaio  S235 S235 

gioco fori-connettore [mm] g 0 1 

disposizione    

saldature tipo  completa 
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Geometria piastre 

penetrazione 

n° cord. / classe acciaio   S235/2 

lungh./prof. sald.  L/a [mm]  200 / 6 

 

VERIFICA SPAZIATURE E DISTANZE MINIME FORI PIASTRE [mm] 
numero connettore  1 2 

descrizione  piastra trave piastra base 

diametro fori df 12 13 

dist. long./min/max p1 60/26/84 120/29/84 

dist. trasv./min/max p2 50/2984 60/3184 

dist. bordo long/min/max e1 66/14/999 40/16/999 

dist. bordo trasv/min/max e2 100/14/999 20/16/999 

status verifica  VERIFICA VERIFICA 

 
 

 

dati ancoraggi 
numero id.  1 

descrizione  Ancorante chimico 
Vrd/Nrd,min=18 kN 

tipo  ancorante chimico 

resistenza di prog. estrazione  Nrjd 18 kN 

resistenza di prog. a taglio Vrdj 18 kN 

classe cls  C28/35 

classe acciaio  8.8 

diam. x lunghezza (lungh. efficace) d x L(Leff) 
[mm] 

12 x 200 (178) 

numero e passo ancor. dir. X njX 2 passo 120 mm 

numero e passo ancor. dir. Y njY 2 passo 60 mm 

numero tot ancoraggi nj 8 

 
 

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO - CARICHI NODALI (sistema rif. globale) 

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO 
n. descrizione durata min. tipo comb cl. 

serv. 
kmod gM,legn

o 
Fx 

[kN] 
Fy 

[kN] 
Fz 

[kN] 
Mx 
[kN] 

My 
[kN] 

Mz 
[kN] 

1 comb. 1 media durata SLU fondam. 2 0,8 1.5/1.45 0,3 0 -6,5 0 0 0 

2 comb. 2 media durata SLU fondam. 2 0,8 1.5/1.45 0,3 0 -6,5 0 0 0 

3 comb. 3 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 5,5 0 -2 0 0 0 

4 comb. 4 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 5,6 0 -2 0 0 0 

5 comb. 5 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 -5,6 0 -2 0 0 0 

6 comb. 6 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 -5,4 0 -2 0 0 0 

7 comb. 7 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 1,4 0 -2 0 0 0 

8 comb. 8 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 2 0 -2 0 0 0 

9 comb. 9 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 -1,9 0 -2 0 0 0 

10 comb. 10 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 -1,3 0 -2 0 0 0 
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SOLLECITAZIONI DI PROGETTO - CARICHI ASTE (sistema rif. locale asta) 

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO ASTA : trave legno (sistema di rif. locale asta) 
aste 3D n. 48 / estremo iniz. / estremo fin.  -  nodo in. = 30 | nodo fin. = 36 (modello strutturale da progetto CDS) 

n. descrizione durata min. tipo comb cl. 
serv. 

kmod gM,legn
o 

Vx 
[kN] 

Vy 
[kN] 

N 
[kN] 

Mx 
[kNm] 

My 
[kNm] 

Mt 
[kNm] 

1 comb. 1 media durata SLU fondam. 2 0,8 1,45 0 6,5 0,3 0 0 0 

2 comb. 2 media durata SLU fondam. 2 0,8 1,45 0 6,5 0,3 0 0 0 

3 comb. 3 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 5,5 0 0 0 

4 comb. 4 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 5,6 0 0 0 

5 comb. 5 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 -5,6 0 0 0 

6 comb. 6 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 -5,4 0 0 0 

7 comb. 7 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 1,4 0 0 0 

8 comb. 8 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 2 0 0 0 

9 comb. 9 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 -1,9 0 0 0 

10 comb. 10 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 -1,3 0 0 0 
 

VERIFICHE ANCORAGGI 
Verifica tirafondi 

comb. n. tipo comb. Nsd,max 
[kN] 

Nrd,estr 
[kN] 

Nrd,tir 
[kN] 

Vsd,tir 
[kN] 

Vrd,tir 
[kN] 

cVN status 

1 SLU fondam. 0,1 18 18 0,04 18 0,01 VERIFICA 

2 SLU fondam. 0,1 18 18 0,04 18 0,01 VERIFICA 

3 eccez./sisma 1,88 18 18 0,69 18 0,11 VERIFICA 

4 eccez./sisma 1,91 18 18 0,7 18 0,11 VERIFICA 

5 eccez./sisma 1,91 18 18 0,7 18 0,11 VERIFICA 

6 eccez./sisma 1,84 18 18 0,68 18 0,11 VERIFICA 

7 eccez./sisma 0,48 18 18 0,18 18 0,03 VERIFICA 

8 eccez./sisma 0,68 18 18 0,25 18 0,04 VERIFICA 

9 eccez./sisma 0,65 18 18 0,24 18 0,04 VERIFICA 

10 eccez./sisma 0,44 18 18 0,16 18 0,03 VERIFICA 
 

 
cmb numero della combinazione di carico 

Fx,d sollecitazione di prog. secondo l'asse Z globale (verticale, <0 compressione all'appoggio) 

Fz,d sollecitazione di prog. secondo l'asse X globale (orizzontale e parallela nel piano all'asse della trave, 
<0 compressione al dente) 

My,d sollecitazione di prog. My globale (Mx locale asta in legno) 

Nsd,a sollecitazione di prog. a compressione sulla zona di appoggio (= 0 se non esiste appoggio) 

Nrd,a resistenza di progetto a compressione dell'appoggio (= 0 per trazione) 

Fxd,d sollecitazione di prog. adente sulla faccia del dente (= 0 se Fx > 0) 

Rd,d resistenza di progetto (min. compressione e taglio) del dente 

Vsd,j sollecitazione di taglio massima sul singolo connettore, risultante di Vx,Vz, My+Mecc (momento 
dovuto all'eccentricità del baric. connettori rispetto all'asse della trave) 

Vrd,j resistenza a taglio di progetto del singolo connettore = min(resit. unione acciaio+legno, resist. 
rifollam. piastra) 

kv = 1 coeff. di riduzione della resistenza a taglio calcolato per la verifica dell'intaglio 

c.int. coeff. di verifica dell'intaglio (OK =< 1) 

s,id tensione ideale di calcolo della saldatura (presente solo per saldatura a cordoni d'angolo e 
configurazioni diverse dall'angolare). 
Verificato se <= frwd =360 N/mm2 (resistenza di progetto saldatura) 

c.sic coeff. di sicurezza minima  
 (=1 se si ha impegno completo del dente di contrasto o della zona di appoggio della trave in legno) 
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cmb numero della combinazione di carico 

status risultato verifica 
 

VERIFICA RESISTENZA CONNESSIONI 
verifica connessioni     -   status verifica VERIFICA / coeff. sicurezza minimo = 8,72 

cmb Fx,d Fz,d My,d Nsd,a Nrd,a Fxd,d Rd,d Vsd,j Vrd,j c.int. c.sic status  
n. [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]   verif.  
1 0,3 -6,5 0 6,5 60 0 0 0,05 5,95  9,23 OK  
2 0,3 -6,5 0 6,5 60 0 0 0,05 5,95  9,23 OK  
3 5,5 -2 0 2 112,5 0 0 0,95 11,15  11,7 OK  
4 5,6 -2 0 2 112,5 0 0 0,97 11,15  11,5 OK  
5 -5,6 -2 0 2 112,5 0 0 0,97 11,15  11,5 OK  
6 -5,4 -2 0 2 112,5 0 0 0,94 11,15  11,9 OK  
7 1,4 -2 0 2 112,5 0 0 0,24 11,15  45,9 OK  
8 2 -2 0 2 112,5 0 0 0,35 11,15  32,2 OK  
9 -1,9 -2 0 2 112,5 0 0 0,33 11,15  33,9 OK  

10 -1,3 -2 0 2 112,5 0 0 0,23 11,15  49,5 OK  
 

 
Si riportano di seguito i risultati della verifica della saldatura: 
 
combinazione carico (inviluppo) : 4 
tensione ideale massima sulla saldatura : sig,id,w = 4,04 N/mm2  
resistenza di progetto saldatura, fwd = 360 N/mm2  
coeff. sicurezza, csic,w = 89,08  
status verifica : VERIFICATO 
 
 
 

SCHEDA UNIONE TIPO :  2 unione trave legno-c.a. con lama 
interna e ancoraggi 

 

VERIFICA UNIONE IN LEGNO 

Si riporta di seguito i risultati della verifica dell'unione in legno. 
 
 

Riferimenti normativi e bibliografici 
I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto 

riferimento nelle fasi di verifica e  progettazione è costituita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con il 
D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. n.42 del 20/02/2018. 
 Riferimenti tecnici: 
- UNI EN 1995-1 – Costruzioni in legno 
- Istruzioni CNR-DT 206/2007 
 
SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE DELLE ASTE 

 

Si riporta a lato il sist. riferimento locale 
adottato per le aste in legno 
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dati generali unione 

descrizione unione trave legno-c.a. con lama interna e 
ancoraggi 

Norma di riferimento NTC 2018 

classe di servizio 2 

 

coeff. parziali di sicurezza 

combinazione  fondam./SLU eccez./sisma 

unioni legno gM,l,j 1,45 1 

acciaio connettori, piastre gM,s,j 1,25 1,25 

calcestruzzo gM,c 1.5 1 

 
 

 
schema 2D unione 

 

 

dati travi in legno 

numero id.  1 2 

descrizione  trave legno sporgenza 

base sezione [mm] b 120 120 

altezza sezione [mm] h 440 250 

lunghezza [mm] L 1200 1200 

classe legno  GL24h GL24h 

dati asta progetto CDS 

numero  48  

tratto    

estremo  fin in 

 
 

DATI CONNETTORI 

 

dati connettori 
numero id.  1 

descrizione  spinotto d12x70 

connettore tipo  spinotto 

designazione connettore  spinotto d12x70 

classe di resistenza  S235 

diam. x lunghezza d x L [mm] 12 x 70 

numero di file di connettori/ 
numero raggiere 

nf 4 

numero connettori per fila 
/diametri ragg. 

nbf 1 

sfalsamento file  allineate 
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dati connettori 
interasse connettori a1  a1 [mm] 60 

distanze file/raggiere a2  a2 [mm] 50 

numero totale conne. nb 4 

numero conn. efficaci nbef 4 

 
 

 

caratteristiche di resistenza connettori 
coeff. parziale di sicurezza gj gj 

numero superfici di taglio nst 2 

resist.caratt.taglio connettore per 
connessione legno/acciaio-legno [kN] 

Fv,Rk 11,15 

modo di collasso secondo Johansen  G-II (A-L) 

resistenza a taglio di progetto [kN] Vrd,b 19,54 

resistenza a trazione di progetto [kN] Nrd,b 19,54 

momento resit. caratt. a 
snervamento[Nmm] 

Myk 69 

resistenza caratteristica a estrazione[kN] Fax,rk 0 

 

duttilità e rigidezza connessione 

verif. diametro connettore db<12mm 12 

spess. membrat. legno [mm] tm 32 

rapporto tm/db >10; >8 2,7 

modalità di crisi (Johansen)  G-II 

livello di duttilità  NON DISSIP. 

modulo di scorrim. connettore [N/mm] Kser 4533 

rigidezza rotazionale [kNm] Krot 57 

 
 
VERIFICA SPAZIATURE E DISTANZE MINIME CONNETTORE-LEGNO [mm] 

numero connettore  1 

descrizione  spinotto d12x70 

interasse connettori | min. a1|a1min 60|60 

distanze tra file di connettori | min. a2|a2min 50|36 

distanze dall’estremità della trave | min comp.|min tesa a3|a3c,min|a3t,min 575|84|84 

distanze min. dal bordo della trave | min comp.|min teso a4|a4c,min|a4t,min 75|36|48 

status verifica  OK 
 

 

Geometria piastre 

numero  1 2 

descrizione  piastra trave piastra base 

larghezza [mm] b 200 200 

spessore [mm] s 6 6 

altezza [mm] h 300 100 

classe acciaio  S235 S235 

gioco fori-connettore [mm] g 0 1 

disposizione    

saldature tipo  completa 
penetrazione 

n° cord. / classe acciaio   S235/2 

lungh./prof. sald.  L/a [mm]  200 / 6 
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Geometria piastre 

 

VERIFICA SPAZIATURE E DISTANZE MINIME FORI PIASTRE [mm] 
numero connettore  1 2 

descrizione  piastra trave piastra base 

diametro fori df 12 13 

dist. long./min/max p1 60/26/84 120/29/84 

dist. trasv./min/max p2 50/2984 60/3184 

dist. bordo long/min/max e1 81/14/999 40/16/999 

dist. bordo trasv/min/max e2 100/14/999 20/16/999 

status verifica  VERIFICA VERIFICA 

 
 

 

dati ancoraggi 
numero id.  1 

descrizione  Ancorante chimico 
Vrd/Nrd,min=18 kN 

tipo  ancorante chimico 

resistenza di prog. estrazione  Nrjd 18 kN 

resistenza di prog. a taglio Vrdj 18 kN 

classe cls  C28/35 

classe acciaio  8.8 

diam. x lunghezza (lungh. efficace) d x L(Leff) 
[mm] 

12 x 200 (178) 

numero e passo ancor. dir. X njX 2 passo 120 mm 

numero e passo ancor. dir. Y njY 2 passo 60 mm 

numero tot ancoraggi nj 8 

 
 

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO - CARICHI NODALI (sistema rif. globale) 

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO 
n. descrizione durata min. tipo comb cl. 

serv. 
kmod gM,legn

o 
Fx 

[kN] 
Fy 

[kN] 
Fz 

[kN] 
Mx 
[kN] 

My 
[kN] 

Mz 
[kN] 

1 comb. 1 media durata SLU fondam. 2 0,8 1.5/1.45 0,3 0 -6,5 0 0 0 

2 comb. 2 media durata SLU fondam. 2 0,8 1.5/1.45 0,3 0 -6,5 0 0 0 

3 comb. 3 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 5,5 0 -2 0 0 0 

4 comb. 4 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 5,6 0 -2 0 0 0 

5 comb. 5 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 -5,6 0 -2 0 0 0 

6 comb. 6 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 -5,4 0 -2 0 0 0 

7 comb. 7 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 1,4 0 -2 0 0 0 

8 comb. 8 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 2 0 -2 0 0 0 

9 comb. 9 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 -1,9 0 -2 0 0 0 

10 comb. 10 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 -1,3 0 -2 0 0 0 
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SOLLECITAZIONI DI PROGETTO - CARICHI ASTE (sistema rif. locale asta) 

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO ASTA : trave legno (sistema di rif. locale asta) 
aste 3D n. 48  -  nodo in. = 30 | nodo fin. = 36 (modello strutturale da progetto CDS) 

n. descrizione durata min. tipo comb cl. 
serv. 

kmod gM,legn
o 

Vx 
[kN] 

Vy 
[kN] 

N 
[kN] 

Mx 
[kNm] 

My 
[kNm] 

Mt 
[kNm] 

1 comb. 1 media durata SLU fondam. 2 0,8 1,45 0 6,5 0,3 0 0 0 

2 comb. 2 media durata SLU fondam. 2 0,8 1,45 0 6,5 0,3 0 0 0 

3 comb. 3 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 5,5 0 0 0 

4 comb. 4 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 5,6 0 0 0 

5 comb. 5 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 -5,6 0 0 0 

6 comb. 6 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 -5,4 0 0 0 

7 comb. 7 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 1,4 0 0 0 

8 comb. 8 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 2 0 0 0 

9 comb. 9 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 -1,9 0 0 0 

10 comb. 10 istantaneo eccez./sisma 2 1 1 0 2 -1,3 0 0 0 
 

VERIFICHE ANCORAGGI 
Verifica tirafondi 

comb. n. tipo comb. Nsd,max 
[kN] 

Nrd,estr 
[kN] 

Nrd,tir 
[kN] 

Vsd,tir 
[kN] 

Vrd,tir 
[kN] 

cVN status 

1 SLU fondam. 0,14 18 18 0,04 18 0,01 VERIFICA 

2 SLU fondam. 0,14 18 18 0,04 18 0,01 VERIFICA 

3 eccez./sisma 2,52 18 18 0,69 18 0,14 VERIFICA 

4 eccez./sisma 2,57 18 18 0,7 18 0,14 VERIFICA 

5 eccez./sisma 2,57 18 18 0,7 18 0,14 VERIFICA 

6 eccez./sisma 2,48 18 18 0,68 18 0,14 VERIFICA 

7 eccez./sisma 0,64 18 18 0,18 18 0,04 VERIFICA 

8 eccez./sisma 0,92 18 18 0,25 18 0,05 VERIFICA 

9 eccez./sisma 0,87 18 18 0,24 18 0,05 VERIFICA 

10 eccez./sisma 0,6 18 18 0,16 18 0,03 VERIFICA 
 

 
cmb numero della combinazione di carico 

Fx,d sollecitazione di prog. secondo l'asse Z globale (verticale, <0 compressione all'appoggio) 

Fz,d sollecitazione di prog. secondo l'asse X globale (orizzontale e parallela nel piano all'asse della trave, 
<0 compressione al dente) 

My,d sollecitazione di prog. My globale (Mx locale asta in legno) 

Nsd,a sollecitazione di prog. a compressione sulla zona di appoggio (= 0 se non esiste appoggio) 

Nrd,a resistenza di progetto a compressione dell'appoggio (= 0 per trazione) 

Fxd,d sollecitazione di prog. adente sulla faccia del dente (= 0 se Fx > 0) 

Rd,d resistenza di progetto (min. compressione e taglio) del dente 

Vsd,j sollecitazione di taglio massima sul singolo connettore, risultante di Vx,Vz, My+Mecc (momento 
dovuto all'eccentricità del baric. connettori rispetto all'asse della trave) 

Vrd,j resistenza a taglio di progetto del singolo connettore = min(resit. unione acciaio+legno, resist. 
rifollam. piastra) 

kv = 1 coeff. di riduzione della resistenza a taglio calcolato per la verifica dell'intaglio 

c.int. coeff. di verifica dell'intaglio (OK =< 1) 

s,id tensione ideale di calcolo della saldatura (presente solo per saldatura a cordoni d'angolo e 
configurazioni diverse dall'angolare). 
Verificato se <= frwd =360 N/mm2 (resistenza di progetto saldatura) 

c.sic coeff. di sicurezza minima  
 (=1 se si ha impegno completo del dente di contrasto o della zona di appoggio della trave in legno) 
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cmb numero della combinazione di carico 

status risultato verifica 
 

VERIFICA RESISTENZA CONNESSIONI 
verifica connessioni     -   status verifica VERIFICA / coeff. sicurezza minimo = 7,01 

cmb Fx,d Fz,d My,d Nsd,a Nrd,a Fxd,d Rd,d Vsd,j Vrd,j c.int. c.sic status  
n. [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]   verif.  
1 0,3 -6,5 0 6,5 60 0 0 0,06 5,95  9,23 OK  
2 0,3 -6,5 0 6,5 60 0 0 0,06 5,95  9,23 OK  
3 5,5 -2 0 2 112,5 0 0 1,18 11,15  9,47 OK  
4 5,6 -2 0 2 112,5 0 0 1,2 11,15  9,3 OK  
5 -5,6 -2 0 2 112,5 0 0 1,2 11,15  9,3 OK  
6 -5,4 -2 0 2 112,5 0 0 1,16 11,15  9,65 OK  
7 1,4 -2 0 2 112,5 0 0 0,3 11,15  37,2 OK  
8 2 -2 0 2 112,5 0 0 0,43 11,15  26,1 OK  
9 -1,9 -2 0 2 112,5 0 0 0,41 11,15  27,4 OK  

10 -1,3 -2 0 2 112,5 0 0 0,28 11,15  40,1 OK  
 

 
Si riportano di seguito i risultati della verifica della saldatura: 
 
combinazione carico (inviluppo) : 4 
tensione ideale massima sulla saldatura : sig,id,w = 4,04 N/mm2  
resistenza di progetto saldatura, fwd = 360 N/mm2  
coeff. sicurezza, csic,w = 89,08  
status verifica : VERIFICATO 
 
 

3.5. Verifiche degli elementi non strutturali (STA) allo SLV 
 

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa delle verifiche locali dei 

tompagni. 
Tamp. : Numero identificativo della tipologia di tamponatura 

Peso : Peso specifico per unità di superficie della tipologia di tamponatura 

Mod. Ela : Modulo elastico medio della tipologia di tamponatura 

Sp : Spessore complessivo della tamponatura 

Alt. : Altezza netta complessiva del tompagno o di una sua porzione se è diviso da 

rompitratta 

Foriz : Forza orizzontale statica accidentale applicata per metro di muro 

Hforz : Altezza del punto di applicazione della forza orizzontale statica accidentale rispetto 

alla base del tompagno o della sua porzione più significativa se è diviso da 

rompitratta 

Tipo Vinc : Tipologia di vincolo adottato per la tamponatura: appoggi testa e piede, mensola o 

incastro testa e piede 

Sa : Accelerazione sismica adimensionalizzata al suolo agente sull'edificio 

Qorto : Carico orizzontale distribuito dovuto al peso proprio e all'accelerazione sismica 

locale agente sul tompagno 

Zsez : Altezza della sezione più significativa per la verifica del singolo tompagno, misurata a 

partire dalla base del tompagno o della sua porzione più significativa se è diviso da 

rompitratta 

Ncalc : Sforzo normale verticale, per metro di tamponatura, agente sulla sezione di verifica 

Mcalc : Momento flettente fuori piano, per metro di tamponatura, agente sulla sezione di 

verifica. Il valore è incrementato del fattore 1,5 per azione variabile in caso di forza 

statica accidentale o vento 
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Mult. : Momento ultimo resistente della sezione di verifica associato allo sforzo normale 

agente 

Coef Sic. : Coefficiente di sicurezza per la verifica a pressoflessione: Mult / Mcalc 

PGA Ortog : Massima accelerazione sismica al suolo che l'elemento può sopportare 

Status Verif. : Status di verifica 

   

 
VERIFICHE STATICHE/SISMICHE TOMPAGNI A QUOTA: 0  m  

IDENTIFICATIVO E DATI GENERALI DEL TOMPAGNO  VERIFICA SISMICA  VERIFICA STATICA  

Tamp  Peso  Mod.Ela  Sp  Alt.  Foriz  Hforz  Tipo  Sa  Qorto  Zsez  Ncalc  Mcalc  Mult.  Coef  PGA  Status  Zsez  Ncalc  Mcalc  Mult.  Coef  Status  
Nro  kg/mq  kg/cmq  cm  m  kg/ml  m  Vinc    kg/mq  m  kg/ml  kgm/m  Sic.  Ortog  Verif.  m  kg/ml  kgm/m  Sic.  Verif.  

  4    175    30000  25   2,4      0    0,0  INC.  0,30   41,7   1,2    210     15     26   1,7   0,38  OK                                     
  4    175    30000  25   3,0      0    0,0  INC.  0,30   47,3   1,5    263     27     33   1,2   0,27  OK                                     

 

 

3.6.  Calcolo degli spostamenti del corpo di fabbrica “Spogliatoi” e verifica del giunto 
tecnico di separazione dal fabbricato della Palestra 

 
Si riporta al seguito il calcolo degli spostamenti per giunti sismici ricavato dall’analisi modale effettuata sulla 
struttura in c.a. degli spogliatoi. 
 
Nel seguente tabulato sono evidenziati in giallo i fili adiacenti il corpo di fabbrica della palestra e per i quali è 
necessario il controllo degli spostamenti. 
 

 SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
 
Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa spostamenti S.L.U. per il controllo 
dei giunti sismici. 
 

Filo N.ro : Numero del filo del nodo 

 

Quota (m) : Quota del nodo 

 

Nodo3D  N.ro : Numero del nodo spaziale 

 

SpMax X (mm) : Componente massima in direzione X dello spostamento S.L.V. per le 

combinazioni sismiche, calcolate calcolate ai sensi della NTC pto 

7.3.3.3 

SpMax Y (mm) : Componente massima in direzione Y dello spostamento S.L.V. per le 

combinazioni sismiche, calcolate calcolate ai sensi della NTC pto 

7.3.3.3 

SpMax R (mm) : Modulo del vettore dello spostamento massimo S.L.V. per le 

combinazioni sismiche, calcolate calcolate ai sensi della NTC pto 

7.3.3.3 

 
SPOSTAMENTI S.L.V. PER GIUNTI SISMICI (NTC 7.3.3.3)   

  Sisma Direzione X d=1        -    Direzione Y d=1  

  IDENTIFICATIVO  SPOSTAMENTI S.L.U.    IDENTIFICATIVO  SPOSTAMENTI S.L.U.  

  Filo  Quota  Nodo3D  SpMax X  SpMax Y  SpMax R    Filo  Quota  Nodo3D  SpMax X  SpMax Y  SpMax R  
  N.ro  (m)  N.ro  (mm)  (mm)  (mm)    N.ro  (m)  N.ro  (mm)  (mm)  (mm)  

     1    3,40     13    0,36    0,60    0,70       3    3,40     14    0,34    5,11    5,11  
     4    3,40     15    0,32    9,13    9,13       5    3,40     16    0,32    9,13    9,13  
     6    3,40     17    0,34    5,11    5,11       8    3,40     18    0,36    0,60    0,70  
     9    3,40     19    0,47    0,60    0,75      11    3,40     20    0,43    5,12    5,12  
    12    3,40     21    0,41    9,14    9,14      13    3,40     22    0,41    9,14    9,14  
    14    3,40     23    0,43    5,12    5,12      16    3,40     24    0,47    0,60    0,75  
    17    3,40     25    0,44    0,60    0,64      24    3,40     26    0,44    0,60    0,64  
    53    3,40     27    0,34    6,15    6,15      49    3,40     28    0,35    3,13    3,13  
    47    3,40     29    0,34    4,16    4,16      36    3,40     30    0,36    1,15    1,15  
     7    3,40     31    0,36    1,15    1,15      51    3,40     32    0,35    2,09    2,10  
    81    3,40     33    0,35    2,09    2,10      77    3,40     34    0,34    4,16    4,16  
    79    3,40     35    0,35    3,13    3,13      10    3,40     36    0,46    1,17    1,17  
    48    3,40     37    0,43    4,17    4,17      50    3,40     38    0,44    3,13    3,13  
    52    3,40     39    0,45    2,10    2,10      54    3,40     40    0,43    6,15    6,15  
    56    3,40     41    0,42    7,16    7,17      58    3,40     42    0,42    7,96    7,96  
    60    3,40     43    0,41    8,62    8,62      62    3,40     44    0,41    9,67    9,67  
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SPOSTAMENTI S.L.V. PER GIUNTI SISMICI (NTC 7.3.3.3)   

  Sisma Direzione X d=1        -    Direzione Y d=1  

  IDENTIFICATIVO  SPOSTAMENTI S.L.U.    IDENTIFICATIVO  SPOSTAMENTI S.L.U.  

  Filo  Quota  Nodo3D  SpMax X  SpMax Y  SpMax R    Filo  Quota  Nodo3D  SpMax X  SpMax Y  SpMax R  
  N.ro  (m)  N.ro  (mm)  (mm)  (mm)    N.ro  (m)  N.ro  (mm)  (mm)  (mm)  

    64    3,40     45    0,41   10,05   10,05      66    3,40     46    0,41   10,05   10,05  
    68    3,40     47    0,41    9,67    9,67      70    3,40     48    0,41    8,62    8,62  
    72    3,40     49    0,42    7,96    7,96      74    3,40     50    0,42    7,16    7,17  
    76    3,40     51    0,43    6,15    6,15      78    3,40     52    0,43    4,17    4,17  
    80    3,40     53    0,44    3,13    3,13      82    3,40     54    0,45    2,10    2,10  
    15    3,40     55    0,46    1,17    1,17      61    3,40     56    0,32    9,67    9,67  
    69    3,40     57    0,32    8,61    8,61      55    3,40     58    0,33    7,16    7,16  
    57    3,40     59    0,33    7,96    7,96      59    3,40     60    0,32    8,61    8,61  
    63    3,40     61    0,32   10,04   10,04      65    3,40     62    0,32   10,04   10,04  
    67    3,40     63    0,32    9,67    9,67      71    3,40     64    0,33    7,96    7,96  
    73    3,40     65    0,33    7,16    7,16      75    3,40     66    0,34    6,15    6,15  
     1    4,20     67    0,46    0,74    0,86       9    4,20     68    0,58    0,74    0,94  
    17    4,20     69    0,51    0,74    0,81       8    4,20     70    0,46    0,74    0,86  
    16    4,20     71    0,58    0,74    0,94      24    4,20     72    0,51    0,74    0,81  
     8    1,13     76    0,14    0,20    0,24       2    1,13     77    0,20    0,20    0,27  
    18    1,13     78    0,24    0,20    0,31      19    1,13     79    0,21    0,20    0,29  
    16    1,13     80    0,14    0,20    0,24       8    2,27     81    0,27    0,40    0,48  
     2    2,27     82    0,43    0,40    0,57      18    2,27     83    0,51    0,40    0,65  
    19    2,27     84    0,47    0,40    0,62      16    2,27     85    0,33    0,40    0,52  
     2    3,40     86    0,64    0,60    0,84      18    3,40     87    0,78    0,60    0,98  
    19    3,40     88    0,70    0,60    0,92       1    1,13     92    0,14    0,20    0,24  
    20    1,13     93    0,20    0,20    0,27      21    1,13     94    0,24    0,20    0,31  
    22    1,13     95    0,21    0,20    0,29       9    1,13     96    0,14    0,20    0,24  
     1    2,27     97    0,27    0,40    0,48      20    2,27     98    0,43    0,40    0,57  
    21    2,27     99    0,51    0,40    0,65      22    2,27    100    0,47    0,40    0,62  
     9    2,27    101    0,33    0,40    0,52      20    3,40    102    0,64    0,60    0,84  
    21    3,40    103    0,78    0,60    0,98      22    3,40    104    0,70    0,60    0,92  
    20    4,20    105    0,80    0,74    1,05      21    4,20    106    0,96    0,74    1,21  
    22    4,20    107    0,86    0,74    1,13      23    3,40    108    0,43    0,60    0,68  
    23    4,20    109    0,52    0,74    0,86       2    4,20    110    0,80    0,74    1,05  
    18    4,20    111    0,96    0,74    1,21      19    4,20    112    0,86    0,74    1,13  
    25    3,40    113    0,43    0,60    0,68      25    4,20    114    0,52    0,74    0,86  

 

 
Lo Spostamento massimo determinato per il corpo fabbrica degli spogliatoi è pari a Sp = 10,05 mm. 
 
Essendo lo Spostamento massimo assoluto del Fabbricato Palestra pari a Sp = 17,73 mm  
(come precedentemente calcolato), il giunto teorico di separazione sarà di  
Sp = 10,05 + 17,53 = 27,58 mm . 
 
Come prescritto dalla norma, si adotterà il giunto minimo prescritto al 7.2.1 delle NTC 2018 il cui calcolo è 
riportato al seguito. 
 
Considerando che l’altezza massima del fabbricato è di 3,84 m da estradosso fondazione e tenendo in 
considerazione i parametri di spettro elastico da calcolo riportati nella seguente tabella: 

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.  

 Probabilita' Pvr         0,10   Periodo di Ritorno Anni     712,00  
 Accelerazione Ag/g         0,22   Periodo T'c         (sec.)       0,36  
 Fo         2,53   Fv       1,61  
 Fattore Stratigrafia'Ss'         1,36   Periodo TB          (sec.)       0,18  
 Periodo TC        (sec.)         0,53   Periodo TD          (sec.)       2,48  

 

si ottiene uno spostamento di   (1/100)*3,84*0,22*1,36 = 0,011 m  = 1,15 cm 

Il valore ottenuto deve essere raddoppiato per tener conto dello spostamento del secondo corpo di fabbrica 

e quindi si ottiene un valore di spostamento pari a: Smax = 2,3 cm 

A vantaggio di sicurezza si adotterà un giunto con distanza netta tra i due corpi di fabbrica 
(Spogliatoi e Palestra) di dimensioni Sp=5 cm. 
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3.7.Analisi e Verifiche delle Strutture di copertura per combinazione accidentale Fuoco 

Lettura dei tabulati e Criteri di calcolo 

Legenda tabella verifiche resistenza al fuoco per elementi in legno 
Le verifiche per elementi in legno sono condotte in ottemperanza alla norma tecnica UNI EN 1995-1-2:2005 “Eurocodice 5 - 
Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’ incendio”.  
In particolare si utilizza il metodo della sezione efficace di cui al par. 4.2.2 “reduced cross-section method” con riferimento alla 
carbonizzazione della sezione come da par. 3.4.1 “notional charring rate”. Laddove previsto il programma consente di considerare l’ 
effetto di rivestimenti di protezione.  
 
Le verifiche di resistenza e stabilità sono analoghe a quelle per la situazione a “freddo”, come descritte nel capitolo “VERIFICHE S.L. 
ELEMENTI IN LEGNO“ e sempre in analogia sono tabulate come di seguito: 
 

Elem. Numero dell’elemento 

Tipo Codice di individuazione del tipo di elemento: 

 trave (T) pilastro (P) asta (A) 

Stato Codice della verifica ok verificato, NV non verificato 

Note Numero della sezione (s) e del materiale (m) dell’archivio 

Ver N+/M Verifica come da formula 6.17 e 6.18 per tensoflessione 

Ver N-/M Verifica come da formula 6.19 e 6.20 per pressoflessione 

Ver V/T Verifica come da formula 6.13 e 6.14 (taglio torsione) con interazione ottenuta per quadratura del termine 

di taglio 

Ver N(s) Verifica come da formula 6.23 e 6.24 per pressoflessione di elementi con snellezza relativa in un piano 

maggiore di 0.3 

Kcy(z) Fattore di instabilità utilizzato nella formula 6.23 (6.24) 

Ver M(s) Verifica come da formula 6.35 (effettuata in entrambi i piani principali) per instabilità laterale 

Kcrit (y) / (z) Fattore di instabilità laterale utilizzato nella formula 6.35 rispettivamente per la flessione y e z  

 

Di seguito si indicano l’origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo, produttore e distributore, versione, estremi della 

licenza d’uso: 

Informazioni sul codice di calcolo 

Titolo: PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program 

Versione: RY2018(b) vers. 18.1.4 

Produttore-Distributore: 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria s.r.l., Ferrara  

 

LEGENDA TABELLA DATI MATERIALI 
Il programma consente l’uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale: 
 

4 materiale tipo legno 

 
I materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali 
richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni materiale vengono riportati in tabella i seguenti dati: 

Young modulo di elasticità normale 

Poisson coefficiente di contrazione trasversale 

G modulo di elasticità tangenziale 

Gamma peso specifico 

Alfa coefficiente di dilatazione termica 

 
I dati soprariportati vengono utilizzati per la modellazione dello schema statico e per la determinazione dei carichi inerziali e termici.  In 
relazione al tipo di materiale vengono riportati inoltre: 
 

4 legno   

  Resist. fc0k Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per 

compressione 

  Resist. ft0k Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per 

trazione 

  Resist. fmk Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per 

flessione 

  Resist. fvk Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per 

taglio 

  Modulo E0,05 Modulo elastico parallelo caratteristico 

  Lamellare lamellare o massiccio 
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Vengono inoltre riportate le tabelle contenenti il riassunto delle informazioni assegnate nei criteri di progetto in uso. 

 

LEGENDA TABELLA DATI SEZIONI 
Il programma consente l’uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione: 
 

1. sezione di tipo generico 
2. profilati semplici 
3. profilati accoppiati e speciali 

 
Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali 
richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni sezione vengono riportati in tabella i seguenti dati: 
 

Area area della sezione 

A V2 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2) 

A V3 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3) 

Jt fattore torsionale di rigidezza 

J2-2 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 2 

J3-3 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 3 

W2-2 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 2 

W3-3 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 3 

Wp2-2 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 2 

Wp3-3 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 3 

 
I dati sopra riportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione delle rigidezze degli elementi 
strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è trascurata. La valutazione delle 
caratteristiche inerziali delle sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell’elemento. 

 

LEGENDA TABELLA DATI NODI 
Il programma utilizza per la modellazione nodi strutturali.  
Ogni nodo è individuato dalle coordinate cartesiane nel sistema di riferimento globale (X Y Z). 
Ad ogni nodo è eventualmente associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale, ed un set di sei molle (tre 
per le traslazioni, tre per le rotazioni). Le tabelle sottoriportate riflettono le succitate possibilità. In particolare per ogni nodo viene 
indicato in tabella: 
 

Nodo numero del nodo. 

X valore della coordinata X 

Y valore della coordinata Y 

Z valore della coordinata Z 

 
Per i nodi ai quali sia associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale o un set di molle viene indicato in 
tabella: 
 

Nodo numero del nodo. 

X valore della coordinata X 

Y valore della coordinata Y 

Z valore della coordinata Z 

Note eventuale codice di vincolo (es. v=110010 sei valori relativi ai sei gradi di libertà previsti per il nodo TxTyTzRxRyRz, 

il valore 1 indica che lo spostamento o rotazione relativo è impedito, il valore 0 indica che lo spostamento o rotazione 

relativo è libero). 

Note (FS = 1, 2,…) eventuale codice del tipo di fondazione speciale (1, 2,… fanno riferimento alle tipologie: plinto, palo, 

plinto su pali,…) che è collegato al nodo. 

(ISO = “id SIGLA”) indice e sigla identificativa dell’ eventuale isolatore sismico assegnato al nodo  

Rig. TX valore della rigidezza dei vincoli elastici eventualmente applicati al nodo, nello specifico TX (idem per TY, TZ, RX, 

RY, RZ). 

 

TABELLA DATI TRAVI 
 
Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi. 
Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale. 
Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione. 
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3

 

orientamento elementi 2D 

verticali 

 
In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella: 

Elem. numero dell’elemento 

Note codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa, 

Nodo I (J) numero del nodo iniziale (finale) 

Mat. codice del materiale assegnato all’elemento 

Sez. codice della sezione assegnata all’elemento 

Rotaz. valore della rotazione dell’elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l’orientamento di 

default non sia adottabile; l’orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l’asse 2 

contenuto nel piano verticale e l’asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l’asse 2 diretto 

secondo X negativo e l’asse 3 diretto secondo Y negativo 

Svincolo I (J) codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei 

al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva) 

Wink V costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico 

Wink O costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale 

 

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI 
Il programma consente l’uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla 
identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata 
alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni 
azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:  
 

1 carico concentrato nodale 

 6 dati (forza Fx, Fy, Fz, momento Mx, My, Mz) 

2 spostamento nodale impresso 

 6 dati (spostamento Tx,Ty,Tz, rotazione Rx,Ry,Rz)  

3 carico distribuito globale su elemento tipo trave 

 7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di inizio carico) 

7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di fine carico) 

4 carico distribuito locale su elemento tipo trave 

 7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di inizio carico) 

7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di fine carico) 

5 carico concentrato globale su elemento tipo trave 

 7 dati (Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,ascissa di carico) 

6 carico concentrato locale su elemento tipo trave 

 7 dati (F1, F2, F3, M1, M2, M3, ascissa di carico) 

7 variazione termica applicata ad elemento tipo trave 

 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo iniziale e finale) 

8 carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 

 1 dato (pressione) 

9 carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 

 4 dati (pressione, quota, pressione, quota) 

10 variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 

 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore) 

11 carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 

 1 dato descrizione della tipologia 

4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) 

la tipologia precisa l’ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza 

d’influenza per gli elementi tipo trave 

12 gruppo di carichi con impronta su piastra 

 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, 

dimensioni dell’ impronta, interasse tra i carichi 
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LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO 
 
Il programma consente l’applicazione di diverse tipologie di casi di carico. 
Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico: 

 Sigla Tipo Descrizione 

1 Ggk A caso di carico comprensivo del peso proprio struttura 

2 Gk NA caso di carico con azioni permanenti 

3 Qk NA caso di carico con azioni variabili 

4 Gsk A caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture 

5 Qsk A caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai 

6 Qnk A caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture 

7 Qtk SA caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura 

8 Qvk NA caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura 

9 Esk SA caso di carico sismico con analisi statica equivalente 

10 Edk SA caso di carico sismico con analisi dinamica  

11 Etk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti dall’ incremento di spinta delle terre in condizione sismica 

12 Pk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e precompressioni 

 
Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-
Qnk. 
 
Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti casi di carico: 
7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica; 
9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell’angolo di ingresso del sisma e l’individuazione dei casi di carico partecipanti alla 
definizione delle masse. 
 
Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali (si veda il precedente 
punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico. 
 
Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l’indicazione dei dati relativi al caso di carico stesso: 
Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto). 
 
In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l’elenco di nodi ed elementi direttamente caricati con la sigla 
identificativa del carico. 
 
Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle masse: per ogni caso di carico 
partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di 
carico 5-Qsk e 6-Qnk la partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si confronti il 
valore Sksol nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è di norma pari a uno. 

 

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO 
 
Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente. 
Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni. 
 
La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: Numero, Tipo, Sigla identificativa. Una 
seconda tabella riporta il peso nella combinazione assunto per ogni caso di carico.  
 
Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni: 
Combinazione fondamentale SLU  

G1G1 + G2G2 + PP + Q1Qk1 + Q202Qk2 + Q303Qk3 + …  

Combinazione caratteristica  (rara) SLE 

G1 + G2 + P + Qk1 + 02Qk2 + 03Qk3+ …  

Combinazione frequente SLE 

G1 + G2 + P + 11Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …  

Combinazione quasi permanente SLE 

G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …  

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica E 

E + G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 + …  

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite connessi alle azioni eccezionali 

G1 + G2+ Ad + P + 21Qk1 + 22Qk2 + …  

 

LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE 
 
Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione alle tabelle sotto 
riportate. 
 
Gli elementi vengono suddivisi in relazione alle proprietà in elementi: 

 tipo pilastro 

 tipo trave in elevazione 

 tipo trave in fondazione 
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Per ogni elemento e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi. 
 
Per gli elementi tipo pilastro sono riportati in tabella i seguenti valori: 

Pilas. numero dell’elemento pilastro 

Cmb combinazione in cui si verificano i valori riportati 

M3 mx/mn momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga) 

M2 mx/mn momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga) 

D2/D3 freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga) 

Q2/Q3 carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga) 

Pos. ascissa del punto iniziale e finale dell’elemento 

N, V2, ecc..  sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell’elemento 

 
Per gli elementi tipo trave in elevazione sono riportati, oltre al numero dell’elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri.  
 
Per gli elementi tipo trave in fondazione (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell’elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri e la 
massima pressione sul terreno. 
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orientamento elementi 2D non 

verticali 
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3

 

orientamento elementi 2D verticali 

 
Con riferimento al Documento di Affidabilità “Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP 
Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST” - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si 
segnalano i seguenti esempi applicativi: 
 

Test N° Titolo 

103 VERIFICA AL FUOCO DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5 

104 ANALISI DI RESISTENZA AL FUOCO 

 

Verifiche di resistenza al fuoco delle Travi Principali 12x24_44  

Al seguito si riportano le verifiche delle travi principali di copertura considerando, a vantaggio di 

sicurezza, una trave di sezione omogenea con altezza pari all’altezza minima della sezione di 

progetto. 

 

Travi principali in legno GL24h – Sez. minima 12x24 

Id Tipo / Note  Young Poisson G Gamma Alfa 

  daN/cm2 daN/cm2  daN/cm2 daN/cm3  
56 Legno lamellare omogeneo GL24h  E = 1.150e+05-legno  E =  1.150e+05  1.150e+05 0.0 6500.0 4.20e-04 0.0 

 Modulo E0,05  9.599e+04     

 LamellareMateriale non massiccio e pertanto da considerare come 
lamellareSi 

      

 Resist. fc0k 240.0      

 Resist. ft0k 192.0      

 Resist. fmk 240.0      

 Resist. fvk 35.0      
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Legno 1/7/.. 
Lunghezze libere  

aste  

Beta assegnato 1.00 
travi  

3-3 Beta * L automatico Si 

3-3 Beta assegnato 1.00 

3-3 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0 

2-2 Beta * L automatico Si 
2-2 Beta assegnato 1.00 

2-2 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0 

1-1 Beta * L automatico Si 

1-1 Beta assegnato 1.00 
1-1 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0 
pilastri  

Metodo di calcolo 3-3 Assegnato 
3-3 Beta assegnato 2.00 

3-3 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0 

Metodo di calcolo 2-2 Assegnato 

2-2 Beta assegnato 2.00 
2-2 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0 

1-1 Beta assegnato 1.00 

1-1 Beta * L assegnato  [ cm ] 0.0 
Generalità  

Gamma non sismico 1.50 

Gamma  sismico 1.50 

Fattore di confidenza FC 0.0 
Classificazione  

Classe di servizio 2  (media umidità) 
Per classe di servizio 1  

Kmod permanente 0.60 

Kmod lunga 0.70 
Kmod media 0.80 

Kmod breve 0.90 

Kmod istantanea 1.00 

Kdef 0.60 
Per classe di servizio 2  

Kmod permanente 0.60 

Kmod lunga 0.70 

Kmod media 0.80 
Kmod breve 0.90 

Kmod istantanea 1.00 

Kdef 0.80 
Per classe di servizio 3  

Kmod permanente 0.50 

Kmod lunga 0.55 

Kmod media 0.65 

Kmod breve 0.70 
Kmod istantanea 0.90 

Kdef 2.00 

 

Id Tipo Area A V2 A V3 Jt J 2-2 J 3-3 W 2-2 W 3-3 Wp 2-2 Wp 3-3 

  cm2 cm2 cm2 cm4 cm4 cm4 cm3 cm3 cm3 cm3 
2 Lamellare 12x24-Rettangolare:  

b=12 h=24 
288.00 240.00 240.00 9469.44 3456.00 1.382e+04 576.00 1152.00 864.00 1728.00 

 

Nodo X Y Z Nodo X Y Z Nodo X Y Z 

  cm cm cm  cm cm cm  cm cm cm 

 3 0.0 50.0 830.0 4 475.0 50.0 830.0 5 0.0 -50.0 830.0 

 6 475.0 -50.0 830.0 7 612.5 0.0 830.0 8 612.5 50.0 830.0 

 9 612.5 -50.0 830.0         

 

Nodo X Y Z Note Rig. TX Rig. TY Rig. TZ Rig. RX Rig. RY Rig. RZ 

  cm cm cm  daN/cm daN/cm daN/cm daN cm/rad daN cm/rad daN cm/rad 

 1 0.0 0.0 830.0 v=111101       

 2 475.0 0.0 830.0 v=111001       
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Elem.Note Nodo I Nodo J Mat.  Sez. Rotaz.  Svincolo I Svincolo J Wink V Wink O 

       gradi   daN/cm3 daN/cm3 

 1 Trave 1 2 56 2      

 2 Trave 2 7 56 2      

 

ID Arch.  Tipo G1k G2k Qk Fatt. A s sis. Psi 0 Psi 1 Psi 2 Psi  S 2 Fatt. Fi 

   daN/ m2 daN/ m2 daN/ m2        

 6 Neve 68.00  100.00  1.00 0.50 0.20 0.0 0.0 1.00 

 

 Elem. Tipo ID Arch.  Mat. SpessoreOrditura G1k G2k Qk Nodo 1/6.. Nodo 2/7.. Nodo 3/8.. Nodo.. Nodo.. 

       daN/ m2 daN/ m2 daN/ m2      

 1 SM 6 m=56 1.0 90.0 68.00  100.00 2 4 3 1  

 2 SM 6 m=56 1.0 90.0 68.00  100.00 1 5 6 2  

 3 SM 6 m=56 1.0 90.0 68.00  100.00 9 7 2 6  

 4 SM 6 m=56 1.0 90.0 68.00  100.00 7 8 4 2  

 

CDC Tipo Sigla Id Note 

1 Ggk CDC=Ggk (peso proprio della struttura)  

2 Gsk CDC=G1sk (permanente  solai-coperture)  

3 Gsk CDC=G2sk (permanente  solai-coperture n.c.d.)  
4 Qnk CDC=Qnk (carico da neve)  

 

Cmb Tipo Sigla Id effetto P-delta 

1 SLU    Comb. SLU A1 1   

2 SLU    Comb. SLU A1 2   
3 SLU    Comb. SLU A1 3   

4 SLU    Comb. SLU A1 4   

5 SLE(r) Comb. SLE(rara)  5   

6 SLE(r) Comb. SLE(rara)  6   
7 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 7   

8 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 8   

9 SLE(p) Comb. SLE(perm.) 9   

10 SLU(acc.) Comb. SLU (Accid.) 10   

 

Cmb CDC 
1/15... 

CDC 
2/16... 

CDC 
3/17... 

CDC 
4/18... 

1 1.30 1.30 1.50 0.0 

2 1.30 1.30 1.50 1.50 
3 1.00 1.00 0.80 0.0 

4 1.00 1.00 0.80 1.50 

5 1.00 1.00 1.00 0.0 

6 1.00 1.00 1.00 1.00 
7 1.00 1.00 1.00 0.0 

8 1.00 1.00 1.00 0.20 

9 1.00 1.00 1.00 0.0 

10 1.00 1.00 1.00 0.0 

 

Elem.Note Pos.Ver N+/M Ver N-/M Ver V/T Rif. cmb Ver N(s) Kcy KczVer M(s) Kcrit(y) Kcrit(z)Rif. cmb 

    cm            

 1 ok T,s=2,m=56 0.0 0.0  2.29e-03 0,0,10    0.0 0.9 1.0 0,0 

   29.7 3.64e-02  1.71e-03 10,0,10    1.70e-03 0.9 1.0 0,10 

   59.4 6.75e-02  1.21e-03 10,0,10    5.85e-03 0.9 1.0 0,10 

   89.1 9.33e-02  8.00e-04 10,0,10    1.12e-02 0.9 1.0 0,10 

   118.8 0.1  4.73e-04 10,0,10    1.66e-02 0.9 1.0 0,10 

   148.4 0.1  2.32e-04 10,0,10    2.13e-02 0.9 1.0 0,10 

   178.1 0.1  7.54e-05 10,0,10    2.47e-02 0.9 1.0 0,10 

   207.8 0.1  4.64e-06 10,0,10    2.63e-02 0.9 1.0 0,10 

   237.5 0.1  1.92e-05 10,0,10    2.59e-02 0.9 1.0 0,10 

   267.2 0.1  1.19e-04 10,0,10    2.37e-02 0.9 1.0 0,10 

   296.9 0.1  3.04e-04 10,0,10    1.98e-02 0.9 1.0 0,10 

   326.6 0.1  5.75e-04 10,0,10    1.48e-02 0.9 1.0 0,10 

   356.3 8.51e-02  9.30e-04 10,0,10    9.30e-03 0.9 1.0 0,10 

   385.9 5.75e-02  1.37e-03 10,0,10    4.25e-03 0.9 1.0 0,10 
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   415.6 2.46e-02  1.90e-03 10,0,10    7.78e-04 0.9 1.0 0,10 

   445.3 1.36e-02  2.51e-03 10,0,10    2.39e-04 0.9 1.0 0,10 

   475.0 5.72e-02  3.21e-03 10,0,10    4.20e-03 0.9 1.0 0,10 

 2 ok T,s=2,m=56 0.0 5.72e-02  9.15e-04 10,0,10    3.27e-03 1.0 1.0 0,10 

   8.6 5.03e-02  8.04e-04 10,0,10    2.53e-03 1.0 1.0 0,10 

   17.2 4.38e-02  7.01e-04 10,0,10    1.92e-03 1.0 1.0 0,10 

   25.8 3.78e-02  6.04e-04 10,0,10    1.43e-03 1.0 1.0 0,10 

   34.4 3.22e-02  5.15e-04 10,0,10    1.04e-03 1.0 1.0 0,10 

   43.0 2.70e-02  4.33e-04 10,0,10    7.32e-04 1.0 1.0 0,10 

   51.6 2.24e-02  3.57e-04 10,0,10    5.00e-04 1.0 1.0 0,10 

   60.2 1.81e-02  2.90e-04 10,0,10    3.28e-04 1.0 1.0 0,10 

   68.8 1.43e-02  2.29e-04 10,0,10    2.05e-04 1.0 1.0 0,10 

   77.3 1.10e-02  1.75e-04 10,0,10    1.20e-04 1.0 1.0 0,10 

   85.9 8.05e-03  1.29e-04 10,0,10    6.48e-05 1.0 1.0 0,10 

   94.5 5.59e-03  8.94e-05 10,0,10    3.12e-05 1.0 1.0 0,10 

   103.1 3.58e-03  5.72e-05 10,0,10    1.28e-05 1.0 1.0 0,10 

   111.7 2.01e-03  3.22e-05 10,0,10    4.05e-06 1.0 1.0 0,10 

   120.3 8.94e-04  1.43e-05 10,0,10    0.0 1.0 1.0 0,10 

   128.9 2.24e-04  3.57e-06 10,0,10    0.0 1.0 1.0 0,10 

   137.5 0.0  0.0 10,0,10    0.0 1.0 1.0 0,10 

               

 Elem.   Ver N+/M Ver N-/M Ver V/T  Ver N(s) Kcy Kcz Ver M(s) Kcrit(y) Kcrit(z)  

            0.88 1.00  

    0.14  3.21e-03     0.03    
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Sfruttamento Sezione in R30 = 14,30% 

 

 

Sintesi stato di progetto = Sezione Verificata 
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